
ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR 

Rua Manoel Severo, s/n, Centro Administrativo 

C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

E-mail: municipiobomlugar@gmail.com  - site: bomlugar.ma.gov.br 

PROJETO BÁSICO 
 

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO BÁSICO 
 

CONSTRUÇÃO DE CRECHE E ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, NA SEDE DO 
MUNICÍPIO DE BOM LUGAR - MA – CRECHE TIPO 1 

 
2. COMPONENTES 
  
a) Projeto Arquitetônico e Complementares; 
b) Memorial Descritivo; 
c) Especificações Técnicas; 
d) Planilha Orçamentaria; 
e) Memorias de Cálculo; 
f) Relatório Analítico de Composições de Custo; 
g) Relatório Analítico de Composições de Custo Auxiliares; 
h) Cronograma Físico-Financeiro; 
i) Curva ABC de Serviços; 
j) Curva ABC de Insumos; 
k) Composição de Encargos Sociais; 
l) Composição do BDI  
m) Declaração de Parcelas; 
n) Nota Técnica da Composição do BDI; 
o) Declaração de Orçamento; 
p) Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica. 
  
3. VALOR ESTIMADO 

 
R$ 5.574.637,19 (CINCO MILHÕES QUINHENTOS E SETENTA E QUATRO MIL 
SEISCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E DEZENOVE CENTAVOS) 
 
 

Bom Lugar/MA, 14 de outubro de 2024 
 
 
 
 

 
 

_____________________________________ 
Jhonata Rangel Fernandes Sirqueira 

Engenheiro Civil - CREA MA n° 1119287707 
AML Engenharia e Consultoria 
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DESENHO

ESCALAS DESENHO(S)

FOLHA

01
/05

PROJETO:
LOCAL:
PROPRIETÁRIO: Municipio de Bom Lugar

Bairro Vitória, SN, Bom Lugar / MA
Creche Tipo II - Padrão FNDE - CR 957692

RESP. TÉCNICO:

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO DO TERRENOS/
ESCALA

Jhonata Rangel Fernandes Sirqueira (CREA/MA 111928770-7)

DATA:

Jhonata Rangel Fernandes Sirqueira
(CREA/MA 111928770-7)

LOCALIZAÇÃO TERRENO CRECHE TIPO 2
    TERRENO CRECHE

Setembro de 2024

NOTAS: 
- MEDIDAS EM METROS 
- A AVENIDA MARCOS 
MIRANDA TEVE SUA 
NOMENCLATURA ALTERADA, PELA 
LEI MUNICIPAL N° 007/2024 PARA, 
PARA AVENIDA FRANCISCO MOREIRA 
OLIVEIRA. 

 



DESENHO

ESCALAS DESENHO(S)

FOLHA

02
/05

PROJETO:
LOCAL:
PROPRIETÁRIO: Municipio de Bom Lugar

Bairro Vitória, SN, Bom Lugar / MA
Creche Tipo II - Padrão FNDE - CR 957692

RESP. TÉCNICO:

PLANTA DE SITUAÇÃO DO TERRENO1/500

Jhonata Rangel Fernandes Sirqueira (CREA/MA 111928770-7)

DATA:

Jhonata Rangel Fernandes Sirqueira
(CREA/MA 111928770-7)

²
P = 400 M

Setembro de 2024

 

 (ANTIGA AV. MARCOS MIRANDA) 

NOTAS: 
 - MEDIDAS EM METROS 

- A AVENIDA MARCOS MIRANDA TEVE SUA 
NOMENCLATURA ALTERA  DA, PELA LEI MUNICIPAL N° 
007/2024 PARA, PARA AVENIDA FRANCISCO MOREIRA 
OLIVEIRA. 
 



DESENHO

ESCALAS DESENHO(S)

FOLHA

03
/05

PROJETO:
LOCAL:
PROPRIETÁRIO: Municipio de Bom Lugar

Bairro Vitória, SN, Bom Lugar / MA
Creche Tipo II - Padrão FNDE - CR 957692

RESP. TÉCNICO:

LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO1/1000

Jhonata Rangel Fernandes Sirqueira (CREA/MA 111928770-7)

DATA: Setembro de 2024

Jhonata Rangel Fernandes Sirqueira
(CREA/MA 111928770-7)

NOTAS: 
- MEDIDAS EM METROS 
- A AVENIDA MARCOS MIRANDA TEVE SUA 
NOMENCLATURA ALTERADA, PELA LEI MUNICIPAL N° 
007/2024 PARA, PARA AVENIDA FRANCISCO MOREIRA 
OLIVEIRA. 

 

(ANTIGA AV. MARCOS MIRANDA) 



DESENHO

ESCALAS DESENHO(S)

FOLHA

04
/05

PROJETO:
LOCAL:
PROPRIETÁRIO: Municipio de Bom Lugar

Bairro Vitória, SN, Bom Lugar / MA
Creche Tipo II - Padrão FNDE - CR 957692

RESP. TÉCNICO:

IMPLANTAÇÃO1/200

Jhonata Rangel Fernandes Sirqueira (CREA/MA 111928770-7)

DATA: Setembro de 2024

Jhonata Rangel Fernandes Sirqueira
(CREA/MA 111928770-7)
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NOTAS: 
- MEDIDAS EM METROS 
- A AVENIDA MARCOS MIRANDA TEVE SUA 
NOMENCLATURA ALTERADA, PELA LEI MUNICIPAL N° 
007/2024 PARA, PARA AVENIDA FRANCISCO MOREIRA 
OLIVEIRA. 
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DESENHO

ESCALAS DESENHO(S)

FOLHA

05
/05

PROJETO:
LOCAL:
PROPRIETÁRIO: Municipio de Bom Lugar

Bairro Vitória, SN, Bom Lugar / MA
Creche Tipo I - Padrão FNDE - CR 957692

RESP. TÉCNICO:

IMPLANTAÇÃO AMPLIADO1/100

Jhonata Rangel Fernandes Sirqueira (CREA/MA 111928770-7)

DATA: Setembro de 2024

Jhonata Rangel Fernandes Sirqueira
(CREA/MA 111928770-7)
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MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO

CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 1

PROPRIETÁRIO: 

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO - UF:

PROPRIETÁRIO:

RESP. TÉCNICO:

AUTOR DO PROJETO: CAU / CREA

CAU / CREA APROVAÇÕES 

CAU / CREA

OBSERVAÇÕES: 

PLANTA BAIXA 
COORDENAÇÃO

PROJETO DE ARQUITETURA

ARQCGEST - Coordenação 
Geral de Infraestrutura 
Educacional

FORMATO

REVISÃO ESCALA PRANCHA

JAN/2023
02/41DATA EMISSÃO

1:75, 1:20R.00
R.01
R.02

PROJETO PADRÃO - FNDE

CONTROLE DE REVISÕES

N° DATA DESCRIÇÃO

JANEIRO/ 201702

Atendimento à NBR 9050/2015;
Alteração: quadro de áreas, fechamento frontal, sanitários 1 e 2, altura da platibanda, mobiliário e 
equipamento, altura da ceramica nos sanitários, cor dos portões dos solarios e altura da porta PA4;
Acréscimo: do gradil e quadro de cargas no castelo d'água, de duchas higienicas e escaninhos pré-escola.

R.03

PREFEITURA / RA

JULHO/ 201601 Alteração paredes - shaft para tubulação hidráulica e detalhamento; alteração da altura da platibanda.

JANEIRO/ 202303

Revisão do Projeto Arquitetônico Creche e Pré-Escola Tipo 1 Modelo Padrão FNDE em metodologia 
Building Information Modeling.
Alteração para atender a NBR 9050/2020;
Alteração da dimensão do terreno para 45 x 65m, com ampliação do pátio central e circulações laterais.
Alteração de layout dos ambientes: Cozinha, copa de funcionários, rouparia, lavanderia e DML.
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PAREDE PARA QUADRO ELÉTRICO 
DA CASA DE BOMBAS (h=h muro)
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PÁTIO DE SERVIÇO

CALÇADA

CALÇADA

CALÇADA

CALÇADA

JARDIM

JARDIM

JARDIM

JARDIM/HORTA

JARDIM

JARDIM

JARDIMJARDIM

PROJEÇÃO DA COBERTURA

CALÇADA

CALÇADA

VAGA 4

SANIT. PCD INFANTIL
4,63 m2

VEST. FUNC. FEM.
3,79 m2

DESPENSA
8,81 m2

SANIT. PCD MASC.
3,07 m2

SANIT. PCD FEM.
3,08 m2

ALMOXARIFADO
10,00 m2

BERÇARIO - 1
35,71 m2

BERÇARIO - 2
35,70 m2

DEPÓSITO
3,38 m2

DEPÓSITO
3,38 m2

SECRETARIA
19,20 m2

HIGIENIZAÇÃO
3,73 m2

DIREÇÃO
12,53 m2

SALA PROF./ REUNIÕES
20,40 m2

HALL DE ENTRADA
28,00 m2
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VEST. FUNC. MASC.
3,78 m2

COPA FUNCIONÁRIOS
15,38 m2CIRCULAÇÃO

10,55 m2

CIRCULAÇÃO
66,53 m2

REFEITÓRIO
90,07 m2

AMAMENTAÇÃO
7,88 m2

VARANDA
29,37 m2

INFANTIL 3 - 2
35,63 m2

INFANTIL 1
35,63 m2

INFANTIL 3 - 1
35,51 m2

INFANTIL 2
35,51 m2

INFANTIL 4 - 1
35,58 m2

INFANTIL 4 - 2
35,58 m2

INFANTIL 5 - 2
35,70 m2

INFANTIL 5 - 1
35,70 m2

SALA MULTIUSO
38,78 m2

SANIT. INFANTIL 3
14,26 m2

SANIT. INFANTIL 4
14,26 m2

DEPÓSITO
7,50 m2

CIRCULAÇÃO
73,02 m2

PÁTIO COBERTO
191,51 m2

PLAYGROUND
75,69 m2

GÁS
2,21 m2

+0,53

FRALDÁRIO-1
12,35 m2

FRALDÁRIO-2
12,35 m2

SOLÁRIO - 6
26,93 m2

VARANDA DE SERVIÇO
27,56 m2

PCD INFANTIL
7,72 m2

SOLÁRIO - 1
26,93 m2

SOLÁRIO - 3
26,93 m2

SOLÁRIO - 4
26,93 m2

SOLÁRIO - 2
26,93 m2
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COZINHA
52,21 m2

LACTARIO
12,28 m2

ROUPARIA
5,60 m2

SOLÁRIO - 5
26,93 m2
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SANIT. INFANTIL 1
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CASTELO D'ÁGUA
3,87 m2

LIXO
2,53 m2

CASA DE BOMBAS
4,24 m2

PISOS

P1

P2

P3

P4

P5

P5

P5

P5

P6

P7

P8

PASSEIO DE CONCRETO DESEMPENADO COM JUNTAS PLÁSTICAS A CADA 1,20m

GRANITINA COM JUNTAS PLÁSTICAS A CADA 1,00m, COR CINZA CLARO

CERAMICA 40x40cm, PEI 5, COR BRANCO GELO, ANTIDERRAPANTE

CERAMICA 60x60cm, PEI 5, COR BRANCO GELO, ANTIDERRAPANTE

PISO VINÍLICO EM MANTA E=2mm (amarelo)

PISO VINÍLICO EM MANTA E=2mm (Azul)

PISO VINÍLICO EM MANTA E=2mm (cinza claro)

PISO VINÍLICO EM MANTA E=2mm (cinza escuro)

BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO

AREIA

GRAMA / JARDIM

TETO

T1

T2

FORRO EM FIBRA MINERAL REMOVÍVEL (1250x625x16mm) APOIADO SOBRE PERFIL METÁLICO "T" 
INVERTIDO 24mm

FORRO DE GESSO ACARTONADO

LEGENDA PAREDES
TIJOLO - CERAMICO 14x19x39 - espessura 20cm

TIJOLO - CERAMICO 9x19x39 - espessura 15cm

LEGENDA DE PORTÕES - PORTÕES METÁLICOS

Ref.
PF1

PF2

PO1

PO2

PO3

PO4

Dimensões (cm)
140×220

140×105

185×210

140×200

120×200

110×200

Quant.
1

5

2

2

1

1

Folhas
01 FOLHA

01 FOLHA

02 FOLHAS

01 FOLHA

01 FOLHA

01 FOLHA

Abertura
DE ABRIR

DE ABRIR

DE ABRIR 180º

DE ABRIR 180º

DE ABRIR

DE ABRIR

Descrição
COM CHAPA METÁLICA

COM CHAPA METÁLICA
COM GRADIL METÁLICO E TELA DE AÇO 
GALVANIZADO
COM GRADIL METÁLICO E TELA DE AÇO 
GALVANIZADO
COM GRADIL METÁLICO E TELA DE AÇO 
GALVANIZADO
COM GRADIL METÁLICO E TELA DE AÇO 
GALVANIZADO

LEGENDA DE PORTAS - PORTAS DE VIDRO

Ref.
PV1

PV2

Dimensões (cm)
185×230

285×265

Quant.
2

1

Folhas
02 FOLHAS

02 FOLHAS

Abertura
DE ABRIR

DE ABRIR COM BANDEIRA SUPERIOR E LATERAL

LEGENDA DE PORTAS - PORTAS DE ALUMÍNIO

Ref.

PA1

PA2

PA3

PA4

PA5

PA6

PA7

Dimensões (cm)

100×210

80×210

160×210

450×265

240×210

110×170

250×210

Quant.

1

1

2

12

1

4

1

Folhas

01 FOLHA

01 FOLHA

02 FOLHAS

04 FOLHAS

02 FOLHAS

02 FOLHAS

02 FOLHAS

Abertura

DE ABRIR

DE ABRIR

DE ABRIR

DE CORRER COM BANDEIRA 
SUPERIOR FIXA

DE CORRER

DE ABRIR

DE ABRIR COM BANDEIRA 
LATERAL

Descrição

COM VIDRO E VENEZIANA

COM VENEZIANA

COM VENEZIANA

COM VIDRO

COM VIDRO

COM VENEZIANA

COM VENEZIANA

LEGENDA DE PORTAS - PORTAS EM MADEIRA COM PINTURA

Ref.

PM1

PM2

PM3

PM4

PM5

Dimensões (cm)

82×210

82×210

82×210

82×210

60×105

Quant.

17

2

4

10

8

Folhas

01 FOLHA

01 FOLHA

01 FOLHA

01 FOLHA

01 FOLHA

Abertura

DE ABRIR

DE ABRIR

DE ABRIR

DE ABRIR

DE ABRIR

Descrição

COM CHAPA METÁLICA

COM VENEZIANA

COM CHAPA E BARRA 
METÁLICA

COM VISOR DE VIDRO E CHAPA 
METÁLICA

COM REVESTIMENTO EM 
LAMINADO MELAMÍNICO

LEGENDA DE JANELAS - JANELAS ALUMÍNIO

Ref.
JA-01

JA-02

JA-03

JA-04

JA-05

JA-06

JA-07

JA-08

JA-09

JA-10

JA-11

JA-12

JA-13

JA-14

JA-15

JA-16

Dimensões (cm)
70×125

110×145

140×115

140×145

200×128

210×50

210×75

210×100

210×150

140×150

140×75

420×50

420×150

560×100

560×150

160×85

Área (m²)
0,88

1,60

1,61

2,03

2,56

1,05

1,58

2,10

3,15

2,10

1,05

2,10

6,30

5,60

8,40

1,36

Quant.
1

1

2

1

1

2

7

3

6

1

6

4

2

6

2

4

h Peitoril (cm)
91

70

104

70

86

219

193

169

119

118

193

219

119

169

119

133

Abertura
GUILHOTINA

GUILHOTINA

FIXA

GUILHOTINA

FIXA

MAXIM-AR

MAXIM-AR

MAXIM-AR

MAXIM-AR

MAXIM-AR

MAXIM-AR

MAXIM-AR

MAXIM-AR

MAXIM-AR

MAXIM-AR

FIXA

Descrição

COM TELA 
MOSQUITEIRA

COM TELA 
MOSQUITEIRA

DET X
XX

+0,03 (NA)+0,00 (NA)
+0,00 (NO)

X
PE-XX

X
PE-XX

LEGENDA

INDICACÃO NÍVEIS PLANTA E CORTE

INDICACÃO DE CORTES

INDICACÃO DE FACHADAS

INDICACÃO DE PORTAS E JANELAS

INDICACÃO DE VISTAS

ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS DE PISO

JA-XPMX

P1

NOTAS

- MEDIDAS E NÍVEIS EM METROS;
- VERIFICAR POSIÇÃO EXATA DOS PILARES NO PROJETO ESTRUTURAL;
- VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS PERTINENTES NAS PRANCHAS DE DETALHAMENTO;
- EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O MEMORIAL DESCRITIVO, PREVALECE A 
INFORMAÇÃO CONTIDA NOS DESENHOS;
- ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO FNDE

REFERENCIAS:

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS
- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

01

I1

T1

E1 ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS DE PAREDE 
INTERNA E EXTERNA

ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS DE TETO

INDICACÃO DE DETALHES

I1

PAREDE

PINTURA ACRÍLICA COR MARFIM SOBRE MASSA CORRIDA

PINTURA EPÓXI LARANJA ATÉ H=0,90m, RODAMEIO DE MADEIRA PINTADO NA COR BRANCA H=10cm 
E PINTURA ACRÍLICA COR BRANCO GELO

PINTURA EPÓXI VERDE ATÉ H=0,90m, RODAMEIO DE MADEIRA PINTADO NA COR BRANCA H=10cm E 
PINTURA ACRÍLICA COR BRANCO GELO

CERÂMICA 30x40cm, COR BRANCO GELO, DO PISO AO TETO

CERÂMICA 30x40cm, COR BRANCO GELO, FAIXA CERÂMICA 10x10cm (VERMELHA E AZUL) E 
PINTURA ACRÍLICA COR BRANCO GELO (VER AMPLIAÇÕES)

CERÂMICA 30x40cm, COR BRANCO GELO, ATÉ H=1,50m

PINTURA ACRÍLICA COR BRANCO GELO COM FAIXA INFERIOR COR CINZA ATÉ H=0,50m

CERÂMICA AMARELA 10x10cm ATÉ H=0,90m, FAIXA CERÂMICA BRANCA 10x10cm E PINTURA 
ACRÍLICA COR BRANCO GELO

I2

I3

I4

I5

I6

I7

I8

E1

E2

E3

E4

E5

PINTURA ACRÍLICA COR BRANCO GELO COM FAIXA INFERIOR COR CINZA ATÉ H=0,50m

PINTURA ACRÍLICA COR CINZA

PINTURA ACRÍLICA COR AZUL

PINTURA ACRÍLICA COR VERMELHA

PINTURA ACRÍLICA COR BRANCO GELO 

INTERNAS

EXTERNAS

9259

49

43

PASSAGEM DA 
TUBULAÇÃO HIDRÁULICA

ALVENARIA DE BLOCO 
CERAMICO

1 PLANTA BAIXA
ESCALA1:75

2 DETALHE 1: SHAFT HIDRÁULICA
ESCALA1:20

* PARA OS PORTÕES E GRADIS METÁLICOS - VER AMPLIAÇÃO E DETALHES ESPECÍFICOS
* CORES: AZUL, AMARELO, VERDE E LARANJA - OBSERVAR AMPLIAÇÕES

*
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PROPRIETÁRIO: 

ENDEREÇO:
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PROPRIETÁRIO:

RESP. TÉCNICO:

AUTOR DO PROJETO: CAU / CREA

CAU / CREA APROVAÇÕES 

CAU / CREA

OBSERVAÇÕES: 

PLANTA DE LAYOUT - MOBILIÁRIO 
COORDENAÇÃO

PROJETO DE ARQUITETURA

ARQCGEST - Coordenação 
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FORMATO

REVISÃO ESCALA PRANCHA

JAN/2023
03/41DATA EMISSÃO

1:75R.00
R.01
R.02

PROJETO PADRÃO - FNDE

CONTROLE DE REVISÕES

N° DATA DESCRIÇÃO

JANEIRO/ 201702

Atendimento à NBR 9050/2015;
Alteração: quadro de áreas, fechamento frontal, sanitários 1 e 2, altura da platibanda, mobiliário e 
equipamento, altura da ceramica nos sanitários, cor dos portões dos solarios e altura da porta PA4;
Acréscimo: do gradil e quadro de cargas no castelo d'água, de duchas higienicas e escaninhos pré-escola.

R.03

PREFEITURA / RA

JULHO/ 201601 Alteração paredes - shaft para tubulação hidráulica e detalhamento; alteração da altura da platibanda.

JANEIRO/ 202303

Revisão do Projeto Arquitetônico Creche e Pré-Escola Tipo 1 Modelo Padrão FNDE em metodologia 
Building Information Modeling.
Alteração para atender a NBR 9050/2020;
Alteração da dimensão do terreno para 45 x 65m, com ampliação do pátio central e circulações laterais.
Alteração de layout dos ambientes: Cozinha, copa de funcionários, rouparia, lavanderia e DML.

(1189x841)
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PS4 
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PS1 
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SALA MULTIUSO
38,78 m²

INFANTIL 4 - 2 (4 a 5 anos)
35,58 m²
24 alunos

SANIT. PCD INFANTIL
4,63 m² VEST. FUNC. FEM.

3,79 m²

DESPENSA
8,81 m²

COZINHA
52,21 m²

SANIT. PCD MASC.
3,07 m²

SANIT. PCD FEM.
3,08 m²

ALMOXARIFADO
10,00 m²

FRALDÁRIO-1
12,35 m²

FRALDÁRIO-2
12,35 m²

DEPÓSITO
3,38 m²

DEPÓSITO
3,38 m²

LACTARIO
12,28 m²

SECRETARIA
19,20 m²

HIGIENIZAÇÃO
3,73 m²

DIREÇÃO
12,53 m²

SALA PROF./ REUNIÕES
20,40 m²

HALL DE ENTRADA
28,00 m²

S.
I./

TE
LE

FO
N

E 
/ E

LÉ
TR

IC
A

4,
29

 m
²

LAVANDERIA/ DML
9,79 m²

VEST. FUNC. MASC.
3,78 m²

ROUPARIA
5,60 m²

COPA FUNCIONÁRIOS
15,38 m²

CIRCULAÇÃO
10,55 m²

CIRCULAÇÃO
66,53 m²

REFEITÓRIO
90,07 m²

AMAMENTAÇÃO
7,88 m²

SOLÁRIO - 5
26,93 m²

SOLÁRIO - 6
26,93 m²

VARANDA
29,37 m² VARANDA DE SERVIÇO

27,56 m²

SANIT. INFANTIL 1
16,51 m²

SANIT. INFANTIL 2
16,51 m²

SANIT. INFANTIL 3
14,26 m²

SANIT. INFANTIL 4
14,26 m²

SANIT. PROF. FEM.
1,80 m²

SANIT. PROF. MASC.
1,80 m²

PCD INFANTIL
7,72 m²

DEPÓSITO
7,50 m²

SOLÁRIO - 1
26,93 m²

SOLÁRIO - 3
26,93 m²

SOLÁRIO - 4
26,93 m²

SOLÁRIO - 2
26,93 m²

CIRCULAÇÃO
73,02 m²

PÁTIO COBERTO
191,51 m²

PLAYGROUND
75,69 m²

CASTELO D'ÁGUA
3,87 m²

GÁS
2,21 m²

LIXO
2,53 m²

BERÇARIO - 1 (0 a 1 ano)
35,71 m²
10 alunos

BERÇARIO - 2 (0 a 1 ano)
35,70 m²
10 alunos

INFANTIL 3 - 2 (3 a 4 anos)
35,63 m²
20 alunos

INFANTIL 1 (1 a 2 anos)
35,63 m²
16 alunos

INFANTIL 3 - 1 (3 a 4 anos)
35,51 m²
20 alunos

INFANTIL 2 (2 a 3 anos)
35,51 m²
16 alunos

INFANTIL 4 - 1 (4 a 5 anos)
35,58 m²
24 alunos

INFANTIL 5 - 2 (5 a 6 anos)
35,70 m²
24 alunos

INFANTIL 5 - 1 (5 a 6 anos)
35,70 m²
24 alunos

CASA DE BOMBAS
4,24 m²

VAGA 1

VAGA 2

VAGA 3

CARGA E DESCARGA
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LAVAGEM

PANELÕES, PRATOS 
E UTENSÍLIOS

APOIO FRUTAS E LEGUMES

PREPARO DE CARNES

PREPARO DE SUCOS
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BANCADA

PROJEÇÃO DA COBERTURA
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DET X
XX

+0,03 (NA)+0,00 (NA)
+0,00 (NO)

X
PE-XX

X
PE-XX

LEGENDA

INDICACÃO NÍVEIS PLANTA E CORTE

INDICACÃO DE CORTES

INDICACÃO DE FACHADAS

INDICACÃO DE PORTAS E JANELAS

INDICACÃO DE VISTAS

ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS DE PISO

JA-XPMX

P1

NOTAS

- MEDIDAS E NÍVEIS EM METROS;
- VERIFICAR POSIÇÃO EXATA DOS PILARES NO PROJETO ESTRUTURAL;
- VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS PERTINENTES NAS PRANCHAS DE DETALHAMENTO;
- EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O MEMORIAL DESCRITIVO, PREVALECE A 
INFORMAÇÃO CONTIDA NOS DESENHOS;
- ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO FNDE

REFERENCIAS:

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS
- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

01

I1

T1

E1 ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS DE PAREDE 
INTERNA E EXTERNA

ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS DE TETO

INDICACÃO DE DETALHES

LEGENDA DE MOBILIÁRIO

ID

AM1

AM4

AMB

AQ1

BA

BÇ1+CO1

C1

C6

MOBILIÁRIO QTDE

1

5

16

2

1

20

6

6

DESCRIÇÃO

ARMÁRIO EM AÇO COM 16 PORTAS - DIM: 198x123x40cm (AxLxP)

ARMÁRIO EM AÇO COM 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS - DIM: 
198x90x40cm (AxLxP)

ARMÁRIO BAIXO COM 2 PORTAS - DIM: 74x81x50cm (AxLxP)

ARQUIVO EM AÇO - DIM: 133x47x71cm (AxLxP)

BALANÇO DE 04 LUGARES - DIM: 180x220x440cm (LxAxC)

BERÇO EM MDF COM GRADES NA COR BRANCA ACETINADA - 
DIM: 100x120x67cm (AxCxL) + COLCHÃO PARA BERÇO DIM: 
115x62x12cm (CxLxE)

CADEIRA DE ALIMENTAÇÃO

CADEIRA GIRATÓRIA

AMBIENTES

COPA FUNCIONÁRIOS

DIREÇÃO, SALA PROF./ 
REUNIÕES, SECRETARIA

INFANTIL 1, INFANTIL 2, 
INFANTIL 3 - 1, INFANTIL 3 - 2, 
INFANTIL 4 - 1, INFANTIL 4 - 2, 
INFANTIL 5 - 1, INFANTIL 5 - 2

DIREÇÃO, SECRETARIA

PLAYGROUND

BERÇARIO - 1, BERÇARIO - 2

BERÇARIO - 1, BERÇARIO - 2

DIREÇÃO, SALA PROF./ 
REUNIÕES, SECRETARIA

LEGENDA DE MOBILIÁRIO

ID

C7

C8

CE

CJA-01

CJA-03

CJC-01

CJP-01

MOBILIÁRIO QTDE

10

4

72

48

48

18

4

DESCRIÇÃO

CADEIRA FIXA

CADEIRA FIXA

CAMA EMPILHÁVEL - DIM: 133x54x11cm (CxLxA)

CONJUNTO ALUNO TAMANHO 01 - 1 MESA REVESTIDA EM 
LAMINADO MELAMÍNICO PARA CRIANÇAS COM ALTURA ENTRE 93 
A 116cm - DIM: 46x60x45cm (AxCxL) DETALHES NA COR LARANJA + 
1 CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO REV. EM PROLIPOPILENO 
LARANJA - DIM: 26x34x26cm (AxLxP)
CONJUNTO ALUNO TAMANHO 03 - 1 MESA REVESTIDA EM 
LAMINADO MELAMÍNICO PARA CRIANÇAS COM ALTURA ENTRE 
119 A 142cm - DIM: 59,4x60x45cm (AxCxL) DETALHES NA COR 
AMARELA + 1 CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO REV. EM 
PROLIPOPILENO AMARELO - DIM: 35x40x3126cm (AxLxP)
CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01 - 1 MESA REVESTIDA EM 
LAMINADO MELAMÍNICO PARA CRIANÇAS COM ALTURA ENTRE 93 
A 116cm - DIM: 46x80x80cm (AxCxL) DETALHES NA COR LARANJA + 
4 CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO REV. EM 
PROLIPOPILENO LARANJA -DIM: 26x34x26cm (AxLxP)

CONJUNTO PROFESSOR - 1 MESA REVESTIDA EM LAMINADO 
MELAMÍNICO - DIM: 76x120x65cm (AxCxL) + 1 CADEIRA COM 
ASSENTO E ENCOSTO REV. EM PROLIPOPILENO CINZA - DIM: 
46x43x40cm (AxLxP)

AMBIENTES

DIREÇÃO, INFANTIL 3 - 1, 
INFANTIL 3 - 2, SALA PROF./ 
REUNIÕES

COPA FUNCIONÁRIOS

INFANTIL 1, INFANTIL 2, 
INFANTIL 3 - 1, INFANTIL 3 - 2

INFANTIL 4 - 1, INFANTIL 4 - 2, 
INFANTIL 5 - 1, INFANTIL 5 - 2

INFANTIL 4 - 1, INFANTIL 4 - 2, 
INFANTIL 5 - 1, INFANTIL 5 - 2

INFANTIL 1, INFANTIL 2, 
INFANTIL 3 - 1, INFANTIL 3 - 2

INFANTIL 4 - 1, INFANTIL 4 - 2, 
INFANTIL 5 - 1, INFANTIL 5 - 2

LEGENDA DE MOBILIÁRIO

ID

CJR-01

CJR-03

CO2

CR

CS

EG

ESB

MOBILIÁRIO QTDE

8

8

7

1

1

1

16

DESCRIÇÃO

CONJUNTO REFEITÓRIO TAMANHO 01 - 1 MESA REVESTIDA EM 
LAMINADO MELAMÍNICO PARA CRIANÇAS COM ALTURA ENTRE 93 
A 116cm - DIM: 46x110x68cm (AxCxL) DETALHES NA COR LARANJA 
+ 4 CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO REV. EM 
PROLIPOPILENO LARANJA DIM: 26x34x26cm (AxLxP)
CONJUNTO REFEITÓRIO TAMANHO 03 - 1 MESA REVESTIDA EM 
LAMINADO MELAMÍNICO PARA CRIANÇAS COM ALTURA ENTRE 
119 A 142cm - DIM: 59x123x76cm (AxCxL) DETALHES NA COR 
AMARELA + 4 CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO REV. EM 
PROLIPOPILENO AMARELO -DIM: 35x40x31cm (AxLxP)

COLCHONETE PARA TROCADOR - DIM: 90x50x4cm (CxLxE)

GIRA GIRA CARROSSEL EM POLIETILENO - DIM: 100x49cm (DxA)

CASA DE BONECAS EM POLIETILENO - DIM: 131x128x161cm 
(LxAxC)

ESCORREGADOR GRANDE EM POLIETILENO - DIM: 59x115x205cm 
(LxAxC)

ESTANTE BAIXA COM 2 PRATELEIRAS - DIM: 74x81x50cm (AxLxP)

AMBIENTES

REFEITÓRIO

REFEITÓRIO

FRALDÁRIO-1, FRALDÁRIO-2, 
PCD INFANTIL, SANIT. 
INFANTIL 1, SANIT. INFANTIL 2

PLAYGROUND

PLAYGROUND

PLAYGROUND

INFANTIL 1, INFANTIL 2, 
INFANTIL 3 - 1, INFANTIL 3 - 2, 
INFANTIL 4 - 1, INFANTIL 4 - 2, 
INFANTIL 5 - 1, INFANTIL 5 - 2

LEGENDA DE MOBILIÁRIO

ID

GA

M6

M7

M8

PO

PS1

PS2

PS3

MOBILIÁRIO QTDE

2

6

1

1

3

1

1

1

DESCRIÇÃO

GANGORRA DUPLA EM POLIETILENO - DIM: 40x47x111cm (LxAxC)

MESA DE TRABALHO - DIM: 75x120x60cm (AxLxP)

MESA DE REUNIÃO - DIM: 75x200x95cm (AxLxP)

MESA PARA REFEIÇÃO - DIM: diâmetro=100cm altura=71cm

POLTRONA AMAMENTAÇÃO

EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE EM ESPUMA REVESTIDA 
COM DEGRAUS E RAMPAS

EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE EM ESPUMA REVESTIDA 
TIPO PISCINA COM BOLINHAS

EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE EM ESPUMA REVESTIDA 
TIPO LOMBADINHA

AMBIENTES

PLAYGROUND

DIREÇÃO, SALA PROF./ 
REUNIÕES, SECRETARIA

SALA PROF./ REUNIÕES

COPA FUNCIONÁRIOS

AMAMENTAÇÃO

SALA MULTIUSO

SALA MULTIUSO

SALA MULTIUSO

LEGENDA DE MOBILIÁRIO

ID

PS4

QB1

QB2

QC

QM

SF1

TA1

TL

MOBILIÁRIO QTDE

1

4

4

2

2

1

54

1

DESCRIÇÃO

EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE TIPO TÚNEL SANFONADA

QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNÉTICO - DIM: 120x200cm 
(AxL)

QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNÉTICO - DIM: 120x300cm 
(AxL)

QUADRO DE AVISOS EM METAL - DIM: 90x150cm (AxL)

QUADRO MURAL DE FELTRO - DIM: 120x90cm (AxL)

SOFÁ 2 LUGARES - DIM: 73x125x75cm (AxLxP)

PLACAS DE TATAME EM E.V.A. - DIM: 100x100x1,5cm (CxLxE)

TÚNEL LÚDICO EM POLIETILENO - DIM: 87x87x214cm (LxAxC)

AMBIENTES

SALA MULTIUSO

INFANTIL 1, INFANTIL 2, 
INFANTIL 3 - 1, INFANTIL 3 - 2

INFANTIL 4 - 1, INFANTIL 4 - 2, 
INFANTIL 5 - 1, INFANTIL 5 - 2

SALA PROF./ REUNIÕES, 
SECRETARIA

BERÇARIO - 1, BERÇARIO - 2

SALA PROF./ REUNIÕES

BERÇARIO - 1, BERÇARIO - 2, 
INFANTIL 1, INFANTIL 2, 
INFANTIL 3 - 1, INFANTIL 3 - 2, 
SALA MULTIUSO

PLAYGROUND

1 PLANTA DE LAYOUT - MOBILIÁRIO
ESCALA1:75
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Atendimento à NBR 9050/2015;
Alteração: quadro de áreas, fechamento frontal, sanitários 1 e 2, altura da platibanda, mobiliário e 
equipamento, altura da ceramica nos sanitários, cor dos portões dos solarios e altura da porta PA4;
Acréscimo: do gradil e quadro de cargas no castelo d'água, de duchas higienicas e escaninhos pré-escola.

R.03

PREFEITURA / RA

JULHO/ 201601 Alteração paredes - shaft para tubulação hidráulica e detalhamento; alteração da altura da platibanda.

JANEIRO/ 202303

Revisão do Projeto Arquitetônico Creche e Pré-Escola Tipo 1 Modelo Padrão FNDE em metodologia 
Building Information Modeling.
Alteração para atender a NBR 9050/2020;
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Alteração de layout dos ambientes: Cozinha, copa de funcionários, rouparia, lavanderia e DML.
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saída lixo

LX1 

LX1 

SALA MULTIUSO
38,78 m²

INFANTIL 4 - 2 (4 a 5 anos)
35,58 m²
24 alunos

SANIT. PCD INFANTIL
4,63 m² VEST. FUNC. FEM.

3,79 m²

DESPENSA
8,81 m²

COZINHA
52,21 m²

SANIT. PCD MASC.
3,07 m²

SANIT. PCD FEM.
3,08 m²

ALMOXARIFADO
10,00 m²

FRALDÁRIO-1
12,35 m²

FRALDÁRIO-2
12,35 m²

DEPÓSITO
3,38 m²

DEPÓSITO
3,38 m²

LACTARIO
12,28 m²

SECRETARIA
19,20 m²

HIGIENIZAÇÃO
3,73 m²

DIREÇÃO
12,53 m²

SALA PROF./ REUNIÕES
20,40 m²

HALL DE ENTRADA
28,00 m²

S.
I./

TE
LE

FO
N

E 
/ E

LÉ
TR

IC
A

4,
29

 m
²

LAVANDERIA/ DML
9,79 m²

VEST. FUNC. MASC.
3,78 m²

ROUPARIA
5,60 m²

COPA FUNCIONÁRIOS
15,38 m²

CIRCULAÇÃO
10,55 m²

CIRCULAÇÃO
66,53 m²

REFEITÓRIO
90,07 m²

AMAMENTAÇÃO
7,88 m²

SOLÁRIO - 5
26,93 m²

SOLÁRIO - 6
26,93 m²

VARANDA
29,37 m² VARANDA DE SERVIÇO

27,56 m²

SANIT. INFANTIL 1
16,51 m²

SANIT. INFANTIL 2
16,51 m²

SANIT. INFANTIL 3
14,26 m²

SANIT. INFANTIL 4
14,26 m²

SANIT. PROF. FEM.
1,80 m²

SANIT. PROF. MASC.
1,80 m²

PCD INFANTIL
7,72 m²

DEPÓSITO
7,50 m²

SOLÁRIO - 1
26,93 m²

SOLÁRIO - 3
26,93 m²

SOLÁRIO - 4
26,93 m²

SOLÁRIO - 2
26,93 m²

CIRCULAÇÃO
73,02 m²

PÁTIO COBERTO
191,51 m²

PLAYGROUND
75,69 m²

CASTELO D'ÁGUA
3,87 m²

GÁS
2,21 m²

LIXO
2,53 m²

BERÇARIO - 1 (0 a 1 ano)
35,71 m²
10 alunos

BERÇARIO - 2 (0 a 1 ano)
35,70 m²
10 alunos

INFANTIL 3 - 2 (3 a 4 anos)
35,63 m²
20 alunos

INFANTIL 1 (1 a 2 anos)
35,63 m²
16 alunos

INFANTIL 3 - 1 (3 a 4 anos)
35,51 m²
20 alunos

INFANTIL 2 (2 a 3 anos)
35,51 m²
16 alunos

INFANTIL 4 - 1 (4 a 5 anos)
35,58 m²
24 alunos

INFANTIL 5 - 2 (5 a 6 anos)
35,70 m²
24 alunos

INFANTIL 5 - 1 (5 a 6 anos)
35,70 m²
24 alunos

CASA DE BOMBAS
4,24 m²
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LEGENDA

INDICACÃO NÍVEIS PLANTA E CORTE

INDICACÃO DE CORTES

INDICACÃO DE FACHADAS

INDICACÃO DE PORTAS E JANELAS

INDICACÃO DE VISTAS

ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS DE PISO

JA-XPMX

P1

NOTAS

- MEDIDAS E NÍVEIS EM METROS;
- VERIFICAR POSIÇÃO EXATA DOS PILARES NO PROJETO ESTRUTURAL;
- VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS PERTINENTES NAS PRANCHAS DE DETALHAMENTO;
- EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O MEMORIAL DESCRITIVO, PREVALECE A 
INFORMAÇÃO CONTIDA NOS DESENHOS;
- ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO FNDE

REFERENCIAS:

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS
- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

01

I1

T1

E1 ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS DE PAREDE 
INTERNA E EXTERNA

ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS DE TETO

INDICACÃO DE DETALHES

LEGENDA DE EQUIPAMENTO

ID

AR1

AR2

AR3

BB

BB2

BL1

BL2

BT1

EQUIPAMENTO QTDE

1

1

2

2

2

1

1

2

DESCRIÇÃO

APARELHO DE AR CONDICIONADO 
SPLIT 30.000 BTU'S

APARELHO DE AR CONDICIONADO 
SPLIT 22.000 BTU'S

APARELHO DE AR CONDICIONADO 
SPLIT 9.000 BTU'S

BEBEDOURO ELÉTRICO ACESSÍVEL

BEBEDOURO INDUSTRIAL 25L

BALANÇA DIGITAL CAPACIDADE 
MÍN. 30Kg

BALANÇA PLATAFORMA 150Kg

BATEDEIRA PLANETÁRIA 12L

AMBIENTES

SALA MULTIUSO

SALA PROF./ REUNIÕES

DIREÇÃO, SECRETARIA

CIRCULAÇÃO, REFEITÓRIO

PÁTIO COBERTO, REFEITÓRIO

COZINHA

VARANDA DE SERVIÇO

COZINHA

LEGENDA DE EQUIPAMENTO

ID

CF

CL

CS

CT

DVD

EP

ES

FG1

EQUIPAMENTO QTDE

1

2

6

1

2

1

2

1

DESCRIÇÃO

CAFETEIRA

CARRO COLETOR DE LIXO 120L

CISTERNA

CENTRÍFUGA DE FRUTAS

APARELHO DE DVD

ESPREMEDOR DE FRUTAS 
CÍTRICAS

ESTERILIZADOR DE MAMADEIRAS 
PARA MICROONDAS

FOGÃO COMERCIAL 06 
QUEIMADORES COM 2 FORNOS

AMBIENTES

SALA PROF./ REUNIÕES

LIXO

COZINHA

SALA MULTIUSO, SALA PROF./ REUNIÕES

COZINHA

LACTARIO

COZINHA

LEGENDA DE EQUIPAMENTO

ID

FG3

FR

FZ

LQ1

LQ2

LQ3

LX1

LX2

EQUIPAMENTO QTDE

1

2

1

1

1

1

3

12

DESCRIÇÃO

FOGÃO LINHA BRANCA 4 
QUEIMADORES

FERRO ELÉTRICO

FREEZER INDUSTRIAL VERTICAL 
500L

LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 
CAPACIDADE DE 15L

LIQUIDIFICADOR COMERCIAL 
CAPACIDADE DE 8L

LIQUIDIFICADOR COMERCIAL 
CAPACIDADE DE 4L

CONJUNTO DE LIXEIRA PARA 
COLETA SELETIVA

LIXEIRA COM PEDAL 50L

AMBIENTES

LACTARIO

LAVANDERIA/ DML

DESPENSA

COZINHA

COZINHA

LACTARIO

, PÁTIO COBERTO, REFEITÓRIO

COZINHA, FRALDÁRIO-1, FRALDÁRIO-2, LACTARIO, SANIT. 
INFANTIL 1, SANIT. INFANTIL 2, SANIT. INFANTIL 3, SANIT. 
INFANTIL 4, VARANDA DE SERVIÇO

LEGENDA DE EQUIPAMENTO

ID

MI

MQ

MS

MT

MX

PR

RF1

RF2

EQUIPAMENTO QTDE

2

1

11

1

1

9

1

1

DESCRIÇÃO

MICROONDAS 30L - LINHA BRANCA

LAVADORA DE ROUPAS LINHA 
BRANCA 11Kg

APARELHO DE SOM TIPO 
MICROSYSTEM

MULTIPROCESSADOR DE 
ALIMENTOS

MIXER DE ALIMENTOS

PURIFICADOR DE ÁGUA

REFRIGERADOR VERTICAL 
INDUSTRIAL 4 PORTAS

REFRIGERADOR DOMÉSTICO 
"FROSTFREE" 410L

AMBIENTES

COZINHA, LACTARIO

LAVANDERIA/ DML

BERÇARIO - 1, BERÇARIO - 2, INFANTIL 1, INFANTIL 2, 
INFANTIL 3 - 1, INFANTIL 3 - 2, INFANTIL 4 - 1, INFANTIL 4 - 
2, INFANTIL 5 - 1, INFANTIL 5 - 2, SALA MULTIUSO

COZINHA

COZINHA

COPA FUNCIONÁRIOS, COZINHA, LACTARIO, SOLÁRIO - 1, 
SOLÁRIO - 2, SOLÁRIO - 3, SOLÁRIO - 4, SOLÁRIO - 5, 
SOLÁRIO - 6

COZINHA

DESPENSA

LEGENDA DE EQUIPAMENTO

ID

RF3

SC

TV

VP

EQUIPAMENTO QTDE

1

1

2

31

DESCRIÇÃO

REFRIGERADOR DOMÉSTICO 
"FROSTFREE" 300L

SECADORA DE ROUPAS LINHA 
BRANCA 10Kg

TELEVISOR DE 32"

VENTILADOR DE PAREDE

AMBIENTES

LACTARIO

LAVANDERIA/ DML

SALA MULTIUSO, SALA PROF./ REUNIÕES

BERÇARIO - 1, BERÇARIO - 2, COPA FUNCIONÁRIOS, 
DIREÇÃO, INFANTIL 1, INFANTIL 2, INFANTIL 3 - 1, INFANTIL 
3 - 2, INFANTIL 4 - 1, INFANTIL 4 - 2, INFANTIL 5 - 1, 
INFANTIL 5 - 2, REFEITÓRIO, SALA MULTIUSO, SALA PROF./ 
REUNIÕES, SECRETARIA

2 PLANTA DE LAYOUT - EQUIPAMENTO
ESCALA1:75
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Acréscimo: do gradil e quadro de cargas no castelo d'água, de duchas higienicas e escaninhos pré-escola.

R.03

PREFEITURA / RA

JULHO/ 201601 Alteração paredes - shaft para tubulação hidráulica e detalhamento; alteração da altura da platibanda.

JANEIRO/ 202303

Revisão do Projeto Arquitetônico Creche e Pré-Escola Tipo 1 Modelo Padrão FNDE em metodologia 
Building Information Modeling.
Alteração para atender a NBR 9050/2020;
Alteração da dimensão do terreno para 45 x 65m, com ampliação do pátio central e circulações laterais.
Alteração de layout dos ambientes: Cozinha, copa de funcionários, rouparia, lavanderia e DML.

(1189x841)

BC4 

B22 

B22 

B22 

B22 

EC5 EC5 

EC6 EC6 

EC4 

EC1 EC1 

EC1 EC1 EC2 

B22 

SALA MULTIUSO
38,78 m²

INFANTIL 4 - 2 (4 a 5 anos)
35,58 m²
24 alunos

SANIT. PCD INFANTIL
4,63 m² VEST. FUNC. FEM.

3,79 m²

DESPENSA
8,81 m²

COZINHA
52,21 m²

SANIT. PCD MASC.
3,07 m²

SANIT. PCD FEM.
3,08 m²

ALMOXARIFADO
10,00 m²

FRALDÁRIO-1
12,35 m²

FRALDÁRIO-2
12,35 m²

DEPÓSITO
3,38 m²

DEPÓSITO
3,38 m²

LACTARIO
12,28 m²

SECRETARIA
19,20 m²

HIGIENIZAÇÃO
3,73 m²

DIREÇÃO
12,53 m²

SALA PROF./ REUNIÕES
20,40 m²

HALL DE ENTRADA
28,00 m²

S.
I./

TE
LE

FO
N

E 
/ E

LÉ
TR

IC
A

4,
29

 m
²

LAVANDERIA/ DML
9,79 m²

VEST. FUNC. MASC.
3,78 m²

ROUPARIA
5,60 m²

COPA FUNCIONÁRIOS
15,38 m²

CIRCULAÇÃO
10,55 m²

CIRCULAÇÃO
66,53 m²

REFEITÓRIO
90,07 m²

AMAMENTAÇÃO
7,88 m²

SOLÁRIO - 5
26,93 m²

SOLÁRIO - 6
26,93 m²

VARANDA
29,37 m² VARANDA DE SERVIÇO

27,56 m²

SANIT. INFANTIL 1
16,51 m²

SANIT. INFANTIL 2
16,51 m²

SANIT. INFANTIL 3
14,26 m²

SANIT. INFANTIL 4
14,26 m²

SANIT. PROF. FEM.
1,80 m²

SANIT. PROF. MASC.
1,80 m²

PCD INFANTIL
7,72 m²

DEPÓSITO
7,50 m²

SOLÁRIO - 1
26,93 m²

SOLÁRIO - 3
26,93 m²

SOLÁRIO - 4
26,93 m²

SOLÁRIO - 2
26,93 m²

CIRCULAÇÃO
73,02 m²

PÁTIO COBERTO
191,51 m²

PLAYGROUND
75,69 m²

CASTELO D'ÁGUA
3,87 m²

GÁS
2,21 m²

LIXO
2,53 m²

BERÇARIO - 1 (0 a 1 ano)
35,71 m²
10 alunos

BERÇARIO - 2 (0 a 1 ano)
35,70 m²
10 alunos

INFANTIL 3 - 2 (3 a 4 anos)
35,63 m²
20 alunos

INFANTIL 1 (1 a 2 anos)
35,63 m²
16 alunos

INFANTIL 3 - 1 (3 a 4 anos)
35,51 m²
20 alunos

INFANTIL 2 (2 a 3 anos)
35,51 m²
16 alunos

INFANTIL 4 - 1 (4 a 5 anos)
35,58 m²
24 alunos

INFANTIL 5 - 2 (5 a 6 anos)
35,70 m²
24 alunos

INFANTIL 5 - 1 (5 a 6 anos)
35,70 m²
24 alunos

CASA DE BOMBAS
4,24 m²

PTG3a - x 5

PTG3c - x 5

PTG2 - x 5

PTG2 - x 5

PTM1B - x 5
PTM1A - x 5

PTM2 - x 3

PTM3 - x 5 PTM3 - x 5

PTG9 - x 1

PTG9 - x 1

PTG11 - x 4

PTG12 - x 4

PTG1 - x 1

PTG1 - x 1

PTG1 - x 1PTG1 - x 1

PTG1 - x 1 PTG1 - x 1

PTG4 - x 5

PTG3b - x 5

PTG5 - x 1

PTG7 - x 1

PTG8 - x 1

PTG6 - x 1

PTG10 - x 4PTG10 - x 4

B07 

B06 

B05 

B05 

B08 

B06 

B07 

B15 

B14 B13 

B16 B16 

B18 

B18 

B18 

B02 

B03 

B10 

B10 

B01 

B17 

B17 B17 

B17 

B09 

B19 
B21 B19 

B21 

B20 B20 

B11 

B04 

B12 

BC4 

BC3 DV1 

DV2 DV2 

BC3 
DV1 

BC2 

BC2 

BC1 

EC3 

EC3 

B18 

DV3 

EC2 

CG1 

DET X
XX

+0,03 (NA)+0,00 (NA)
+0,00 (NO)

X
PE-XX

X
PE-XX

PTGx 

BCx 

Bx 

PTMx 

ECx 

DVx 

CGx 

LEGENDA

INDICACÃO NÍVEIS PLANTA E CORTE

INDICACÃO DE CORTES

INDICACÃO DE FACHADAS

INDICACÃO DE PORTAS E JANELAS

INDICACÃO DE VISTAS

ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS DE PISO

JA-XPMX

P1

NOTAS

- MEDIDAS E NÍVEIS EM METROS;
- VERIFICAR POSIÇÃO EXATA DOS PILARES NO PROJETO ESTRUTURAL;
- VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS PERTINENTES NAS PRANCHAS DE DETALHAMENTO;
- EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O MEMORIAL DESCRITIVO, PREVALECE A 
INFORMAÇÃO CONTIDA NOS DESENHOS;
- ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO FNDE

REFERENCIAS:

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS
- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

LEGENDA - INDICAÇÃO DE ELEMENTOS

INDICACÃO DE BANCADAS

INDICACÃO DE BANCOS

INDICACÃO DE PRATELEIRAS 
EM GRANITO

INDICACÃO DE PRATELEIRAS
EM MDF

INDICACÃO DE PAINEL DE COBOGÓ

INDICAÇÃO DE DIVISÓRIAS

INDICACÃO DE ESCANINHOS

01

I1

T1

E1 ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS DE PAREDE 
INTERNA E EXTERNA

ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS DE TETO

*PARA DIMENSÕES E MAIS INFORMAÇÕES VER 
AMPLIAÇÕES E DETALHES ESPECÍFICOS

INDICACÃO DE DETALHES

ESCANINHOS - EC*

Ref.

EC1

EC2

EC3

EC4

EC5

EC6

Material

MDF REV. COM LAMINADO MELAMÍNICO BRANCO - esp. 2 cm

MDF REV. COM LAMINADO MELAMÍNICO BRANCO - esp. 2 cm

MDF REV. COM LAMINADO MELAMÍNICO BRANCO - esp. 2 cm

MDF REV. COM LAMINADO MELAMÍNICO BRANCO - esp. 2 cm

MDF REV. COM LAMINADO MELAMÍNICO BRANCO - esp. 2 cm

MDF REV. COM LAMINADO MELAMÍNICO BRANCO - esp. 2 cm

Quant.

4

2

2

1

2

2

Ambiente

INFANTIL 1, INFANTIL 2, INFANTIL 3 
- 1, INFANTIL 3 - 2

BERÇARIO - 1, BERÇARIO - 2

DEPÓSITO

SALA MULTIUSO

INFANTIL 5 - 1, INFANTIL 5 - 2

INFANTIL 4 - 1, INFANTIL 4 - 2

PRATELEIRA - PT*

Ref.

PTG1

PTG2

PTG3a

PTG3b

PTG3c

PTG4

PTG5

PTG6

PTG7

PTG8

PTG9

PTG10

Material

GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm

GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm

GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm

GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm

GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm

GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm

GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm

GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm

GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm

GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm

GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm

GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm

Quant.

6

2

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

Prat. por 
conjunto

1

5

5

5

5

5

1

1

1

1

1

4

mL

2,50

2,50

1,65

1,85

1,65

2,05

1,50

2,50

1,70

1,40

2,30

2,50

P

0,30

0,40

0,40

0,50

0,40

0,60

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,50

Ambiente

SOLÁRIO - 1, SOLÁRIO - 2, SOLÁRIO 
- 3, SOLÁRIO - 4, SOLÁRIO - 5, 
SOLÁRIO - 6

DESPENSA

COZINHA

COZINHA

COZINHA

COZINHA

COZINHA

COZINHA

LAVANDERIA/ DML

LAVANDERIA/ DML

LACTARIO

VARANDA, VARANDA DE SERVIÇO

PRATELEIRA - PT*

Ref.

PTG11

PTG12

PTM1A

PTM1B

PTM2

PTM3

Material

GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm

GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm

MDF REV. COM LAMINADO 
MELAMÍNICO BRANCO - esp. 2 cm

MDF REV. COM LAMINADO 
MELAMÍNICO BRANCO - esp. 2 cm

MDF REV. COM LAMINADO 
MELAMÍNICO BRANCO - esp. 2 cm

MDF REV. COM LAMINADO 
MELAMÍNICO BRANCO - esp. 2 cm

Quant.

1

1

1

1

1

2

Prat. por 
conjunto

4

4

5

5

3

5

mL

2,40

2,85

1,21

2,15

1,21

2,60

P

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

Ambiente

ALMOXARIFADO

ALMOXARIFADO

LAVANDERIA/ DML

ROUPARIA

ROUPARIA

DEPÓSITO

BANCOS - BC*

Ref.

BC1

BC2

BC3

BC4

Material

ALVENARIA E ASSENTO EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO

ALVENARIA E ASSENTO EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO

GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm

GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm

Quant.

1

2

2

2

Ambiente

SANIT. INFANTIL 3, SANIT. INFANTIL 4

SANIT. INFANTIL 1, SANIT. INFANTIL 2

FNDE - LEG BANCADAS - B*

Ref.

B01

B02

B03

B04

B05

B06

B07

B08

B09

B10

B11

B12

Material

GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm

GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm

GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm

GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm

GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm

GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm

GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm

GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm

GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm

GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm

GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm

GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm

Ambiente

VARANDA DE SERVIÇO

LAVANDERIA/ DML

LAVANDERIA/ DML

COZINHA

COZINHA

COZINHA

COZINHA

COZINHA

PCD INFANTIL

VEST. FUNC. FEM., VEST. FUNC. MASC.

FNDE - LEG BANCADAS - B*

Ref.

B13

B14

B15

B16

B17

B18

B19

B20

B21

B22

Material

GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm

GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm

GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm

GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm

GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm

GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm

GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm

GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm

GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm

GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm

Ambiente

LACTARIO

LACTARIO

HIGIENIZAÇÃO

FRALDÁRIO-1, FRALDÁRIO-2

SOLÁRIO - 1, SOLÁRIO - 2, SOLÁRIO - 3, SOLÁRIO - 
4

SOLÁRIO - 5, SOLÁRIO - 6

SANIT. INFANTIL 1, SANIT. INFANTIL 2

SANIT. INFANTIL 3, SANIT. INFANTIL 4

SANIT. INFANTIL 1, SANIT. INFANTIL 2

SANIT. PCD FEM., SANIT. PCD INFANTIL, SANIT. 
PCD MASC., SANIT. PROF. FEM., SANIT. PROF. 
MASC.

DIVISÓRIAS - DV*

Ref.

DV1

DV2

DV3

Material

GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm

GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm

VIDRO JATEADO 10mm

Quant.

6

6

1

Ambiente

SANIT. INFANTIL 3, SANIT. INFANTIL 4

SANIT. INFANTIL 1, SANIT. INFANTIL 2

1 PLANTA DE LAYOUT - BANCADAS, BANCOS, ESCANINHOS, PRATELEIRAS, DIVISÓRIAS E COBOGÓS
ESCALA1:75

* PARA PTG10 SEGUIR ALTURAS DA PTG11 - VER AMPLIAÇÃO - TIPO1-ARQ-AMP-BLCA-23_R03

* VER AMPLIAÇÕES E DETALHES ESPECÍFICOS

SECRETARIA

REFEITÓRIO

HALL DE ENTRADA

VARANDA

AMAMENTAÇÃO



MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO

CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 1

PROPRIETÁRIO: 

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO - UF:

PROPRIETÁRIO:

RESP. TÉCNICO:

AUTOR DO PROJETO: CAU / CREA

CAU / CREA APROVAÇÕES 

CAU / CREA

OBSERVAÇÕES: 

CORTES AA, BB, CC, DD e EE 
COORDENAÇÃO

PROJETO DE ARQUITETURA

ARQCGEST - Coordenação 
Geral de Infraestrutura 
Educacional

FORMATO

REVISÃO ESCALA PRANCHA

JAN/2023
06/41DATA EMISSÃO

1:75R.00
R.01
R.02

PROJETO PADRÃO - FNDE

CONTROLE DE REVISÕES

N° DATA DESCRIÇÃO

JANEIRO/ 201702

Atendimento à NBR 9050/2015;
Alteração: quadro de áreas, fechamento frontal, sanitários 1 e 2, altura da platibanda, mobiliário e 
equipamento, altura da ceramica nos sanitários, cor dos portões dos solarios e altura da porta PA4;
Acréscimo: do gradil e quadro de cargas no castelo d'água, de duchas higienicas e escaninhos pré-escola.

R.03

PREFEITURA / RA

JULHO/ 201601 Alteração paredes - shaft para tubulação hidráulica e detalhamento; alteração da altura da platibanda.

JANEIRO/ 202303

Revisão do Projeto Arquitetônico Creche e Pré-Escola Tipo 1 Modelo Padrão FNDE em metodologia 
Building Information Modeling.
Alteração para atender a NBR 9050/2020;
Alteração da dimensão do terreno para 45 x 65m, com ampliação do pátio central e circulações laterais.
Alteração de layout dos ambientes: Cozinha, copa de funcionários, rouparia, lavanderia e DML.
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DET 2
08

+0,16 (NA) +0,19 (NA) +0,19 (NA) +0,20 (NA) +0,19 (NA) +0,19 (NA) +0,16 (NA) +0,16 (NA) +0,19 (NA) +0,19 (NA) +0,20 (NA) +0,20 (NA) +0,20 (NA) +0,19 (NA) +0,19 (NA) +0,16 (NA)

4,
54

0,
90

1,
90

0,
75

0,
35

1,
80

0,
10

0,
80

1,
20

0,
10

1,
40

2,
66 3,

06

1,
20

0,
10

1,
40

1,
80

0,
10

0,
80

1,
90

4,
54

4,
54

0,
90

2,
70

1,
90

2,
70 3,

00

2,
15

0,
85

2,
70

1,
90

0,
90

4,
54

+0,53 (NA)+0,53 (NA)+0,53 (NA)+0,53 (NA)

+0,14 (NA)

0,
90

+0,14

+0,60

+2,85

+3,70

+4,50
+4,70

+5,05

C 06
C 06

B06
B06

A 06
A 06

JA-08
JA-07 JA-07JA-06 JA-06JA-07JA-07

JA-16 JA-16PM1 PM1 

SOLÁRIO - 2
CIRCULAÇÃO

SOLÁRIO - 5 DEPÓSITO CIRCULAÇÃO DEPÓSITO

FRALDÁRIO-2

SOLÁRIO - 6

DV3 

SOLÁRIO - 4
SANIT. INFANTIL 2

FRALDÁRIO-1

I5 I5 I5 I5 I6 E3 I5 I7 I5 I6 

PLATIBANDA DE ALVENARIA

RUFO EM CHAPA DE AÇO GALV.

PINGADEIRA PRÉ-MOLDADA DE 
CONCRETO

CALHA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO

CUMEEIRA METÁLICA

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO

RUFO EM CHAPA DE AÇO GALV.

PINGADEIRA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO

PLATIBANDA DE ALVENARIA

PLATIBANDA DE ALVENARIA

PINGADEIRA PRÉ-MOLDADA 
DE CONCRETO

RUFO EM CHAPA DE AÇO GALV.

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO

CUMEEIRA METÁLICA
CALHA EM CHAPA DE 

AÇO GALVANIZADO

PLATIBANDA DE ALVENARIA

PINGADEIRA PRÉ-MOLDADA DE 
CONCRETO

RUFO EM CHAPA DE AÇO GALV.

 TELHA METÁLICA 
TERMOACÚSTICA TRAPEZOIDAL 
COM PREENCHIMENTO EM PIR 

TRELIÇA E CAIBROS 
METÁLICOS

VIGA DE CONCRETO ARMADO

CASTELO D'ÁGUA - 
VER DETALHE HIDRÁULICO

PINTURA ESMALTE SINTÉTICO COR AMARELO OURO

 FORRO EM FIBRA MINERAL  FORRO EM FIBRA MINERAL 
 FORRO DE GESSO ACARTONADO  FORRO DE GESSO ACARTONADO  FORRO DE GESSO ACARTONADO  FORRO DE GESSO ACARTONADO 

 TELHA METÁLICA 
TERMOACÚSTICA TRAPEZOIDAL 
COM PREENCHIMENTO EM PIR 

TRELIÇA E CAIBROS METÁLICOS

VIGA DE CONCRETO ARMADO

+0,18 (NA) +0,20 (NA) +0,20 (NA) +0,19+0,19 (NA) +0,20 (NA) +0,16 (NA)
±0,00 (NA)

+0,20 (NA)+0,20 (NA)

4,
87

2,
73

1,
00

3,
00

0,
90

0,
10 2,
67

2,
71

0,
00

1,
00

4,
31

2,65 3,
00

2,
15

0,
85

0,
45

3,
64

1,
19

0,
06

4,
89

+0,19 (NA)

3,
00

±0,00

+0,60

+2,85

+3,70

+4,50
+4,70

+5,05

A 06
A 06

B06
B06

C 06
C 06

PA5 
PV2 

PF2 PF2 

PA4 PA4 

JA-08

SALA MULTIUSO

CIRCULAÇÃO HALL DE ENTRADA

DV3 

PÁTIO COBERTOPÁTIO COBERTO

I7 I7 I7 I3  E2  E2  E2 E1  E2 

PÓRTICO DO ACESSO PRINCIPAL

PINGADEIRA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO

PINGADEIRA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO

PLATIBANDA DE ALVENARIA

PINGADEIRA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO

RUFO EM CHAPA DE AÇO GALV.

PLATIBANDA METÁLICA COM CHAPA 
PERFURADA PINTURA ESMALTE 
SINTÉTICO COR AZUL

RUFO EM CHAPA DE AÇO GALV.

PLATIBANDA DE ALVENARIA

PINGADEIRA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO

CALHA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO

 FORRO DE GESSO ACARTONADO 
 FORRO DE GESSO ACARTONADO  FORRO EM FIBRA MINERAL  FORRO EM FIBRA MINERAL 

 TELHA METÁLICA 
TERMOACÚSTICA TRAPEZOIDAL 
COM PREENCHIMENTO EM PIR 

 TELHA METÁLICA 
TERMOACÚSTICA TRAPEZOIDAL 
COM PREENCHIMENTO EM PIR 

CUMEEIRA METÁLICA

PF2 

TRELIÇA E CAIBROS METÁLICOS 
APARENTES

TRELIÇA E CAIBROS METÁLICOS

ESTRUTURA METÁLICA APARENTE - 
PINTURA COR BRANCO GELO

CASTELO D'ÁGUA - 
VER DETALHE HIDRÁULICO

PINTURA ESMALTE SINTÉTICO COR AMARELO OURO

 TELHA METÁLICA 
TERMOACÚSTICA TRAPEZOIDAL 
COM PREENCHIMENTO EM PIR 

 TELHA METÁLICA 
TERMOACÚSTICA TRAPEZOIDAL 
COM PREENCHIMENTO EM PIR TRELIÇA E CAIBROS METÁLICOS

REVESTIMENTO DA FACHADA 
CHAPA PERFURADA

PV1 

FECHAMENTO EM CHAPA 
METÁLICA PERFURADA COR 

AMARELO OURO3,
01

DET X
XX

+0,03 (NA)+0,00 (NA)
+0,00 (NO)

X
PE-XX

X
PE-XX

LEGENDA

INDICACÃO NÍVEIS PLANTA E CORTE

INDICACÃO DE CORTES

INDICACÃO DE FACHADAS

INDICACÃO DE PORTAS E JANELAS

INDICACÃO DE VISTAS

ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS DE PISO

JA-XPMX

P1

NOTAS

- MEDIDAS E NÍVEIS EM METROS;
- VERIFICAR POSIÇÃO EXATA DOS PILARES NO PROJETO ESTRUTURAL;
- VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS PERTINENTES NAS PRANCHAS DE DETALHAMENTO;
- EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O MEMORIAL DESCRITIVO, PREVALECE A 
INFORMAÇÃO CONTIDA NOS DESENHOS;
- ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO FNDE

REFERENCIAS:

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS
- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

01

I1

T1

E1 ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS DE PAREDE 
INTERNA E EXTERNA

ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS DE TETO

INDICACÃO DE DETALHES

A 06
A 06

B06

B06

D
06

D
06

E
06

E
06

C 06
C 06

DET 1
08

+0,19 (NA) +0,20 (NA) +0,19 (NA) +0,20 (NA) +0,20 (NA) +0,19 (NA) +0,19 (NA) +0,20 (NA) +0,16 (NA)+0,16 (NA)

3,
00

1,
16

1,
50

0,
34

0,
90

0,
70 0,
85

3,
00

2,
70

2,
70

2,
70

1,
00

0,
90

0,
10 3,

00

1,
65

1,
00

0,
35

±0,00

+0,60

+2,85

+3,70

+4,50
+4,70

+5,05

0,
10

4,
34

0,
45

2,
70

2,
70

2,
70

E06
E06D06

D06

PM4 PM1 PM1 

PV2 

JA-03

JA-07

JA-02JA-04JA-15 JA-14JA-01

COZINHA HALL DE ENTRADA

SECRETARIA
FRALDÁRIO-2

BERÇARIO - 2
COPA FUNCIONÁRIOS

LACTARIO

 TELHA METÁLICA 
TERMOACÚSTICA TRAPEZOIDAL 
COM PREENCHIMENTO EM PIR 

LAVANDERIA/ 
DML

I2 I5 I4 I1 I7  I4  I4 

 I4 

 FORRO EM FIBRA MINERAL 
 FORRO DE GESSO 
ACARTONADO  FORRO EM FIBRA MINERAL 

 FORRO DE GESSO ACARTONADO 
 FORRO DE GESSO ACARTONADO 

 FORRO DE GESSO ACARTONADO 

PINGADEIRA PRÉ-MOLDADA 
DE CONCRETO

PLATIBANDA DE ALVENARIA

PINGADEIRA PRÉ-
MOLDADA DE CONCRETO

PLATIBANDA DE ALVENARIA

RUFO EM CHAPA DE AÇO GALV.

 TELHA METÁLICA 
TERMOACÚSTICA TRAPEZOIDAL 
COM PREENCHIMENTO EM PIR 

PAINEL DE COBOGÓ

PM1 PM1 

VIGA DE CONCRETO ARMADO

TRELIÇA E CAIBROS METÁLICOS

 I4 

SISTEMA DE EXAUSTÃO

TRELIÇA E CAIBROS METÁLICOS

RUFO EM CHAPA DE AÇO GALV.

VIGA DE CONCRETO ARMADO

+0,20 (NA) +0,19 (NA) +0,20 (NA) +0,19 (NA) +0,19 (NA) +0,20 (NA) +0,20 (NA) +0,20 (NA) +0,16 (NA)+0,16 (NA)

1,
65

1,
00

0,
35

1,
00

3,
00

2,
70

2,
70 3,

00

0,
60 1,

00

0,
90

0,
10

1,
15

1,
50

±0,00

+0,60

+2,85

+3,70

+4,50
+4,70

+5,05

D 06
D 06

E 06
E 06

PM4 PM1 PM1 JA-03 JA-15

JA-07

JA-02 JA-04
JA-14

BERÇARIO - 1

SANIT. PCD 
FEM.

SANIT. PCD 
MASC.

ALMOXA
RIFADO DIREÇÃO

SALA PROF./ REUNIÕES CIRCULAÇÃO REFEITÓRIOFRALDÁRIO-1

I7 I7 I1 I1 I5 I5 I1 I5 I3 

PLATIBANDA DE ALVENARIA

PINGADEIRA PRÉ-MOLDADA 
DE CONCRETO

RUFO EM CHAPA DE AÇO GALV.

PLATIBANDA DE ALVENARIA

PINGADEIRA PRÉ-MOLDADA DE 
CONCRETO

RUFO EM CHAPA DE AÇO GALV.

 TELHA METÁLICA 
TERMOACÚSTICA TRAPEZOIDAL 
COM PREENCHIMENTO EM PIR 

 TELHA METÁLICA 
TERMOACÚSTICA TRAPEZOIDAL 
COM PREENCHIMENTO EM PIR 

VIGA DE CONCRETO ARMADO

TRELIÇA E CAIBROS METÁLICOS
 FORRO EM FIBRA MINERAL  FORRO DE GESSO 

ACARTONADO 
 FORRO DE GESSO 
ACARTONADO  FORRO EM FIBRA MINERAL 

 FORRO EM FIBRA MINERAL 
TRELIÇA E CAIBROS METÁLICOS

VIGA DE CONCRETO ARMADO

DET 3
08

+0,20 (NA) +0,19 (NA) +0,20 (NA) +0,20 (NA) +0,20 (NA) +0,19 (NA) +0,20 (NA) +0,16 (NA)+0,16 (NA)

4,
34

1,
65

1,
00

0,
35

3,
00

0,
60 1,

20
0,

10

3,
00

0,
90

0,
10 3,

00

1,
00

0,
90

0,
10 3,

00

1,
80

0,
10

3,
00

1,
65

1,
00

0,
35

4,
34

±0,00

+0,60

+2,85

+3,70

+4,50
+4,70

+5,05

E06
E06

D06
D06

JA-14

JA-07

JA-07 JA-14

PM1 

PA4 PA4 PA4 PA4 

PM1 

PA4 

INFANTIL 5 - 1

SANIT. INFANTIL 4

INFANTIL 4 - 1 SALA MULTIUSO INFANTIL 3 - 1 INFANTIL 3 - 2
SANIT. INFANTIL 1

I3 

I5 

I2 I3 I2 

I5 

I3 

PLATIBANDA DE ALVENARIA

PINGADEIRA PRÉ-MOLDADA 
DE CONCRETO

RUFO EM CHAPA DE AÇO GALV.

PLATIBANDA DE ALVENARIA

PLATIBANDA DE ALVENARIA

PINGADEIRA PRÉ-MOLDADA DE 
CONCRETO

RUFO EM CHAPA DE AÇO GALV.  TELHA METÁLICA 
TERMOACÚSTICA TRAPEZOIDAL 
COM PREENCHIMENTO EM PIR 

 TELHA METÁLICA 
TERMOACÚSTICA TRAPEZOIDAL 
COM PREENCHIMENTO EM PIR 

 FORRO EM FIBRA MINERAL  FORRO EM FIBRA MINERAL  FORRO EM FIBRA MINERAL  FORRO EM FIBRA MINERAL 
 FORRO DE GESSO 
ACARTONADO 

 FORRO DE GESSO 
ACARTONADO 

DIVISÓRIA (DV1) EM GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm

TRELIÇA E CAIBROS METÁLICOS

VIGA DE CONCRETO ARMADO
 FORRO EM FIBRA MINERAL 

TRELIÇA E CAIBROS METÁLICOS

VIGA DE CONCRETO ARMADO

5 CORTE E
ESCALA1:75

4 CORTE D
ESCALA1:75

CROQUI DE REFERENCIA

1 CORTE A
ESCALA1:75

2 CORTE B
ESCALA1:75

3 CORTE C
ESCALA1:75



MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO

CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 1

PROPRIETÁRIO: 

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO - UF:

PROPRIETÁRIO:

RESP. TÉCNICO:

AUTOR DO PROJETO: CAU / CREA

CAU / CREA APROVAÇÕES 

CAU / CREA

OBSERVAÇÕES: 

FACHADAS 01, 02 e 04 
COORDENAÇÃO

PROJETO DE ARQUITETURA

ARQCGEST - Coordenação 
Geral de Infraestrutura 
Educacional

FORMATO

REVISÃO ESCALA PRANCHA

JAN/2023
07/41DATA EMISSÃO

1:75R.00
R.01
R.02

PROJETO PADRÃO - FNDE

CONTROLE DE REVISÕES

N° DATA DESCRIÇÃO

JANEIRO/ 201702

Atendimento à NBR 9050/2015;
Alteração: quadro de áreas, fechamento frontal, sanitários 1 e 2, altura da platibanda, mobiliário e 
equipamento, altura da ceramica nos sanitários, cor dos portões dos solarios e altura da porta PA4;
Acréscimo: do gradil e quadro de cargas no castelo d'água, de duchas higienicas e escaninhos pré-escola.

R.03

PREFEITURA / RA

JULHO/ 201601 Alteração paredes - shaft para tubulação hidráulica e detalhamento; alteração da altura da platibanda.

JANEIRO/ 202303

Revisão do Projeto Arquitetônico Creche e Pré-Escola Tipo 1 Modelo Padrão FNDE em metodologia 
Building Information Modeling.
Alteração para atender a NBR 9050/2020;
Alteração da dimensão do terreno para 45 x 65m, com ampliação do pátio central e circulações laterais.
Alteração de layout dos ambientes: Cozinha, copa de funcionários, rouparia, lavanderia e DML.

(1189x841)

DET 4
08

0,16 (NA) 0,16 (NA) 0,16 (NA)0,14 (NA)0,14 (NA) +0,14 (NA)

+0,60 (NA)

+2,85 (NA)

+3,70 (NA)

+4,50 (NA)

+5,05 (NA)

0,00(NA)

JA-15 JA-15JA-08 JA-14JA-14 JA-09

 PINTURA ACRÍLICA COR CINZA CLARO  PINTURA ACRÍLICA COR BRANCO GELO  PINTURA ACRÍLICA COR BRANCO GELO  PINTURA ACRÍLICA COR CINZA CLARO 

PORTÃO METÁLICO - DE ABRIR COM CHAPA METÁLICA 

REQUADRO EM ALUMÍNIO COR NATURAL, 
PARA FIXAÇÃO DE TELA DE NYLON TIPO 

MOSQUITEIRO, COR CINZA

PORTÃO METÁLICO - DE ABRIR COM GRADIL 
METÁLICO E TELA DE AÇO GALVANIZADO 

MASTRO PARA BANDEIRAS

GRADIL METÁLICO EM TELA 
DE AÇO GALVANIZADO, 
PINTURA COR BRANCO GELO

CASTELO D'ÁGUA METÁLICO COR AMARELO OURO

PLATIBANDA METÁLICA COM 
CHAPA PERFURADA PINTURA 

ESMALTE SINTÉTICO COR AZULPINGADEIRA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO

GUARDA-CORPO EM CHAPA DE AÇO CARBONO PERFURADA 
E=1,5mm. ACABAMENTO COM TINTA ESMALTE NA COR 
AMARELO OURO

E2 E1 E1  E2  E2  E2  E2 E1 E2 E1 

CISTERNA CISTERNA CISTERNA

0,18 (NA)0,16 (NA) 0,16 (NA)0,14 (NA) 0,19 (NA) 0,16 (NA)
±0,00 (NA)

+0,60 (NA)

+2,50 (NA)

+2,85 (NA)

+3,80 (NA)

+4,50 (NA)
+4,70 (NA)

+5,05 (NA)

+10,16 (NA)

0,20 (NA)

JA-11 JA-09
JA-07 PA4 JA-09

PV1 

JA-10JA-11

PA2 

JA-11

PA1 

SOLÁRIO - 6VARANDA DE SERVIÇO

 PINTURA ACRÍLICA COR VERMELHA 

 FORRO DE GESSO ACARTONADO 

 PINTURA ACRÍLICA COR BRANCO GELO 

 REVESTIMENTO EM CERÂMICA 30x40cm COR BRANCO GELO 

 PINTURA ACRÍLICA COR BRANCO GELO 

 PINTURA ACRÍLICA COR BRANCO GELO 

PV1 

I8 E1 E4 E5 I8 I6 E1 

PÓRTICO EM CONCRETO PINTADO COM 
TINTA ACRÍLICA COR BRANCO GELO

PORTA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10mm 

PINGADEIRA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO

FECHAMENTO EM CHAPA DE AÇO CARBONO, GALVANIZADA 
PERFURADA E=1,5mm. PINTURA ESMALTE COR CINZA CLARO

FECHAMENTO EM CHAPA DE AÇO CARBONO, GALVANIZADA 
PERFURADA E=1,5mm. PINTURA ESMALTE COR AMARELO OURO

REQUADRO EM ALUMÍNIO 
COR NATURAL, PARA FIXAÇÃO 

DE TELA DE NYLON TIPO 
MOSQUITEIRO, COR CINZA

REQUADRO EM ALUMÍNIO 
COR NATURAL, PARA FIXAÇÃO 

DE TELA DE NYLON TIPO 
MOSQUITEIRO, COR CINZA

DET 6
08

0,16 (NA) 0,16 (NA) 0,16 (NA) +0,14 (NA)

+0,60 (NA)

+2,50 (NA)

+2,85 (NA)

+3,80 (NA)

+4,50 (NA)
+4,70 (NA)

+5,05 (NA)

+10,16 (NA)

0,20 (NA)

 PINTURA ACRÍLICA COR BRANCO GELO 

 PINTURA ACRÍLICA COR AZUL FRANÇA 

 PINTURA ACRÍLICA COR VERMELHA 

 PINTURA ACRÍLICA COR CINZA CLARO 

 PINTURA ACRÍLICA COR BRANCO GELO 

PINGADEIRA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO

PV1 PV1 

MASTROS PARA BANDEIRAS

 PINTURA ACRÍLICA COR CINZA CLARO 
PÓRTICO EM CONCRETO PINTADO COM 

TINTA ACRÍLICA COR BRANCO GELO

PORTA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10mm 

CORRIMÃO EM PERFIL METÁLICO
FECHAMENTO EM CHAPA DE AÇO CARBONO, GALVANIZADA 
PERFURADA E=1,5mm. PINTURA ESMALTE COR CINZA CLARO

GRADIL METÁLICO EM TELA DE AÇO GALVANIZADO, PINTURA 
COR BRANCO GELO

FECHAMENTO EM CHAPA DE AÇO CARBONO, 
GALVANIZADA PERFURADA E=1,5mm. PINTURA ESMALTE 
NAS CORES AMARELO OURO E CINZA CLARO

PORTÃO METÁLICO - DE ABRIR 180º COM GRADIL 
METÁLICO E TELA DE AÇO GALVANIZADO 

E1 E3 E4 E3 E1 E5 

DET X
XX

+0,03 (NA)+0,00 (NA)
+0,00 (NO)

X
PE-XX

X
PE-XX

LEGENDA

INDICACÃO NÍVEIS PLANTA E CORTE

INDICACÃO DE CORTES

INDICACÃO DE FACHADAS

INDICACÃO DE PORTAS E JANELAS

INDICACÃO DE VISTAS

ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS DE PISO

JA-XPMX

P1

NOTAS

- MEDIDAS E NÍVEIS EM METROS;
- VERIFICAR POSIÇÃO EXATA DOS PILARES NO PROJETO ESTRUTURAL;
- VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS PERTINENTES NAS PRANCHAS DE DETALHAMENTO;
- EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O MEMORIAL DESCRITIVO, PREVALECE A 
INFORMAÇÃO CONTIDA NOS DESENHOS;
- ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO FNDE

REFERENCIAS:

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS
- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

01

I1

T1

E1 ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS DE PAREDE 
INTERNA E EXTERNA

ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS DE TETO

INDICACÃO DE DETALHES

1` El
ev

.
1 El
ev

.

2
Elev.

4
Elev.

5El
ev

.
6 El
ev

.

3El
ev

.

0,16 (NA) +0,14 (NA)

+0,60 (NA)

+2,85 (NA)

+3,70 (NA)

+4,50 (NA)
+4,70 (NA)

+5,05 (NA)

JA-14 JA-08 JA-14 JA-14 JA-08 JA-14

 PINTURA ACRÍLICA COR BRANCO GELO  PINTURA ACRÍLICA COR CINZA CLARO  PINTURA ACRÍLICA COR CINZA CLARO  PINTURA ACRÍLICA COR CINZA CLARO  PINTURA ACRÍLICA COR CINZA CLARO  PINTURA ACRÍLICA COR BRANCO GELO 

 PINTURA ACRÍLICA COR CINZA CLARO 

 PINTURA ACRÍLICA COR CINZA CLARO PINGADEIRA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO

CASTELO D'ÁGUA METÁLICO COR AMARELO OURO

PLATIBANDA METÁLICA COM CHAPA PERFURADA PINTURA ESMALTE SINTÉTICO COR AZUL

MASTRO PARA BANDEIRAS

GRADIL METÁLICO EM TELA 
DE AÇO GALVANIZADO, 
PINTURA COR BRANCO GELO

FECHAMENTO EM CHAPA DE AÇO CARBONO, GALVANIZADA 
PERFURADA E=1,5mm. PINTURA ESMALTE COR AMARELO OURO

E1 E2 E1  E2  E2  E2  E2 E1 E2 E1 

CISTERNACISTERNACISTERNA

3 FACHADA 2
ESCALA1:75

2 FACHADA 1` - SEM FECHAMENTO EM CHAPA METÁLICA
ESCALA1:75

1 FACHADA 1
ESCALA1:75

CROQUI DE REFERENCIA

4 FACHADA 4
ESCALA1:75



MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO

CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 1

PROPRIETÁRIO: 

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO - UF:

PROPRIETÁRIO:

RESP. TÉCNICO:

AUTOR DO PROJETO: CAU / CREA

CAU / CREA APROVAÇÕES 

CAU / CREA

OBSERVAÇÕES: 

FACHADAS 03, 05 e 06 E DETALHES 
COORDENAÇÃO

PROJETO DE ARQUITETURA

ARQCGEST - Coordenação 
Geral de Infraestrutura 
Educacional

FORMATO

REVISÃO ESCALA PRANCHA

JAN/2023
08/41DATA EMISSÃO

1:75, 1:25, 1:20, 1:50R.00
R.01
R.02

PROJETO PADRÃO - FNDE

CONTROLE DE REVISÕES

N° DATA DESCRIÇÃO

JANEIRO/ 201702

Atendimento à NBR 9050/2015;
Alteração: quadro de áreas, fechamento frontal, sanitários 1 e 2, altura da platibanda, mobiliário e 
equipamento, altura da ceramica nos sanitários, cor dos portões dos solarios e altura da porta PA4;
Acréscimo: do gradil e quadro de cargas no castelo d'água, de duchas higienicas e escaninhos pré-escola.

R.03

PREFEITURA / RA

JULHO/ 201601 Alteração paredes - shaft para tubulação hidráulica e detalhamento; alteração da altura da platibanda.

JANEIRO/ 202303

Revisão do Projeto Arquitetônico Creche e Pré-Escola Tipo 1 Modelo Padrão FNDE em metodologia 
Building Information Modeling.
Alteração para atender a NBR 9050/2020;
Alteração da dimensão do terreno para 45 x 65m, com ampliação do pátio central e circulações laterais.
Alteração de layout dos ambientes: Cozinha, copa de funcionários, rouparia, lavanderia e DML.

(1189x841)

DET X
XX

+0,03 (NA)+0,00 (NA)
+0,00 (NO)

X
PE-XX

X
PE-XX

LEGENDA

INDICACÃO NÍVEIS PLANTA E CORTE

INDICACÃO DE CORTES

INDICACÃO DE FACHADAS

INDICACÃO DE PORTAS E JANELAS

INDICACÃO DE VISTAS

ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS DE PISO

JA-XPMX

P1

NOTAS

- MEDIDAS E NÍVEIS EM METROS;
- VERIFICAR POSIÇÃO EXATA DOS PILARES NO PROJETO ESTRUTURAL;
- VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS PERTINENTES NAS PRANCHAS DE DETALHAMENTO;
- EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O MEMORIAL DESCRITIVO, PREVALECE A 
INFORMAÇÃO CONTIDA NOS DESENHOS;
- ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO FNDE

REFERENCIAS:

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS
- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

01

I1

T1

E1 ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS DE PAREDE 
INTERNA E EXTERNA

ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS DE TETO

INDICACÃO DE DETALHES

DET 5
08

0,14 (NA) 0,18 (NA) 0,14 (NA) +0,14 (NA)

+0,60 (NA)

+2,85 (NA)

+3,70 (NA)

+4,50 (NA)
+4,70 (NA)

+5,05 (NA)

PA4 PA4 PA4 PA4 PA4 

 PINTURA ACRÍLICA COR BRANCO GELO 

 PINTURA ACRÍLICA COR AZUL FRANÇA 

 PINTURA ACRÍLICA COR CINZA CLARO 

 PINTURA ACRÍLICA COR CINZA CLARO 

 PINTURA ACRÍLICA COR BRANCO GELO  PINTURA ACRÍLICA COR AZUL FRANÇA  PINTURA ACRÍLICA COR BRANCO GELO 

 PINTURA ACRÍLICA COR CINZA CLARO 

PINGADEIRA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO

GUARDA-CORPO EM CHAPA DE AÇO CARBONO PERFURADA 
E=1,5mm. ACABAMENTO COM TINTA ESMALTE NA COR 

AMARELO OURO

E1 E1 E1 E3 E3 

CISTERNACISTERNA

PLATIBANDA METÁLICA COM CHAPA 
PERFURADA PINTURA ESMALTE 

SINTÉTICO COR AZUL

0,19 (NA) 0,16 (NA) +0,14 (NA)

+0,60 (NA)

+2,85 (NA)

+3,70 (NA)

+4,50 (NA)
+4,70 (NA)

+5,05 (NA)

JA-09 JA-09
JA-09

JA-13 JA-13

PA4 PV2 

 PINTURA ACRÍLICA COR AZUL FRANÇA  PINTURA ACRÍLICA COR BRANCO GELO 

 PINTURA ACRÍLICA COR CINZA CLARO  PINTURA ACRÍLICA COR CINZA CLARO 

 PINTURA ACRÍLICA COR AZUL FRANÇA  PINTURA ACRÍLICA COR CINZA CLARO 
PINGADEIRA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO

PORTÃO METÁLICO - DE ABRIR 
180º COM GRADIL METÁLICO E 

TELA DE AÇO GALVANIZADO 

CAIXA DE AREIA TRATADA PARA PLAYGROUND, 
PROFUNDIDADE DE 36cmMURETA EM ALVENARIA E ASSENTO EM 

CONCRETO PRÉ-MOLDADO PINTADO COM TINTA 
EPÓXI COR AMARELO OURO MURETA EM TIJOLO MACIÇO PARA DELIMITAÇÃO DA CAIXA DE AREIA

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO

RUFO EM CHAPA DE AÇO GALV.

 TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA TRAPEZOIDAL COM PREENCHIMENTO EM PIR 

ACABAMENTO DA TELHA - SUPERIOR: GALVALUME NATURAL
INFERIOR: PRÉ-PINTADO NA COR BRANCAPLATIBANDA METÁLICA COM CHAPA 

PERFURADA PINTURA ESMALTE SINTÉTICO 
COR AZUL

E3 E1 E3 E1 E1 

 PINTURA ACRÍLICA COR BRANCO GELO 

CISTERNA

CISTERNA

ESTRUTURA METÁLICA APARENTE - 
PINTURA COR BRANCO GELO

GUARDA-CORPO EM CHAPA DE AÇO CARBONO 
GALVANIZADA PERFURADA E=1,5mm - PINTURA 
ESMALTE NAS CORES AMARELO OURO E CINZA CLARO

0,19 (NA)0,16 (NA) +0,14 (NA)

+0,60 (NA)

+2,85 (NA)

+3,70 (NA)

+4,50 (NA)
+4,70 (NA)

+5,05 (NA)

PA4 PA4 PA4 PA4 PA4 

 PINTURA ACRÍLICA COR CINZA CLARO 

 PINTURA ACRÍLICA COR BRANCO GELO 

 PINTURA ACRÍLICA COR AZUL FRANÇA 

 PINTURA ACRÍLICA COR CINZA CLARO 

 PINTURA ACRÍLICA COR BRANCO GELO  PINTURA ACRÍLICA COR BRANCO GELO 

 PINTURA ACRÍLICA COR AZUL FRANÇA 

 PINTURA ACRÍLICA COR CINZA CLARO 

PINGADEIRA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO

PLATIBANDA METÁLICA COM 
CHAPA PERFURADA PINTURA 

ESMALTE SINTÉTICO COR AZUL

RUFO EM CHAPA DE AÇO GALV.

CALHA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO

GUARDA-CORPO EM CHAPA DE AÇO CARBONO 
GALVANIZADA PERFURADA E=1,5mm - PINTURA 
ESMALTE NAS CORES AMARELO OURO E CINZA CLARO

CAIXA DE AREIA TRATADA 
PARA PLAYGROUND, 

PROFUNDIDADE DE 36cm

MURETA EM TIJOLO MACIÇO 
PARA DELIMITAÇÃO DA CAIXA 

DE AREIA

E3 E1 I7 E3 E1 

CISTERNACISTERNA

ESTRUTURA METÁLICA APARENTE - 
PINTURA COR BRANCO GELO
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Elev.

4
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15
5

80
5
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5

CHAPA DE AÇO CARBONO PERFURADA, GALVANIZADA, SOLDADA 
NO PERFIL METÁLICO. E=1,5mm. ACABAMENTO: TINTA ESMALTE 
AMARELO OURO

CHAPA DE AÇO CARBONO PERFURADA, GALVANIZADA, SOLDADA NO 
PERFIL METÁLICO. E=1,5mm. ACABAMENTO: TINTA ESMALTE CINZA 
CLARO

PERFIL EM AÇO CARBONO, GALVANIZADO, 50x50 (METALON) 
CHUMBADO NO PISO. ACABAMENTO: TINTA ESMALTE CINZA 
CLARO E AMARELO OURO

TRINCO E FERROLHO EM 
FERRO PINTADO COM TINTA 
ESMALTE NA COR AMARELO 

OURO

DOBRADIÇA EM CHAPA 
COM PARAFUSO PINTADA 

COM TINTA ESMALTE NA 
COR AMARELO OURO

20
5

70
5

15
5

80
5

10
5

24
80

19
90

CHAPA DE AÇO CARBONO PERFURADA, GALVANIZADA, SOLDADA NO PERFIL 
METÁLICO. E=1,5mm (0,80x1,10m). ACABAMENTO: TINTA ESMALTE AMARELO OURO

CHAPA DE AÇO CARBONO PERFURADA, GALVANIZADA, SOLDADA NO PERFIL 
METÁLICO. E=1,5mm (0,325x0,70m). ACABAMENTO: TINTA ESMALTE CINZA CLARO

PERFIL DE AÇO GALVANIZADO, 50x50 (METALON) 
PARAFUSADO NA ALVENARIA. ACABAMENTO: TINTA 
ESMALTE AMARELO OURO E CINZA CLARO

25
0

16
90

16
0

19
5

80
5

CHAPA DE AÇO CARBONO PERFURADA, GALVANIZADA, 
SOLDADA NO PERFIL METÁLICO. E=1,5mm (0,80x1,10m). 
ACABAMENTO: TINTA ESMALTE AMARELO OURO

PERFIL DE AÇO GALVANIZADO, 50x50 (METALON) 
PARAFUSADO NA ALVENARIA. ACABAMENTO: TINTA 
ESMALTE AMARELO OURO E CINZA CLARO

CANTONEIRA EMBORRACHADA

5 30 5 110 5 33 5 110 5 33 5 110 5 30 5

5
13

0
5

+0
,1

4

VISTA 01

A

CHAPA DE AÇO CARBONO PERFURADA, GALVANIZADA, SOLDADA NO PERFIL 
METÁLICO. E=1,5mm (0,80x1,10m). ACABAMENTO: TINTA ESMALTE AMARELO OURO

CHAPA DE AÇO CARBONO PERFURADA, GALVANIZADA, SOLDADA NO PERFIL 
METÁLICO. E=1,5mm (0,325x0,70m). ACABAMENTO: TINTA ESMALTE CINZA CLARO

PERFIL DE AÇO GALVANIZADO, 50x50 (METALON) 
PARAFUSADO NA ALVENARIA. ACABAMENTO: TINTA 

ESMALTE AMARELO OURO E CINZA CLARO

MURETA DE ALVENARIA h=0,25m

CANTONEIRA EMBORRACHADA  

SOLÁRIO - 1
26,93 m2

CHAPA DE AÇO CARBONO PERFURADA, 
GALVANIZADA, SOLDADA NO PERFIL METÁLICO. 
E=1,5mm (0,80x1,30m). ACABAMENTO: TINTA 
ESMALTE AMARELO OURO

PA6 PA6

5
5

10
0

5
63

5
11

0
5

5 110 5 39 5 110 5 39 5 110 5 39 5 110 5 39 5 110 5 5
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5
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5
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+0,16
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VISTA 02

CHAPA DE AÇO CARBONO PERFURADA, 
GALVANIZADA, SOLDADA NO PERFIL 
METÁLICO. E=1,5mm. ACABAMENTO: TINTA 
ESMALTE AMARELO OURO

CHAPA DE AÇO CARBONO PERFURADA, 
GALVANIZADA, SOLDADA NO PERFIL 
METÁLICO. E=1,5mm. ACABAMENTO: 
TINTA ESMALTE CINZA CLARO

PERFIL EM AÇO CARBONO, 
GALVANIZADO, 50x50 (METALON) 
CHUMBADO NO PISO. ACABAMENTO: 
TINTA ESMALTE CINZA CLARO E AMARELO 
OURO

CASTELO D'ÁGUA
3,87 m2

514 231

CASA DE BOMBAS
4,24 m2

20
5

70
5

15
5

80
5

10
5

44
22

5

19
27

5

CHAPA DE AÇO CARBONO PERFURADA, GALVANIZADA, SOLDADA 
NO PERFIL METÁLICO. E=1,5mm (1,10x2,65m). ACABAMENTO: TINTA 
ESMALTE AMARELO OURO

CHAPA DE AÇO CARBONO PERFURADA, GALVANIZADA, 
SOLDADA NO PERFIL METÁLICO. E=1,5mm (1,10x2,65m). 

ACABAMENTO: TINTA ESMALTE CINZA CLARO

CHAPA DE AÇO CARBONO PERFURADA, GALVANIZADA, SOLDADA NO PERFIL 
METÁLICO. E=1,5mm (0,40x2,15m). ACABAMENTO: TINTA ESMALTE CINZA CLARO

Mureta de alvenaria

Platibanda

19
27

5

41
22

5

CHAPA DE AÇO CARBONO PERFURADA, GALVANIZADA, 
SOLDADA NO PERFIL METÁLICO. E=1,5mm (0,90X2,15 + 
0,35X2,15m). ACABAMENTO: TINTA ESMALTE AMARELO OURO
CHAPA DE AÇO CARBONO PERFURADA, GALVANIZADA, 
SOLDADA NO PERFIL METÁLICO. E=1,5mm (0,40x2,15m). 
ACABAMENTO: TINTA ESMALTE CINZA CLARO

PERFIL EM AÇO  GALVANIZADO, 50x50 (METALON) PARAFUSADO NA 
ALVENARIA. . ACABAMENTO: TINTA ESMALTE CINZA CLARO E 
AMARELO OURO

CANTONEIRA EMBORRACHADA  

20 40 110 43 110 43 110 40

20 35 120 33 120 33 120 35 20

5
35

4
90

5

VISTA 01

A

MURETA DE ALVENARIA h=0,25m
PERFIL DE AÇO GALVANIZADO, 50x50 (METALON) 

PARAFUSADO NA ALVENARIA. ACABAMENTO: TINTA 
ESMALTE AMARELO OURO E CINZA CLARO

CHAPA DE AÇO CARBONO PERFURADA, GALVANIZADA, SOLDADA NO PERFIL METÁLICO. E=1,5mm 
(0,4x2,15m). ACABAMENTO: TINTA ESMALTE CINZA CLARO

CHAPA DE AÇO CARBONO PERFURADA, GALVANIZADA, SOLDADA NO PERFIL 
METÁLICO. E=1,5mm (1,10x2,65m). ACABAMENTO: TINTA ESMALTE AMARELO OURO

CANTONEIRA EMBORRACHADA  

SOLÁRIO

ÁREA 
EXTERNA

CHAPA DE AÇO CARBONO PERFURADA, 
GALVANIZADA, SOLDADA NO PERFIL METÁLICO. 

E=1,5mm (0,90x2,15 + 0,35x2,15m). 
ACABAMENTO: TINTA ESMALTE AMARELO OURO

E.C D

EC=13,8mm
D=9,52mm
DISPOSIÇÃO DOS FUROS:
Alternada longitudinal
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40

1
40

1
40

1
40

1
40
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PAINEL DE COBOGÓ

VIGA DE CONCRETO

BANCO (BC1) EM 
ALVENARIA E 
ASSENTO EM 
CONCRETO PRÉ-
MOLDADO H=0,45cm

ALVENARIA, 
REBOCO E PINTURA 
BRANCA

MINERAL GESSO

40
5

20
6

45
22

0
30

0

247
40

40

+0,20 (NA)

COBOGÓ PADRÃO 01 - 4 PONTAS
COR PASTEL AMARELO

COBOGÓ PADRÃO 02 - TACO CHINES
COR PASTEL AZUL

COBOGÓ PADRÃO 03 - QUADRICULADO
COR PASTEL VERDE, LARANJA E CINZA

HALL DE ENTRADA

 PINTURA ACRÍLICA COR BRANCO GELO 

40
5

40

FORRO DE GESSO ACARTONADO

FORRO DE GESSO ACARTONADO

5

FORRO MINERAL
SALAS

11
8

15
8

13
8

17
8

PINGADEIRA PRÉ-MOLDADO

PLATIBANDA DE ALVENARIA 
REBOCO E PINTURA AZUL

VIGA DE CONCRETO 
ARMADO REBOCO E 
PINTURA

CALHA EM AÇO GALVANIZADO

TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA COM 
PREENCHIMENTO EM PIR

TRELIÇA E CAIBROS METALICOS 
- VER PROJETO ESPECÍFICO

PINGADEIRA PRÉ-MOLDADO

RUFO EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO

PLATIBANDA DE ALVENARIA 
REBOCO E PINTURA AZUL

VIGA DE CONCRETO 
ARMADO REBOCO E 

PINTURA

TRELIÇA E CAIBROS 
METALICOS - VER 
PROJETO ESPECÍFICO

TELHA METÁLICA 
TERMOACÚSTICA COM 
PREENCHIMENTO EM PIR

COBOGÓ

Padrão Cobogó

COBOGÓ PADRÃO 01 - 4 PONTAS

COBOGÓ PADRÃO 02 - TACO 
CHINES

COBOGÓ PADRÃO 03 - 
QUADRICULADO

Vista Quant.

5

7

18

L x A

40×40

40×40

40×40

1 FACHADA 3
ESCALA1:75

2 FACHADA 5
ESCALA1:75

3 FACHADA 6
ESCALA1:75

CROQUI DE REFERENCIA

VISTA 01

VISTA 03

VISTA 01 CORTE A

7 DETALHE 5: GUARDA-CORPO METÁLICO
ESCALA1:50

6 DETALHE 4: GRADIL CASTELO D'ÁGUA
ESCALA1:50

VISTA 02

8 DETALHE 6: FECHAMENTO METÁLICO VARANDAS
ESCALA1:50

VISTA 01 CORTE A

4 DETALHE 1: AMPLIAÇÃO PAINEL DO COBOGÓ
ESCALA1:25

5 DETALHES 2 E 3: AMPLIAÇÃO DAS PLATIBANDAS, RUFOS E CALHA
ESCALA1:20

PLANTA BAIXA

PLANTA BAIXA
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CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 1

PROPRIETÁRIO: 

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO - UF:

PROPRIETÁRIO:

RESP. TÉCNICO:

AUTOR DO PROJETO: CAU / CREA

CAU / CREA APROVAÇÕES 

CAU / CREA

OBSERVAÇÕES: 
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COORDENAÇÃO

PROJETO DE ARQUITETURA

ARQCGEST - Coordenação 
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FORMATO

REVISÃO ESCALA PRANCHA

JAN/2023
09/41DATA EMISSÃO

1:75R.00
R.01
R.02

PROJETO PADRÃO - FNDE

CONTROLE DE REVISÕES

N° DATA DESCRIÇÃO

JANEIRO/ 201702

Atendimento à NBR 9050/2015;
Alteração: quadro de áreas, fechamento frontal, sanitários 1 e 2, altura da platibanda, mobiliário e 
equipamento, altura da ceramica nos sanitários, cor dos portões dos solarios e altura da porta PA4;
Acréscimo: do gradil e quadro de cargas no castelo d'água, de duchas higienicas e escaninhos pré-escola.

R.03

PREFEITURA / RA

JULHO/ 201601 Alteração paredes - shaft para tubulação hidráulica e detalhamento; alteração da altura da platibanda.

JANEIRO/ 202303

Revisão do Projeto Arquitetônico Creche e Pré-Escola Tipo 1 Modelo Padrão FNDE em metodologia 
Building Information Modeling.
Alteração para atender a NBR 9050/2020;
Alteração da dimensão do terreno para 45 x 65m, com ampliação do pátio central e circulações laterais.
Alteração de layout dos ambientes: Cozinha, copa de funcionários, rouparia, lavanderia e DML.
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ADESIVO PARA PISO NAS CORES:
AMARELA, AZUL, CINZA, VERDE E 
LARANJA. 
TEXTO NA COR PRETA

ADESIVO PARA PISO
NA COR CINZA E AMARELA

ADESIVO PARA PISO
NA COR AZUL

ADESIVO PARA PISO NAS CORES:
AMARELA, AZUL, CINZA, VERDE E LARANJA. 
TEXTO NA COR PRETA

SÍMBOLO - PINTURA 
NA COR AZUL E BRANCO

FAIXA - PINTURA 
NA COR AMARELA

FAIXA - PINTURA 
NA COR BRANCA

FAIXA - PINTURA 
NA COR BRANCA

FAIXA - PINTURA 
NA COR BRANCA

SOCO DE ALVENARIA
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SOCO DE ALVENARIA
+0,29

VAGA 1

VAGA 2

VAGA 3

CARGA E DESCARGA
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PÁTIO DE SERVIÇO

CALÇADA

CALÇADA

CALÇADA

CALÇADA

JARDIM

JARDIM

JARDIM

JARDIM/HORTA

JARDIM

JARDIM

JARDIMJARDIM

PROJEÇÃO DA COBERTURA

CALÇADA

CALÇADA

VAGA 4
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SUGESTÃO 
LOCALIZAÇÃO 

MAPA TÁTIL

SANIT. PCD INFANTIL
4,63 m2

VEST. FUNC. FEM.
3,79 m2

DESPENSA
8,81 m2

SANIT. PCD MASC.
3,07 m2

SANIT. PCD FEM.
3,08 m2

ALMOXARIFADO
10,00 m2

BERÇARIO - 1
35,71 m2

BERÇARIO - 2
35,70 m2

DEPÓSITO
3,38 m2

DEPÓSITO
3,38 m2

SECRETARIA
19,20 m2

HIGIENIZAÇÃO
3,73 m2

DIREÇÃO
12,53 m2

SALA PROF./ REUNIÕES
20,40 m2

HALL DE ENTRADA
28,00 m2

S.
I./
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E 
/ E
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TR
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A

4,
29

 m
2

VEST. FUNC. MASC.
3,78 m2

COPA FUNCIONÁRIOS
15,38 m2CIRCULAÇÃO

10,55 m2

CIRCULAÇÃO
66,53 m2

REFEITÓRIO
90,07 m2

AMAMENTAÇÃO
7,88 m2

VARANDA
29,37 m2

INFANTIL 3 - 2
35,63 m2

INFANTIL 1
35,63 m2

INFANTIL 3 - 1
35,51 m2

INFANTIL 2
35,51 m2

INFANTIL 4 - 1
35,58 m2

INFANTIL 4 - 2
35,58 m2

INFANTIL 5 - 2
35,70 m2

INFANTIL 5 - 1
35,70 m2

SALA MULTIUSO
38,78 m2

SANIT. INFANTIL 3
14,26 m2

SANIT. INFANTIL 4
14,26 m2

DEPÓSITO
7,50 m2

CIRCULAÇÃO
73,02 m2

PÁTIO COBERTO
191,51 m2

PLAYGROUND
75,69 m2

GÁS
2,21 m2

SOCO DE ALVENARIA

+0,29

+0,53

FRALDÁRIO-1
12,35 m2

FRALDÁRIO-2
12,35 m2

SOLÁRIO - 6
26,93 m2

VARANDA DE SERVIÇO
27,56 m2

PCD INFANTIL
7,72 m2

SOLÁRIO - 1
26,93 m2

SOLÁRIO - 3
26,93 m2

SOLÁRIO - 4
26,93 m2

SOLÁRIO - 2
26,93 m2

COZINHA
52,21 m2

LACTARIO
12,28 m2

ROUPARIA
5,60 m2

SOLÁRIO - 5
26,93 m2

RAMPA
SOBE

i= 2,60%

LAVANDERIA/ DML
9,79 m2
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CASTELO D'ÁGUA
3,87 m2

LIXO
2,53 m2

CASA DE BOMBAS
4,24 m2

LEGENDA ESPECIFICAÇÃO DE PISOS - PISO PODOTÁTIL

POSIÇÃO

Exterior

Interior

TIPO

PISO PODOTÁTIL EM BORRACHA INTEGRADO "ALERTA" - 
25x25cm - COR AZUL

PISO PODOTÁTIL EM BORRACHA INTEGRADO "DIRECIONAL" - 
25x25cm - COR AZUL

PISO PODOTÁTIL EM PLACAS PRÉ-MOLDADAS "ALERTA" - 
25x25cm - COR VERMELHO

PISO PODOTÁTIL EM PLACAS PRÉ-MOLDADAS "DIRECIONAL" 
- 25x25cm - COR VERMELHO

PISO PODOTÁTIL EM BORRACHA INTEGRADO "ALERTA" - 
25x25cm - COR AMARELA

PISO PODOTÁTIL EM BORRACHA INTEGRADO "ALERTA" - 
25x25cm - COR AZUL

PISO PODOTÁTIL EM BORRACHA INTEGRADO "DIRECIONAL" - 
25x25cm - COR AZUL

ÁREA (m²)

0,19

5,75

0,81

2,62

5,25

2,94

0,81

LEGENDA ESPECIFICAÇÃO DE PISOS

ID

P1

P2

P3

P4

P5

P5

P5

P5

P6

P7

P8

TIPO

PASSEIO DE CONCRETO DESEMPENADO COM JUNTAS 
PLÁSTICAS A CADA 1,20m

GRANITINA COM JUNTAS PLÁSTICAS A CADA 1,00m, COR 
CINZA CLARO

CERAMICA 40x40cm, PEI 5, COR BRANCO GELO, 
ANTIDERRAPANTE

CERAMICA 60x60cm, PEI 5, COR BRANCO GELO, 
ANTIDERRAPANTE

PISO VINÍLICO EM MANTA E=2mm (amarelo)

PISO VINÍLICO EM MANTA E=2mm (Azul)

PISO VINÍLICO EM MANTA E=2mm (cinza claro)

PISO VINÍLICO EM MANTA E=2mm (cinza escuro)

BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO

AREIA

GRAMA / JARDIM

ÁREA (m²)

438,01

412,53

228,96

348,00

32,90

30,19

220,11

115,08

84,00

76,60

724,76

DET X
XX

+0,03 (NA)+0,00 (NA)
+0,00 (NO)

X
PE-XX

X
PE-XX

LEGENDA

INDICACÃO NÍVEIS PLANTA E CORTE

INDICACÃO DE CORTES

INDICACÃO DE FACHADAS

INDICACÃO DE PORTAS E JANELAS

INDICACÃO DE VISTAS

ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS DE PISO

JA-XPMX

P1

NOTAS

- MEDIDAS E NÍVEIS EM METROS;
- VERIFICAR POSIÇÃO EXATA DOS PILARES NO PROJETO ESTRUTURAL;
- VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS PERTINENTES NAS PRANCHAS DE DETALHAMENTO;
- EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O MEMORIAL DESCRITIVO, PREVALECE A 
INFORMAÇÃO CONTIDA NOS DESENHOS;
- ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO FNDE

REFERENCIAS:

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS
- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

01

I1

T1

E1 ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS DE PAREDE 
INTERNA E EXTERNA

ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS DE TETO

INDICACÃO DE DETALHES

i=1% INDICACÃO DA INCLINAÇÃO DO PISO

INDICACÃO DE INÍCIO DE ASSENTAMENTO

RALO (VER PROJETO HIDRAULICO)

SOLEIRA

SOLEIRA INCLINADA

SOCO EM ALVENARIA COM 
REVESTIMENTO CERÂMICO

MURETA EM ALVENARIA COM 
REVESTIMENTO CERÂMICO

LEGENDA ESPECIFICAÇÃO DE SOLEIRAS

TIPO

SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E=2cm

COMPRIMENTO (mL)

106,23

1 PLANTA DE PAGINAÇÃO DE PISOS
ESCALA1:75
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PROPRIETÁRIO:

RESP. TÉCNICO:

AUTOR DO PROJETO: CAU / CREA
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OBSERVAÇÕES: 

PLANTA DE FORRO E ILUMINAÇÃO 
COORDENAÇÃO

PROJETO DE ARQUITETURA

ARQCGEST - Coordenação 
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Educacional

FORMATO

REVISÃO ESCALA PRANCHA

JAN/2023
10/41DATA EMISSÃO

1:75, 1:5R.00
R.01
R.02

PROJETO PADRÃO - FNDE

CONTROLE DE REVISÕES

N° DATA DESCRIÇÃO

JANEIRO/ 201702

Atendimento à NBR 9050/2015;
Alteração: quadro de áreas, fechamento frontal, sanitários 1 e 2, altura da platibanda, mobiliário e 
equipamento, altura da ceramica nos sanitários, cor dos portões dos solarios e altura da porta PA4;
Acréscimo: do gradil e quadro de cargas no castelo d'água, de duchas higienicas e escaninhos pré-escola.

R.03

PREFEITURA / RA

JULHO/ 201601 Alteração paredes - shaft para tubulação hidráulica e detalhamento; alteração da altura da platibanda.

JANEIRO/ 202303

Revisão do Projeto Arquitetônico Creche e Pré-Escola Tipo 1 Modelo Padrão FNDE em metodologia 
Building Information Modeling.
Alteração para atender a NBR 9050/2020;
Alteração da dimensão do terreno para 45 x 65m, com ampliação do pátio central e circulações laterais.
Alteração de layout dos ambientes: Cozinha, copa de funcionários, rouparia, lavanderia e DML.
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SANIT. PCD INFANTIL
4,63 m2

VEST. FUNC. FEM.
3,79 m2

DESPENSA
8,81 m2

SANIT. PCD MASC.
3,07 m2

SANIT. PCD FEM.
3,08 m2

ALMOXARIFADO
10,00 m2

BERÇARIO - 1
35,71 m2

BERÇARIO - 2
35,70 m2

DEPÓSITO
3,38 m2

DEPÓSITO
3,38 m2

SECRETARIA
19,20 m2

HIGIENIZAÇÃO
3,73 m2

DIREÇÃO
12,53 m2

SALA PROF./ REUNIÕES
20,40 m2

HALL DE ENTRADA
28,00 m2

S.
I./

TE
LE
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N

E 
/ E
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A

4,
29

 m
2

VEST. FUNC. MASC.
3,78 m2

COPA FUNCIONÁRIOS
15,38 m2CIRCULAÇÃO

10,55 m2

CIRCULAÇÃO
66,53 m2

REFEITÓRIO
90,07 m2

AMAMENTAÇÃO
7,88 m2

VARANDA
29,37 m2

INFANTIL 3 - 2
35,63 m2

INFANTIL 1
35,63 m2

INFANTIL 3 - 1
35,51 m2

INFANTIL 2
35,51 m2

INFANTIL 4 - 1
35,58 m2

INFANTIL 4 - 2
35,58 m2

INFANTIL 5 - 2
35,70 m2

INFANTIL 5 - 1
35,70 m2

SALA MULTIUSO
38,78 m2

SANIT. INFANTIL 3
14,26 m2

SANIT. INFANTIL 4
14,26 m2

DEPÓSITO
7,50 m2

CIRCULAÇÃO
73,02 m2

PÁTIO COBERTO
191,51 m2

PLAYGROUND
75,69 m2

GÁS
2,21 m2

+2,99

+3,00

+2,70

+2,70

+3,00

+3,00+3,00

FRALDÁRIO-1
12,35 m2

FRALDÁRIO-2
12,35 m2

SOLÁRIO - 6
26,93 m2

VARANDA DE SERVIÇO
27,56 m2

PCD INFANTIL
7,72 m2

SOLÁRIO - 1
26,93 m2

SOLÁRIO - 3
26,93 m2

SOLÁRIO - 4
26,93 m2

SOLÁRIO - 2
26,93 m2

0,75

0,
93

+3,00

+3,00

+2,70

COZINHA
52,21 m2

LACTARIO
12,28 m2

ROUPARIA
5,60 m2

SOLÁRIO - 5
26,93 m2

+2,70
+2,70

LAVANDERIA/ DML
9,79 m2
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LEGENDA DE APARELHOS

PAREDE

PISO

TETO

SÍMBOLO QTDE

4

16

1

9

7

14

40

105

DESCRIÇÃO

PROJETOR COMPLETO COM UMA LÂMPADA A VAPOR METÁLICO DE 150W. 
REFRATOR EM VIDRO TEMPERADO A PROVA DE CHOQUE TÉRMICO, h=260cm DO 
PISO ACABADO

ARANDELA DE SOBREPOR COM UMA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 27w, 
h=220cm DO PISO ACABADO

PROJETOR COMPLETO COM UMA LAMPADA A VAPOR METÁLICO DE 250w. 
REFRATOR EM VIDRO TEMPERADO A PROVA DE CHOQUE TÉRMICO, FIXADO NO 
PISO

LUMINÁRIA DE PISO FECHADA COMPLETA COM UMA LÂMPADA A VAPOR METÁLICO 
DE 70W

LUMINÁRIA DE SOBREPOR COMPLETA PARA 2 LAMPADAS T8 32/36W, COM 
REFLETOR. REF.: 2530 ITAIM OU SIMILAR. (dim.: 270x1250mm)

LUMINÁRIA DE EMBUTIR COMPLETA EM FORRO DE GESSO OU MODULADO COM 
PERFIL "T", PARA 2 LAMPADAS T8 16/18W, COM REFLETOR. REF.: 2530 ITAIM OU 
SIMILAR. (dim.: 270x625mm)
LUMINÁRIA DE EMBUTIR COMPLETA EM FORRO DE GESSO OU MODULADO COM 
PERFIL "T", PARA 2 LAMPADAS T8 32/36W, COM REFLETOR E ALETAS. REF.: 2530 
ITAIM OU SIMILAR. (dim.: 312x1250mm)
LUMINÁRIA DE EMBUTIR COMPLETA EM FORRO DE GESSO OU MODULADO COM 
PERFIL "T", PARA 2 LAMPADAS T8 32/36W, COM REFLETOR. REF.: 2530 ITAIM OU 
SIMILAR. (dim.: 270x1250mm)

ESPECIFICAÇÃO DE TETO

SÍMBOLO DESCRIÇÃO

FORRO DE GESSO ACARTONADO

FORRO EM FIBRA MINERAL REMOVÍVEL (1250x625x16mm) APOIADO SOBRE PERFIL 
METÁLICO "T" INVERTIDO 24mm

ÁREA (m²)

471,09

736,67

DET X
XX

+0,03 (NA)+0,00 (NA)
+0,00 (NO)

X
PE-XX

X
PE-XX

LEGENDA

INDICACÃO NÍVEIS PLANTA E CORTE

INDICACÃO DE CORTES

INDICACÃO DE FACHADAS

INDICACÃO DE PORTAS E JANELAS

INDICACÃO DE VISTAS

ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS DE PISO

JA-XPMX

P1

NOTAS

- MEDIDAS E NÍVEIS EM METROS;
- VERIFICAR POSIÇÃO EXATA DOS PILARES NO PROJETO ESTRUTURAL;
- VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS PERTINENTES NAS PRANCHAS DE DETALHAMENTO;
- EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O MEMORIAL DESCRITIVO, PREVALECE A 
INFORMAÇÃO CONTIDA NOS DESENHOS;
- ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO FNDE

REFERENCIAS:

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS
- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

01

I1

T1

E1 ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS DE PAREDE 
INTERNA E EXTERNA

ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS DE TETO

INDICACÃO DE DETALHES

Vista da treliça

.03

Forro em fibra mineral removível

Perfil "L" para arremate

Perfil "T" invertido

Forro de Gesso

Perfil

Viga de concreto

INÍCIO PAGINAÇÃO FORRO MINERAL INDICAÇÃO DE PÉ DIREITO/ ALTURA DO FORROPD=2,70

1 PLANTA DE FORRO E ILUMINAÇÃO
ESCALA1:75

2 DETALHE 1: NEGATIVO E FIXAÇÃO FORRO MINERAL
ESCALA1:5
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CONTROLE DE REVISÕES

N° DATA DESCRIÇÃO

JANEIRO/ 201702

Atendimento à NBR 9050/2015;
Alteração: quadro de áreas, fechamento frontal, sanitários 1 e 2, altura da platibanda, mobiliário e 
equipamento, altura da ceramica nos sanitários, cor dos portões dos solarios e altura da porta PA4;
Acréscimo: do gradil e quadro de cargas no castelo d'água, de duchas higienicas e escaninhos pré-escola.

R.03

PREFEITURA / RA

JULHO/ 201601 Alteração paredes - shaft para tubulação hidráulica e detalhamento; alteração da altura da platibanda.

JANEIRO/ 202303

Revisão do Projeto Arquitetônico Creche e Pré-Escola Tipo 1 Modelo Padrão FNDE em metodologia 
Building Information Modeling.
Alteração para atender a NBR 9050/2020;
Alteração da dimensão do terreno para 45 x 65m, com ampliação do pátio central e circulações laterais.
Alteração de layout dos ambientes: Cozinha, copa de funcionários, rouparia, lavanderia e DML.
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LAJE 
IMPERMEABILIZADA

NOTAS

- O VALOR DE COTA MÍNIMO ENTRE A CUMEEIRA MAIS ALTA E A PLATIBANDA É 100mm, PORTANTO A COTA SUPERIOR 
DA PLATIBANDA DEVE ESTAR A 1100m DO BANZO INFERIOR DAS TESOURAS;

- SERÃO APLICADAS TELHAS TERMOACÚSTICAS, "TIPO SANDUICHE", TRAPEZOIDAL COM AS SEGUINTES CAMADAS:

  A) REVESTIMENTO SUPERIOR EM AÇO PRÉ-PINTADO, NA COR BRANCA, DE ESPESSURA #0,43mm OU #0,50mm;

  B) NÚCLEO EM ESPUMA RÍGIDA DE POLIISOCIANURATO (PIR), COM DENSIDADE MÉDIA ENTRE 38 A 42 KG/M³;

 C) REVESTIMENTO INFERIOR EM AÇO GALVALUME (PARA OS BLOCOS A E B) E EM AÇO PRÉ-PINTADO NA COR 
BRANCA (PARA O PÁTIO COBERTO) DE ESPESSURA #0,42mm

DET X
XX

+0,03 (NA)+0,00 (NA)
+0,00 (NO)

X
PE-XX

X
PE-XX

LEGENDA

INDICACÃO NÍVEIS PLANTA E CORTE

INDICACÃO DE CORTES

INDICACÃO DE FACHADAS

INDICACÃO DE PORTAS E JANELAS

INDICACÃO DE VISTAS

ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS DE PISO

JA-XPMX

P1

NOTAS

- MEDIDAS E NÍVEIS EM METROS;
- VERIFICAR POSIÇÃO EXATA DOS PILARES NO PROJETO ESTRUTURAL;
- VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS PERTINENTES NAS PRANCHAS DE DETALHAMENTO;
- EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O MEMORIAL DESCRITIVO, PREVALECE A 
INFORMAÇÃO CONTIDA NOS DESENHOS;
- ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO FNDE

REFERENCIAS:

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS
- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

01

I1

T1

E1 ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS DE PAREDE 
INTERNA E EXTERNA

ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS DE TETO

INDICACÃO DE DETALHES

LEGENDA SISTEMAS DE COBERTURA - TELHA

ITEM

TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA TRAPEZOIDAL COM 
PREENCHIMENTO EM PIR

QUANTIDADE (m²)

1.437,77

LEGENDA SISTEMA DE COBERTURA - CALHA, CUMEEIRA E PINGADEIRA

ITEM

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO

CUMEEIRA METÁLICA

PINGADEIRA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO

QUANTIDADE (mL)

188,91

86,02

266,40

1 PLANTA DE COBERTURA
ESCALA1:75
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Alteração: quadro de áreas, fechamento frontal, sanitários 1 e 2, altura da platibanda, mobiliário e 
equipamento, altura da ceramica nos sanitários, cor dos portões dos solarios e altura da porta PA4;
Acréscimo: do gradil e quadro de cargas no castelo d'água, de duchas higienicas e escaninhos pré-escola.

R.03

PREFEITURA / RA

JULHO/ 201601 Alteração paredes - shaft para tubulação hidráulica e detalhamento; alteração da altura da platibanda.

JANEIRO/ 202303

Revisão do Projeto Arquitetônico Creche e Pré-Escola Tipo 1 Modelo Padrão FNDE em metodologia 
Building Information Modeling.
Alteração para atender a NBR 9050/2020;
Alteração da dimensão do terreno para 45 x 65m, com ampliação do pátio central e circulações laterais.
Alteração de layout dos ambientes: Cozinha, copa de funcionários, rouparia, lavanderia e DML.

DET X
XX

+0,03 (NA)+0,00 (NA)
+0,00 (NO)

X
PE-XX

X
PE-XX

LEGENDA

INDICACÃO NÍVEIS PLANTA E CORTE

INDICACÃO DE CORTES

INDICACÃO DE FACHADAS

INDICACÃO DE PORTAS E JANELAS

INDICACÃO DE VISTAS

ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS DE PISO

JA-XPMX

P1

NOTAS

- MEDIDAS E NÍVEIS EM METROS;
- VERIFICAR POSIÇÃO EXATA DOS PILARES NO PROJETO ESTRUTURAL;
- VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS PERTINENTES NAS PRANCHAS DE DETALHAMENTO;
- EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O MEMORIAL DESCRITIVO, PREVALECE A 
INFORMAÇÃO CONTIDA NOS DESENHOS;
- ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO FNDE

REFERENCIAS:

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS
- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

01

I1

T1

E1 ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS DE PAREDE 
INTERNA E EXTERNA

ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS DE TETO

INDICACÃO DE DETALHES

(841x594)

REF. PM1 PM2 PM3 PM4 PM5

Quant. 17 2 4 10 8

Dimensões (cm) 82×210 82×210 82×210 82×210 60×105

Grupo da Esquadria PORTA DE MADEIRA PORTA DE MADEIRA PORTA DE MADEIRA PORTA DE MADEIRA PORTA DE MADEIRA

Tipo DE ABRIR DE ABRIR DE ABRIR DE ABRIR DE ABRIR

Descrição COM CHAPA METÁLICA COM VENEZIANA COM CHAPA E BARRA METÁLICA COM VISOR DE VIDRO E CHAPA METÁLICA COM REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO

Tipo de Vidro - - - TEMPERADO INCOLOR 6mm VISOR -

Soleira/Peitoril SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E=2cm SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E=2cm SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E=2cm SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E=2cm -

LEGENDA DE PORTAS - PORTAS EM MADEIRA COM PINTURA

Ref.

PM1

PM2

PM3

PM4

PM5

Dimensões (cm)

82×210

82×210

82×210

82×210

60×105

Quant.

17

2

4

10

8

Folhas

01 FOLHA

01 FOLHA

01 FOLHA

01 FOLHA

01 FOLHA

Abertura

DE ABRIR

DE ABRIR

DE ABRIR

DE ABRIR

DE ABRIR

Descrição

COM CHAPA METÁLICA

COM VENEZIANA

COM CHAPA E BARRA 
METÁLICA

COM VISOR DE VIDRO E CHAPA 
METÁLICA

COM REVESTIMENTO EM 
LAMINADO MELAMÍNICO

REF. PF1 PF2

Quant. 1 5

Dimensões (cm) 140×220 140×105

Grupo da Esquadria PORTÃO METÁLICO PORTÃO METÁLICO

Tipo DE ABRIR DE ABRIR

Descrição COM CHAPA METÁLICA COM CHAPA METÁLICA

LEGENDA DE PORTÕES - PORTÕES METÁLICOS

Ref.
PF1

PF2

Dimensões (cm)
140×220

140×105

Quant.
1

5

Folhas
01 FOLHA

01 FOLHA

Abertura
DE ABRIR

DE ABRIR

Descrição
COM CHAPA METÁLICA

COM CHAPA METÁLICA
COM GRADIL METÁLICO E TELA DE AÇO 
GALVANIZADO

10
5

90
5

10
5

5

22
0

35 100 5
140

5
5

90
5

10
5

35 100 5
140

CHAPA DE AÇO CARBONO PERFURADA, 
GALVANIZADA E SOLDADA NO PERFIL 
METALICO E=1,5mm.
ACABAMENTO: TINTA ESMALTE 
AMARELO OURO

TRINCO E FERROLHO EM FERRO 
PINTADO COM TINTA ESMALTE NA COR 
AMARELO OURO

BARRA CHATA EM AÇO GALVANIZADO 
(5x5cm)
PINTADA COM TINTA ESMALTE NA COR 
AMARELO OURO

DOBRADIÇA EM CHAPA COM PARAFUSO
PINTADA COM TINTA ESMALTE NA COR 
AMARELO OURO

CHAPA DE AÇO PERFURADA

ESTRUTURA METÁLICA PARA PORTÃO 
(5x5cm)

CHAPA DE AÇO CARBONO PERFURADA, 
GALVANIZADA E SOLDADA NO PERFIL 
METALICO E=1,5mm.
ACABAMENTO: TINTA ESMALTE 
AMARELO OURO

TRINCO E FERROLHO EM FERRO 
PINTADO COM TINTA ESMALTE NA COR 
AMARELO OURO

BARRA CHATA EM AÇO GALVANIZADO 
(5x5cm)
PINTADA COM TINTA ESMALTE NA COR 
AMARELO OURO

DOBRADIÇA EM CHAPA COM PARAFUSO
PINTADA COM TINTA ESMALTE NA COR 
AMARELO OURO

CHAPA DE AÇO PERFURADA

ESTRUTURA METÁLICA PARA PORTÃO 
(5x5cm)

VISTA

PLANTA BAIXA

VISTA

PLANTA BAIXA

21
0

5
40

11
0

7
3

50
3

21
0

5

11
0

40
21

0
5

11
0

40 10

40
15

3
10

9
3

40

21
0

5

15 3 20 3 41

11
0

5 82 5

5 82 5

5 82 5 5 82 57 3 62 3 7

20
20

15
10

5

85

15
10

5
12

0

15

GUARNIÇÃO EM MADEIRA 5 x 
1 cm COM PINTURA ESMALTE 
COR BRANCO GELO

FOLHA DE PORTA COM 
PINTURA ESMALTE COR 
PLATINA

CONJUNTO FECHADURA E 
MAÇANETA ACABAMENTO 
CROMADO ACETINADO

CHAPA METALICA 
RESISTENTE A IMPACTOS EM 
AMBOS OS LADOS

GUARNIÇÃO EM MADEIRA 5 x 
1 cm COM PINTURA ESMALTE 
COR BRANCO GELO

FOLHA DE PORTA COM 
PINTURA ESMALTE COR 
PLATINA

CONJUNTO FECHADURA E 
MAÇANETA ACABAMENTO 
CROMADO ACETINADO

VENEZIANA DE MADEIRA 
PARA VENTILAÇÃO

MOLDURA EM MADEIRA 5 x 1 
cm COM PINTURA ESMALTE 
COR BRANCO GELO

GUARNIÇÃO EM MADEIRA 5 x 
1 cm COM PINTURA ESMALTE 
COR BRANCO GELO

FOLHA DE PORTA COM 
PINTURA ESMALTE COR 
PLATINA

CONJUNTO FECHADURA E 
MAÇANETA ACABAMENTO 
CROMADO ACETINADO

CHAPA METALICA 
RESISTENTE A IMPACTOS EM 
AMBOS OS LADOS

BARRA DE APOIO PARA PCD 
EM AÇO INOX POLIDO

GUARNIÇÃO EM MADEIRA 5 x 
1 cm COM PINTURA ESMALTE 
COR BRANCO GELO

FOLHA DE PORTA COM 
PINTURA ESMALTE COR 
PLATINA

CONJUNTO FECHADURA E 
MAÇANETA ACABAMENTO 
CROMADO ACETINADO

CHAPA METALICA 
RESISTENTE A IMPACTOS EM 
AMBOS OS LADOS

VISOR DE VIDRO 
TEMPERADO INCLORO 6mm

MOLDURA EM MADEIRA 3 x 1 
cm COM PINTURA ESMALTE 
COR BRANCO GELO

ALVENARIA

GUARNIÇÃO EM MADEIRA 
COM PINTURA ESMALTE COR 
BRANCO GELO

SOLEIRA EM GRANITO

ALVENARIA

GUARNIÇÃO EM MADEIRA 
COM PINTURA ESMALTE COR 
BRANCO GELO

SOLEIRA EM GRANITO

ALVENARIA

GUARNIÇÃO EM MADEIRA 
COM PINTURA ESMALTE COR 
BRANCO GELO

SOLEIRA EM GRANITO

ALVENARIA

GUARNIÇÃO EM MADEIRA 
COM PINTURA ESMALTE COR 
BRANCO GELO

SOLEIRA EM GRANITO

ELEMENTO DE FIXAÇÃO 
CROMADO

MARCO DA PORTA 
PERFIL DE ALUMÍNIO 
NATURAL FOSCO

DOBRADIÇAS CROMADAS

PORTA EM COMPENSADO DE 
MADEIRA E=2cm REVESTIDA COM 
LAMINADO MELAMÍNICO NAS CORES: 
AMARELA, VERDE, LARANJA E AZUL*

ELEMENTO DE FIXAÇÃO 
CROMADO

TARJETA METÁLICA TIPO 
LIVRE-OCUPADO
ACABAMENTO CROMADO

DIVISÓRIA DE GRANITO 
CINZA ANDORINHA 
ESPESSURA 2cm

ELEMENTO DE FIXAÇÃO 
CROMADO

PERFIL DE ALUMÍNIO

DIVISÓRIA DE GRANITO

VISTA

PLANTA BAIXA

VISTA VISTA

PLANTA BAIXA

VISTA

PLANTA BAIXAPLANTA BAIXA

VISTA

PLANTA BAIXA

CORTE

*CADA PORTA RECEBERÁ UMA COR 
DIFERENTE. OBSERVAR A VARIAÇÃO DE 

CORES PROPOSTA NAS AMPLIAÇÕES

PV1

PV1

PO1

PO1

PO2

PO2

PO3

PO4

PA6 PA6

PM2

PM3

PM1

PA3

PA3

PM1

PM1

PM4

PM1

PA5

PA4PA4

PF1

PF2

PM4

PM1

PM3

PM1

PM1

PM1PM1

PM3

PA2

PV2

PA7
PM1PM1

PM1

PM3PA4

PA4 PA4

PA4PA4

PM4

PM2

PM4

PM4PM4

PA4

PA4

PA4
PF2

PF2

PM4

PA4

PM4

PM4PM4

PM1
PM1
PM1

PM1PM1

PA4

PA6PA6

PM5PM5PM5PM5

PA1

PF2

PF2

PM5PM5PM5PM5
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CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 1

PROPRIETÁRIO: 

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO - UF:

PROPRIETÁRIO:

RESP. TÉCNICO:

AUTOR DO PROJETO: CAU / CREA

CAU / CREA APROVAÇÕES 

CAU / CREA

OBSERVAÇÕES: 

DETALHAMENTO DE ESQUADRIAS - PORTAS 
COORDENAÇÃO

PROJETO DE ARQUITETURA

ARQCGEST - Coordenação 
Geral de Infraestrutura 
Educacional

FORMATO

REVISÃO ESCALA PRANCHA

JAN/2023
13/41DATA EMISSÃO

1:250, 1:25R.00
R.01
R.02

PROJETO PADRÃO - FNDE

CONTROLE DE REVISÕES

N° DATA DESCRIÇÃO

JANEIRO/ 201702

Atendimento à NBR 9050/2015;
Alteração: quadro de áreas, fechamento frontal, sanitários 1 e 2, altura da platibanda, mobiliário e 
equipamento, altura da ceramica nos sanitários, cor dos portões dos solarios e altura da porta PA4;
Acréscimo: do gradil e quadro de cargas no castelo d'água, de duchas higienicas e escaninhos pré-escola.

R.03

PREFEITURA / RA

JULHO/ 201601 Alteração paredes - shaft para tubulação hidráulica e detalhamento; alteração da altura da platibanda.

JANEIRO/ 202303

Revisão do Projeto Arquitetônico Creche e Pré-Escola Tipo 1 Modelo Padrão FNDE em metodologia 
Building Information Modeling.
Alteração para atender a NBR 9050/2020;
Alteração da dimensão do terreno para 45 x 65m, com ampliação do pátio central e circulações laterais.
Alteração de layout dos ambientes: Cozinha, copa de funcionários, rouparia, lavanderia e DML.

DET X
XX

+0,03 (NA)+0,00 (NA)
+0,00 (NO)

X
PE-XX

X
PE-XX

LEGENDA

INDICACÃO NÍVEIS PLANTA E CORTE

INDICACÃO DE CORTES

INDICACÃO DE FACHADAS

INDICACÃO DE PORTAS E JANELAS

INDICACÃO DE VISTAS

ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS DE PISO

JA-XPMX

P1

NOTAS

- MEDIDAS E NÍVEIS EM METROS;
- VERIFICAR POSIÇÃO EXATA DOS PILARES NO PROJETO ESTRUTURAL;
- VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS PERTINENTES NAS PRANCHAS DE DETALHAMENTO;
- EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O MEMORIAL DESCRITIVO, PREVALECE A 
INFORMAÇÃO CONTIDA NOS DESENHOS;
- ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO FNDE

REFERENCIAS:

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS
- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

01

I1

T1

E1 ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS DE PAREDE 
INTERNA E EXTERNA

ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS DE TETO

INDICACÃO DE DETALHES

(841x594)

21
0

100

21
0

80

21
0

80 80
160

21
0

55

5
83

5
11

2
53 5

39
5

3

3 5 103,5 5 103,5 5 5 103,5 5 103,5 5 3

450

26
5

VIDRO MINIBOREAL E=6mm

VENEZIANA EM ALUMÍNIO 
NATURAL

VENEZIANA EM ALUMÍNIO 
NATURAL

VENEZIANA EM 
ALUMÍNIO NATURAL

ALVENARIA

CONTRAMARCO EM ALUMÍNIO 
NATURAL

SOLEIRA EM GRANITO

ALVENARIA

CONTRAMARCO EM ALUMÍNIO 
NATURAL

SOLEIRA EM GRANITO

ALVENARIA

CONTRAMARCO EM ALUMÍNIO 
NATURAL

SOLEIRA EM GRANITO

VIDRO TEMPERADO LISO 
INCOLOR E=8mm

CAIXILHO EM ALUMÍNIO 
NATURAL

ALVENARIA
CAIXILHO EM 
ALUMÍNIO NATURAL SOLEIRA EM GRANITO

VIDRO TEMPERADO LISO 
INCOLOR E=8mm TRILHO

VISTA

PLANTA BAIXA PLANTA BAIXA PLANTA BAIXA

VISTA VISTA

VISTA

PLANTA BAIXA

fixofixo

REF. PA1 PA2 PA3 PA4

Quant. 1 1 2 12

Dimensões (cm) 100×210 80×210 160×210 450×265

Grupo da Esquadria PORTA DE ALUMÍNIO PORTA DE ALUMÍNIO PORTA DE ALUMÍNIO PORTA DE ALUMÍNIO

Tipo DE ABRIR DE ABRIR DE ABRIR DE CORRER COM BANDEIRA SUPERIOR FIXA

Descrição COM VIDRO E VENEZIANA COM VENEZIANA COM VENEZIANA COM VIDRO

Tipo de Vidro MINIBOREAL 6mm - - TEMPERADO INCOLOR 8mm

Soleira/Peitoril SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E=2cm SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E=2cm SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E=2cm SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E=2cm

LEGENDA DE PORTAS - PORTAS DE ALUMÍNIO

Ref.

PA1

PA2

PA3

PA4

PA5

PA6

PA7

Dimensões (cm)

100×210

80×210

160×210

450×265

240×210

110×170

250×210

Quant.

1

1

2

12

1

4

1

Folhas

01 FOLHA

01 FOLHA

02 FOLHAS

04 FOLHAS

02 FOLHAS

02 FOLHAS

02 FOLHAS

Abertura

DE ABRIR

DE ABRIR

DE ABRIR

DE CORRER COM BANDEIRA 
SUPERIOR FIXA

DE CORRER

DE ABRIR

DE ABRIR COM BANDEIRA 
LATERAL

Descrição

COM VIDRO E VENEZIANA

COM VENEZIANA

COM VENEZIANA

COM VIDRO

COM VIDRO

COM VENEZIANA

COM VENEZIANA

PV1

PV1

PO1

PO1

PO2

PO2

PO3

PO4

PA6 PA6

PM2

PM3

PM1

PA3

PA3

PM1

PM1

PM4

PM1

PA5

PA4PA4

PF1

PF2

PM4

PM1

PM3

PM1

PM1

PM1PM1

PM3

PA2

PV2

PA7
PM1PM1

PM1

PM3PA4

PA4 PA4

PA4PA4

PM4

PM2

PM4

PM4PM4

PA4

PA4

PA4
PF2

PF2

PM4

PA4

PM4

PM4PM4

PM1
PM1
PM1

PM1PM1

PA4

PA6PA6

PM5PM5PM5PM5

PA1

PF2

PF2

PM5PM5PM5PM5

REF.

Quant.

Dimensões (cm)

Grupo da Esquadria

Tipo

Descrição

Tipo de Vidro

Soleira/Peitoril

21
0

3 5 109,5 5 109,5 5 3

240

VIDRO TEMPERADO LISO 
INCOLOR E=8mm

CAIXILHO EM ALUMÍNIO 
NATURAL

ALVENARIA
CAIXILHO EM 
ALUMÍNIO NATURAL SOLEIRA EM GRANITOTRILHO

VISTA

PLANTA BAIXA

PA5

1

240×210

PORTA DE ALUMÍNIO

DE CORRER

COM VIDRO

TEMPERADO INCOLOR 8mm

SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E=2cm

1 MAPA DE ESQUADRIAS - PORTAS
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CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 1

PROPRIETÁRIO: 

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO - UF:

PROPRIETÁRIO:

RESP. TÉCNICO:

AUTOR DO PROJETO: CAU / CREA

CAU / CREA APROVAÇÕES 

CAU / CREA

OBSERVAÇÕES: 

DETALHAMENTO DE ESQUADRIAS - PORTAS 
COORDENAÇÃO

PROJETO DE ARQUITETURA

ARQCGEST - Coordenação 
Geral de Infraestrutura 
Educacional

FORMATO

REVISÃO ESCALA PRANCHA

JAN/2023
14/41DATA EMISSÃO

1:250, 1:25R.00
R.01
R.02

PROJETO PADRÃO - FNDE

CONTROLE DE REVISÕES

N° DATA DESCRIÇÃO

JANEIRO/ 201702

Atendimento à NBR 9050/2015;
Alteração: quadro de áreas, fechamento frontal, sanitários 1 e 2, altura da platibanda, mobiliário e 
equipamento, altura da ceramica nos sanitários, cor dos portões dos solarios e altura da porta PA4;
Acréscimo: do gradil e quadro de cargas no castelo d'água, de duchas higienicas e escaninhos pré-escola.

R.03

PREFEITURA / RA

JULHO/ 201601 Alteração paredes - shaft para tubulação hidráulica e detalhamento; alteração da altura da platibanda.

JANEIRO/ 202303

Revisão do Projeto Arquitetônico Creche e Pré-Escola Tipo 1 Modelo Padrão FNDE em metodologia 
Building Information Modeling.
Alteração para atender a NBR 9050/2020;
Alteração da dimensão do terreno para 45 x 65m, com ampliação do pátio central e circulações laterais.
Alteração de layout dos ambientes: Cozinha, copa de funcionários, rouparia, lavanderia e DML.

DET X
XX

+0,03 (NA)+0,00 (NA)
+0,00 (NO)

X
PE-XX

X
PE-XX

LEGENDA

INDICACÃO NÍVEIS PLANTA E CORTE

INDICACÃO DE CORTES

INDICACÃO DE FACHADAS

INDICACÃO DE PORTAS E JANELAS

INDICACÃO DE VISTAS

ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS DE PISO

JA-XPMX

P1

NOTAS

- MEDIDAS E NÍVEIS EM METROS;
- VERIFICAR POSIÇÃO EXATA DOS PILARES NO PROJETO ESTRUTURAL;
- VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS PERTINENTES NAS PRANCHAS DE DETALHAMENTO;
- EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O MEMORIAL DESCRITIVO, PREVALECE A 
INFORMAÇÃO CONTIDA NOS DESENHOS;
- ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO FNDE

REFERENCIAS:

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS
- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

01

I1

T1

E1 ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS DE PAREDE 
INTERNA E EXTERNA

ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS DE TETO

INDICACÃO DE DETALHES

(841x594)

LEGENDA DE PORTAS - PORTAS DE VIDRO

Ref.
PV1

PV2

Dimensões (cm)
185×230

285×265

Quant.
2

1

Folhas
02 FOLHAS

02 FOLHAS

Abertura
DE ABRIR

DE ABRIR COM BANDEIRA SUPERIOR E LATERAL

REF. PV1 PV2
Quant. 2 1
Dimensões (cm) 185×230 285×265
Grupo da Esquadria PORTA DE VIDRO PORTA DE VIDRO
Tipo DE ABRIR DE ABRIR COM BANDEIRA SUPERIOR E LATERAL
Tipo de Vidro TEMPERADO INCOLOR 10mm TEMPERADO INCOLOR 10mm
Soleira/Peitoril SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E=2cm SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E=2cm

23
0

90
10

13
0

35

92,5 92,5

10

23
0

35

90
10

13
0

5

35

185
55 175 55

285

87,5 87,5

10

DOBRADIÇA SUPERIOR 
PIVOTANTE PARA PORTA DE 
ABRIR

DOBRADIÇA INFERIOR 
PIVOTANTE PARA PORTA DE 
ABRIR

TRINCO INFERIOR 

PELÍCULA ADESIVA - 
ACABAMENTO JATEADO

PUXADOR PARA VIDRO 
TEMPERADO EM PERFIL 
METÁLICO TUBULAR Ø25mm

FECHADURA COMPLETA

SOLEIRA EM GRANITO

PUXADOR

PORTA DE ABRIR EM VIDRO 
TEMPERADO 10mm

DOBRADIÇA SUPERIOR 
PIVOTANTE PARA PORTA DE 
ABRIR

DOBRADIÇA INFERIOR 
PIVOTANTE PARA PORTA DE 
ABRIR

TRINCO INFERIOR 

PELÍCULA ADESIVA - 
ACABAMENTO JATEADO

PUXADOR PARA VIDRO 
TEMPERADO EM PERFIL 
METÁLICO TUBULAR Ø25mm

FECHADURA COMPLETA

PORTA DE ABRIR EM VIDRO 
TEMPERADO 10mm

SOLEIRA EM GRANITO

PUXADOR

VISTA

PLANTA BAIXA

VISTA

PLANTA BAIXA

PA6 PA7

4 1

110×170 250×210

PORTA DE ALUMÍNIO PORTA DE ALUMÍNIO

DE ABRIR DE ABRIR COM BANDEIRA LATERAL

COM VENEZIANA COM VENEZIANA

- -

- -

17
0

21
0

55 55
110

45 80 80 45
250

VENEZIANA EM 
ALUMÍNIO NATURAL

VENEZIANA EM 
ALUMÍNIO NATURAL

ALVENARIA

CONTRAMARCO EM ALUMÍNIO 
NATURAL

ALVENARIA

CONTRAMARCO EM ALUMÍNIO 
NATURAL

FOLHA FIXA VENEZIANADA

VISTA VISTA

PLANTA BAIXA

fixo fixo

PLANTA BAIXA

LEGENDA DE PORTAS - PORTAS DE ALUMÍNIO

Ref.

PA1

PA2

PA3

PA4

PA5

PA6

PA7

Dimensões (cm)

100×210

80×210

160×210

450×265

240×210

110×170

250×210

Quant.

1

1

2

12

1

4

1

Folhas

01 FOLHA

01 FOLHA

02 FOLHAS

04 FOLHAS

02 FOLHAS

02 FOLHAS

02 FOLHAS

Abertura

DE ABRIR

DE ABRIR

DE ABRIR

DE CORRER COM BANDEIRA 
SUPERIOR FIXA

DE CORRER

DE ABRIR

DE ABRIR COM BANDEIRA 
LATERAL

Descrição

COM VIDRO E VENEZIANA

COM VENEZIANA

COM VENEZIANA

COM VIDRO

COM VIDRO

COM VENEZIANA

COM VENEZIANA

PV1

PV1

PO1

PO1

PO2

PO2

PO3

PO4

PA6 PA6

PM2

PM3

PM1

PA3

PA3

PM1

PM1

PM4

PM1

PA5

PA4PA4

PF1

PF2

PM4

PM1

PM3

PM1

PM1

PM1PM1

PM3

PA2

PV2

PA7
PM1PM1

PM1

PM3PA4

PA4 PA4

PA4PA4

PM4

PM2

PM4

PM4PM4

PA4

PA4

PA4
PF2

PF2

PM4

PA4

PM4

PM4PM4

PM1
PM1
PM1

PM1PM1

PA4

PA6PA6

PM5PM5PM5PM5

PA1

PF2

PF2

PM5PM5PM5PM5

REF.

Quant.

Dimensões (cm)

Grupo da Esquadria

Tipo

Descrição

Tipo de Vidro

Soleira/Peitoril

1 MAPA DE ESQUADRIAS - PORTAS
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PROPRIETÁRIO: 

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO - UF:

PROPRIETÁRIO:

RESP. TÉCNICO:

AUTOR DO PROJETO: CAU / CREA

CAU / CREA APROVAÇÕES 

CAU / CREA

OBSERVAÇÕES: 

DETALHAMENTO DE ESQUADRIAS - JANELAS 
COORDENAÇÃO

PROJETO DE ARQUITETURA
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FORMATO

REVISÃO ESCALA PRANCHA
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PROJETO PADRÃO - FNDE

CONTROLE DE REVISÕES

N° DATA DESCRIÇÃO

JANEIRO/ 201702

Atendimento à NBR 9050/2015;
Alteração: quadro de áreas, fechamento frontal, sanitários 1 e 2, altura da platibanda, mobiliário e 
equipamento, altura da ceramica nos sanitários, cor dos portões dos solarios e altura da porta PA4;
Acréscimo: do gradil e quadro de cargas no castelo d'água, de duchas higienicas e escaninhos pré-escola.

R.03

PREFEITURA / RA

JULHO/ 201601 Alteração paredes - shaft para tubulação hidráulica e detalhamento; alteração da altura da platibanda.

JANEIRO/ 202303

Revisão do Projeto Arquitetônico Creche e Pré-Escola Tipo 1 Modelo Padrão FNDE em metodologia 
Building Information Modeling.
Alteração para atender a NBR 9050/2020;
Alteração da dimensão do terreno para 45 x 65m, com ampliação do pátio central e circulações laterais.
Alteração de layout dos ambientes: Cozinha, copa de funcionários, rouparia, lavanderia e DML.

DET X
XX

+0,03 (NA)+0,00 (NA)
+0,00 (NO)

X
PE-XX

X
PE-XX

LEGENDA

INDICACÃO NÍVEIS PLANTA E CORTE

INDICACÃO DE CORTES

INDICACÃO DE FACHADAS

INDICACÃO DE PORTAS E JANELAS

INDICACÃO DE VISTAS

ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS DE PISO

JA-XPMX

P1

NOTAS

- MEDIDAS E NÍVEIS EM METROS;
- VERIFICAR POSIÇÃO EXATA DOS PILARES NO PROJETO ESTRUTURAL;
- VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS PERTINENTES NAS PRANCHAS DE DETALHAMENTO;
- EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O MEMORIAL DESCRITIVO, PREVALECE A 
INFORMAÇÃO CONTIDA NOS DESENHOS;
- ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO FNDE

REFERENCIAS:

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS
- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

01

I1

T1

E1 ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS DE PAREDE 
INTERNA E EXTERNA

ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS DE TETO

INDICACÃO DE DETALHES

(841x594)

REF. JA-01 JA-02 JA-03 JA-04 JA-05

Dimensões (cm) 70×125 110×145 140×115 140×145 200×128

h do peitoril (cm) 91 70 104 70 86

Grupo da Esquadria JANELA DE ALUMÍNIO JANELA DE ALUMÍNIO JANELA DE ALUMÍNIO JANELA DE ALUMÍNIO JANELA DE ALUMÍNIO

Tipo GUILHOTINA GUILHOTINA FIXA GUILHOTINA FIXA

Tipo de Vidro TEMPERADO INCOLOR 6mm TEMPERADO INCOLOR 6mm TEMPERADO INCOLOR 6mm TEMPERADO INCOLOR 6mm TEMPERADO INCOLOR 6mm

Descrição COM TELA MOSQUITEIRA COM TELA MOSQUITEIRA

Peitoril PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA E=2cm PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA E=2cm - PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA E=2cm PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA E=2cm

Elevação

70

12
5

110

14
5

140

11
5

140

14
5

200

12
8

Planta Baixa

70 110
140

140
200

Corte Padrão Ver Corte Padrão 2 Ver Corte Padrão 2 Ver Corte Padrão 1 Ver Corte Padrão 2 Ver Corte Padrão 7

Quant. 1 1 2 1 1

REF. JA-06 JA-07 JA-08 JA-09

Dimensões (cm) 210×50 210×75 210×100 210×150

h do peitoril (cm) 219 193 169 119

Grupo da Esquadria JANELA DE ALUMÍNIO JANELA DE ALUMÍNIO JANELA DE ALUMÍNIO JANELA DE ALUMÍNIO

Tipo MAXIM-AR MAXIM-AR MAXIM-AR MAXIM-AR

Tipo de Vidro TEMPERADO INCOLOR 6mm TEMPERADO INCOLOR 6mm TEMPERADO INCOLOR 6mm TEMPERADO INCOLOR 6mm

Descrição

Peitoril PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA E=2cm PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA E=2cm PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA E=2cm PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA E=2cm

Elevação

210

50

210

75
25

50

210

10
0

50
50

210

15
0

50
50

50

Planta Baixa

210 210 210 210

Corte Padrão Ver Corte Padrão 3 Ver Corte Padrão 4 Ver Corte Padrão 5 Ver Corte Padrão 6

Quant. 2 7 3 6

LEGENDA DE JANELAS - JANELAS ALUMÍNIO

Ref.
JA-01

JA-02

JA-03

JA-04

JA-05

JA-06

JA-07

JA-08

JA-09

JA-10

JA-11

JA-12

JA-13

JA-14

JA-15

JA-16

Dimensões (cm)
70×125

110×145

140×115

140×145

200×128

210×50

210×75

210×100

210×150

140×150

140×75

420×50

420×150

560×100

560×150

160×85

Área (m²)
0,88

1,60

1,61

2,03

2,56

1,05

1,58

2,10

3,15

2,10

1,05

2,10

6,30

5,60

8,40

1,36

Quant.
1

1

2

1

1

2

7

3

6

1

6

4

2

6

2

4

h Peitoril (cm)
91

70

104

70

86

219

193

169

119

118

193

219

119

169

119

133

Abertura
GUILHOTINA

GUILHOTINA

FIXA

GUILHOTINA

FIXA

MAXIM-AR

MAXIM-AR

MAXIM-AR

MAXIM-AR

MAXIM-AR

MAXIM-AR

MAXIM-AR

MAXIM-AR

MAXIM-AR

MAXIM-AR

FIXA

Descrição

COM TELA 
MOSQUITEIRA

COM TELA 
MOSQUITEIRA

70 70 70

210

ALVENARIA

CAIXILHO EM 
ALUMÍNIO NATURAL PEITORIL EM GRANITO

70 70 70

210

ALVENARIA

CAIXILHO EM 
ALUMÍNIO NATURAL PEITORIL EM GRANITO

70 70 70

210

ALVENARIA

CAIXILHO EM 
ALUMÍNIO NATURAL PEITORIL EM GRANITO

70 70 70

210

ALVENARIA

CAIXILHO EM 
ALUMÍNIO NATURAL PEITORIL EM GRANITO

JA
-1

1JA
-0

2
JA

-0
4

JA-11

JA
-0

1

JA
-0

3

JA
-0

9
JA

-0
7

JA-05

JA
-0

9
JA

-0
9

JA
-0

7

JA-15

JA-09

JA-15

JA
-1

3
JA

-1
3

JA-08

JA-14

JA
-0

3
JA

-0
6

JA
-0

6
JA

-1
1

JA
-0

7

JA
-1

1
JA

-1
1

JA
-1

0
JA

-0
9

JA
-0

9

JA-14

JA
-1

2
JA

-1
2

JA
-1

2

JA-16

JA
-0

7

JA
-0

7

JA
-0

7

JA
-0

7

JA-14

JA-08

JA-14

JA-14

JA-08

JA-14

JA
-1

2

JA-16

JA-16

JA-16

JA-11

70

25

110

25

140 140

25

100 100
200

75

R 10,0

ALVENARIA

CAIXILHO EM 
ALUMÍNIO NATURAL PEITORIL EM GRANITO CAIXILHO EM 

ALUMÍNIO NATURAL

PEITORIL EM 
GRANITO

ALVENARIA

CAIXILHO EM 
ALUMÍNIO NATURAL PEITORIL EM GRANITO

ALVENARIA

CAIXILHO EM 
ALUMÍNIO NATURAL

ALVENARIA

3 MAPA DE ESQUADRIAS - JANELAS
ESCALA1:250
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CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 1

PROPRIETÁRIO: 
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MUNICÍPIO - UF:

PROPRIETÁRIO:
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REVISÃO ESCALA PRANCHA
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1:250, 1:25R.00
R.01
R.02

PROJETO PADRÃO - FNDE

CONTROLE DE REVISÕES

N° DATA DESCRIÇÃO

JANEIRO/ 201702

Atendimento à NBR 9050/2015;
Alteração: quadro de áreas, fechamento frontal, sanitários 1 e 2, altura da platibanda, mobiliário e 
equipamento, altura da ceramica nos sanitários, cor dos portões dos solarios e altura da porta PA4;
Acréscimo: do gradil e quadro de cargas no castelo d'água, de duchas higienicas e escaninhos pré-escola.

R.03

PREFEITURA / RA

JULHO/ 201601 Alteração paredes - shaft para tubulação hidráulica e detalhamento; alteração da altura da platibanda.

JANEIRO/ 202303

Revisão do Projeto Arquitetônico Creche e Pré-Escola Tipo 1 Modelo Padrão FNDE em metodologia 
Building Information Modeling.
Alteração para atender a NBR 9050/2020;
Alteração da dimensão do terreno para 45 x 65m, com ampliação do pátio central e circulações laterais.
Alteração de layout dos ambientes: Cozinha, copa de funcionários, rouparia, lavanderia e DML.

DET X
XX

+0,03 (NA)+0,00 (NA)
+0,00 (NO)

X
PE-XX

X
PE-XX

LEGENDA

INDICACÃO NÍVEIS PLANTA E CORTE

INDICACÃO DE CORTES

INDICACÃO DE FACHADAS

INDICACÃO DE PORTAS E JANELAS

INDICACÃO DE VISTAS

ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS DE PISO

JA-XPMX

P1

NOTAS

- MEDIDAS E NÍVEIS EM METROS;
- VERIFICAR POSIÇÃO EXATA DOS PILARES NO PROJETO ESTRUTURAL;
- VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS PERTINENTES NAS PRANCHAS DE DETALHAMENTO;
- EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O MEMORIAL DESCRITIVO, PREVALECE A 
INFORMAÇÃO CONTIDA NOS DESENHOS;
- ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO FNDE

REFERENCIAS:

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS
- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

01

I1

T1

E1 ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS DE PAREDE 
INTERNA E EXTERNA

ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS DE TETO

INDICACÃO DE DETALHES

(841x594)

REF. JA-10 JA-11 JA-12

Dimensões (cm) 140×150 140×75 420×50

h do peitoril (cm) 118 193 219

Grupo da Esquadria JANELA DE ALUMÍNIO JANELA DE ALUMÍNIO JANELA DE ALUMÍNIO

Tipo MAXIM-AR MAXIM-AR MAXIM-AR

Tipo de Vidro TEMPERADO INCOLOR 6mm TEMPERADO INCOLOR 6mm TEMPERADO INCOLOR 6mm

Descrição

Peitoril PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA E=2cm PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA E=2cm PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA E=2cm

Elevação

140

15
0

50
50

50

140

75
25

50

420

50

Planta Baixa

140 140 420

Corte Padrão Ver Corte Padrão 6 Ver Corte Padrão 4 Ver Corte Padrão 3

Quant. 1 6 4

REF. JA-13 JA-14

Dimensões (cm) 420×150 560×100

h do peitoril (cm) 119 169

Grupo da Esquadria JANELA DE ALUMÍNIO JANELA DE ALUMÍNIO

Tipo MAXIM-AR MAXIM-AR

Tipo de Vidro TEMPERADO INCOLOR 6mm TEMPERADO INCOLOR 6mm

Descrição

Peitoril PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA E=2cm PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA E=2cm

Elevação

50
50

50

420

15
0

50
50

560

10
0

Planta Baixa

420 560

Corte Padrão Ver Corte Padrão 6 Ver Corte Padrão 5

Quant. 2 6

LEGENDA DE JANELAS - JANELAS ALUMÍNIO

Ref.
JA-01

JA-02

JA-03

JA-04

JA-05

JA-06

JA-07

JA-08

JA-09

JA-10

JA-11

JA-12

JA-13

JA-14

JA-15

JA-16

Dimensões (cm)
70×125

110×145

140×115

140×145

200×128

210×50

210×75

210×100

210×150

140×150

140×75

420×50

420×150

560×100

560×150

160×85

Área (m²)
0,88

1,60

1,61

2,03

2,56

1,05

1,58

2,10

3,15

2,10

1,05

2,10

6,30

5,60

8,40

1,36

Quant.
1

1

2

1

1

2

7

3

6

1

6

4

2

6

2

4

h Peitoril (cm)
91

70

104

70

86

219

193

169

119

118

193

219

119

169

119

133

Abertura
GUILHOTINA

GUILHOTINA

FIXA

GUILHOTINA

FIXA

MAXIM-AR

MAXIM-AR

MAXIM-AR

MAXIM-AR

MAXIM-AR

MAXIM-AR

MAXIM-AR

MAXIM-AR

MAXIM-AR

MAXIM-AR

FIXA

Descrição

COM TELA 
MOSQUITEIRA

COM TELA 
MOSQUITEIRA

JA
-1

1JA
-0

2
JA

-0
4

JA-11

JA
-0

1

JA
-0

3

JA
-0

9
JA

-0
7

JA-05

JA
-0

9
JA

-0
9

JA
-0

7

JA-15

JA-09

JA-15

JA
-1

3
JA

-1
3

JA-08

JA-14

JA
-0

3
JA

-0
6

JA
-0

6
JA

-1
1

JA
-0

7

JA
-1

1
JA

-1
1

JA
-1

0
JA

-0
9

JA
-0

9

JA-14

JA
-1

2
JA

-1
2

JA
-1

2

JA-16

JA
-0

7

JA
-0

7

JA
-0

7

JA
-0

7

JA-14

JA-08

JA-14

JA-14

JA-08

JA-14

JA
-1

2

JA-16

JA-16

JA-16

JA-11

70 70

140

70 70 70 70 70 70

420

ALVENARIA

CAIXILHO EM 
ALUMÍNIO NATURAL PEITORIL EM GRANITO

70 70

140

70 70 70 70 70 70 70 70

560

ALVENARIA

CAIXILHO EM 
ALUMÍNIO NATURAL PEITORIL EM GRANITO

70 70 70 70 70 70

420

ALVENARIA

CAIXILHO EM 
ALUMÍNIO NATURAL PEITORIL EM GRANITO

1 MAPA DE ESQUADRIAS - JANELAS
ESCALA1:250
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PROPRIETÁRIO: 

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO - UF:

PROPRIETÁRIO:

RESP. TÉCNICO:

AUTOR DO PROJETO: CAU / CREA

CAU / CREA APROVAÇÕES 

CAU / CREA

OBSERVAÇÕES: 

DETALHAMENTO DE ESQUADRIAS - JANELAS 
COORDENAÇÃO

PROJETO DE ARQUITETURA

ARQCGEST - Coordenação 
Geral de Infraestrutura 
Educacional

FORMATO

REVISÃO ESCALA PRANCHA

JAN/2023
17/41DATA EMISSÃO

1:250, 1:25R.00
R.01
R.02

PROJETO PADRÃO - FNDE

CONTROLE DE REVISÕES

N° DATA DESCRIÇÃO

JANEIRO/ 201702

Atendimento à NBR 9050/2015;
Alteração: quadro de áreas, fechamento frontal, sanitários 1 e 2, altura da platibanda, mobiliário e 
equipamento, altura da ceramica nos sanitários, cor dos portões dos solarios e altura da porta PA4;
Acréscimo: do gradil e quadro de cargas no castelo d'água, de duchas higienicas e escaninhos pré-escola.

R.03

PREFEITURA / RA

JULHO/ 201601 Alteração paredes - shaft para tubulação hidráulica e detalhamento; alteração da altura da platibanda.

JANEIRO/ 202303

Revisão do Projeto Arquitetônico Creche e Pré-Escola Tipo 1 Modelo Padrão FNDE em metodologia 
Building Information Modeling.
Alteração para atender a NBR 9050/2020;
Alteração da dimensão do terreno para 45 x 65m, com ampliação do pátio central e circulações laterais.
Alteração de layout dos ambientes: Cozinha, copa de funcionários, rouparia, lavanderia e DML.

DET X
XX

+0,03 (NA)+0,00 (NA)
+0,00 (NO)

X
PE-XX

X
PE-XX

LEGENDA

INDICACÃO NÍVEIS PLANTA E CORTE

INDICACÃO DE CORTES

INDICACÃO DE FACHADAS

INDICACÃO DE PORTAS E JANELAS

INDICACÃO DE VISTAS

ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS DE PISO

JA-XPMX

P1

NOTAS

- MEDIDAS E NÍVEIS EM METROS;
- VERIFICAR POSIÇÃO EXATA DOS PILARES NO PROJETO ESTRUTURAL;
- VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS PERTINENTES NAS PRANCHAS DE DETALHAMENTO;
- EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O MEMORIAL DESCRITIVO, PREVALECE A 
INFORMAÇÃO CONTIDA NOS DESENHOS;
- ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO FNDE

REFERENCIAS:

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS
- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

01

I1

T1

E1 ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS DE PAREDE 
INTERNA E EXTERNA

ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS DE TETO

INDICACÃO DE DETALHES

(841x594)

REF. JA-15 JA-16

Dimensões (cm) 560×150 160×85

h do peitoril (cm) 119 133

Grupo da Esquadria JANELA DE ALUMÍNIO JANELA DE ALUMÍNIO

Tipo MAXIM-AR FIXA

Tipo de Vidro TEMPERADO INCOLOR 6mm TEMPERADO INCOLOR 6mm

Descrição

Peitoril PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA E=2cm -

Elevação

50
50

50

560

15
0

160

85

Planta Baixa

560 160

Corte Padrão Ver Corte Padrão 6 Ver Corte Padrão 1

Quant. 2 4
0.

02
5

0.
02

5
va

ria
ve

l

CORTE

variável

ISOMÉTRICA

0.
02

5
0.

02
5

va
ria

ve
l

0.025 variável 0.025  v
ari

áv
el

TELA DE NYLON TIPO 
MOSQUITEIRO, COR CINZA

REQUADRO EM ALUMÍNIO COR 
NATURAL, PARA FIXAÇÃO DA TELA

TELA DE NYLON TIPO 
MOSQUITEIRO, COR CINZA

REQUADRO EM ALUMÍNIO 
COR NATURAL, PARA 
FIXAÇÃO DA TELA

CORTE

2
2

VISTA

16
2

2
16

60

TELA METÁLICA 
MALHA 3 a 7cm

REQUADRO EM ALUMÍNIO 
COR NATURAL, PARA 
FIXAÇÃO DA TELA CANTONEIRAS 

EM BORRACHA

TELA METÁLICA 
MALHA 3 a 7cm

TELA METÁLICA 
MALHA 3 a 7cm

REQUADRO EM ALUMÍNIO 
COR NATURAL, PARA 

FIXAÇÃO DA TELA

LEGENDA DE JANELAS - JANELAS ALUMÍNIO

Ref.
JA-01

JA-02

JA-03

JA-04

JA-05

JA-06

JA-07

JA-08

JA-09

JA-10

JA-11

JA-12

JA-13

JA-14

JA-15

JA-16

Dimensões (cm)
70×125

110×145

140×115

140×145

200×128

210×50

210×75

210×100

210×150

140×150

140×75

420×50

420×150

560×100

560×150

160×85

Área (m²)
0,88

1,60

1,61

2,03

2,56

1,05

1,58

2,10

3,15

2,10

1,05

2,10

6,30

5,60

8,40

1,36

Quant.
1

1

2

1

1

2

7

3

6

1

6

4

2

6

2

4

h Peitoril (cm)
91

70

104

70

86

219

193

169

119

118

193

219

119

169

119

133

Abertura
GUILHOTINA

GUILHOTINA

FIXA

GUILHOTINA

FIXA

MAXIM-AR

MAXIM-AR

MAXIM-AR

MAXIM-AR

MAXIM-AR

MAXIM-AR

MAXIM-AR

MAXIM-AR

MAXIM-AR

MAXIM-AR

FIXA

Descrição

COM TELA 
MOSQUITEIRA

COM TELA 
MOSQUITEIRA

CORTE PADRÃO 6

va
riá

ve
l

va
riá

ve
l

CORTE PADRÃO 2

va
riá

ve
l

CORTE PADRÃO 1 CORTE PADRÃO 7

12
8

33
95

CORTE PADRÃO 3

VA
R

. va
riá

ve
l

CORTE PADRÃO 4

va
riá

ve
l

CORTE PADRÃO 5

VERGA

VERGA
VERGA

VIGA

VIGA

VIGA

VIGA

CONTRA-VERGA CONTRA-VERGA CONTRA-VERGA CONTRA-VERGA CONTRA-VERGA CONTRA-VERGA
CONTRA-VERGA

PEITORIL EM 
GRANITO CINZA 
ANDORINHA E=2cm

PEITORIL EM 
GRANITO CINZA 
ANDORINHA E=2cm

PEITORIL EM 
GRANITO CINZA 
ANDORINHA E=2cm

PEITORIL EM 
GRANITO CINZA 
ANDORINHA E=2cm

PEITORIL EM 
GRANITO CINZA 
ANDORINHA E=2cm

PEITORIL EM 
GRANITO CINZA 
ANDORINHA E=2cm

JA
-1

1JA
-0

2
JA

-0
4

JA-11

JA
-0

1

JA
-0

3

JA
-0

9
JA

-0
7

JA-05

JA
-0

9
JA

-0
9

JA
-0

7

JA-15

JA-09

JA-15

JA
-1

3
JA

-1
3

JA-08

JA-14

JA
-0

3
JA

-0
6

JA
-0

6
JA

-1
1

JA
-0

7

JA
-1

1
JA

-1
1

JA
-1

0
JA

-0
9

JA
-0

9

JA-14

JA
-1

2
JA

-1
2

JA
-1

2

JA-16

JA
-0

7

JA
-0

7

JA
-0

7

JA
-0

7

JA-14

JA-08

JA-14

JA-14

JA-08

JA-14
JA

-1
2

JA-16

JA-16

JA-16

JA-11

160

ALVENARIA

CAIXILHO EM 
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ALVENARIA

CAIXILHO EM 
ALUMÍNIO NATURAL PEITORIL EM GRANITO

4 DETALHE 2: TELA DE PROTEÇÃO DAS ESQUADRIAS
ESCALA1:25

3 DETALHE 1: TELA DE VENTILAÇÃO - GÁS
ESCALA1:252 CORTES PADRÕES - JANELAS DE ALUMÍNIO

ESCALA1:25

1 MAPA DE ESQUADRIAS - JANELAS
ESCALA1:250



MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO

CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 1

PROPRIETÁRIO: 

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO - UF:

PROPRIETÁRIO:

RESP. TÉCNICO:

AUTOR DO PROJETO: CAU / CREA

CAU / CREA APROVAÇÕES 

CAU / CREA

OBSERVAÇÕES: 

MASTROS PARA BANDEIRAS / RAMPA 
COORDENAÇÃO

PROJETO DE ARQUITETURA

ARQCGEST - Coordenação 
Geral de Infraestrutura 
Educacional

FORMATO

REVISÃO ESCALA PRANCHA

JAN/2023
18/41DATA EMISSÃO

1:25, 1:5R.00
R.01
R.02

PROJETO PADRÃO - FNDE

CONTROLE DE REVISÕES

N° DATA DESCRIÇÃO

JANEIRO/ 201702

Atendimento à NBR 9050/2015;
Alteração: quadro de áreas, fechamento frontal, sanitários 1 e 2, altura da platibanda, mobiliário e 
equipamento, altura da ceramica nos sanitários, cor dos portões dos solarios e altura da porta PA4;
Acréscimo: do gradil e quadro de cargas no castelo d'água, de duchas higienicas e escaninhos pré-escola.

R.03

PREFEITURA / RA

JULHO/ 201601 Alteração paredes - shaft para tubulação hidráulica e detalhamento; alteração da altura da platibanda.

JANEIRO/ 202303

Revisão do Projeto Arquitetônico Creche e Pré-Escola Tipo 1 Modelo Padrão FNDE em metodologia 
Building Information Modeling.
Alteração para atender a NBR 9050/2020;
Alteração da dimensão do terreno para 45 x 65m, com ampliação do pátio central e circulações laterais.
Alteração de layout dos ambientes: Cozinha, copa de funcionários, rouparia, lavanderia e DML.

DET X
XX

+0,03 (NA)+0,00 (NA)
+0,00 (NO)

X
PE-XX

X
PE-XX

LEGENDA

INDICACÃO NÍVEIS PLANTA E CORTE

INDICACÃO DE CORTES

INDICACÃO DE FACHADAS

INDICACÃO DE PORTAS E JANELAS

INDICACÃO DE VISTAS

ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS DE PISO

JA-XPMX

P1

NOTAS

- MEDIDAS E NÍVEIS EM METROS;
- VERIFICAR POSIÇÃO EXATA DOS PILARES NO PROJETO ESTRUTURAL;
- VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS PERTINENTES NAS PRANCHAS DE DETALHAMENTO;
- EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O MEMORIAL DESCRITIVO, PREVALECE A 
INFORMAÇÃO CONTIDA NOS DESENHOS;
- ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO FNDE

REFERENCIAS:

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS
- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

01

I1

T1

E1 ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS DE PAREDE 
INTERNA E EXTERNA

ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS DE TETO

INDICACÃO DE DETALHES

(841x594)
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40 120 120 40
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320
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0
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0
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0

DET.01

DET.02

10

1,5 0,5

2
4

2
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DETALHE 1
Escala: 1/5

DETALHE 2
Escala: 1/5

1

VISTA

TAMPO EM FERRO GALVANIZADO

ROLDANA DE LATÃO POLIDO

GANCHO DE LATÃO POLIDO PLATAFORMA DE CONCRETO 
MAGRO TRAÇO 1:4:8

PLATAFORMA DE CONCRETO 
MAGRO TRAÇO 1:4:8

GANCHO DE LATÃO 
POLIDO

GANCHO DE LATÃO 
POLIDO

GANCHO DE LATÃO 
POLIDO

MASTRO DE FERRO 
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D=4cm

MASTRO DE FERRO 
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D=4cm
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GALVANIZADO H=3cm 

D=4cm

MASTRO DE FERRO 
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MASTRO DE FERRO 
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D=3 E1/2"

MASTRO DE FERRO 
GALVANIZADO H=1m 

D=2 E1/2"
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MASTRO DE FERRO 
GALVANIZADO H=1m 
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ROLDANA DE LATÃO 
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ROLDANA DE LATÃO 
POLIDO

PLANTA BAIXA

VISTA 1

35 125 125 35

320

4 6
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+0,16 (NA)
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DET.01

+0,16 (NA)

±0,00 (NA)
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70

CORRIMÃO EM AÇO INOX

2 2 2

12

DETALHE 1
Escala: 1/5

1 DETALHE MASTROS
ESCALA1:25 2 DETALHE RAMPA

ESCALA1:25

CORTE AA

CORTE BB



MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO

CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 1

PROPRIETÁRIO: 

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO - UF:

PROPRIETÁRIO:

RESP. TÉCNICO:

AUTOR DO PROJETO: CAU / CREA

CAU / CREA APROVAÇÕES 

CAU / CREA

OBSERVAÇÕES: 

GRADIS E PORTÕES 
COORDENAÇÃO

PROJETO DE ARQUITETURA

ARQCGEST - Coordenação 
Geral de Infraestrutura 
Educacional

FORMATO

REVISÃO ESCALA PRANCHA

JAN/2023
19/41DATA EMISSÃO

1:75, 1:50, 1:25R.00
R.01
R.02

PROJETO PADRÃO - FNDE

CONTROLE DE REVISÕES

N° DATA DESCRIÇÃO

JANEIRO/ 201702

Atendimento à NBR 9050/2015;
Alteração: quadro de áreas, fechamento frontal, sanitários 1 e 2, altura da platibanda, mobiliário e 
equipamento, altura da ceramica nos sanitários, cor dos portões dos solarios e altura da porta PA4;
Acréscimo: do gradil e quadro de cargas no castelo d'água, de duchas higienicas e escaninhos pré-escola.

R.03

PREFEITURA / RA

JULHO/ 201601 Alteração paredes - shaft para tubulação hidráulica e detalhamento; alteração da altura da platibanda.

JANEIRO/ 202303

Revisão do Projeto Arquitetônico Creche e Pré-Escola Tipo 1 Modelo Padrão FNDE em metodologia 
Building Information Modeling.
Alteração para atender a NBR 9050/2020;
Alteração da dimensão do terreno para 45 x 65m, com ampliação do pátio central e circulações laterais.
Alteração de layout dos ambientes: Cozinha, copa de funcionários, rouparia, lavanderia e DML.

DET X
XX

+0,03 (NA)+0,00 (NA)
+0,00 (NO)

X
PE-XX

X
PE-XX

LEGENDA

INDICACÃO NÍVEIS PLANTA E CORTE

INDICACÃO DE CORTES

INDICACÃO DE FACHADAS

INDICACÃO DE PORTAS E JANELAS

INDICACÃO DE VISTAS

ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS DE PISO

JA-XPMX

P1

NOTAS

- MEDIDAS E NÍVEIS EM METROS;
- VERIFICAR POSIÇÃO EXATA DOS PILARES NO PROJETO ESTRUTURAL;
- VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS PERTINENTES NAS PRANCHAS DE DETALHAMENTO;
- EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O MEMORIAL DESCRITIVO, PREVALECE A 
INFORMAÇÃO CONTIDA NOS DESENHOS;
- ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO FNDE

REFERENCIAS:

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS
- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
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COM REBOCO E PINTURA 

COR - CINZA CLARO
PILAR DE CONCRETO COM REBOCO 

E PINTURA COR - CINZA CLARO

PORTÃO METÁLICO - DE ABRIR 180º 
PINTURA CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO 
FABRICANTE (COR BRANCO GELO) 

GRADIL METÁLICO, TELA DE AÇO 
GALVANIZADO (h=153cm)

PINTURA CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO 
FABRICANTE (COR BRANCO GELO)
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PINTURA CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO 
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E PINTURA COR - CINZA CLARO
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PINTURA CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO 
FABRICANTE (COR BRANCO GELO)
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GALVANIZADO (h=153cm)

PINTURA CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO 
FABRICANTE (COR BRANCO GELO)

PILARETE METÁLICO
(SEÇÃO 4cm x 6cm - h=158cm)

PINTURA CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO 
FABRICANTE (COR BRANCO GELO)

GR4 PO2 

PORTÃO METÁLICO - DE ABRIR 180º COM GRADIL METÁLICO E TELA 
DE AÇO GALVANIZADO 
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MURETA DE ALVENARIA 
COM REBOCO E PINTURA 

COR - CINZA CLARO

PILARETE METÁLICO
(SEÇÃO 4cm x 6cm - h=158cm)

PINTURA CONFORME ESPECIFICAÇÃO 
DO FABRICANTE (COR BRANCO GELO)

GRADIL METÁLICO, TELA DE AÇO 
GALVANIZADO (h=153cm)

PINTURA CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO 
FABRICANTE (COR BRANCO GELO)

PILAR DE CONCRETO COM REBOCO 
E PINTURA COR - CINZA CLARO

PORTÃO METÁLICO - DE ABRIR 180º PINTURA 
CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO FABRICANTE 
(COR BRANCO GELO) 

PORTÃO METÁLICO - DE ABRIR COM 
GRADIL METÁLICO E TELA DE AÇO 
GALVANIZADO
PINTURA CONFORME 
ESPECIFICAÇÃO DO FABRICANTE 
(COR BRANCO GELO) 

MURETA DE ALVENARIA 
COM REBOCO E PINTURA 

COR - CINZA CLARO

GRADIL METÁLICO, TELA DE AÇO 
GALVANIZADO (h=153cm)
PINTURA CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO 
FABRICANTE (COR BRANCO GELO)

MURO DE ALVENARIA 
COM REBOCO E PINTURA 

COR - CINZA CLARO AMPLIAÇÃO DO PORTÃO DE ACESSO E GRADIL DE FECHAMENTO

GRADIL METÁLICO

Pilarete (Seção 4 x 6cm)

Tela (Seção 5 x 20cm)

ALTURA

158

153

LEGENDA DE PORTAS - PORTÕES METÁLICOS

Ref.
PO1

PO2

PO3

PO4

Dimensões (cm)
185×210

140×200

120×200

110×200

Quant.
2

2

1

1

Folhas
02 FOLHAS

01 FOLHA

01 FOLHA

01 FOLHA

Abertura
DE ABRIR 180º

DE ABRIR 180º

DE ABRIR

DE ABRIR

1 PLANTA BAIXA - PORTÕES E FECHAMENTOS
ESCALA1:75

6 AMPLIAÇÃO - PORTÃO DE ACESSO E GRADIL DE FECHAMENTO FRONTAL
ESCALA1:25

3 VISTA 02-PORTÃO E GRADIL LATERAL ESTACIONAMENTO
ESCALA1:50

4 VISTA 03-PORTÃO E GRADIL LATERAL SERVIÇO
ESCALA1:50 5 VISTA 04-PORTÃO E GRADIL LATERAL CASTELO D'ÁGUA

ESCALA1:50

2 VISTA 1 - PORTÕES E FECHAMENTOS
ESCALA1:75



MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO

CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 1

PROPRIETÁRIO: 

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO - UF:

PROPRIETÁRIO:

RESP. TÉCNICO:

AUTOR DO PROJETO: CAU / CREA

CAU / CREA APROVAÇÕES 

CAU / CREA

OBSERVAÇÕES: 

SUGESTÃO DE FECHAMENTO PARA REGIÕES FRIAS 
COORDENAÇÃO

PROJETO DE ARQUITETURA

ARQCGEST - Coordenação 
Geral de Infraestrutura 
Educacional

FORMATO

REVISÃO ESCALA PRANCHA

JAN/2023
20/41DATA EMISSÃO

1:75, 1:200R.00
R.01
R.02

PROJETO PADRÃO - FNDE

CONTROLE DE REVISÕES

N° DATA DESCRIÇÃO

JANEIRO/ 201702

Atendimento à NBR 9050/2015;
Alteração: quadro de áreas, fechamento frontal, sanitários 1 e 2, altura da platibanda, mobiliário e 
equipamento, altura da ceramica nos sanitários, cor dos portões dos solarios e altura da porta PA4;
Acréscimo: do gradil e quadro de cargas no castelo d'água, de duchas higienicas e escaninhos pré-escola.

R.03

PREFEITURA / RA

JULHO/ 201601 Alteração paredes - shaft para tubulação hidráulica e detalhamento; alteração da altura da platibanda.

JANEIRO/ 202303

Revisão do Projeto Arquitetônico Creche e Pré-Escola Tipo 1 Modelo Padrão FNDE em metodologia 
Building Information Modeling.
Alteração para atender a NBR 9050/2020;
Alteração da dimensão do terreno para 45 x 65m, com ampliação do pátio central e circulações laterais.
Alteração de layout dos ambientes: Cozinha, copa de funcionários, rouparia, lavanderia e DML.

DET X
XX

+0,03 (NA)+0,00 (NA)
+0,00 (NO)

X
PE-XX

X
PE-XX

LEGENDA

INDICACÃO NÍVEIS PLANTA E CORTE

INDICACÃO DE CORTES

INDICACÃO DE FACHADAS

INDICACÃO DE PORTAS E JANELAS

INDICACÃO DE VISTAS

ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS DE PISO

JA-XPMX

P1

NOTAS

- MEDIDAS E NÍVEIS EM METROS;
- VERIFICAR POSIÇÃO EXATA DOS PILARES NO PROJETO ESTRUTURAL;
- VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS PERTINENTES NAS PRANCHAS DE DETALHAMENTO;
- EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O MEMORIAL DESCRITIVO, PREVALECE A 
INFORMAÇÃO CONTIDA NOS DESENHOS;
- ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO FNDE

REFERENCIAS:

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS
- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
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T1

E1 ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS DE PAREDE 
INTERNA E EXTERNA

ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS DE TETO

INDICACÃO DE DETALHES

(841x594)
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FECHAMENTO EM VIDRO TEMPERADO 8mm 
ABERTURA SUPERIOR E CENTRAL MAXIM-AR 
(PARTE INTERIOR FIXA E ADESIVADA)

PORTA DE ABRIR FOLHA DUPLA 
EM VIDRO TEMPERADO 8mm 

(PARTE INTERIOR  ADESIVADA)

PORTA DE ABRIR FOLHA SIMPLES 
EM VIDRO TEMPERADO 8mm 

(PARTE INTERIOR  ADESIVADA)ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO NATURAL
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VIDRO TEMPERADO 8mm (PARTE 
INFERIOR ADESIVADA)

VIDRO TEMPERADO 8mm 
ABERTURA MAXIM-ARCAIXILHO EM ALUMÍNIO NATURAL
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PROPRIETÁRIO: 

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO - UF:

PROPRIETÁRIO:

RESP. TÉCNICO:

AUTOR DO PROJETO: CAU / CREA

CAU / CREA APROVAÇÕES 

CAU / CREA

OBSERVAÇÕES: 
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COORDENAÇÃO

PROJETO DE ARQUITETURA

ARQCGEST - Coordenação 
Geral de Infraestrutura 
Educacional

FORMATO

REVISÃO ESCALA PRANCHA

JAN/2023
21/41DATA EMISSÃO

1:25R.00
R.01
R.02

PROJETO PADRÃO - FNDE

CONTROLE DE REVISÕES

N° DATA DESCRIÇÃO

JANEIRO/ 201702

Atendimento à NBR 9050/2015;
Alteração: quadro de áreas, fechamento frontal, sanitários 1 e 2, altura da platibanda, mobiliário e 
equipamento, altura da ceramica nos sanitários, cor dos portões dos solarios e altura da porta PA4;
Acréscimo: do gradil e quadro de cargas no castelo d'água, de duchas higienicas e escaninhos pré-escola.

R.03

PREFEITURA / RA

JULHO/ 201601 Alteração paredes - shaft para tubulação hidráulica e detalhamento; alteração da altura da platibanda.

JANEIRO/ 202303

Revisão do Projeto Arquitetônico Creche e Pré-Escola Tipo 1 Modelo Padrão FNDE em metodologia 
Building Information Modeling.
Alteração para atender a NBR 9050/2020;
Alteração da dimensão do terreno para 45 x 65m, com ampliação do pátio central e circulações laterais.
Alteração de layout dos ambientes: Cozinha, copa de funcionários, rouparia, lavanderia e DML.

DET X
XX

+0,03 (NA)+0,00 (NA)
+0,00 (NO)

X
PE-XX

X
PE-XX

LEGENDA

INDICACÃO NÍVEIS PLANTA E CORTE

INDICACÃO DE CORTES

INDICACÃO DE FACHADAS

INDICACÃO DE PORTAS E JANELAS

INDICACÃO DE VISTAS

ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS DE PISO

JA-XPMX

P1

NOTAS

- MEDIDAS E NÍVEIS EM METROS;
- VERIFICAR POSIÇÃO EXATA DOS PILARES NO PROJETO ESTRUTURAL;
- VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS PERTINENTES NAS PRANCHAS DE DETALHAMENTO;
- EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O MEMORIAL DESCRITIVO, PREVALECE A 
INFORMAÇÃO CONTIDA NOS DESENHOS;
- ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO FNDE

REFERENCIAS:

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS
- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

01

I1

T1

E1 ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS DE PAREDE 
INTERNA E EXTERNA

ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS DE TETO

INDICACÃO DE DETALHES

CROQUI DE REFERÊNCIA

(841x594)

+0,19

+0,20

01

02

03

0405 06

TROCADOR

1/2 PAREDE

DEPÓSITO
3,38 m2

FRALDÁRIO-1
12,35 m2

JA
-0

7

JA
-0

6

PTM3 - x 5

B16 

EC3 

 P3  P3  T2  T2 I5 I5 

+0,53

+0,20 +0,1925
2

35
2

35
2

35
2

35
2

17
5

80
10

90
10

80

27
0

15
0

18
0

10

12
0

19
0

75
5

MÃO-FRANCESA 
METÁLICA

JA-07

CD 

BANCADA (B16) EM GRANITO 
CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm 

H=0,80cm

ALVENARIA DE SUSTENTAÇÃO 
COM REVESTIMENTO EM 
CERÂMICA 30X40 COR BRANCA

B16 

TE1 BP 

I5 

 FORRO DE GESSO ACARTONADO 

JA-06

EC3 

ESCANINHO (EC3) 
EM MDF REV. COM 
LAMINADO 
MELAMÍNICO 
BRANCO - esp. 2 
cm

I5 

PRATELEIRA 
(PTM3) EM MDF 
REV. COM 
LAMINADO 
MELAMÍNICO 
BRANCO - esp. 2 
cm

PTM3 

+0,19

12
0

27
0

80
10

 FORRO DE GESSO ACARTONADO 

I5 

PTM3 

CD 

B16 

BP 

TM1 

LV3 

DT 

CD 

BANCADA (B16) EM GRANITO CINZA 
ANDORINHA - esp. 2 cm H=0,80cm

LUMINÁRIA DE 
EMERGÊNCIA

+0,20+0,19

+0,53

21
1

59

12
0

20
0

65

18
0

10
80

13
0

13
0

80

30

11
0

85

19
0

75
5

17 25
2

35
2

35
2

35
2

35
2

DEGRAUS H=17,5cm 
REVESTIDOS COM 
CERÂMICA BRANCA 
ANTIDERRAPANTE 
40x40cm, 
ACABAMENTO DOS 
CANTOS VIVOS COM 
PERFIL DE PVC TIPO 
CANTO EXTERNO

VÁLVULA DE DESCARGA 
COM DUPLO 
ACIONAMENTO

JA-06

PTM3 

I5 I5 

CD DT 

DS 

TM1 

LV3 VS1 

PP TQ 

TJ 

RG1 

PEITORIL EM 
GRANITO CINZA 
ANDORINHA - esp. 2 
cm 
H=0,80cm

BARRA DE APOIO 
DUPLA EM AÇO 
INOX POLIDO 
d=30mm

BARRA DE APOIO 
EM AÇO INOX 
POLIDO d=30mm

JA-07

 FORRO DE GESSO ACARTONADO 

CH 

PRATELEIRA (PTM3) 
EM MDF REV. COM 

LAMINADO 
MELAMÍNICO 

BRANCO - esp. 2 cm

MÃO-FRANCESA 
METÁLICA

DET 1
41

+0,19

18
0

10
80

12
0

80
10

85

11
0

BARRA DE APOIO 
DUPLA EM AÇO INOX 

POLIDO d=30mm

CD 

B16 

TE1 

BANCADA (B16) 
EM GRANITO 
CINZA 
ANDORINHA - esp. 
2 cm H=0,80cm

ALVENARIA DE 
SUSTENTAÇÃO 
COM 
REVESTIMENTO 
EM CERÂMICA 
30X40 COR 
BRANCA

JA-07

 FORRO DE GESSO ACARTONADO 

I5 

TQ 

SF 

TJ 

+0,20
17

5

25
2

35
2

35
2

35
2

35
2

25
3

34
2

35
2

35
2

35
2

34
3

18
7

MÃO-FRANCESA 
METÁLICA

PRATELEIRA (PTM3) EM MDF REV. COM LAMINADO 
MELAMÍNICO BRANCO - esp. 2 cm

 FORRO DE GESSO ACARTONADO 

JA-06

I5 PTM3 

EC3 

ESCANINHO (EC3) EM MDF REV. 
COM LAMINADO MELAMÍNICO 

BRANCO - esp. 2 cm

DET 2
41

+0,19

80
1018

0
10

80

12
0

80

65

31
15 70

22

20
0

+0,53

REBAIXO NA 
ALVENARIA PARA 

APOIO DE 
PRODUTOS DE 

HIGIENE

ENCHIMENTO

CONTRAPISO

 FORRO DE GESSO ACARTONADO 

JA-07

CH 

PEITORIL EM 
GRANITO CINZA 

ANDORINHA - 
esp. 2 cm 
H=0,80cm

BARRA DE 
APOIO DUPLA 
EM AÇO INOX 

POLIDO d=30mm

BARRA DE APOIO 
EM AÇO INOX 

POLIDO d=30mm

BANCADA (B16) EM GRANITO 
CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm 
H=0,80cm

B16 

BP 
RG1 

CD 

I5 

TE1 

i=0,5%

i=
0,

5%

i=
0,

5%

i=
0,

5%

DET 1
41

DET 2
41

10
0

40

140 200 140 130

26
0

40

55

70 65
50

88 95 70 72 155

28
61

64 61 15

86

133 15 185 15 132

16
10

61

480

PROJEÇAO DA ALVENARIA DE 
SUSTENTAÇÃO COM 

REVESTIMENTO EM CERÂMICA 
30X40 COR BRANCA

BANCADA (B16) EM 
GRANITO CINZA 

ANDORINHA - esp. 2 cm 
H=0,80cm

PRATELEIRA (PTM3) 
EM MDF REV. COM 

LAMINADO 
MELAMÍNICO 

BRANCO - esp. 2 cm

BARRA DE APOIO 
DUPLA EM AÇO INOX 
POLIDO d=30mm

BARRA DE APOIO EM 
AÇO INOX POLIDO 
d=30mm

 CERAMICA 40x40cm, PEI 5, COR 
BRANCO GELO, ANTIDERRAPANTE 

JANELA DE ALUMÍNIO - 
MAXIM-AR   

JANELA DE 
ALUMÍNIO - MAXIM-

AR   

EC3 - ESCANINHO EM 
MDF COM LAMINADO 

MELAMÍNICO BRANCO

FITA ANTIDERRAPANTE 
50mm

CH TQ PP 

VS1 

DT 

LV3 

DS 

CD 

CD 

BP 

PEITORIL EM GRANITO CINZA 
ANDORINHA - esp. 2 cm H=0,80cm

RALO LINEAR

RALO

SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E=2cm

SOLEIRA EM 
GRANITO CINZA 

ANDORINHA E=2cm

DEGRAUS H=17,5cm 
REVESTIDOS COM 
CERÂMICA BRANCA 
ANTIDERRAPANTE 
40x40cm, ACABAMENTO 
DOS CANTOS VIVOS 
COM PERFIL DE PVC 
TIPO CANTO EXTERNO

89 302 89 15 45 45 40

CERÂMICA 30x40cm, COR BRANCO GELO ATÉ 1,8m, FAIXA CERÂMICA 10x10cm (AZUL E VERMELHA) 
E PINTURA ACRÍLICA COR BRANCO GELO (VER AMPLIAÇÕES)I5

LEGENDA REVESTIMENTOS PAREDES

FRALDÁRIO-1

BP

CH

DS

DT

LV3

PP

RG1

SF

TE1

TJ

TM1

TQ

VS1

BANHEIRA PLÁSTICA RÍGIDA, 77x45x20cm DE EMBUTIR, BURIGOTTO OU 
EQUIVALENTE
CHUVEIRO COM DESVIADOR PARA DUCHAS ELÉTRICAS, LORENZETTI OU 
EQUIVALENTE
SABONETEIRA, MELHORAMENTOS OU EQUIVALENTE

DISPENSER PARA PAPEL TOALHA, MELHORAMENTOS OU EQUIVALENTE
LAVATÓRIO PEQUENO COR BRANCO GELO, COM COLUNA SUSPENSA, DECA 
OU EQUIVALENTE
PAPELEIRA METÁLICA

ACABAMENTO PARA REGISTRO PEQUENO, DECA OU EQUIVALENTE

SIFÃO CROMADO
TORNEIRA ELÉTRICA COM MANGUEIRA PLÁSTICA FORTTI MAXI, LORENZETTI 
OU EQUIVALENTE
TORNEIRA DE PAREDE DE USO GERAL PARA TANQUE OU JARDIM
TORNEIRA AUTOMÁTICA DE PRESSÃO PARA LAVATÓRIO DE MESA BICA 
BAIXA, DECA OU EQUIVALENTE
TANQUE DE LOUÇA 40l, COR BRANCO GELO, DECA OU EQUIVALENTE
BACIA CONVENCIONAL STUDIO KIDS, DECA OU EQUIVALENTE COM 
ACESSORIOS

2

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS

ID Descrição Vista 2D Planta Quant.

1 FRALDÁRIOS
ESCALA1:25

VISTA 03 VISTA 02

VISTA 01 VISTA 04VISTA 06

VISTA 05

PLANTA BAIXA



MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO

CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 1

PROPRIETÁRIO: 

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO - UF:

PROPRIETÁRIO:

RESP. TÉCNICO:

AUTOR DO PROJETO: CAU / CREA

CAU / CREA APROVAÇÕES 

CAU / CREA

OBSERVAÇÕES: 

AMPLIAÇÃO DO BLOCO A - LACTÁRIO, HIGIENIZAÇAO E 
LAVA-MÃOS 

COORDENAÇÃO

PROJETO DE ARQUITETURA

ARQCGEST - Coordenação 
Geral de Infraestrutura 
Educacional

FORMATO

REVISÃO ESCALA PRANCHA

JAN/2023
22/41DATA EMISSÃO

1:25R.00
R.01
R.02

PROJETO PADRÃO - FNDE

CONTROLE DE REVISÕES

N° DATA DESCRIÇÃO

JANEIRO/ 201702

Atendimento à NBR 9050/2015;
Alteração: quadro de áreas, fechamento frontal, sanitários 1 e 2, altura da platibanda, mobiliário e 
equipamento, altura da ceramica nos sanitários, cor dos portões dos solarios e altura da porta PA4;
Acréscimo: do gradil e quadro de cargas no castelo d'água, de duchas higienicas e escaninhos pré-escola.

R.03

PREFEITURA / RA

JULHO/ 201601 Alteração paredes - shaft para tubulação hidráulica e detalhamento; alteração da altura da platibanda.

JANEIRO/ 202303

Revisão do Projeto Arquitetônico Creche e Pré-Escola Tipo 1 Modelo Padrão FNDE em metodologia 
Building Information Modeling.
Alteração para atender a NBR 9050/2020;
Alteração da dimensão do terreno para 45 x 65m, com ampliação do pátio central e circulações laterais.
Alteração de layout dos ambientes: Cozinha, copa de funcionários, rouparia, lavanderia e DML.

DET X
XX

+0,03 (NA)+0,00 (NA)
+0,00 (NO)

X
PE-XX

X
PE-XX

LEGENDA

INDICACÃO NÍVEIS PLANTA E CORTE

INDICACÃO DE CORTES

INDICACÃO DE FACHADAS

INDICACÃO DE PORTAS E JANELAS

INDICACÃO DE VISTAS

ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS DE PISO

JA-XPMX

P1

NOTAS

- MEDIDAS E NÍVEIS EM METROS;
- VERIFICAR POSIÇÃO EXATA DOS PILARES NO PROJETO ESTRUTURAL;
- VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS PERTINENTES NAS PRANCHAS DE DETALHAMENTO;
- EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O MEMORIAL DESCRITIVO, PREVALECE A 
INFORMAÇÃO CONTIDA NOS DESENHOS;
- ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO FNDE

REFERENCIAS:

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS
- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

01

I1

T1

E1 ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS DE PAREDE 
INTERNA E EXTERNA

ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS DE TETO

INDICACÃO DE DETALHES

CROQUI DE REFERÊNCIA

(841x594)

+0,19

90

85
5

10

10

27
0

JA-09

PTG9 

B13 

I4 

TM3 

CM1 

SF 

BANCADA (B13) EM 
GRANITO CINZA 
ANDORINHA - esp. 2 cm 
H=0,90cm

PRATELEIRA (PTG9) EM 
GRANITO CINZA 

ANDORINHA - esp. 2 cm 
H=1,70cm

ALVENARIA DE 
SUSTENTAÇÃO COM 
REVESTIMENTO EM 
CERÂMICA 30X40 COR 
BRANCA

 FORRO DE GESSO ACARTONADO 

SOCO EM ALVENARIA 
COM REVESTIMENTO 

CERÂMICO

+0,19
+0,29

+0,20

89
12

3
58

75
5

10

13
0

11
9 13

0

27
0

90
78

2
10

0

17
0

10
80

10

27
0

JA-01

JA-09

B15 

PTG9 

B14 B13 

I4 I7 

 FORRO EM FIBRA MINERAL 
 FORRO DE GESSO ACARTONADO 

ALVENARIA DE SUSTENTAÇÃO COM 
REVESTIMENTO EM CERÂMICA 

30X40 COR BRANCA
SOCO EM ALVENARIA COM 

REVESTIMENTO EM CERÄMICO

BANCADA (B14) EM GRANITO CINZA 
ANDORINHA - esp. 2 cm H=0,90cm

BANCADA (B13) EM GRANITO CINZA 
ANDORINHA - esp. 2 cm H=0,90cm

BANCADA (B15) EM GRANITO CINZA 
ANDORINHA - esp. 2 cm H=0,81cm

PRATELEIRA (PTG9) EM GRANITO 
CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm 
H=1,70cm

DT 
DS 

TM1 

CB 

SF 

TM3 

CM1 

SF 

REQUADRO EM ALUMÍNIO COR 
NATURAL, PARA FIXAÇÃO DE TELA 

DE NYLON TIPO MOSQUITEIRO, COR 
CINZA

CD 

+0,19

+0,20 01

02

03

04

HIGIENIZAÇÃO
3,73 m2

JA
-0

1

PM1

JA
-0

9

LACTARIO
12,28 m2

PTG9 - x 1

PTG9 - x 1

B15 

B14 
B13  P3 

 P4 

 T2 

 T1 

I4 

I7 

01

S.
I./

TE
LE

FO
N

E 
/ E

LÉ
TR

IC
A

B11 LAVA MÃOS h=0,60m

+0,20

27
0

13
0

80

10
80

10

PM1 JA-01

B15 

 FORRO EM FIBRA MINERAL 

I7 

DS 

TM1 

CB 

SF 

+0,19 +0,20

27
0

90
10

17
0

17
0

27
0

10
80

10

JA-09

PM1 PTG9 

B13 

 I4 I7 

 FORRO EM FIBRA MINERAL 
 FORRO DE GESSO ACARTONADO 

TM3 

CM1 

SF 

REQUADRO EM 
ALUMÍNIO COR NATURAL, 
PARA FIXAÇÃO DE TELA 
DE NYLON TIPO 
MOSQUITEIRO, COR 
CINZA

BANCADA (B13) EM 
GRANITO CINZA 
ANDORINHA - esp. 2 cm 
H=0,90cm

PRATELEIRA (PTG9) EM 
GRANITO CINZA 
ANDORINHA - esp. 2 cm 
H=1,70cm

ALVENARIA DE 
SUSTENTAÇÃO COM 
REVESTIMENTO EM 
CERÂMICA 30X40 COR 
BRANCA

SOCO EM ALVENARIA 
COM REVESTIMENTO 
CERÄMICO

+0,20

60
37

55
5

10

10
80

10

87

I7 

DT 
DS 

TM1 

CB 

SF 

ALVENARIA DE 
SUSTENTAÇÃO COM 

REVESTIMENTO 
CERÂMICO

MÃO-FRANCESA 
METÁLICA

VP - VENTILADOR DE 
PAREDE

B11 

20
30

30

130
65

35
45 15 153 15 2 70 2 15 93 45

170 70 95 60

60
15

0
60

45
15

45
15

15
0

15
45

2 15 213

230

85

170

60

95

2
15

93
45

15

30

30

170

50
FOGÃO LINHA 
BRANCA 4 
QUEIMADORES

REFRIGERADOR 
DOMÉSTICO 
"FROSTFREE" 
300L

RALO

RALO

BANCADA (B13) EM 
GRANITO CINZA 

ANDORINHA - esp. 2 cm 
H=0,90cm

BANCADA (B14) EM GRANITO CINZA 
ANDORINHA - esp. 2 cm H=0,90cm

PRATELEIRA (PTG9) EM 
GRANITO CINZA 

ANDORINHA - esp. 2 cm 
H=1,70cm

PRATELEIRA (PTG9) EM GRANITO CINZA 
ANDORINHA - esp. 2 cm H=1,70cm

 CERAMICA 60x60cm, 
PEI 5, COR BRANCO 
GELO, 
ANTIDERRAPANTE 

TM3 

CM1 

TM3 CM1 

DS 

TM1 

CB 

DT 

CD 

BANCADA (B15) 
EM GRANITO 
CINZA 
ANDORINHA - esp. 
2 cm H=0,81cm

PORTA DE MADEIRA - DE 
ABRIR COM CHAPA METÁLICA 

JANELA DE ALUMÍNIO 
- MAXIM-AR   

PROJEÇÃO REQUADRO 
EM ALUMÍNIO COR 

NATURAL, PARA 
FIXAÇÃO DE TELA DE 

NYLON TIPO 
MOSQUITEIRO, COR 

CINZA

PROJEÇAO DA 
ALVENARIA DE 

SUSTENTAÇÃO COM 
REVESTIMENTO EM 

CERÂMICA 30X40 COR 
BRANCA

SOCO EM ALVENARIA COM REVESTIMENTO 
CERÂMICO

45

45

HIGIENIZAÇÃO

LACTARIO

CB

DS

DT

SF

TM1

CM1

SF

TM3

BACIA CONVENCIONAL STUDIO KIDS, DECA OU EQUIVALENTE COM 
ACESSORIOS

CUBA DE EMBUTIR OVAL COR BRANCO GELO, DECA OU EQUIVALENTE

SABONETEIRA, MELHORAMENTOS OU EQUIVALENTE

DISPENSER PARA PAPEL TOALHA, MELHORAMENTOS OU EQUIVALENTE

SIFÃO CROMADO
TORNEIRA AUTOMÁTICA DE PRESSÃO PARA LAVATÓRIO DE MESA BICA 
BAIXA, DECA OU EQUIVALENTE

CUBA INOX DE EMBUTIR (40x34x17cm)

SIFÃO CROMADO

TORNEIRA PARA COZINHA DE MESA BICA MÓVEL, DECA OU EQUIVALENTE

1

1

1

1

1

2

2

2

LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS

ID Descrição Vista 2D Planta Quant.

REFEITÓRIO

CB

DS

DT

SF

TJ

TM1

BACIA CONVENCIONAL STUDIO KIDS, DECA OU EQUIVALENTE COM 
ACESSORIOS

CUBA DE EMBUTIR OVAL COR BRANCO GELO, DECA OU EQUIVALENTE

SABONETEIRA, MELHORAMENTOS OU EQUIVALENTE

DISPENSER PARA PAPEL TOALHA, MELHORAMENTOS OU EQUIVALENTE

SIFÃO CROMADO

TORNEIRA DE PAREDE DE USO GERAL PARA TANQUE OU JARDIM
TORNEIRA AUTOMÁTICA DE PRESSÃO PARA LAVATÓRIO DE MESA BICA 
BAIXA, DECA OU EQUIVALENTE

3

2

2

3

1

3

5 15 200 15 5
50 70 70 50

240

53

13 71 71 71 13

R 10,0

DT DS CB 

RALO

PROJEÇÃO DA 
ALVENARIA DE 

SUSTENTAÇÃO COM 
REVESTIMENTO 

CERÂMICO

BANCADA (B22) EM GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm H=0,61cm

PROJEÇÃO MÃO-
FRANCESA METÁLICA

TM1 

CERÂMICA 30x40cm, COR BRANCO GELO, DO PISO AO TETOI4

I7

LEGENDA REVESTIMENTOS PAREDES

CERÂMICA AMARELA 10x10cm ATÉ H=0,90m, FAIXA CERÂMICA BRANCA 10x10cm E PINTURA 
ACRÍLICA COR BRANCO GELO

VISTA 02

VISTA 01

1 LACTÁRIO
ESCALA1:25

2 LAVA MÃOS - REFEITÓRIO
ESCALA1:25

VISTA 04 VISTA 03

VISTA 01

PLANTA BAIXA

PLANTA BAIXA



MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO

CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 1

PROPRIETÁRIO: 

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO - UF:

PROPRIETÁRIO:

RESP. TÉCNICO:

AUTOR DO PROJETO: CAU / CREA

CAU / CREA APROVAÇÕES 

CAU / CREA

OBSERVAÇÕES: 

AMPLIAÇÃO DO BLOCO A - SOLÁRIOS 5 e 6 E 
ALMOXARIFADO 

COORDENAÇÃO

PROJETO DE ARQUITETURA

ARQCGEST - Coordenação 
Geral de Infraestrutura 
Educacional

FORMATO

REVISÃO ESCALA PRANCHA

JAN/2023
23/41DATA EMISSÃO

1:25R.00
R.01
R.02

PROJETO PADRÃO - FNDE

CONTROLE DE REVISÕES

N° DATA DESCRIÇÃO

JANEIRO/ 201702

Atendimento à NBR 9050/2015;
Alteração: quadro de áreas, fechamento frontal, sanitários 1 e 2, altura da platibanda, mobiliário e 
equipamento, altura da ceramica nos sanitários, cor dos portões dos solarios e altura da porta PA4;
Acréscimo: do gradil e quadro de cargas no castelo d'água, de duchas higienicas e escaninhos pré-escola.

R.03

PREFEITURA / RA

JULHO/ 201601 Alteração paredes - shaft para tubulação hidráulica e detalhamento; alteração da altura da platibanda.

JANEIRO/ 202303

Revisão do Projeto Arquitetônico Creche e Pré-Escola Tipo 1 Modelo Padrão FNDE em metodologia 
Building Information Modeling.
Alteração para atender a NBR 9050/2020;
Alteração da dimensão do terreno para 45 x 65m, com ampliação do pátio central e circulações laterais.
Alteração de layout dos ambientes: Cozinha, copa de funcionários, rouparia, lavanderia e DML.

DET X
XX

+0,03 (NA)+0,00 (NA)
+0,00 (NO)

X
PE-XX

X
PE-XX

LEGENDA

INDICACÃO NÍVEIS PLANTA E CORTE

INDICACÃO DE CORTES

INDICACÃO DE FACHADAS

INDICACÃO DE PORTAS E JANELAS

INDICACÃO DE VISTAS

ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS DE PISO

JA-XPMX

P1

NOTAS

- MEDIDAS E NÍVEIS EM METROS;
- VERIFICAR POSIÇÃO EXATA DOS PILARES NO PROJETO ESTRUTURAL;
- VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS PERTINENTES NAS PRANCHAS DE DETALHAMENTO;
- EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O MEMORIAL DESCRITIVO, PREVALECE A 
INFORMAÇÃO CONTIDA NOS DESENHOS;
- ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO FNDE

REFERENCIAS:

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS
- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
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esp. 2 cm

BANCADA (B18) EM GRANITO 
CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm 

H=0,80cm

ALVENARIA DE SUSTENTAÇÃO 
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BANCADA (B18) EM GRANITO CINZA 
ANDORINHA - esp. 2 cm H=0,80cm

PRATELEIRA (PTG1) EM GRANITO 
CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm

 FORRO DE GESSO ACARTONADO 

 PINTURA ACRÍLICA COR BRANCO 
GELO 

 PINTURA ACRÍLICA COR CINZA 
CLARO 

CHAPA DE AÇO CARBONO PERFURADA, GALVANIZADA, 
SOLDADA NO PERFIL METÁLICO. E=1,5mm. 

ACABAMENTO: TINTA ESMALTE CINZA CLARO

CHAPA DE AÇO CARBONO PERFURADA, GALVANIZADA, 
SOLDADA NO PERFIL METÁLICO. E=1,5mm (0,80x1,10m). 
ACABAMENTO: TINTA ESMALTE AMARELO OURO

PERFIL DE AÇO GALVANIZADO, 50x50 (METALON) 
PARAFUSADO NA ALVENARIA. ACABAMENTO: TINTA 

ESMALTE CINZA CLARO

PROJEÇÃO PERFIL DE AÇO GALVANIZADO, 
50x50 (METALON) PARAFUSADO NA 
ALVENARIA. ACABAMENTO: TINTA ESMALTE 
AMARELO OURO

TJ 

CANTONEIRA EMBORRACHADA

i=2%
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RALO

RALO

PROJEÇAO DA ALVENARIA DE SUSTENTAÇÃO COM 
REVESTIMENTO EM CERÂMICA 30X40 COR BRANCA

RALO

CHAPA DE AÇO CARBONO 
PERFURADA, GALVANIZADA, 

SOLDADA NO PERFIL METÁLICO. 
E=1,5mm. ACABAMENTO: TINTA 

ESMALTE CINZA CLARO

CHAPA DE AÇO CARBONO 
PERFURADA, GALVANIZADA, 
SOLDADA NO PERFIL METÁLICO. 
E=1,5mm. ACABAMENTO: TINTA 
ESMALTE CINZA CLARO

PERFIL DE AÇO GALVANIZADO, 50x50 (METALON) 
PARAFUSADO NA ALVENARIA. ACABAMENTO: TINTA 
ESMALTE AMARELO OURO E CINZA CLARO

MURETA DE ALVENARIA

CHAPA DE AÇO CARBONO 
PERFURADA, GALVANIZADA, 
SOLDADA NO PERFIL METÁLICO. 
E=1,5mm. ACABAMENTO: TINTA 
ESMALTE AMARELO OURO

CHAPA DE AÇO CARBONO 
PERFURADA, GALVANIZADA, 
SOLDADA NO PERFIL METÁLICO. 
E=1,5mm. ACABAMENTO: TINTA 
ESMALTE CINZA CLARO

CANTONEIRA 
EMBORRACHADA

CANTONEIRA EMBORRACHADA

TQ 

BANCADA (B18) EM GRANITO CINZA 
ANDORINHA - esp. 2 cm H=0,80cm

PROJEÇÃO PRATELEIRA (PTG1) EM 
GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 
cm H=1,50cm

CHAPA DE AÇO CARBONO PERFURADA, 
GALVANIZADA, SOLDADA NO PERFIL METÁLICO. 
E=1,5mm. ACABAMENTO: TINTA ESMALTE 
AMARELO OURO
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240 265

 CERAMICA 60x60cm, 
PEI 5, COR BRANCO 
GELO, 
ANTIDERRAPANTE 

JANELA DE ALUMÍNIO 
- MAXIM-AR   

PORTA DE MADEIRA - DE 
ABRIR COM CHAPA 
METÁLICA 

SOLEIRA EM 
GRANITO CINZA 
ANDORINHA E=2cm

I6

LEGENDA REVESTIMENTOS PAREDES

CERÂMICA 30x40cm, COR BRANCO GELO, ATÉ H=1,50m

PINTURA ACRÍLICA COR AZUL

PINTURA ACRÍLICA COR BRANCO GELO 

E3

E5

SOLÁRIO - 5

SF

TJ

TQ

SIFÃO CROMADO

TORNEIRA DE PAREDE DE USO GERAL PARA TANQUE OU JARDIM

TANQUE DE LOUÇA 40l, COR BRANCO GELO, DECA OU EQUIVALENTE

1

1

1

LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS

ID Descrição Vista 2D Planta Quant.

2 ALMOXARIFADO
ESCALA1:25

1 SOLÁRIOS 5 E 6
ESCALA1:25

VISTA 01 VISTA 02

VISTA 01 VISTA 02

PLANTA BAIXA

PLANTA BAIXA



MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO

CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 1

PROPRIETÁRIO: 

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO - UF:

PROPRIETÁRIO:

RESP. TÉCNICO:

AUTOR DO PROJETO: CAU / CREA

CAU / CREA APROVAÇÕES 

CAU / CREA

OBSERVAÇÕES: 

AMPLIAÇÃO DO BLOCO A - SANITÁRIOS PCD INFANTIL 
E ADULTO 

COORDENAÇÃO

PROJETO DE ARQUITETURA

ARQCGEST - Coordenação 
Geral de Infraestrutura 
Educacional

FORMATO

REVISÃO ESCALA PRANCHA

JAN/2023
24/41DATA EMISSÃO

1:25R.00
R.01
R.02

PROJETO PADRÃO - FNDE

CONTROLE DE REVISÕES

N° DATA DESCRIÇÃO

JANEIRO/ 201702

Atendimento à NBR 9050/2015;
Alteração: quadro de áreas, fechamento frontal, sanitários 1 e 2, altura da platibanda, mobiliário e 
equipamento, altura da ceramica nos sanitários, cor dos portões dos solarios e altura da porta PA4;
Acréscimo: do gradil e quadro de cargas no castelo d'água, de duchas higienicas e escaninhos pré-escola.

R.03

PREFEITURA / RA

JULHO/ 201601 Alteração paredes - shaft para tubulação hidráulica e detalhamento; alteração da altura da platibanda.

JANEIRO/ 202303

Revisão do Projeto Arquitetônico Creche e Pré-Escola Tipo 1 Modelo Padrão FNDE em metodologia 
Building Information Modeling.
Alteração para atender a NBR 9050/2020;
Alteração da dimensão do terreno para 45 x 65m, com ampliação do pátio central e circulações laterais.
Alteração de layout dos ambientes: Cozinha, copa de funcionários, rouparia, lavanderia e DML.

DET X
XX

+0,03 (NA)+0,00 (NA)
+0,00 (NO)

X
PE-XX

X
PE-XX

LEGENDA

INDICACÃO NÍVEIS PLANTA E CORTE

INDICACÃO DE CORTES

INDICACÃO DE FACHADAS

INDICACÃO DE PORTAS E JANELAS

INDICACÃO DE VISTAS

ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS DE PISO

JA-XPMX

P1

NOTAS

- MEDIDAS E NÍVEIS EM METROS;
- VERIFICAR POSIÇÃO EXATA DOS PILARES NO PROJETO ESTRUTURAL;
- VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS PERTINENTES NAS PRANCHAS DE DETALHAMENTO;
- EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O MEMORIAL DESCRITIVO, PREVALECE A 
INFORMAÇÃO CONTIDA NOS DESENHOS;
- ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO FNDE

REFERENCIAS:

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS
- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
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 CERAMICA 40x40cm, 
PEI 5, COR BRANCO 

GELO, 
ANTIDERRAPANTE 

JANELA DE ALUMÍNIO - MAXIM-AR   
PORTA DE MADEIRA - DE ABRIR 
COM CHAPA E BARRA METÁLICA 

RALO

SOLEIRA EM GRANITO 
CINZA ANDORINHA E=2cm

DT 

BR1 

LV1 

TM2 

VS1 

BR3 

20 80 11 50 25 14 50

BR1 DS ES3 BR3 BR2 PS 

CERÂMICA 30x40cm, COR BRANCO GELO ATÉ 1,8m, FAIXA CERÂMICA 10x10cm (AZUL E VERMELHA) 
E PINTURA ACRÍLICA COR BRANCO GELO (VER AMPLIAÇÕES)I5

LEGENDA REVESTIMENTOS PAREDES

SANIT. PCD INFANTIL
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BARRA DE APOIO 70cm
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DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO E DERIVAÇAO, DECA OU EQUIVALENTE

SABONETEIRA, MELHORAMENTOS OU EQUIVALENTE

DISPENSER PARA PAPEL TOALHA, MELHORAMENTOS OU EQUIVALENTE

LAVATÓRIO DE CANTO SUSPENSO, DECA OU EQUIVALENTE

PAPELEIRA SOBREPOR INTERFOLHADO

SIFÃO CROMADO

TORNEIRA PARA LAVATÓRIO COM ACIONAMENTO POR ALAVANCA
BACIA CONVENCIONAL STUDIO KIDS, DECA OU EQUIVALENTE COM 
ACESSORIOS

BARRA DE APOIO 40cm

BARRA DE APOIO 70cm

BARRA DE APOIO 80cm

DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO E DERIVAÇAO, DECA OU EQUIVALENTE

SABONETEIRA, MELHORAMENTOS OU EQUIVALENTE

DISPENSER PARA PAPEL TOALHA, MELHORAMENTOS OU EQUIVALENTE

LAVATÓRIO DE CANTO SUSPENSO, DECA OU EQUIVALENTE

PAPELEIRA SOBREPOR INTERFOLHADO

SIFÃO CROMADO

TORNEIRA PARA LAVATÓRIO COM ACIONAMENTO POR ALAVANCA

BACIA CONVENCIONAL, DECA OU EQUIVALENTE COM ACESSORIOS
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LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS

ID Descrição Vista 2D Planta Quant.

MOBILIÁRIOS/EQUIPAMENTOS FIXOS

ID Descrição Vista 2D Planta Quant.

SANIT. PCD INFANTIL

SANIT. PCD MASC.

ES3

ES3

ESPELHO 50x90cm

ESPELHO 50x90cm

1

1

2 SANITÁRIOS PCD ADULTO FEM. E MASC. 
ESCALA1:251 SANITÁRIO PCD INFANTIL

ESCALA1:25

VISTA 01 VISTA 02

VISTA 03 VISTA 04

VISTA 01 VISTA 02

VISTA 03 VISTA 04

PLANTA BAIXA PLANTA BAIXA



MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO

CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 1

PROPRIETÁRIO: 

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO - UF:

PROPRIETÁRIO:

RESP. TÉCNICO:

AUTOR DO PROJETO: CAU / CREA

CAU / CREA APROVAÇÕES 

CAU / CREA

OBSERVAÇÕES: 

AMPLIAÇÃO DO BLOCO A - BERÇARIO-1 e BERÇARIO-2 
E AMAMENTAÇÃO 

COORDENAÇÃO

PROJETO DE ARQUITETURA

ARQCGEST - Coordenação 
Geral de Infraestrutura 
Educacional

FORMATO

REVISÃO ESCALA PRANCHA

JAN/2023
25/41DATA EMISSÃO

1:25R.00
R.01
R.02

PROJETO PADRÃO - FNDE

CONTROLE DE REVISÕES

N° DATA DESCRIÇÃO

JANEIRO/ 201702

Atendimento à NBR 9050/2015;
Alteração: quadro de áreas, fechamento frontal, sanitários 1 e 2, altura da platibanda, mobiliário e 
equipamento, altura da ceramica nos sanitários, cor dos portões dos solarios e altura da porta PA4;
Acréscimo: do gradil e quadro de cargas no castelo d'água, de duchas higienicas e escaninhos pré-escola.

R.03

PREFEITURA / RA

JULHO/ 201601 Alteração paredes - shaft para tubulação hidráulica e detalhamento; alteração da altura da platibanda.

JANEIRO/ 202303

Revisão do Projeto Arquitetônico Creche e Pré-Escola Tipo 1 Modelo Padrão FNDE em metodologia 
Building Information Modeling.
Alteração para atender a NBR 9050/2020;
Alteração da dimensão do terreno para 45 x 65m, com ampliação do pátio central e circulações laterais.
Alteração de layout dos ambientes: Cozinha, copa de funcionários, rouparia, lavanderia e DML.

DET X
XX

+0,03 (NA)+0,00 (NA)
+0,00 (NO)

X
PE-XX

X
PE-XX

LEGENDA

INDICACÃO NÍVEIS PLANTA E CORTE

INDICACÃO DE CORTES

INDICACÃO DE FACHADAS

INDICACÃO DE PORTAS E JANELAS

INDICACÃO DE VISTAS

ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS DE PISO

JA-XPMX

P1

NOTAS

- MEDIDAS E NÍVEIS EM METROS;
- VERIFICAR POSIÇÃO EXATA DOS PILARES NO PROJETO ESTRUTURAL;
- VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS PERTINENTES NAS PRANCHAS DE DETALHAMENTO;
- EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O MEMORIAL DESCRITIVO, PREVALECE A 
INFORMAÇÃO CONTIDA NOS DESENHOS;
- ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO FNDE

REFERENCIAS:

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS
- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

01

I1

T1

E1 ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS DE PAREDE 
INTERNA E EXTERNA

ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS DE TETO

INDICACÃO DE DETALHES

CROQUI DE REFERÊNCIA

(841x594)

+0,20

01

02

01

EC2 

BERÇARIO - 1
35,71 m2

10 alunos
(0 a 1 ano)

JA
-0

3

PM4

PA4

JA-14

DV3 

 P5  T1 I3 

+0,20

13
0

82

13
0

90
10

20
0

30
0

JA-08

JA-03

 FORRO EM FIBRA MINERAL 

I7 

DS - SABONETEIRA, 
MELHORAMENTOS OU 
EQUIVALENTE

DT - DISPENSER PARA PAPEL 
TOALHA, MELHORAMENTOS 
OU EQUIVALENTE

LV3 - LAVATÓRIO PEQUENO 
COR BRANCO GELO, COM 
COLUNA SUSPENSA, DECA OU 
EQUIVALENTE

TM1 - TORNEIRA AUTOMÁTICA 
DE PRESSÃO PARA 
LAVATÓRIO DE MESA BICA 
BAIXA, DECA OU 
EQUIVALENTE

DV3 - VIDRO JATEADO 10mm DV3 

+0,20

01

AMAMENTAÇÃO
7,88 m2

JA
-0

3

JA-08

JA
-0

3

DV3 

 P4  T1 I7 

*OBS: CADA SALA DE AULA APRESENTA COMBINAÇÃO DIFERENTE DE CORES DE PISO E PAREDE, PARA A EXECUÇAO 
DEVERÃO SER OBSERVADAS AS INDICAÇÕES DE REVESTIMENTOS EM PLANTA BAIXA E PAGINAÇÃO DE PISO 

+0,20

45

10
0

20
0

5
85

21
0

30
0

25
0

90
10

38
,7

37
,7

38
,7

85

PA4 

JA-03

EC2 - ESCANINHO EM MDF COM 
LAMINADO MELAMÍNICO 

BRANCO

ES4 - ESPELHO 300X85cm

VP - VENTILADOR 
DE PAREDE

BARRA METÁLICA DE PROTEÇÃO, 
PINTADA COM TINTA ESMALTE NA 

COR CINZA

I3 

EC2 

 FORRO EM FIBRA MINERAL 

+0,20

25
0

5
85

10
20

0

90
10

12
0

10
0

11
5

JA-14

JA-03
PM4 

VP - VENTILADOR DE PAREDE
QM - QUADRO MURAL DE 

FELTRO - DIM: 120x90cm (AxL)
EC2 - ESCANINHO EM MDF COM 

LAMINADO MELAMÍNICO BRANCO

I3 

 FORRO EM FIBRA MINERAL 

EC2 

38 38 38 38

50

28 310

3 152
40

55

90

100 50 300 50 100

80
50

33
5

50
80

BARRA METÁLICA DE 
PROTEÇÃO, PINTADA 
COM TINTA ESMALTE 
NA COR CINZA

VP - VENTILADOR DE PAREDE

QM - QUADRO 
MURAL DE FELTRO - 
DIM: 120x90cm (AxL)

EC2 - ESCANINHO EM MDF 
COM LAMINADO 

MELAMÍNICO BRANCO

ES4 - ESPELHO 300X85cm

VP - VENTILADOR DE 
PAREDE

PORTA DE MADEIRA - DE 
ABRIR COM VISOR DE VIDRO E 

CHAPA METÁLICA 

JANELA DE ALUMÍNIO - MAXIM-AR   

PORTA DE ALUMÍNIO - DE 
CORRER COM BANDEIRA 
SUPERIOR FIXA  COM 
VIDRO 

SOLEIRA EM GRANITO 
CINZA ANDORINHA E=
2cm

SOLEIRA EM GRANITO CINZA 
ANDORINHA E=2cm

SOLEIRA EM GRANITO 
CINZA ANDORINHA E=2cm

JANELA DE 
ALUMÍNIO - FIXA   

 PISO VINÍLICO EM 
MANTA E=2mm (cinza 
claro) 

 PISO VINÍLICO EM 
MANTA E=2mm (cinza 
escuro) 

 PISO VINÍLICO EM 
MANTA E=2mm (Azul) 

PINTURA EPÓXI LARANJA ATÉ H=0,90m, RODAMEIO DE MADEIRA PINTADO COM TINTA ESMALTE NA 
COR BRANCA H=10cm E PINTURA ACRÍLICA COR BRANCO GELO. 
RODAPÉ EM CANTONEIRA DE PVC DE SOBREPOR (COR BRANCA)

PINTURA EPÓXI VERDE ATÉ H=0,90m, RODAMEIO DE MADEIRA PINTADO COM TINTA ESMALTE NA 
COR BRANCA H=10cm E PINTURA ACRÍLICA COR BRANCO GELO. 
RODAPÉ EM CANTONEIRA DE PVC DE SOBREPOR (COR BRANCA)

I2

I3

LEGENDA REVESTIMENTOS PAREDES

35
40

54

DS - SABONETEIRA, 
MELHORAMENTOS 
OU EQUIVALENTE

TM1 - TORNEIRA 
AUTOMÁTICA DE 
PRESSÃO PARA 
LAVATÓRIO DE MESA 
BICA BAIXA, DECA OU 
EQUIVALENTE

LV3 - LAVATÓRIO 
PEQUENO COR 
BRANCO GELO, COM 
COLUNA SUSPENSA, 
DECA OU 
EQUIVALENTE

DT - DISPENSER PARA 
PAPEL TOALHA, 
MELHORAMENTOS 
OU EQUIVALENTE

 CERAMICA 60x60cm, 
PEI 5, COR BRANCO 
GELO, 
ANTIDERRAPANTE 

LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS

ID Descrição Vista 2D Planta Quant.

AMAMENTAÇÃO

DS

DT

LV3

TM1

SABONETEIRA, MELHORAMENTOS OU EQUIVALENTE

DISPENSER PARA PAPEL TOALHA, MELHORAMENTOS OU EQUIVALENTE
LAVATÓRIO PEQUENO COR BRANCO GELO, COM COLUNA SUSPENSA, DECA 
OU EQUIVALENTE
TORNEIRA AUTOMÁTICA DE PRESSÃO PARA LAVATÓRIO DE MESA BICA 
BAIXA, DECA OU EQUIVALENTE

1

1

1

1

PLANTA BAIXA

VISTA 01

2 AMAMENTAÇÃO
ESCALA1:25

VISTA 02VISTA 01

1 BERÇARIO-1
ESCALA1:25

PLANTA BAIXA

BERÇARIO - 1 (ampliada)
PISO AZUL, CINZA CLARO E CINZA ESCURO
PAREDES COM BARRA VERDE CLARO

BERÇARIO - 2
PISO AMARELO, CINZA CLARO E CINZA ESCURO
PAREDES COM BARRA LARANJA CLARO
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PROPRIETÁRIO: 

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO - UF:

PROPRIETÁRIO:

RESP. TÉCNICO:

AUTOR DO PROJETO: CAU / CREA

CAU / CREA APROVAÇÕES 

CAU / CREA

OBSERVAÇÕES: 

AMPLIAÇÃO DO BLOCO A - COZINHA 
COORDENAÇÃO

PROJETO DE ARQUITETURA

ARQCGEST - Coordenação 
Geral de Infraestrutura 
Educacional

FORMATO

REVISÃO ESCALA PRANCHA

JAN/2023
26/41DATA EMISSÃO

1:25R.00
R.01
R.02

PROJETO PADRÃO - FNDE

CONTROLE DE REVISÕES

N° DATA DESCRIÇÃO

JANEIRO/ 201702

Atendimento à NBR 9050/2015;
Alteração: quadro de áreas, fechamento frontal, sanitários 1 e 2, altura da platibanda, mobiliário e 
equipamento, altura da ceramica nos sanitários, cor dos portões dos solarios e altura da porta PA4;
Acréscimo: do gradil e quadro de cargas no castelo d'água, de duchas higienicas e escaninhos pré-escola.

R.03

PREFEITURA / RA

JULHO/ 201601 Alteração paredes - shaft para tubulação hidráulica e detalhamento; alteração da altura da platibanda.

JANEIRO/ 202303

Revisão do Projeto Arquitetônico Creche e Pré-Escola Tipo 1 Modelo Padrão FNDE em metodologia 
Building Information Modeling.
Alteração para atender a NBR 9050/2020;
Alteração da dimensão do terreno para 45 x 65m, com ampliação do pátio central e circulações laterais.
Alteração de layout dos ambientes: Cozinha, copa de funcionários, rouparia, lavanderia e DML.

DET X
XX

+0,03 (NA)+0,00 (NA)
+0,00 (NO)

X
PE-XX

X
PE-XX

LEGENDA

INDICACÃO NÍVEIS PLANTA E CORTE

INDICACÃO DE CORTES

INDICACÃO DE FACHADAS

INDICACÃO DE PORTAS E JANELAS

INDICACÃO DE VISTAS

ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS DE PISO

JA-XPMX

P1

NOTAS

- MEDIDAS E NÍVEIS EM METROS;
- VERIFICAR POSIÇÃO EXATA DOS PILARES NO PROJETO ESTRUTURAL;
- VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS PERTINENTES NAS PRANCHAS DE DETALHAMENTO;
- EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O MEMORIAL DESCRITIVO, PREVALECE A 
INFORMAÇÃO CONTIDA NOS DESENHOS;
- ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO FNDE

REFERENCIAS:

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS
- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

01

I1

T1

E1 ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS DE PAREDE 
INTERNA E EXTERNA

ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS DE TETO

INDICACÃO DE DETALHES

CROQUI DE REFERÊNCIA

(841x594)

+0,19

+0,20

+0,19

+0,19
+0,17
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0102
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B22 

PTG3a - x 5

PTG3c - x 5
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LAVAGEM

PANELÕES, PRATOS 
E UTENSÍLIOS

APOIO FRUTAS E LEGUMES

PREPARO DE CARNES

PREPARO DE SUCOS

C
O

C
Ç

ÃO

PR
EP

AR
O

 D
E 

VE
R

D
U

R
AS

SANIT. PCD INFANTIL
4,63 m2

VEST. FUNC. FEM.
3,79 m2

DESPENSA
8,81 m2

PM2

JA
-1

1

JA
-0

2
JA

-0
4

JA-11
PM3

JA-15

JA-09

PM1 PM1

JA
-1

1

PA1

COZINHA
52,21 m2

PTG2 - x 5

PTG2 - x 5

PTG4 - x 5

PTG3b - x 5

PTG5 - x 1

PTG6 - x 1

B07 

B06 

B05 

B05 

B08 

B06 

B07 

B10 
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 P3 
 P3 
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 P2 

 P6 

 T2 
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I5 
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5
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90

+0,29
+0,19

26
4,
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MÃO-FRANCESA METÁLICA

SOCO EM ALVENARIA COM 
REVESTIMENTO CERAMICO

SOCO EM ALVENARIA 
COM REVESTIMENTO 
CERAMICO

MÃO-FRANCESA 
METÁLICA

VIGA APARENTE COM 
REVESTIMENTO EM CERÂMICA  FORRO DE GESSO ACARTONADO 

BANCADA (B08) EM GRANITO 
CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm 

H=0,90cm

 FORRO DE GESSO ACARTONADO 

PRATELEIRA (PTG4) EM 
GRANITO CINZA ANDORINHA - 

esp. 2 cm

ALVENARIA DE 
SUSTENTAÇÃO COM 
REVESTIMENTO EM 
CERÂMICA 30X40 COR 
BRANCA

BANCADA (B07) EM 
GRANITO CINZA 
ANDORINHA - esp. 
2 cm H=0,70cm

PRATELEIRA (PTG6) 
EM GRANITO CINZA 
ANDORINHA - esp. 2 
cm

PTG4 

B08 

PTG6 

B07 

DT 

TM1 

LV3 

DS 

CM3 

SF 

CM2 

TE2 TE2 

PA1 

PM1 

JA-02
I4 
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40
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35

35

REQUADRO EM ALUMÍNIO COR NATURAL, PARA FIXAÇÃO 
DE TELA DE NYLON TIPO MOSQUITEIRO, COR CINZA

REQUADRO EM ALUMÍNIO COR 
NATURAL, PARA FIXAÇÃO DE TELA DE 

NYLON TIPO MOSQUITEIRO, COR 
CINZA

BANCADA (B05) EM GRANITO CINZA 
ANDORINHA - esp. 2 cm H=0,90cm

BANCADA (B06) EM GRANITO CINZA 
ANDORINHA - esp. 2 cm H=0,90cm

BANCADA (B08) EM 
GRANITO CINZA 
ANDORINHA - esp. 2 cm 
H=0,90cm

BANCADA (B04) EM GRANITO CINZA 
ANDORINHA - esp. 2 cm H=0,90cm

 CERAMICA 40x40cm, 
PEI 5, COR BRANCO 

GELO, 
ANTIDERRAPANTE 

SOLEIRA EM GRANITO 
CINZA ANDORINHA 

E=2cm

SOLEIRA EM GRANITO CINZA 
ANDORINHA E=2cm

RALO

RALO

RALO

PORTA DE ALUMÍNIO - 
DE ABRIR COM VIDRO E 

VENEZIANA 

PORTA DE MADEIRA - DE 
ABRIR COM CHAPA METÁLICA 

JANELA DE ALUMÍNIO - 
GUILHOTINA COM TELA 
MOSQUITEIRA 

JANELA DE ALUMÍNIO - 
GUILHOTINA COM TELA 
MOSQUITEIRA 

JANELA DE ALUMÍNIO - MAXIM-AR   

JANELA DE ALUMÍNIO - MAXIM-AR   

PORTA DE MADEIRA - DE ABRIR COM 
VENEZIANA 

SOLEIRA EM GRANITO 
CINZA ANDORINHA E=2cm

PRATELEIRA (PTG4) EM GRANITO 
CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm

PRATELEIRA (PTG5) EM GRANITO 
CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm

PRATELEIRA (PTG6) EM 
GRANITO CINZA 

ANDORINHA - esp. 2 cm

PRATELEIRA (PTG3b) EM 
GRANITO CINZA 
ANDORINHA - esp. 2 cm

PROJEÇÃO ALVENARIA DE 
SUSTENTAÇÃO COM 
REVESTIMENTO CERÂMICO

PROJEÇÃO SOCO EM 
ALVENARIA COM 
REVESTIMENTO 
CERÂMICO

PROJEÇÃO SOCO EM 
ALVENARIA COM 
REVESTIMENTO 
CERÂMICO

PROJEÇÃO SOCO EM 
ALVENARIA COM 

REVESTIMENTO CERÂMICO

TM3 

CM2 

TM3 CM2 

TM3 

CM2 

TM3 

CM2 

CM3 CM2 

LV3 

DS 

DT 

TM1 

PROJEÇÃO SOCO EM 
ALVENARIA COM 
REVESTIMENTO CERÂMICO

BANCADA (B06) EM 
GRANITO CINZA 
ANDORINHA - esp. 2 cm 
H=0,70cm

BANCADA (B07) EM 
GRANITO CINZA 
ANDORINHA - esp. 2 cm 
H=0,70cm

REFRIGERADOR 
VERTICAL INDUSTRIAL 4 

PORTAS

FOGÃO COMERCIAL 06 
QUEIMADORES COM 2 FORNOS

PROJEÇÃO DA COIFA

35

COZINHA

CM2

CM3

DS

DT

LV3

SF

TE2

TJ

TM1

TM3

TORNEIRA AUTOMÁTICA DE PRESSÃO PARA LAVATÓRIO DE MESA BICA 
BAIXA, DECA OU EQUIVALENTE

CUBA INOX DE EMBUTIR (50x40x20cm)

CUBA INOX DE EMBUTIR (60x50x40cm)

SABONETEIRA, MELHORAMENTOS OU EQUIVALENTE

DISPENSER PARA PAPEL TOALHA, MELHORAMENTOS OU EQUIVALENTE
LAVATÓRIO PEQUENO COR BRANCO GELO, COM COLUNA SUSPENSA, DECA 
OU EQUIVALENTE
SIFÃO CROMADO

TORNEIRA ELÉTRICA DE PAREDE

TORNEIRA DE PAREDE DE USO GERAL PARA TANQUE OU JARDIM
TORNEIRA AUTOMÁTICA DE PRESSÃO PARA LAVATÓRIO DE MESA BICA 
BAIXA, DECA OU EQUIVALENTE
TORNEIRA PARA COZINHA DE MESA BICA MÓVEL, DECA OU EQUIVALENTE

6

1

1

1

1

7

2

2

1

5

LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS

ID Descrição Vista 2D Planta Quant.

CERÂMICA 30x40cm, COR BRANCO GELO, DO PISO AO TETOI4

LEGENDA REVESTIMENTOS PAREDES

1 COZINHA
ESCALA1:25

VISTA 01

PLANTA BAIXA
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CAU / CREA APROVAÇÕES 

CAU / CREA

OBSERVAÇÕES: 

AMPLIAÇÃO DO BLOCO A - COZINHA 
COORDENAÇÃO

PROJETO DE ARQUITETURA
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FORMATO

REVISÃO ESCALA PRANCHA

JAN/2023
27/41DATA EMISSÃO

1:25R.00
R.01
R.02

PROJETO PADRÃO - FNDE

CONTROLE DE REVISÕES

N° DATA DESCRIÇÃO

JANEIRO/ 201702

Atendimento à NBR 9050/2015;
Alteração: quadro de áreas, fechamento frontal, sanitários 1 e 2, altura da platibanda, mobiliário e 
equipamento, altura da ceramica nos sanitários, cor dos portões dos solarios e altura da porta PA4;
Acréscimo: do gradil e quadro de cargas no castelo d'água, de duchas higienicas e escaninhos pré-escola.

R.03

PREFEITURA / RA

JULHO/ 201601 Alteração paredes - shaft para tubulação hidráulica e detalhamento; alteração da altura da platibanda.

JANEIRO/ 202303

Revisão do Projeto Arquitetônico Creche e Pré-Escola Tipo 1 Modelo Padrão FNDE em metodologia 
Building Information Modeling.
Alteração para atender a NBR 9050/2020;
Alteração da dimensão do terreno para 45 x 65m, com ampliação do pátio central e circulações laterais.
Alteração de layout dos ambientes: Cozinha, copa de funcionários, rouparia, lavanderia e DML.

DET X
XX

+0,03 (NA)+0,00 (NA)
+0,00 (NO)

X
PE-XX

X
PE-XX

LEGENDA

INDICACÃO NÍVEIS PLANTA E CORTE

INDICACÃO DE CORTES

INDICACÃO DE FACHADAS

INDICACÃO DE PORTAS E JANELAS

INDICACÃO DE VISTAS

ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS DE PISO

JA-XPMX

P1

NOTAS

- MEDIDAS E NÍVEIS EM METROS;
- VERIFICAR POSIÇÃO EXATA DOS PILARES NO PROJETO ESTRUTURAL;
- VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS PERTINENTES NAS PRANCHAS DE DETALHAMENTO;
- EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O MEMORIAL DESCRITIVO, PREVALECE A 
INFORMAÇÃO CONTIDA NOS DESENHOS;
- ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO FNDE

REFERENCIAS:

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS
- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

01

I1

T1

E1 ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS DE PAREDE 
INTERNA E EXTERNA

ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS DE TETO

INDICACÃO DE DETALHES

CROQUI DE REFERÊNCIA

(841x594)

DET 4
41

+0,19
+0,29

27
0

85
5
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90

10
70
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4,

5

 FORRO DE GESSO ACARTONADO 

 FORRO DE GESSO ACARTONADO 

VIGA APARENTE COM 
REVESTIMENTO EM CERÂMICA 

VIGA APARENTE COM 
REVESTIMENTO EM CERÂMICA PRATELEIRA (PTG5) EM GRANITO 

CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm

MÃO-FRANCESA METÁLICA

BANCADA EM GRANITO CINZA 
ANDORINHA - esp. 2 cm H=0,90cm

JA-09JA-15

JA-02
PA1 

PM2 

 I4 

PTG5 

B04 B05 B05 B06 

B07 

TM3 
TM3 TM3 

TM3 

CM2 

TJ 
SF 

ALVENARIA DE SUSTENTAÇÃO 
COM REVESTIMENTO EM 

CERÂMICA 30X40 COR 
BRANCA

SOCO EM 
ALVENARIA COM 
REVESTIMENTO 

CERAMICO

ALVENARIA DE SUSTENTAÇÃO 
COM REVESTIMENTO EM 
CERÂMICA 30X40 COR 
BRANCA

MURETA DE 
ALVENARIA COM 

REVESTIMENTO EM 
CERÂMICA 30X40 COR 

BRANCA

PEITORIL EM 
GRANITO CINZA 

ANDORINHA - esp. 
2 cm H=1,15cm

BANCADA (B07) 
EM GRANITO 

CINZA 
ANDORINHA - esp. 

2 cm H=0,70cm

CM2 

SF 

LUMINÁRIA DE 
EMERGÊNCIA

PROJEÇÃO COIFA

PROJEÇÃO FOGÃO
RECEPÇÃO 
LOUÇAS 
USADAS

DET 2
41

+0,19
+0,29

10
55

2
40

2
40

2
40

2
40

2

27
0

70

10

9090

85
5
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10
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5

SOCO EM ALVENARIA COM 
REVESTIMENTO CERAMICO

MÃO-FRANCESA METÁLICA

REQUADRO EM ALUMÍNIO COR 
NATURAL, PARA FIXAÇÃO DE TELA 
DE NYLON TIPO MOSQUITEIRO, 
COR CINZA

SOCO EM ALVENARIA COM 
REVESTIMENTO CERAMICO

VIGA APARENTE COM 
REVESTIMENTO EM CERÂMICA  FORRO DE GESSO ACARTONADO 

BANCADA (B07) EM GRANITO CINZA 
ANDORINHA - esp. 2 cm H=0,90cm

 FORRO DE GESSO ACARTONADO 
PRATELEIRA (PTG3b) EM 

GRANITO CINZA 
ANDORINHA - esp. 2 cm

MURETA DE ALVENARIA COM 
REVESTIMENTO EM CERÂMICA 

30X40 COR BRANCA

BANCADA (B06) EM GRANITO 
CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm 
H=0,90cm

ALVENARIA DE SUSTENTAÇÃO 
COM REVESTIMENTO EM 
CERÂMICA 30X40 COR BRANCA

BANCADA (B05) EM GRANITO CINZA 
ANDORINHA - esp. 2 cm H=0,90cm

PTG3a PTG3b 

PTG3c JA-02JA-04

JA-15

I4 

B05 
B06 

B07 

TM3 

CM2 

SF 

TJ 

TM3 

CM2 

PROJEÇÃO FOGÃO

PROJEÇÃO COIFA

COZINHA

CM2

CM3

DS

DT

LV3

SF

TE2

TJ

TM1

TM3

TORNEIRA AUTOMÁTICA DE PRESSÃO PARA LAVATÓRIO DE MESA BICA 
BAIXA, DECA OU EQUIVALENTE

CUBA INOX DE EMBUTIR (50x40x20cm)

CUBA INOX DE EMBUTIR (60x50x40cm)

SABONETEIRA, MELHORAMENTOS OU EQUIVALENTE

DISPENSER PARA PAPEL TOALHA, MELHORAMENTOS OU EQUIVALENTE
LAVATÓRIO PEQUENO COR BRANCO GELO, COM COLUNA SUSPENSA, DECA 
OU EQUIVALENTE
SIFÃO CROMADO

TORNEIRA ELÉTRICA DE PAREDE

TORNEIRA DE PAREDE DE USO GERAL PARA TANQUE OU JARDIM
TORNEIRA AUTOMÁTICA DE PRESSÃO PARA LAVATÓRIO DE MESA BICA 
BAIXA, DECA OU EQUIVALENTE
TORNEIRA PARA COZINHA DE MESA BICA MÓVEL, DECA OU EQUIVALENTE

6

1

1

1

1

7

2

2

1

5

LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS

ID Descrição Vista 2D Planta Quant.

DET 2
41

+0,19
+0,29

16
0

2

90

85
5

10

10

26
4,

5

MÃO-FRANCESA 
METÁLICA

REQUADRO EM 
ALUMÍNIO COR 

NATURAL, PARA 
FIXAÇÃO DE TELA DE 

NYLON TIPO 
MOSQUITEIRO, COR 

CINZA

VIGA APARENTE COM 
REVESTIMENTO EM CERÂMICA 

SOCO EM 
ALVENARIACOM 

REVESTIMENTO EM 
CERAMICA

 FORRO DE GESSO ACARTONADO 
PRATELEIRA (PTG5) EM GRANITO 

CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm

BANCADA EM GRANITO 
CINZA ANDORINHA - 
esp. 2 cm H=0,90cm

ALVENARIA DE SUSTENTAÇÃO 
COM REVESTIMENTO EM 

CERÂMICA 30X40 COR BRANCA

SOCO EM ALVENARIACOM 
REVESTIMENTO EM 
CERAMICA

 I4  I4 

PM1 

PA1 

JA-15

PTG5 

B04 TM3 
B04 

CM2 

SF 
TJ 

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA

+0,19

10
55

2
40

2
40

2
40

2
40

2

27
0

27
0

+0,29

26
4,

5

 I4 

PTG3c PTG3b 

 FORRO DE GESSO ACARTONADO 

PRATELEIRA (PTG3b) EM 
GRANITO CINZA 
ANDORINHA - esp. 2 cm

PM1 

SOCO EM ALVENARIA COM 
REVESTIMENTO CERAMICO

MÃO-FRANCESA METÁLICA

+0,19

26
4,

5

27
0

30
0

13
0

82

DS DT 

TM1 

LV3 

PM1 

 FORRO DE GESSO ACARTONADO 

 I4 

VISTA 03

VISTA 04

VISTA 02

VISTA 05

VISTA 06



MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO

CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 1

PROPRIETÁRIO: 

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO - UF:

PROPRIETÁRIO:

RESP. TÉCNICO:

AUTOR DO PROJETO: CAU / CREA

CAU / CREA APROVAÇÕES 

CAU / CREA

OBSERVAÇÕES: 

AMPLIAÇÃO DO BLOCO A - ROUPARIA E LAVANDERIA/
DML 

COORDENAÇÃO

PROJETO DE ARQUITETURA

ARQCGEST - Coordenação 
Geral de Infraestrutura 
Educacional

FORMATO

REVISÃO ESCALA PRANCHA

JAN/2023
28/41DATA EMISSÃO

1:25R.00
R.01
R.02

PROJETO PADRÃO - FNDE

CONTROLE DE REVISÕES

N° DATA DESCRIÇÃO

JANEIRO/ 201702

Atendimento à NBR 9050/2015;
Alteração: quadro de áreas, fechamento frontal, sanitários 1 e 2, altura da platibanda, mobiliário e 
equipamento, altura da ceramica nos sanitários, cor dos portões dos solarios e altura da porta PA4;
Acréscimo: do gradil e quadro de cargas no castelo d'água, de duchas higienicas e escaninhos pré-escola.

R.03

PREFEITURA / RA

JULHO/ 201601 Alteração paredes - shaft para tubulação hidráulica e detalhamento; alteração da altura da platibanda.

JANEIRO/ 202303

Revisão do Projeto Arquitetônico Creche e Pré-Escola Tipo 1 Modelo Padrão FNDE em metodologia 
Building Information Modeling.
Alteração para atender a NBR 9050/2020;
Alteração da dimensão do terreno para 45 x 65m, com ampliação do pátio central e circulações laterais.
Alteração de layout dos ambientes: Cozinha, copa de funcionários, rouparia, lavanderia e DML.

DET X
XX

+0,03 (NA)+0,00 (NA)
+0,00 (NO)

X
PE-XX

X
PE-XX

LEGENDA

INDICACÃO NÍVEIS PLANTA E CORTE

INDICACÃO DE CORTES

INDICACÃO DE FACHADAS

INDICACÃO DE PORTAS E JANELAS

INDICACÃO DE VISTAS

ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS DE PISO

JA-XPMX

P1

NOTAS

- MEDIDAS E NÍVEIS EM METROS;
- VERIFICAR POSIÇÃO EXATA DOS PILARES NO PROJETO ESTRUTURAL;
- VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS PERTINENTES NAS PRANCHAS DE DETALHAMENTO;
- EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O MEMORIAL DESCRITIVO, PREVALECE A 
INFORMAÇÃO CONTIDA NOS DESENHOS;
- ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO FNDE

REFERENCIAS:

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS
- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

01

I1

T1

E1 ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS DE PAREDE 
INTERNA E EXTERNA

ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS DE TETO

INDICACÃO DE DETALHES

CROQUI DE REFERÊNCIA

(841x594)

+0,19

+0,19

01
02 03 04

05

06

 I5 

JA
-1

1

PM1

JA
-1

0

JA-11

ROUPARIA
5,60 m2

LAVANDERIA/ DML
9,79 m2

PTM1B - x 5

PTM1A - x 5

PTM2 - x 3

PTG7 - x 1

PTG8 - x 1

B02 

B03 

 P3 

 T2 

 T2 

 I4 

I8 

 P3 

DET 1
41

DET 1
41

11 64 66 64 11

40 135 40
215

11
42

76
76

16
40

22
1

26
1

16
89

16

40

30

40

3030

40

10
0

370

50 150 170

50

15
26

1

140 40

37

30

220

35

35 30

1
14

14
4 15

PRATELEIRA (PTM1A) 
EM MDF REV. COM 
LAMINADO MELAMÍNICO 
BRANCO - esp. 2 cm

PRATELEIRA (PTM2) EM 
MDF REV. COM 
LAMINADO MELAMÍNICO 
BRANCO - esp. 2 cm

PROJEÇAO SOCO EM 
ALVENARIA COM 
REVESTIMENTO 
CERÂMICO

LAVADORA DE 
ROUPAS LINHA 
BRANCA 11Kg

SECADORA 
DE ROUPAS 
LINHA 
BRANCA 10Kg

PROJEÇAO DA ALVENARIA 
DE SUSTENTAÇÃO COM 

REVESTIMENTO EM 
CERÂMICA 30X40 COR 

BRANCA

PROJEÇAO DA 
ALVENARIA DE 
SUSTENTAÇÃO COM 
REVESTIMENTO EM 
CERÂMICA 30X40 
COR BRANCA

PROJEÇAO DO SOCO 
EM ALVENARIA COM 

REVESTIMENTO 
CERÂMICO

JANELA DE 
ALUMÍNIO - 
MAXIM-AR   

JANELA DE ALUMÍNIO - 
MAXIM-AR   

BANCADA (B02) EM 
GRANITO CINZA 
ANDORINHA - esp. 2 
cm H=0,90cm

PRATELEIRA (PTG8) EM 
GRANITO CINZA ANDORINHA - 
esp. 2 cm H=1,62cm

RALO

TQ 

PROJEÇAO DO SOCO 
EM ALVENARIA COM 

REVESTIMENTO 
CERÂMICO

BANCADA (B03) EM 
GRANITO CINZA 

ANDORINHA - esp. 2 cm 
H=0,90cm

PRATELEIRA (PTG7) EM 
GRANITO CINZA 

ANDORINHA - esp. 2 cm 
H=1,62cm

JANELA DE ALUMÍNIO - 
MAXIM-AR   

PORTA DE MADEIRA - DE 
ABRIR COM CHAPA 
METÁLICA 

SOLEIRA EM GRANITO 
CINZA ANDORINHA 
E=2cm

CERÂMICA 30x40cm, COR BRANCO GELO, DO PISO AO TETOI4

LEGENDA REVESTIMENTOS PAREDES

LAVANDERIA/ DML

SF

TJ

TQ

SIFÃO CROMADO

TORNEIRA DE PAREDE DE USO GERAL PARA TANQUE OU JARDIM

TANQUE DE LOUÇA 40l, COR BRANCO GELO, DECA OU EQUIVALENTE

2

2

2

LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS

ID Descrição Vista 2D Planta Quant.

+0,19
+0,29

10
56

2
40

2
40

2
40

2
40

2

90

85
5

10
16

0
2

19
0

75

27
0

MÃO-FRANCESA 
METÁLICA

SOCO EM ALVENARIA  
COM REVESTIMENTO 
CERÂMICO SOCO EM ALVENARIA 

COM REVESTIMENTO 
CERÂMICO

ALVENARIA DE 
SUSTENTAÇÃO COM 

REVESTIMENTO 
CERÂMICO

MÃO-FRANCESA 
METÁLICA

 

BANCADA (B02) EM 
GRANITO CINZA 

ANDORINHA - esp. 2 cm 
H=0,90cm

PRATELEIRA (PTG7) EM 
GRANITO CINZA 

ANDORINHA - esp. 2 cm

BANCADA (B03) EM 
GRANITO CINZA 

ANDORINHA - esp. 2 cm 
H=0,90cm

B03 B02 

PTG7 

 I4 

JA-11

 FORRO DE GESSO ACARTONADO  FORRO DE GESSO ACARTONADO 

 I4 

PRATELEIRA (PTM1B) EM 
MDF REV. COM LAMINADO 
MELAMÍNICO BRANCO - esp. 
2 cm

PRATELEIRA (PTM2) EM 
MDF REV. COM LAMINADO 
MELAMÍNICO BRANCO - 
esp. 2 cm

PTM1A 

PTM1B 

PTM2 

JA-10

PM1 

+0,19
+0,29

10
56

2
40

2
40

2
40

2
40

2

27
0

SOCO EM ALVENARIA COM 
REVESTIMENTO CERAMICO

PTM1B PTM2 

I4 

 FORRO DE GESSO ACARTONADO 

PRATELEIRA (PTM1B) EM 
MDF REV. COM LAMINADO 

MELAMÍNICO BRANCO - 
esp. 2 cm

JA-11

PM1 

MÃO-FRANCESA METÁLICA

+0,19
+0,29

10
56

2
40

2
40

2
40

2
40

2

26
4,

5

27
0

MÃO-FRANCESA METÁLICA

SOCO EM ALVENARIA COM 
REVESTIMENTO 
CERÂMICO

 FORRO DE GESSO ACARTONADO 

 I4 

PRATELEIRA (PTM1B) EM 
MDF REV. COM LAMINADO 
MELAMÍNICO BRANCO - 
esp. 2 cm

PTM1A 
PTM1B 

+0,19
+0,29

26
4,

5

27
0

85
5

10

90

19
0

75
5

 FORRO DE GESSO ACARTONADO 

 I4 

JA-11

B02 

SOCO EM ALVENARIA 
COM REVESTIMENTO 

CERÂMICO

ALVENARIA DE 
SUSTENTAÇÃO COM 

REVESTIMENTO 
CERÂMICO

BANCADA (B02) EM 
GRANITO CINZA 

ANDORINHA - esp. 2 cm 
H=0,90cm

+0,19

85
5

90

16
0

2

16
0

2
19

0
75

5

27
0

 FORRO DE GESSO ACARTONADO 

 I4 

JA-10JA-11

B03 

PTG7 PTG8 

TQ 

TJ 

PRATELEIRA (PTG8) EM 
GRANITO CINZA 

ANDORINHA - esp. 2 cm

PRATELEIRA (PTG7) EM 
GRANITO CINZA ANDORINHA 
- esp. 2 cm

MÃO-FRANCESA 
METÁLICAMÃO-FRANCESA METÁLICA

ALVENARIA DE SUSTENTAÇÃO 
COM REVESTIMENTO 
CERÂMICO

BANCADA (B03) EM GRANITO 
CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm 
H=0,90cm

+0,19

16
0

2

11
0

85

11
5

15
0

5
27

0

26
4,

5

MÃO-FRANCESA 
METÁLICA

 FORRO DE GESSO ACARTONADO 

JA-10

PTG8 

TJ 

TQ 

PRATELEIRA (PTG8) EM 
GRANITO CINZA 

ANDORINHA - esp. 2 cm
 I4 

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA

PM1 

1 ROUPARIA E LAVANDERIA/DML
ESCALA1:25

PLANTA BAIXA

VISTA 01

VISTA 02

VISTA 03

VISTA 04 VISTA 05 VISTA 06



MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO

CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 1

PROPRIETÁRIO: 

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO - UF:

PROPRIETÁRIO:

RESP. TÉCNICO:

AUTOR DO PROJETO: CAU / CREA

CAU / CREA APROVAÇÕES 

CAU / CREA

OBSERVAÇÕES: 

AMPLIAÇÃO DO BLOCO A - DESPENSA E VESTIÁRIOS 
COORDENAÇÃO

PROJETO DE ARQUITETURA

ARQCGEST - Coordenação 
Geral de Infraestrutura 
Educacional

FORMATO

REVISÃO ESCALA PRANCHA

JAN/2023
29/41DATA EMISSÃO

1:25R.00
R.01
R.02

PROJETO PADRÃO - FNDE

CONTROLE DE REVISÕES

N° DATA DESCRIÇÃO

JANEIRO/ 201702

Atendimento à NBR 9050/2015;
Alteração: quadro de áreas, fechamento frontal, sanitários 1 e 2, altura da platibanda, mobiliário e 
equipamento, altura da ceramica nos sanitários, cor dos portões dos solarios e altura da porta PA4;
Acréscimo: do gradil e quadro de cargas no castelo d'água, de duchas higienicas e escaninhos pré-escola.

R.03

PREFEITURA / RA

JULHO/ 201601 Alteração paredes - shaft para tubulação hidráulica e detalhamento; alteração da altura da platibanda.

JANEIRO/ 202303

Revisão do Projeto Arquitetônico Creche e Pré-Escola Tipo 1 Modelo Padrão FNDE em metodologia 
Building Information Modeling.
Alteração para atender a NBR 9050/2020;
Alteração da dimensão do terreno para 45 x 65m, com ampliação do pátio central e circulações laterais.
Alteração de layout dos ambientes: Cozinha, copa de funcionários, rouparia, lavanderia e DML.

DET X
XX

+0,03 (NA)+0,00 (NA)
+0,00 (NO)

X
PE-XX

X
PE-XX

LEGENDA

INDICACÃO NÍVEIS PLANTA E CORTE

INDICACÃO DE CORTES

INDICACÃO DE FACHADAS

INDICACÃO DE PORTAS E JANELAS

INDICACÃO DE VISTAS

ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS DE PISO

JA-XPMX

P1

NOTAS

- MEDIDAS E NÍVEIS EM METROS;
- VERIFICAR POSIÇÃO EXATA DOS PILARES NO PROJETO ESTRUTURAL;
- VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS PERTINENTES NAS PRANCHAS DE DETALHAMENTO;
- EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O MEMORIAL DESCRITIVO, PREVALECE A 
INFORMAÇÃO CONTIDA NOS DESENHOS;
- ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO FNDE

REFERENCIAS:

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS
- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

01

I1

T1

E1 ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS DE PAREDE 
INTERNA E EXTERNA

ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS DE TETO

INDICACÃO DE DETALHES

CROQUI DE REFERÊNCIA

(841x594)

+0,19

+0,19

+0,17

+0,17

01

02

VEST. FUNC. FEM.
3,79 m2

VEST. FUNC. MASC.
3,78 m2

PM1

PM1

JA
-1

1

PA2

JA
-1

1

B10 

B10 

 P3 

 P3 

 T2 

 T2 I5 

I5 

+0,19 +0,17

8
11

0
90

72

27
0

JA-11

B10 

I5 

BANCADA (B10) EM 
GRANITO CINZA 
ANDORINHA - esp. 2 cm 
H=0,80cm

 FORRO DE GESSO ACARTONADO 

DT DS 

TM1 

CB 

SF 

RG1 

CH 

ES2 

MÃO-FRANCESA 
METÁLICA

BOX EM VIDRO 
TEMPERADO 

INCOLOR, 10mm, 
COM ALTURA DE 

1,80m

+0,19 +0,19+0,20

18
0

10

18
0

10

80
75

5

75
5

80

13
0

22
0

18

45

18
45

13
0

22
0

JA-11 JA-11

PA2 

I5 I5 

I4 

 FORRO DE GESSO ACARTONADO  FORRO DE GESSO ACARTONADO 

CH 

TM1 

CB 

SF 

VS2 

PP 

VS2 

PP 

CB 

SF 

TM1 

DS 

CH 

DS 

BOX EM VIDRO 
TEMPERADO 
INCOLOR, 10mm, 
COM ALTURA DE 
1,80m

BOX EM VIDRO 
TEMPERADO 

INCOLOR, 10mm, 
COM ALTURA DE 

1,80m

90 115

50

49

45

45
90 115

50

49

TM1 

CB 

DT 

DS ES2 

CH 

VS2 

PP 

RALO

RALO

BOX EM VIDRO 
TEMPERADO 

INCOLOR, 10mm, COM 
ALTURA DE 1,80m

JANELA DE ALUMÍNIO 
- MAXIM-AR   PORTA DE MADEIRA - 

DE ABRIR COM CHAPA 
METÁLICA 

SOLEIRA EM 
GRANITO CINZA 

ANDORINHA E=2cm

SOLEIRA EM 
GRANITO CINZA 
ANDORINHA E=2cm

PORTA DE MADEIRA - 
DE ABRIR COM 
CHAPA METÁLICA 

JANELA DE ALUMÍNIO 
- MAXIM-AR   

VS2 

PP 

CH 

CB 

TM1 

DS ES2 

DT 

RALO

RALO

JANELA DE ALUMÍNIO 
- MAXIM-AR   

BOX EM VIDRO 
TEMPERADO 

INCOLOR, 10mm, COM 
ALTURA DE 1,80m

 CERAMICA 40x40cm, 
PEI 5, COR BRANCO 
GELO, 
ANTIDERRAPANTE 

CERÂMICA 30x40cm, COR BRANCO GELO, DO PISO AO TETOI4

CERÂMICA 30x40cm, COR BRANCO GELO ATÉ 1,8m, FAIXA CERÂMICA 10x10cm (AZUL E VERMELHA) 
E PINTURA ACRÍLICA COR BRANCO GELO (VER AMPLIAÇÕES)I5

LEGENDA REVESTIMENTOS PAREDES

LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS

ID Descrição Vista 2D Planta Quant.

VEST. FUNC. FEM.

VEST. FUNC. MASC.

CB

CH

DS

DT

PP

RG1

SF

TM1

VS2

CB

CH

DS

DT

PP

RG1

SF

TM1

VS2

CUBA DE EMBUTIR OVAL COR BRANCO GELO, DECA OU EQUIVALENTE
CHUVEIRO COM DESVIADOR PARA DUCHAS ELÉTRICAS, LORENZETTI OU 
EQUIVALENTE
SABONETEIRA, MELHORAMENTOS OU EQUIVALENTE

DISPENSER PARA PAPEL TOALHA, MELHORAMENTOS OU EQUIVALENTE

PAPELEIRA METÁLICA

ACABAMENTO PARA REGISTRO PEQUENO, DECA OU EQUIVALENTE

SIFÃO CROMADO
TORNEIRA AUTOMÁTICA DE PRESSÃO PARA LAVATÓRIO DE MESA BICA 
BAIXA, DECA OU EQUIVALENTE
BACIA CONVENCIONAL, DECA OU EQUIVALENTE COM ACESSORIOS

CUBA DE EMBUTIR OVAL COR BRANCO GELO, DECA OU EQUIVALENTE
CHUVEIRO COM DESVIADOR PARA DUCHAS ELÉTRICAS, LORENZETTI OU 
EQUIVALENTE
SABONETEIRA, MELHORAMENTOS OU EQUIVALENTE

DISPENSER PARA PAPEL TOALHA, MELHORAMENTOS OU EQUIVALENTE

PAPELEIRA METÁLICA

ACABAMENTO PARA REGISTRO PEQUENO, DECA OU EQUIVALENTE

SIFÃO CROMADO
TORNEIRA AUTOMÁTICA DE PRESSÃO PARA LAVATÓRIO DE MESA BICA 
BAIXA, DECA OU EQUIVALENTE
BACIA CONVENCIONAL, DECA OU EQUIVALENTE COM ACESSORIOS

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

MOBILIÁRIOS/EQUIPAMENTOS FIXOS

ID Descrição Vista 2D Planta Quant.

VEST. FUNC. FEM.

VEST. FUNC. MASC.

ES2

ES2

ESPELHO 50x80cm

ESPELHO 50x80cm

1

1

+0,20

0102

DESPENSA
8,81 m2

PM2

JA
-1

1

PTG2 - x 5

PTG2 - x 5

 P3  T2  I4 

+0,20

30
0

65
2

40
2

40
2

40
2

40
2

11
5

JA-15

PTG2 

PM2 

 I4 

 FORRO DE GESSO ACARTONADO 

MÃO-FRANCESA METÁLICA

PRATELEIRA (PTG2) 
EM GRANITO CINZA 
ANDORINHA - esp. 2 cm

REQUADRO EM 
ALUMÍNIO COR 
NATURAL, PARA 
FIXAÇÃO DE TELA DE 
NYLON TIPO 
MOSQUITEIRO, COR 
CINZA 

+0,20

10
65

2
40

2
40

2
40

42
2

30
0

JA-11

JA-15

PTG2 

REQUADRO EM ALUMÍNIO COR 
NATURAL, PARA FIXAÇÃO DE 

TELA DE NYLON TIPO 
MOSQUITEIRO, COR CINZA 

 FORRO DE GESSO ACARTONADO 

PRATELEIRA (PTG2) EM 
GRANITO CINZA ANDORINHA - 

esp. 2 cm

MÃO-FRANCESA METÁLICA

 I4 

11
76

76
76

11
25

0

40 40

205

43
0

PRATELEIRA (PTG2) EM 
GRANITO CINZA ANDORINHA - 

esp. 2 cmPRATELEIRA (PTG2) EM 
GRANITO CINZA 
ANDORINHA - esp. 2 cm

REQUADRO EM ALUMÍNIO 
COR NATURAL, PARA 
FIXAÇÃO DE TELA DE 

NYLON TIPO 
MOSQUITEIRO, COR 

CINZA

REQUADRO EM ALUMÍNIO 
COR NATURAL, PARA 
FIXAÇÃO DE TELA DE 

NYLON TIPO 
MOSQUITEIRO, COR 

CINZA

REFRIGERADOR 
DOMÉSTICO 
"FROSTFREE" 410L

FREEZER 
INDUSTRIAL 
VERTICAL 500L

PORTA DE MADEIRA - 
DE ABRIR COM 
VENEZIANA 

JANELA DE ALUMÍNIO 
(JA-15)- MAXIM-AR   

25
0

JANELA DE ALUMÍNIO - 
MAXIM-AR   

2 VESTIÁRIOS
ESCALA1:25

VISTA 01

VISTA 02

PLANTA BAIXA

1 DESPENSA
ESCALA1:25

VISTA 02

VISTA 01

PLANTA BAIXA



MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO

CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 1

PROPRIETÁRIO: 

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO - UF:

PROPRIETÁRIO:

RESP. TÉCNICO:

AUTOR DO PROJETO: CAU / CREA

CAU / CREA APROVAÇÕES 

CAU / CREA

OBSERVAÇÕES: 

AMPLIAÇÃO DO BLOCO B - SANIT. INFANTIL 1 E SANIT. 
INFANTIL 2 

COORDENAÇÃO

PROJETO DE ARQUITETURA

ARQCGEST - Coordenação 
Geral de Infraestrutura 
Educacional

FORMATO

REVISÃO ESCALA PRANCHA

JAN/2023
30/41DATA EMISSÃO

1:25R.00
R.01
R.02

PROJETO PADRÃO - FNDE

CONTROLE DE REVISÕES

N° DATA DESCRIÇÃO

JANEIRO/ 201702

Atendimento à NBR 9050/2015;
Alteração: quadro de áreas, fechamento frontal, sanitários 1 e 2, altura da platibanda, mobiliário e 
equipamento, altura da ceramica nos sanitários, cor dos portões dos solarios e altura da porta PA4;
Acréscimo: do gradil e quadro de cargas no castelo d'água, de duchas higienicas e escaninhos pré-escola.

R.03

PREFEITURA / RA

JULHO/ 201601 Alteração paredes - shaft para tubulação hidráulica e detalhamento; alteração da altura da platibanda.

JANEIRO/ 202303

Revisão do Projeto Arquitetônico Creche e Pré-Escola Tipo 1 Modelo Padrão FNDE em metodologia 
Building Information Modeling.
Alteração para atender a NBR 9050/2020;
Alteração da dimensão do terreno para 45 x 65m, com ampliação do pátio central e circulações laterais.
Alteração de layout dos ambientes: Cozinha, copa de funcionários, rouparia, lavanderia e DML.

DET X
XX

+0,03 (NA)+0,00 (NA)
+0,00 (NO)

X
PE-XX

X
PE-XX

LEGENDA

INDICACÃO NÍVEIS PLANTA E CORTE

INDICACÃO DE CORTES

INDICACÃO DE FACHADAS

INDICACÃO DE PORTAS E JANELAS

INDICACÃO DE VISTAS

ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS DE PISO

JA-XPMX

P1

NOTAS

- MEDIDAS E NÍVEIS EM METROS;
- VERIFICAR POSIÇÃO EXATA DOS PILARES NO PROJETO ESTRUTURAL;
- VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS PERTINENTES NAS PRANCHAS DE DETALHAMENTO;
- EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O MEMORIAL DESCRITIVO, PREVALECE A 
INFORMAÇÃO CONTIDA NOS DESENHOS;
- ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO FNDE

REFERENCIAS:

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS
- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

01

I1

T1

E1 ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS DE PAREDE 
INTERNA E EXTERNA

ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS DE TETO

INDICACÃO DE DETALHES

CROQUI DE REFERÊNCIA

(841x594)

+0,19

01

02

03

04

BC4 

+0,53

TROCADOR

1/2 PAREDE

PA
R

ED
E 

H
=1

,8
0m

JA
-0

7

JA-16

PM1

JA-16

PM1

B19 

B21 

DV2 

BANCO 
h=0,30m

 P3  T2 I5 

SANIT. INFANTIL 2
16,51 m2

DET 4
41

+0,19

27
0

19
0

75
5

12
0

25
5

30

80
75

5
10 18

0
10

80

85

10
0

55
5

10
50

10

12
0

ALVENARIA DE 
SUSTENTAÇÃO COM 
REVESTIMENTO CERÂMICO

MÃO-FRANCESA METÁLICA

ALVENARIA DE 
SUSTENTAÇÃO COM 

REVESTIMENTO CERÂMICO

 FORRO DE GESSO ACARTONADO 

JA-07

PM1 
I5 

JA-16

CD 

DT DS ES1 TM1 CB 

SF 

BANCADA (B21) EM GRANITO 
CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm 

H=0,60cm

BANCADA (B19) EM GRANITO 
CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm 
H=0,80cm

BANCO (BC4) EM GRANITO 
CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm 
H=0,30cm ENGASTADO 3cm 
NA ALVENARIA

+0,53

12
0

10
14

0

30

80

25

30

25

65

78
2

5
3

80
8

+0,19 17
17

12
0

19
0

75
5

DEGRAUS H=17,5cm 
REVESTIDOS COM CERÂMICA 

BRANCA ANTIDERRAPANTE 
40x40cm, ACABAMENTO DOS 
CANTOS VIVOS COM PERFIL 

DE PVC TIPO CANTO 
EXTERNO

MEIA PAREDE REVESTIDA 
COM CERÂMICA

VÁLVULA DE DESCARGA COM 
DUPLO ACIONAMENTO

 FORRO DE GESSO ACARTONADO 

CH 

JA-07

PM1 

I5 

JA-16

VS1 

DIVISÓRIA (DV2) EM GRANITO 
CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm

BARRA DE APOIO EM AÇO 
INOX POLIDO d=30mm

CD 

PEITORIL EM GRANITO CINZA 
ANDORINHA - esp. 2 cm 

H=0,80cm

BARRA DE APOIO DUPLA EM 
AÇO INOX POLIDO d=30mm

RG1 

PP DH 

DET 1
41

DET 3
41

DET 7
41

+0,53

+0,19

16
5

70
22

92

31
15

65

12
0

75
5

80

18
0

10
80

27
0

REBAIXO NA ALVENARIA 
PARA APOIO DE PRODUTOS 
DE HIGIENE

ENCHIMENTO

CONTRAPISO

 FORRO DE GESSO ACARTONADO 

JA-07

CH 

CD 
I8 

BANCADA (B19) EM GRANITO 
CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm 

H=0,80cm

ALVENARIA DE SUSTENTAÇÃO 
COM REVESTIMENTO EM 

CERÂMICA 30X40 COR 
BRANCA

RG1 

BARRA DE APOIO DUPLA EM 
AÇO INOX POLIDO d=30mm

BARRA DE APOIO EM AÇO 
INOX POLIDO d=30mm
PEITORIL EM GRANITO CINZA 
ANDORINHA - esp. 2 cm 
H=0,80cm

+0,19

60
10

12
0

10
14

0

80

13
0

85
55

27
0

VÁLVULA DE DESCARGA COM 
DUPLO ACIONAMENTO

 FORRO DE GESSO ACARTONADO 

JA-16 JA-16

I7 

DIVISÓRIA (DV2) EM GRANITO 
CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm

VS1 

SF 

CB 

DS 

ES1 DT 
BANCADA (B21) EM GRANITO 
CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm 
H=0,70cm

TM1 

SANIT. INFANTIL 2

CB

CH

DH

DS

DT

PP

RG1

SF

TM1

VS1

BACIA CONVENCIONAL STUDIO KIDS, DECA OU EQUIVALENTE COM 
ACESSORIOS

CUBA DE EMBUTIR OVAL COR BRANCO GELO, DECA OU EQUIVALENTE
CHUVEIRO COM DESVIADOR PARA DUCHAS ELÉTRICAS, LORENZETTI OU 
EQUIVALENTE
DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO E DERIVAÇAO, DECA OU EQUIVALENTE

SABONETEIRA, MELHORAMENTOS OU EQUIVALENTE

DISPENSER PARA PAPEL TOALHA, MELHORAMENTOS OU EQUIVALENTE

PAPELEIRA METÁLICA

ACABAMENTO PARA REGISTRO PEQUENO, DECA OU EQUIVALENTE

SIFÃO CROMADO
TORNEIRA AUTOMÁTICA DE PRESSÃO PARA LAVATÓRIO DE MESA BICA 
BAIXA, DECA OU EQUIVALENTE
BACIA CONVENCIONAL STUDIO KIDS, DECA OU EQUIVALENTE COM 
ACESSORIOS

4

2

3

2

2

3

2

4

4

3

LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS

ID Descrição Vista 2D Planta Quant.

MOBILIÁRIOS/EQUIPAMENTOS FIXOS

ID Descrição Vista 2D Planta Quant.

SANIT. INFANTIL 2

ES1 ESPELHO 40x50cm 4

i=
0,

5%

i=
0,

5%

DET 4
41

60
40

40

40
13

2
28

60

38 78 79 190 15 165 60

50
21

0

25

56 60 60 60 54

86 120 84
260 15 15

290

55
15

10
5

16
10

60

70

76 2 77 2 77 2 149

40 70 55

95 15 100 15 5 105

120

70

116

30 30

7
12

31
R 10,0

R 10,0

PORTA DE MADEIRA - DE 
ABRIR COM CHAPA METÁLICA 

SOLEIRA EM GRANITO 
CINZA ANDORINHA E=2cm

SOLEIRA EM GRANITO CINZA 
ANDORINHA E=2cm

BANCADA (B19) EM GRANITO 
CINZA ANDORINHA - esp. 2 

cm H=0,80cm

PEITORIL EM GRANITO CINZA 
ANDORINHA - esp. 2 cm 

H=0,80cm

BARRA DE APOIO EM AÇO 
INOX POLIDO d=30mm

RALO LINEAR

FITA ANTIDERRAPANTE 50mm

REBAIXO NA ALVENARIA 
PARA APOIO DE 
PRODUTOS DE HIGIENE

DEGRAUS H=17,5cm 
REVESTIDOS COM CERÂMICA 

BRANCA ANTIDERRAPANTE 
40x40cm, ACABAMENTO DOS 
CANTOS VIVOS COM PERFIL 

DE PVC TIPO CANTO 
EXTERNO

PROJEÇAO DA ALVENARIA DE 
SUSTENTAÇÃO COM 
REVESTIMENTO EM 

CERÂMICA 30X40 COR 
BRANCA

RG1 

DIVISÓRIA (DV2) EM GRANITO 
CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm

BARRA DE APOIO DUPLA EM 
AÇO INOX POLIDO d=30mm

CH 

RALO

ES1 

JANELA DE ALUMÍNIO - FIXA   

JANELA DE ALUMÍNIO - FIXA   

FURO NA BANCADA PARA 
ACESSO A LIXEIRA

DS DT TM1 CB 

PP VS1 

 CERAMICA 40x40cm, PEI 5, 
COR BRANCO GELO, 
ANTIDERRAPANTE 

PORTA DE MADEIRA - DE ABRIR COM CHAPA 
METÁLICA 

JANELA DE ALUMÍNIO - 
MAXIM-AR   

CD 

BANCO (BC4) EM GRANITO 
CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm 

H=0,30cm

BANCADA (B21) EM GRANITO 
CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm 
H=0,60cm

CERÂMICA 30x40cm, COR BRANCO GELO ATÉ 1,8m, FAIXA CERÂMICA 10x10cm (AZUL E VERMELHA) 
E PINTURA ACRÍLICA COR BRANCO GELO (VER AMPLIAÇÕES)

I5

LEGENDA REVESTIMENTOS PAREDES

CERÂMICA 30x40cm, COR BRANCO GELO ATÉ 1,2m, FAIXA CERÂMICA 10x10cm (AZUL E VERMELHA) 
E PINTURA ACRÍLICA COR BRANCO GELO (VER AMPLIAÇÕES)

VISTA 03

VISTA 01 VISTA 02

VISTA 04

PLANTA BAIXA

1 SANIT. INFANTIL - 2
ESCALA1:25



MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO

CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 1

PROPRIETÁRIO: 

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO - UF:

PROPRIETÁRIO:

RESP. TÉCNICO:

AUTOR DO PROJETO: CAU / CREA

CAU / CREA APROVAÇÕES 

CAU / CREA

OBSERVAÇÕES: 

AMPLIAÇÃO DO BLOCO B - SANIT. INFANTIL 3 E SANIT. 
INFANTIL 4 

COORDENAÇÃO

PROJETO DE ARQUITETURA

ARQCGEST - Coordenação 
Geral de Infraestrutura 
Educacional

FORMATO

REVISÃO ESCALA PRANCHA

JAN/2023
31/41DATA EMISSÃO

1:25R.00
R.01
R.02

PROJETO PADRÃO - FNDE

CONTROLE DE REVISÕES

N° DATA DESCRIÇÃO

JANEIRO/ 201702

Atendimento à NBR 9050/2015;
Alteração: quadro de áreas, fechamento frontal, sanitários 1 e 2, altura da platibanda, mobiliário e 
equipamento, altura da ceramica nos sanitários, cor dos portões dos solarios e altura da porta PA4;
Acréscimo: do gradil e quadro de cargas no castelo d'água, de duchas higienicas e escaninhos pré-escola.

R.03

PREFEITURA / RA

JULHO/ 201601 Alteração paredes - shaft para tubulação hidráulica e detalhamento; alteração da altura da platibanda.

JANEIRO/ 202303

Revisão do Projeto Arquitetônico Creche e Pré-Escola Tipo 1 Modelo Padrão FNDE em metodologia 
Building Information Modeling.
Alteração para atender a NBR 9050/2020;
Alteração da dimensão do terreno para 45 x 65m, com ampliação do pátio central e circulações laterais.
Alteração de layout dos ambientes: Cozinha, copa de funcionários, rouparia, lavanderia e DML.

DET X
XX

+0,03 (NA)+0,00 (NA)
+0,00 (NO)

X
PE-XX

X
PE-XX

LEGENDA

INDICACÃO NÍVEIS PLANTA E CORTE

INDICACÃO DE CORTES

INDICACÃO DE FACHADAS

INDICACÃO DE PORTAS E JANELAS

INDICACÃO DE VISTAS

ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS DE PISO

JA-XPMX

P1

NOTAS

- MEDIDAS E NÍVEIS EM METROS;
- VERIFICAR POSIÇÃO EXATA DOS PILARES NO PROJETO ESTRUTURAL;
- VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS PERTINENTES NAS PRANCHAS DE DETALHAMENTO;
- EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O MEMORIAL DESCRITIVO, PREVALECE A 
INFORMAÇÃO CONTIDA NOS DESENHOS;
- ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO FNDE

REFERENCIAS:

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS
- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

01

I1

T1

E1 ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS DE PAREDE 
INTERNA E EXTERNA

ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS DE TETO

INDICACÃO DE DETALHES

CROQUI DE REFERÊNCIA

(841x594)

DET 4
41

+0,19+0,20

27
0

12
0

10
14

0

55
5

10
50

60

30
25

5

MÃO-FRANCESA METÁLICA

 FORRO DE GESSO ACARTONADO 

PM1 

I5 

TM1 

SF 

CB 

ES1 DS DT 

B20 

BC3 

BANCO (BC3) EM 
GRANITO CINZA 

ANDORINHA - esp. 2 cm 
H=0,30cm ENGASTADO 

3cm NA ALVENARIA

BANCADA (B20) EM 
GRANITO CINZA 

ANDORINHA - esp. 2 cm 
H=0,60cm

JA-07

ALVENARIA DE SUSTENTAÇÃO COM 
REVESTIMENTO EM CERÂMICA 30X40 

COR BRANCA

+0,19 +0,20

+0,53

27
0

18
0

10
75

5

17
17

65

78
2

5
3

80
8

15
10

5

12
0

10
14

0

DEGRAUS H=17,5cm 
REVESTIDOS COM 
CERÂMICA BRANCA 
ANTIDERRAPANTE 
40x40cm, ACABAMENTO 
DOS CANTOS VIVOS 
COM PERFIL DE PVC 
TIPO CANTO EXTERNO

PM1 I5 

CH 

JA-07

BARRA DE APOIO EM 
AÇO INOX POLIDO 
d=30mm

PEITORIL EM GRANITO 
CINZA ANDORINHA - 
esp. 2 cm H=0,80cm

BARRA DE APOIO 
DUPLA EM AÇO INOX 
POLIDO d=30mm

RG1 

CD 

PM5 PM5 PM5 PM5 

VS1 

PORTA DE MADEIRA - DE ABRIR COM REVESTIMENTO 
EM LAMINADO MELAMÍNICO - RESPEITAR ALTERNÂNCIA 

DE CORES AZUL, AMARELO, VERDE E AZUL 
DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA 
ANDORINHA - esp. 2 cm

 FORRO DE GESSO ACARTONADO 

+0,19

80

12
0

10
14

0

10
27

0
1,

5

 FORRO DE GESSO ACARTONADO 

I5 

PM1 

PM5 

VS1 

DET 6
41

+0,19

55
5

12
0

10
14

0

80

VÁLVULA DE 
DESCARGA COM 

DUPLO 
ACIONAMENTO

 FORRO DE GESSO ACARTONADO 

JA-07

DV1 

DIVISÓRIA (DV1) 
EM GRANITO 

CINZA 
ANDORINHA - 

esp. 2 cm

VS1 

CD 

I5 

B20 

DT 

DS 

TM1 

CB 

B20 

ALVENARIA DE 
SUSTENTAÇÃO 
COM 
REVESTIMENTO 
EM CERÂMICA 
30X40 COR 
BRANCA

BANCADA (B20) 
EM GRANITO 
CINZA 
ANDORINHA - esp. 
2 cm H=0,60cm

+0,19
01

02

03

04

05

B22 

 T2 

1/2 PAREDE

SANIT. INFANTIL 4
14,26 m2

+0,53

PM1

JA
-0

7

PM1

+0,19

PM5 PM5 PM5 PM5

B20 BC3 DV1 

BANCO h=0,30m
 P3 

 P
3 

 T
2 

I5 

I5
 

SA
N

IT
. P

R
O

F.
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EM
.

1,
80
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2

DET 7
41

+0,53

+0,19

25 25

27
0

12
0

10
14

0

80

14
6

10
80

23
6

16
5

VÁLVULA DE 
DESCARGA COM 

DUPLO 
ACIONAMENTO

ENCHIMENTO

CONTRAPISO

JA-07

CH 

 FORRO DE GESSO ACARTONADO 

DIVISÓRIA (DV1) 
EM GRANITO 

CINZA 
ANDORINHA - 

esp. 2 cm

VS1 

BARRA DE APOIO 
DUPLA EM AÇO INOX 
POLIDO d=30mm

I5 

DV1 

DET 4
41

60
40

40
28

61
15

16
10

61

61 121

145 10 15 230 15 10 200
280

155

160 65 60 60 65 15 200

40

50 60 60 60 50

50
10

4
2

10
4

15 36 74 74 74 3655 40

30 30

7
12

31

R 10,0

DIVISÓRIA (DV1) EM GRANITO 
CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm

CH 

VS1 

TM1 

DS CB ES1 DT 

CD 

RG1 

PROJEÇAO DA ALVENARIA DE 
SUSTENTAÇÃO COM REVESTIMENTO 
EM CERÂMICA 30X40 COR BRANCA

BARRA DE APOIO DUPLA EM 
AÇO INOX POLIDO d=30mm

BARRA DE APOIO EM AÇO 
INOX POLIDO d=30mm

BANCO (BC3) EM GRANITO 
CINZA ANDORINHA - esp. 2 
cm H=0,30cm

BANCADA (B20) EM GRANITO CINZA 
ANDORINHA - esp. 2 cm H=0,60cm

 CERAMICA 40x40cm, 
PEI 5, COR BRANCO 
GELO, 
ANTIDERRAPANTE 

PORTA DE MADEIRA 
- DE ABRIR COM 

CHAPA METÁLICA 

JANELA DE ALUMÍNIO - 
MAXIM-AR   

FITA ANTIDERRAPANTE 50mm

PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 
2 cm H=0,80cm

RALO LINEAR

RALO

SOLEIRA EM 
GRANITO CINZA 

ANDORINHA E=2cm

REBAIXO NA ALVENARIA PARA 
APOIO DE PRODUTOS DE 

HIGIENE

DEGRAUS H=17,5cm 
REVESTIDOS COM CERÂMICA 
BRANCA ANTIDERRAPANTE 
40x40cm, ACABAMENTO DOS 
CANTOS VIVOS COM PERFIL 
DE PVC TIPO CANTO EXTERNO PORTA DE MADEIRA - DE 

ABRIR COM REVESTIMENTO 
EM LAMINADO MELAMÍNICO 

FURO NA BANCADA PARA 
ACESSO A LIXEIRA

181 15 72 2 72 2 72 2 72 15

CERÂMICA 30x40cm, COR BRANCO GELO ATÉ 1,8m, FAIXA CERÂMICA 10x10cm (AZUL E VERMELHA) 
E PINTURA ACRÍLICA COR BRANCO GELO (VER AMPLIAÇÕES)

I5

LEGENDA REVESTIMENTOS PAREDES

CERÂMICA 30x40cm, COR BRANCO GELO ATÉ 1,2m, FAIXA CERÂMICA 10x10cm (AZUL E VERMELHA) 
E PINTURA ACRÍLICA COR BRANCO GELO (VER AMPLIAÇÕES)

SANIT. INFANTIL 4

CB

CH

DH

DS

DT

PP

RG1

SF

TM1

VS1

BACIA CONVENCIONAL STUDIO KIDS, DECA OU EQUIVALENTE COM 
ACESSORIOS

CUBA DE EMBUTIR OVAL COR BRANCO GELO, DECA OU EQUIVALENTE
CHUVEIRO COM DESVIADOR PARA DUCHAS ELÉTRICAS, LORENZETTI OU 
EQUIVALENTE
DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO E DERIVAÇAO, DECA OU EQUIVALENTE

SABONETEIRA, MELHORAMENTOS OU EQUIVALENTE

DISPENSER PARA PAPEL TOALHA, MELHORAMENTOS OU EQUIVALENTE

PAPELEIRA METÁLICA

ACABAMENTO PARA REGISTRO PEQUENO, DECA OU EQUIVALENTE

SIFÃO CROMADO
TORNEIRA AUTOMÁTICA DE PRESSÃO PARA LAVATÓRIO DE MESA BICA 
BAIXA, DECA OU EQUIVALENTE
BACIA CONVENCIONAL STUDIO KIDS, DECA OU EQUIVALENTE COM 
ACESSORIOS

4

2

4

2

2

4

2

4

4

4

LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS

ID Descrição Vista 2D Planta Quant.

MOBILIÁRIOS/EQUIPAMENTOS FIXOS

ID Descrição Vista 2D Planta Quant.

SANIT. INFANTIL 4

ES1 ESPELHO 40x50cm 4

VISTA 03

VISTA 01

VISTA 02VISTA 04

1 SANITÁRIOS INFANTIS
ESCALA1:25

VISTA 05

PLANTA BAIXA



MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO

CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 1

PROPRIETÁRIO: 

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO - UF:

PROPRIETÁRIO:

RESP. TÉCNICO:

AUTOR DO PROJETO: CAU / CREA

CAU / CREA APROVAÇÕES 

CAU / CREA

OBSERVAÇÕES: 

AMPLIAÇÃO DO BLOCO B - SANIT. PCD INFANTIL E 
SANIT. PROFESSORES 

COORDENAÇÃO

PROJETO DE ARQUITETURA

ARQCGEST - Coordenação 
Geral de Infraestrutura 
Educacional

FORMATO

REVISÃO ESCALA PRANCHA

JAN/2023
32/41DATA EMISSÃO

1:25R.00
R.01
R.02

PROJETO PADRÃO - FNDE

CONTROLE DE REVISÕES

N° DATA DESCRIÇÃO

JANEIRO/ 201702

Atendimento à NBR 9050/2015;
Alteração: quadro de áreas, fechamento frontal, sanitários 1 e 2, altura da platibanda, mobiliário e 
equipamento, altura da ceramica nos sanitários, cor dos portões dos solarios e altura da porta PA4;
Acréscimo: do gradil e quadro de cargas no castelo d'água, de duchas higienicas e escaninhos pré-escola.

R.03

PREFEITURA / RA

JULHO/ 201601 Alteração paredes - shaft para tubulação hidráulica e detalhamento; alteração da altura da platibanda.

JANEIRO/ 202303

Revisão do Projeto Arquitetônico Creche e Pré-Escola Tipo 1 Modelo Padrão FNDE em metodologia 
Building Information Modeling.
Alteração para atender a NBR 9050/2020;
Alteração da dimensão do terreno para 45 x 65m, com ampliação do pátio central e circulações laterais.
Alteração de layout dos ambientes: Cozinha, copa de funcionários, rouparia, lavanderia e DML.

DET X
XX

+0,03 (NA)+0,00 (NA)
+0,00 (NO)

X
PE-XX

X
PE-XX

LEGENDA

INDICACÃO NÍVEIS PLANTA E CORTE

INDICACÃO DE CORTES

INDICACÃO DE FACHADAS

INDICACÃO DE PORTAS E JANELAS

INDICACÃO DE VISTAS

ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS DE PISO

JA-XPMX

P1

NOTAS

- MEDIDAS E NÍVEIS EM METROS;
- VERIFICAR POSIÇÃO EXATA DOS PILARES NO PROJETO ESTRUTURAL;
- VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS PERTINENTES NAS PRANCHAS DE DETALHAMENTO;
- EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O MEMORIAL DESCRITIVO, PREVALECE A 
INFORMAÇÃO CONTIDA NOS DESENHOS;
- ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO FNDE

REFERENCIAS:

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS
- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

01

I1

T1

E1 ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS DE PAREDE 
INTERNA E EXTERNA

ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS DE TETO

INDICACÃO DE DETALHES

CROQUI DE REFERÊNCIA

(841x594)
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ES3 

DT 
BR1 

BR1 

DS 

TM2 
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 FORRO DE GESSO ACARTONADO 

BANCADA (B09) EM 
GRANITO CINZA 
ANDORINHA - esp. 2 cm 
H=0,80cm

CH 
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BR2 

CD 

BR3 

BR2 

DET 1
41
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41
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BANCADA (B09) EM 
GRANITO CINZA 

ANDORINHA - esp. 2 cm 
H=0,80cm

 FORRO DE GESSO ACARTONADO 

DT 

LV1 

TM2 

SF 

DS 
BR1 BR1 

MÃO-FRANCESA 
METÁLICA

+0,19
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7,72 m2
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 FORRO DE GESSO ACARTONADO 

PM1 

VS2 

PP 

PRATELEIRA PORTA-
OBJETOS (B24) EM 
GRANITO CINZA 
ANDORINHA - esp. 2 cm 
H=1,20cm
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OBJETOS (B24) EM 

GRANITO CINZA 
ANDORINHA - esp. 2 cm 

H=1,20cm
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 FORRO DE GESSO ACARTONADO EXAUSTOR PARA 
BANHEIRO - VER 
PROJETO 
ESPECÍFICO
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BANCADA (B09) EM 
GRANITO CINZA 
ANDORINHA - esp. 2 cm 
H=0,80cm

 CERAMICA 40x40cm, 
PEI 5, COR BRANCO 

GELO, 
ANTIDERRAPANTE 

SOLEIRA EM GRANITO CINZA 
ANDORINHA E=2cm

RALO

RALO

CH 

BR2 

BR3 CD 

BR3 

VS1 

PS 

BR3 

BR2 

ES3 

DT 

BR1 

LV1 

BR1 DS 

CA 

BR2 

RG2 

PISO ELEVADO COM 
REVESTIMENTO 

CERÂMICO

PORTA DE MADEIRA - DE ABRIR COM CHAPA E 
BARRA METÁLICA 

JANELA DE ALUMÍNIO - 
MAXIM-AR   

15
0

120
40

37
40

25

30

30

DS 

LV3 

DT 

ES3 

PP 

VS2 

SOLEIRA EM 
GRANITO CINZA 
ANDORINHA E=2cm

PORTA DE MADEIRA 
- DE ABRIR COM 
CHAPA METÁLICA 

 CERAMICA 40x40cm, 
PEI 5, COR BRANCO 
GELO, 
ANTIDERRAPANTE 

PRATELEIRA PORTA 
OBJETOS(B24) EM 

GRANITO CINZA 
ANDORINHA - esp. 2 cm 

H=1,20cm

RALO

EXAUSTOR PARA 
BANHEIRO COM SAÍDA 
DE VENTILAÇÃO PELO 

TELHADO - VER 
PROJETO ESPECÍFICO

SANIT. PROF. MASC.

DS

DT

LV3

PP

TM1

VS2

SABONETEIRA, MELHORAMENTOS OU EQUIVALENTE

DISPENSER PARA PAPEL TOALHA, MELHORAMENTOS OU EQUIVALENTE
LAVATÓRIO PEQUENO COR BRANCO GELO, COM COLUNA SUSPENSA, DECA 
OU EQUIVALENTE
PAPELEIRA METÁLICA
TORNEIRA AUTOMÁTICA DE PRESSÃO PARA LAVATÓRIO DE MESA BICA 
BAIXA, DECA OU EQUIVALENTE
BACIA CONVENCIONAL, DECA OU EQUIVALENTE COM ACESSORIOS

1

1

1

1

1

1

LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS

ID Descrição Vista 2D Planta Quant.

PCD INFANTIL

BR1
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CH
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PS
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TM2

VS1

BARRA DE APOIO 40cm

BARRA DE APOIO 70cm

BARRA DE APOIO 80cm

CADEIRA ARTICULADA PARA BANHO CONFORTO, DECA OU EQUIVALENTE
CHUVEIRO COM DESVIADOR PARA DUCHAS ELÉTRICAS, LORENZETTI OU 
EQUIVALENTE
DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO E DERIVAÇAO, DECA OU EQUIVALENTE

SABONETEIRA, MELHORAMENTOS OU EQUIVALENTE

DISPENSER PARA PAPEL TOALHA, MELHORAMENTOS OU EQUIVALENTE

LAVATÓRIO DE CANTO SUSPENSO, DECA OU EQUIVALENTE

PAPELEIRA SOBREPOR INTERFOLHADO

ACABAMENTO PARA REGISTRO (ACIONAMENTO FACILITADO)

SIFÃO CROMADO

TORNEIRA PARA LAVATÓRIO COM ACIONAMENTO POR ALAVANCA
BACIA CONVENCIONAL STUDIO KIDS, DECA OU EQUIVALENTE COM 
ACESSORIOS
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I5 

 FORRO DE GESSO ACARTONADO 

CH 

PISO ELEVADO COM REVESTIMENTO CERÂMICO - 
PREVER CANTOS ARREDONDADOS

DH 

MOBILIÁRIOS/EQUIPAMENTOS FIXOS

ID Descrição Vista 2D Planta Quant.

SANIT. PROF. MASC.

ES3 ESPELHO 50x90cm 1

PCD INFANTIL

ES3 ESPELHO 50x90cm 1

CERÂMICA 30x40cm, COR BRANCO GELO ATÉ 1,8m, FAIXA CERÂMICA 10x10cm (AZUL E VERMELHA) 
E PINTURA ACRÍLICA COR BRANCO GELO (VER AMPLIAÇÕES)I5

LEGENDA REVESTIMENTOS PAREDES

1 SANITÁRIOS PROFESSORES
ESCALA1:25

VISTA 02

VISTA 04VISTA 03

2 SANITÁRIO PCD INFANTIL
ESCALA1:25

VISTA 02VISTA 01

PLANTA BAIXA

PLANTA BAIXA

VISTA 01



MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO

CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 1

PROPRIETÁRIO: 

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO - UF:

PROPRIETÁRIO:

RESP. TÉCNICO:

AUTOR DO PROJETO: CAU / CREA

CAU / CREA APROVAÇÕES 

CAU / CREA

OBSERVAÇÕES: 

AMPLIAÇÃO DO BLOCO B - SOLÁRIOS 
COORDENAÇÃO

PROJETO DE ARQUITETURA

ARQCGEST - Coordenação 
Geral de Infraestrutura 
Educacional

FORMATO

REVISÃO ESCALA PRANCHA

JAN/2023
33/41DATA EMISSÃO

1:25R.00
R.01
R.02

PROJETO PADRÃO - FNDE

CONTROLE DE REVISÕES

N° DATA DESCRIÇÃO

JANEIRO/ 201702

Atendimento à NBR 9050/2015;
Alteração: quadro de áreas, fechamento frontal, sanitários 1 e 2, altura da platibanda, mobiliário e 
equipamento, altura da ceramica nos sanitários, cor dos portões dos solarios e altura da porta PA4;
Acréscimo: do gradil e quadro de cargas no castelo d'água, de duchas higienicas e escaninhos pré-escola.

R.03

PREFEITURA / RA

JULHO/ 201601 Alteração paredes - shaft para tubulação hidráulica e detalhamento; alteração da altura da platibanda.

JANEIRO/ 202303

Revisão do Projeto Arquitetônico Creche e Pré-Escola Tipo 1 Modelo Padrão FNDE em metodologia 
Building Information Modeling.
Alteração para atender a NBR 9050/2020;
Alteração da dimensão do terreno para 45 x 65m, com ampliação do pátio central e circulações laterais.
Alteração de layout dos ambientes: Cozinha, copa de funcionários, rouparia, lavanderia e DML.

DET X
XX

+0,03 (NA)+0,00 (NA)
+0,00 (NO)

X
PE-XX

X
PE-XX

LEGENDA

INDICACÃO NÍVEIS PLANTA E CORTE

INDICACÃO DE CORTES

INDICACÃO DE FACHADAS

INDICACÃO DE PORTAS E JANELAS

INDICACÃO DE VISTAS

ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS DE PISO

JA-XPMX

P1

NOTAS

- MEDIDAS E NÍVEIS EM METROS;
- VERIFICAR POSIÇÃO EXATA DOS PILARES NO PROJETO ESTRUTURAL;
- VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS PERTINENTES NAS PRANCHAS DE DETALHAMENTO;
- EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O MEMORIAL DESCRITIVO, PREVALECE A 
INFORMAÇÃO CONTIDA NOS DESENHOS;
- ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO FNDE

REFERENCIAS:

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS
- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

01

I1

T1

E1 ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS DE PAREDE 
INTERNA E EXTERNA

ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS DE TETO

INDICACÃO DE DETALHES

CROQUI DE REFERÊNCIA

(841x594)

+0,19

+0
,1

6
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SOLÁRIO - 4
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 FORRO DE GESSO ACARTONADO 

CHAPA DE AÇO CARBONO PERFURADA, 
GALVANIZADA, SOLDADA NO PERFIL 
METÁLICO. E=1,5mm (1.2x0,90m). 
ACABAMENTO: TINTA ESMALTE 
AMARELO OURO

PERFIL DE AÇO GALVANIZADO, 50x50 (METALON) 
PARAFUSADO NA ALVENARIA. ACABAMENTO: TINTA 
ESMALTE AMARELO OURO

 E2 

CANTONEIRA EMBORRACHADA

+0,195
80

5

19
90

5
80

5

16
90

30
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PA4 

CHAPA DE AÇO CARBONO 
PERFURADA, GALVANIZADA, 

SOLDADA NO PERFIL METÁLICO. 
E=1,5mm (1.2x0,90m). 

ACABAMENTO: TINTA ESMALTE 
AMARELO OURO

PERFIL DE AÇO GALVANIZADO, 50x50 
(METALON) PARAFUSADO NA ALVENARIA. 
ACABAMENTO: TINTA ESMALTE AMARELO 

OURO

 FORRO DE GESSO ACARTONADO 
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TM3 
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CM1 
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I6  E5  E5 

 PINTURA ACRÍLICA COR BRANCO 
GELO 

 PINTURA ACRÍLICA COR CINZA 
CLARO 

PRATELEIRA (PTG1) EM GRANITO CINZA 
ANDORINHA - esp. 2 cm

BANCADA (B17) EM 
GRANITO CINZA 

ANDORINHA - esp. 2 cm 
H=0,60cm

ALVENARIA DE SUSTENTAÇÃO 
COM REVESTIMENTO 

CERÂMICO

CHAPA DE AÇO CARBONO 
PERFURADA, GALVANIZADA, 

SOLDADA NO PERFIL METÁLICO. 
E=1,5mm (0,325x0,70m). 

ACABAMENTO: TINTA ESMALTE 
CINZA CLARO

CHAPA DE AÇO CARBONO PERFURADA, 
GALVANIZADA, SOLDADA NO PERFIL 
METÁLICO. E=1,5mm (0,80x1,10m). 
ACABAMENTO: TINTA ESMALTE AMARELO 
OURO

PERFIL DE AÇO 
GALVANIZADO, 50x50 

(METALON) PARAFUSADO NA 
ALVENARIA. ACABAMENTO: 

TINTA ESMALTE CINZA CLARO

PERFIL DE AÇO GALVANIZADO, 50x50 
(METALON) PARAFUSADO NA 
ALVENARIA. ACABAMENTO: TINTA 
ESMALTE AMARELO OURO
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 FORRO DE GESSO ACARTONADO 

E5 

PRATELEIRA (PTG1) EM 
GRANITO CINZA ANDORINHA - 
esp. 2 cm

TM3 

BANCADA (B17) EM GRANITO 
CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm 
H=0,60cm

MÃO-FRANCESA METÁLICA

CM1 

SF 

TM3 

 E2 

i=2%
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2
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CM1 

CM1 

TM3 

TM3 
RALO

BANCADA (B17) EM GRANITO CINZA 
ANDORINHA - esp. 2 cm H=0,80cm

PROJEÇÃO PRATELEIRA (PTG1) 
EM GRANITO CINZA ANDORINHA 

- esp. 2 cm H=1,51cm

PROJEÇAO DA ALVENARIA DE 
SUSTENTAÇÃO COM REVESTIMENTO 
EM CERÂMICA 30X40 COR BRANCA

CHAPA DE AÇO CARBONO 
PERFURADA, GALVANIZADA, 

SOLDADA NO PERFIL METÁLICO. 
E=1,5mm (0,325x0,70m). 

ACABAMENTO: TINTA ESMALTE 
CINZA CLARO

CHAPA DE AÇO CARBONO 
PERFURADA, GALVANIZADA, 
SOLDADA NO PERFIL METÁLICO. 
E=1,5mm (0,80x1,10m). 
ACABAMENTO: TINTA ESMALTE 
AMARELO OURO

PERFIL DE AÇO GALVANIZADO, 50x50 (METALON) 
PARAFUSADO NA ALVENARIA. ACABAMENTO: TINTA 
ESMALTE AMARELO OURO E CINZA CLARO

MURETA DE ALVENARIA

CHAPA DE AÇO CARBONO PERFURADA, 
GALVANIZADA, SOLDADA NO PERFIL METÁLICO. 
E=1,5mm (0,90x1,20m). ACABAMENTO: TINTA 
ESMALTE AMARELO OURO

RALO

CANTONEIRA EMBORRACHADA

CANTONEIRA EMBORRACHADA

REBAIXO ÁREA MOLHADA REBAIXO ÁREA MOLHADA

I6

LEGENDA REVESTIMENTOS PAREDES

CERÂMICA 30x40cm, COR BRANCO GELO, ATÉ H=1,50m

PINTURA ACRÍLICA COR AZUL

PINTURA ACRÍLICA COR BRANCO GELO 

E3

E5

SOLÁRIO - 3

CM1

SF

TM3

CUBA INOX DE EMBUTIR (40x34x17cm)

SIFÃO CROMADO

TORNEIRA PARA COZINHA DE MESA BICA MÓVEL, DECA OU EQUIVALENTE

2

2

2

LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS

ID Descrição Vista 2D Planta Quant.

1 SOLÁRIOS
ESCALA1:25

VISTA 03 VISTA 01

VISTA 02

VISTA 04

PLANTA BAIXA



MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO

CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 1

PROPRIETÁRIO: 

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO - UF:

PROPRIETÁRIO:

RESP. TÉCNICO:

AUTOR DO PROJETO: CAU / CREA

CAU / CREA APROVAÇÕES 

CAU / CREA

OBSERVAÇÕES: 

AMPLIAÇÃO DO BLOCO B - INFANTIL 1 
COORDENAÇÃO

PROJETO DE ARQUITETURA

ARQCGEST - Coordenação 
Geral de Infraestrutura 
Educacional

FORMATO

REVISÃO ESCALA PRANCHA

JAN/2023
34/41DATA EMISSÃO

1:25R.00
R.01
R.02

PROJETO PADRÃO - FNDE

CONTROLE DE REVISÕES

N° DATA DESCRIÇÃO

JANEIRO/ 201702

Atendimento à NBR 9050/2015;
Alteração: quadro de áreas, fechamento frontal, sanitários 1 e 2, altura da platibanda, mobiliário e 
equipamento, altura da ceramica nos sanitários, cor dos portões dos solarios e altura da porta PA4;
Acréscimo: do gradil e quadro de cargas no castelo d'água, de duchas higienicas e escaninhos pré-escola.

R.03

PREFEITURA / RA

JULHO/ 201601 Alteração paredes - shaft para tubulação hidráulica e detalhamento; alteração da altura da platibanda.

JANEIRO/ 202303

Revisão do Projeto Arquitetônico Creche e Pré-Escola Tipo 1 Modelo Padrão FNDE em metodologia 
Building Information Modeling.
Alteração para atender a NBR 9050/2020;
Alteração da dimensão do terreno para 45 x 65m, com ampliação do pátio central e circulações laterais.
Alteração de layout dos ambientes: Cozinha, copa de funcionários, rouparia, lavanderia e DML.

DET X
XX

+0,03 (NA)+0,00 (NA)
+0,00 (NO)

X
PE-XX

X
PE-XX

LEGENDA

INDICACÃO NÍVEIS PLANTA E CORTE

INDICACÃO DE CORTES

INDICACÃO DE FACHADAS

INDICACÃO DE PORTAS E JANELAS

INDICACÃO DE VISTAS

ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS DE PISO

JA-XPMX

P1

NOTAS

- MEDIDAS E NÍVEIS EM METROS;
- VERIFICAR POSIÇÃO EXATA DOS PILARES NO PROJETO ESTRUTURAL;
- VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS PERTINENTES NAS PRANCHAS DE DETALHAMENTO;
- EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O MEMORIAL DESCRITIVO, PREVALECE A 
INFORMAÇÃO CONTIDA NOS DESENHOS;
- ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO FNDE

REFERENCIAS:

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS
- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

01

I1

T1

E1 ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS DE PAREDE 
INTERNA E EXTERNA

ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS DE TETO

INDICACÃO DE DETALHES

CROQUI DE REFERÊNCIA

(841x594)

*OBS: CADA SALA DE AULA APRESENTA COMBINAÇÃO DIFERENTE DE CORES DE PISO E PAREDE, PARA A EXECUÇAO 
DEVERÃO SER OBSERVADAS AS INDICAÇÕES DE REVESTIMENTOS EM PLANTA BAIXA E PAGINAÇÃO DE PISO 
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PINTURA EPÓXI LARANJA ATÉ H=0,90m, RODAMEIO DE MADEIRA PINTADO COM TINTA ESMALTE NA 
COR BRANCA H=10cm E PINTURA ACRÍLICA COR BRANCO GELO. 
RODAPÉ EM CANTONEIRA DE PVC DE SOBREPOR (COR BRANCA)

PINTURA EPÓXI VERDE ATÉ H=0,90m, RODAMEIO DE MADEIRA PINTADO COM TINTA ESMALTE NA 
COR BRANCA H=10cm E PINTURA ACRÍLICA COR BRANCO GELO. 
RODAPÉ EM CANTONEIRA DE PVC DE SOBREPOR (COR BRANCA)
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I3

LEGENDA REVESTIMENTOS PAREDES

VISTA 01

VISTA 02

VISTA 03

PLANTA BAIXA

1 INFANTIL 1
ESCALA1:25



MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO

CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 1

PROPRIETÁRIO: 

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO - UF:

PROPRIETÁRIO:

RESP. TÉCNICO:

AUTOR DO PROJETO: CAU / CREA

CAU / CREA APROVAÇÕES 

CAU / CREA

OBSERVAÇÕES: 

AMPLIAÇÃO DO BLOCO B - INFANTIL 2 
COORDENAÇÃO

PROJETO DE ARQUITETURA

ARQCGEST - Coordenação 
Geral de Infraestrutura 
Educacional

FORMATO

REVISÃO ESCALA PRANCHA

JAN/2023
35/41DATA EMISSÃO

1:25R.00
R.01
R.02

PROJETO PADRÃO - FNDE

CONTROLE DE REVISÕES

N° DATA DESCRIÇÃO

JANEIRO/ 201702

Atendimento à NBR 9050/2015;
Alteração: quadro de áreas, fechamento frontal, sanitários 1 e 2, altura da platibanda, mobiliário e 
equipamento, altura da ceramica nos sanitários, cor dos portões dos solarios e altura da porta PA4;
Acréscimo: do gradil e quadro de cargas no castelo d'água, de duchas higienicas e escaninhos pré-escola.

R.03

PREFEITURA / RA

JULHO/ 201601 Alteração paredes - shaft para tubulação hidráulica e detalhamento; alteração da altura da platibanda.

JANEIRO/ 202303

Revisão do Projeto Arquitetônico Creche e Pré-Escola Tipo 1 Modelo Padrão FNDE em metodologia 
Building Information Modeling.
Alteração para atender a NBR 9050/2020;
Alteração da dimensão do terreno para 45 x 65m, com ampliação do pátio central e circulações laterais.
Alteração de layout dos ambientes: Cozinha, copa de funcionários, rouparia, lavanderia e DML.

DET X
XX

+0,03 (NA)+0,00 (NA)
+0,00 (NO)

X
PE-XX

X
PE-XX

LEGENDA

INDICACÃO NÍVEIS PLANTA E CORTE

INDICACÃO DE CORTES

INDICACÃO DE FACHADAS

INDICACÃO DE PORTAS E JANELAS

INDICACÃO DE VISTAS

ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS DE PISO

JA-XPMX

P1

NOTAS

- MEDIDAS E NÍVEIS EM METROS;
- VERIFICAR POSIÇÃO EXATA DOS PILARES NO PROJETO ESTRUTURAL;
- VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS PERTINENTES NAS PRANCHAS DE DETALHAMENTO;
- EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O MEMORIAL DESCRITIVO, PREVALECE A 
INFORMAÇÃO CONTIDA NOS DESENHOS;
- ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO FNDE

REFERENCIAS:

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS
- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

01

I1

T1

E1 ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS DE PAREDE 
INTERNA E EXTERNA

ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS DE TETO

INDICACÃO DE DETALHES

CROQUI DE REFERÊNCIA

(841x594)

*OBS: CADA SALA DE AULA APRESENTA COMBINAÇÃO DIFERENTE DE CORES DE PISO E PAREDE, PARA A EXECUÇAO 
DEVERÃO SER OBSERVADAS AS INDICAÇÕES DE REVESTIMENTOS EM PLANTA BAIXA E PAGINAÇÃO DE PISO 
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COR BRANCA H=10cm E PINTURA ACRÍLICA COR BRANCO GELO. 
RODAPÉ EM CANTONEIRA DE PVC DE SOBREPOR (COR BRANCA)

PINTURA EPÓXI VERDE ATÉ H=0,90m, RODAMEIO DE MADEIRA PINTADO COM TINTA ESMALTE NA 
COR BRANCA H=10cm E PINTURA ACRÍLICA COR BRANCO GELO. 
RODAPÉ EM CANTONEIRA DE PVC DE SOBREPOR (COR BRANCA)
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CHAPA METÁLICA 
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 PISO VINÍLICO EM 
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CINZA ANDORINHA E=2cm

SOLEIRA EM GRANITO CINZA 
ANDORINHA E=2cm

VISTA 01

VISTA 02

VISTA 03

1 INFANTIL 2
ESCALA1:25

PLANTA BAIXA



MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO

CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 1

PROPRIETÁRIO: 

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO - UF:

PROPRIETÁRIO:

RESP. TÉCNICO:

AUTOR DO PROJETO: CAU / CREA

CAU / CREA APROVAÇÕES 

CAU / CREA

OBSERVAÇÕES: 

AMPLIAÇÃO DO BLOCO B - INFANTIL 3-1 
COORDENAÇÃO

PROJETO DE ARQUITETURA

ARQCGEST - Coordenação 
Geral de Infraestrutura 
Educacional

FORMATO

REVISÃO ESCALA PRANCHA

JAN/2023
36/41DATA EMISSÃO

1:25R.00
R.01
R.02

PROJETO PADRÃO - FNDE

CONTROLE DE REVISÕES

N° DATA DESCRIÇÃO

JANEIRO/ 201702

Atendimento à NBR 9050/2015;
Alteração: quadro de áreas, fechamento frontal, sanitários 1 e 2, altura da platibanda, mobiliário e 
equipamento, altura da ceramica nos sanitários, cor dos portões dos solarios e altura da porta PA4;
Acréscimo: do gradil e quadro de cargas no castelo d'água, de duchas higienicas e escaninhos pré-escola.

R.03

PREFEITURA / RA

JULHO/ 201601 Alteração paredes - shaft para tubulação hidráulica e detalhamento; alteração da altura da platibanda.

JANEIRO/ 202303

Revisão do Projeto Arquitetônico Creche e Pré-Escola Tipo 1 Modelo Padrão FNDE em metodologia 
Building Information Modeling.
Alteração para atender a NBR 9050/2020;
Alteração da dimensão do terreno para 45 x 65m, com ampliação do pátio central e circulações laterais.
Alteração de layout dos ambientes: Cozinha, copa de funcionários, rouparia, lavanderia e DML.

DET X
XX

+0,03 (NA)+0,00 (NA)
+0,00 (NO)

X
PE-XX

X
PE-XX

LEGENDA

INDICACÃO NÍVEIS PLANTA E CORTE

INDICACÃO DE CORTES

INDICACÃO DE FACHADAS

INDICACÃO DE PORTAS E JANELAS

INDICACÃO DE VISTAS

ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS DE PISO

JA-XPMX

P1

NOTAS

- MEDIDAS E NÍVEIS EM METROS;
- VERIFICAR POSIÇÃO EXATA DOS PILARES NO PROJETO ESTRUTURAL;
- VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS PERTINENTES NAS PRANCHAS DE DETALHAMENTO;
- EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O MEMORIAL DESCRITIVO, PREVALECE A 
INFORMAÇÃO CONTIDA NOS DESENHOS;
- ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO FNDE

REFERENCIAS:

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS
- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

01

I1

T1

E1 ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS DE PAREDE 
INTERNA E EXTERNA

ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS DE TETO

INDICACÃO DE DETALHES

CROQUI DE REFERÊNCIA

(841x594)

*OBS: CADA SALA DE AULA APRESENTA COMBINAÇÃO DIFERENTE DE CORES DE PISO E PAREDE, PARA A EXECUÇAO 
DEVERÃO SER OBSERVADAS AS INDICAÇÕES DE REVESTIMENTOS EM PLANTA BAIXA E PAGINAÇÃO DE PISO 
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- DIM: 120x200cm (AxL)

EC1 - ESCANINHO EM MDF COM 
LAMINADO MELAMÍNICO BRANCO

PORTA DE MADEIRA - DE ABRIR 
COM VISOR DE VIDRO E CHAPA 

METÁLICA 

JANELA DE ALUMÍNIO - FIXA   

PORTA DE MADEIRA - DE ABRIR COM CHAPA METÁLICA 

PORTA DE ALUMÍNIO - DE 
CORRER COM BANDEIRA 
SUPERIOR FIXA  COM VIDRO 

JANELA DE ALUMÍNIO - 
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escuro) 

 PISO VINÍLICO EM 
MANTA E=2mm 
(amarelo) 

 PISO VINÍLICO EM 
MANTA E=2mm (cinza 
claro) 

PINTURA EPÓXI LARANJA ATÉ H=0,90m, RODAMEIO DE MADEIRA PINTADO COM TINTA ESMALTE NA 
COR BRANCA H=10cm E PINTURA ACRÍLICA COR BRANCO GELO. 
RODAPÉ EM CANTONEIRA DE PVC DE SOBREPOR (COR BRANCA)

PINTURA EPÓXI VERDE ATÉ H=0,90m, RODAMEIO DE MADEIRA PINTADO COM TINTA ESMALTE NA 
COR BRANCA H=10cm E PINTURA ACRÍLICA COR BRANCO GELO. 
RODAPÉ EM CANTONEIRA DE PVC DE SOBREPOR (COR BRANCA)
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LEGENDA REVESTIMENTOS PAREDES

PLANTA BAIXA

VISTA 01

VISTA 02

VISTA 03

1 INFANTIL 3-1
ESCALA1:25



MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO

CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 1

PROPRIETÁRIO: 

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO - UF:

PROPRIETÁRIO:

RESP. TÉCNICO:

AUTOR DO PROJETO: CAU / CREA

CAU / CREA APROVAÇÕES 

CAU / CREA

OBSERVAÇÕES: 

AMPLIAÇÃO DO BLOCO B - INFANTIL 3-2 
COORDENAÇÃO

PROJETO DE ARQUITETURA

ARQCGEST - Coordenação 
Geral de Infraestrutura 
Educacional

FORMATO

REVISÃO ESCALA PRANCHA

JAN/2023
37/41DATA EMISSÃO

1:25R.00
R.01
R.02

PROJETO PADRÃO - FNDE

CONTROLE DE REVISÕES

N° DATA DESCRIÇÃO

JANEIRO/ 201702

Atendimento à NBR 9050/2015;
Alteração: quadro de áreas, fechamento frontal, sanitários 1 e 2, altura da platibanda, mobiliário e 
equipamento, altura da ceramica nos sanitários, cor dos portões dos solarios e altura da porta PA4;
Acréscimo: do gradil e quadro de cargas no castelo d'água, de duchas higienicas e escaninhos pré-escola.

R.03

PREFEITURA / RA

JULHO/ 201601 Alteração paredes - shaft para tubulação hidráulica e detalhamento; alteração da altura da platibanda.

JANEIRO/ 202303

Revisão do Projeto Arquitetônico Creche e Pré-Escola Tipo 1 Modelo Padrão FNDE em metodologia 
Building Information Modeling.
Alteração para atender a NBR 9050/2020;
Alteração da dimensão do terreno para 45 x 65m, com ampliação do pátio central e circulações laterais.
Alteração de layout dos ambientes: Cozinha, copa de funcionários, rouparia, lavanderia e DML.

DET X
XX

+0,03 (NA)+0,00 (NA)
+0,00 (NO)

X
PE-XX

X
PE-XX

LEGENDA

INDICACÃO NÍVEIS PLANTA E CORTE

INDICACÃO DE CORTES

INDICACÃO DE FACHADAS

INDICACÃO DE PORTAS E JANELAS

INDICACÃO DE VISTAS

ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS DE PISO

JA-XPMX

P1

NOTAS

- MEDIDAS E NÍVEIS EM METROS;
- VERIFICAR POSIÇÃO EXATA DOS PILARES NO PROJETO ESTRUTURAL;
- VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS PERTINENTES NAS PRANCHAS DE DETALHAMENTO;
- EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O MEMORIAL DESCRITIVO, PREVALECE A 
INFORMAÇÃO CONTIDA NOS DESENHOS;
- ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO FNDE

REFERENCIAS:

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS
- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

01

I1

T1

E1 ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS DE PAREDE 
INTERNA E EXTERNA

ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS DE TETO

INDICACÃO DE DETALHES

CROQUI DE REFERÊNCIA

(841x594)

*OBS: CADA SALA DE AULA APRESENTA COMBINAÇÃO DIFERENTE DE CORES DE PISO E PAREDE, PARA A EXECUÇAO 
DEVERÃO SER OBSERVADAS AS INDICAÇÕES DE REVESTIMENTOS EM PLANTA BAIXA E PAGINAÇÃO DE PISO 
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JANELA DE ALUMÍNIO - FIXA   PORTA DE MADEIRA - 
DE ABRIR COM CHAPA 

METÁLICA 

PORTA DE ALUMÍNIO - 
DE CORRER COM 
BANDEIRA SUPERIOR 
FIXA  COM VIDRO 

JANELA DE ALUMÍNIO - MAXIM-AR   

SOLEIRA EM GRANITO 
CINZA ANDORINHA E=2cm

SOLEIRA EM GRANITO 
CINZA ANDORINHA E=

2cm

SOLEIRA EM GRANITO 
CINZA ANDORINHA E=2cm

 PISO VINÍLICO EM 
MANTA E=2mm (Azul) 

 PISO VINÍLICO EM 
MANTA E=2mm (cinza 
escuro) 

 PISO VINÍLICO EM 
MANTA E=2mm (cinza 
claro) 

PINTURA EPÓXI LARANJA ATÉ H=0,90m, RODAMEIO DE MADEIRA PINTADO COM TINTA ESMALTE NA 
COR BRANCA H=10cm E PINTURA ACRÍLICA COR BRANCO GELO. 
RODAPÉ EM CANTONEIRA DE PVC DE SOBREPOR (COR BRANCA)

PINTURA EPÓXI VERDE ATÉ H=0,90m, RODAMEIO DE MADEIRA PINTADO COM TINTA ESMALTE NA 
COR BRANCA H=10cm E PINTURA ACRÍLICA COR BRANCO GELO. 
RODAPÉ EM CANTONEIRA DE PVC DE SOBREPOR (COR BRANCA)

I2

I3

LEGENDA REVESTIMENTOS PAREDES

VISTA 02

VISTA 03

PLANTA BAIXA

VISTA 01

1 INFANTIL 3-2
ESCALA1:25



MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO

CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 1

PROPRIETÁRIO: 

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO - UF:

PROPRIETÁRIO:

RESP. TÉCNICO:

AUTOR DO PROJETO: CAU / CREA

CAU / CREA APROVAÇÕES 

CAU / CREA

OBSERVAÇÕES: 

AMPLIAÇÃO DO BLOCO B - INFANTIL 4-1 E 4-2 
COORDENAÇÃO

PROJETO DE ARQUITETURA

ARQCGEST - Coordenação 
Geral de Infraestrutura 
Educacional

FORMATO

REVISÃO ESCALA PRANCHA

JAN/2023
38/41DATA EMISSÃO

1:25R.00
R.01
R.02

PROJETO PADRÃO - FNDE

CONTROLE DE REVISÕES

N° DATA DESCRIÇÃO

JANEIRO/ 201702

Atendimento à NBR 9050/2015;
Alteração: quadro de áreas, fechamento frontal, sanitários 1 e 2, altura da platibanda, mobiliário e 
equipamento, altura da ceramica nos sanitários, cor dos portões dos solarios e altura da porta PA4;
Acréscimo: do gradil e quadro de cargas no castelo d'água, de duchas higienicas e escaninhos pré-escola.

R.03

PREFEITURA / RA

JULHO/ 201601 Alteração paredes - shaft para tubulação hidráulica e detalhamento; alteração da altura da platibanda.

JANEIRO/ 202303

Revisão do Projeto Arquitetônico Creche e Pré-Escola Tipo 1 Modelo Padrão FNDE em metodologia 
Building Information Modeling.
Alteração para atender a NBR 9050/2020;
Alteração da dimensão do terreno para 45 x 65m, com ampliação do pátio central e circulações laterais.
Alteração de layout dos ambientes: Cozinha, copa de funcionários, rouparia, lavanderia e DML.

DET X
XX

+0,03 (NA)+0,00 (NA)
+0,00 (NO)

X
PE-XX

X
PE-XX

LEGENDA

INDICACÃO NÍVEIS PLANTA E CORTE

INDICACÃO DE CORTES

INDICACÃO DE FACHADAS

INDICACÃO DE PORTAS E JANELAS

INDICACÃO DE VISTAS

ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS DE PISO

JA-XPMX

P1

NOTAS

- MEDIDAS E NÍVEIS EM METROS;
- VERIFICAR POSIÇÃO EXATA DOS PILARES NO PROJETO ESTRUTURAL;
- VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS PERTINENTES NAS PRANCHAS DE DETALHAMENTO;
- EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O MEMORIAL DESCRITIVO, PREVALECE A 
INFORMAÇÃO CONTIDA NOS DESENHOS;
- ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO FNDE

REFERENCIAS:

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS
- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

01

I1

T1

E1 ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS DE PAREDE 
INTERNA E EXTERNA

ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS DE TETO

INDICACÃO DE DETALHES

CROQUI DE REFERÊNCIA

(841x594)

*OBS: CADA SALA DE AULA APRESENTA COMBINAÇÃO DIFERENTE DE CORES DE PISO E PAREDE, PARA A EXECUÇAO 
DEVERÃO SER OBSERVADAS AS INDICAÇÕES DE REVESTIMENTOS EM PLANTA BAIXA E PAGINAÇÃO DE PISO 

+0,20
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JA-12
PA4 

EC6 - ESCANINHO EM MDF COM LAMINADO MELAMÍNICO BRANCO

VP - VENTILADOR DE PAREDE

I2 

 FORRO EM FIBRA MINERAL 

RODAMEIO EM MADEIRA 
COM PINTURA NA COR 

BRANCA

ESPAÇO PARA MURAL

EC6 

+0,20

25
0

12
0

30
0

90
10

20
0

JA-12PA4 

QB2 - QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNÉTICO - DIM: 120x300cm (AxL)VP - VENTILADOR DE PAREDE

EC6 - ESCANINHO EM MDF COM LAMINADO MELAMÍNICO BRANCO

I2 

 FORRO EM FIBRA MINERAL 

EC6 

+0,20

01
02

03

EC6 

INFANTIL 4 - 2
35,58 m2

24 alunos
(4 a 5 anos)

JA
-1

2

PA4

PM4

 P5  T1 I2 

10
0 95

+0,20

68
33

33

PM4 

JA-12

EC6 - ESCANINHO EM MDF COM LAMINADO MELAMÍNICO BRANCO

I2 

 FORRO EM FIBRA MINERAL 

PORTA DE MADEIRA - DE 
ABRIR COM VISOR DE VIDRO 

E CHAPA METÁLICA 
JANELA DE ALUMÍNIO 

- MAXIM-AR   
VP - VENTILADOR 

DE PAREDE

EC6 

1/
12

1/
12

1/
12

1/
12

1/
12
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12
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12
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12

1/
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VP - VENTILADOR DE PAREDE

VP - VENTILADOR DE PAREDE

QB2 - QUADRO BRANCO TIPO LOUSA 
MAGNÉTICO - DIM: 120x300cm (AxL)

EC6 - ESCANINHO EM MDF COM LAMINADO MELAMÍNICO BRANCO

JANELA DE ALUMÍNIO - 
MAXIM-AR   

PORTA DE ALUMÍNIO - DE 
CORRER COM BANDEIRA 

SUPERIOR FIXA  COM 
VIDRO 

PORTA DE MADEIRA - DE 
ABRIR COM VISOR DE 
VIDRO E CHAPA 
METÁLICA 

 PISO VINÍLICO EM 
MANTA E=2mm (cinza 

escuro) 

 PISO VINÍLICO EM 
MANTA E=2mm 

(amarelo) 

 PISO VINÍLICO EM 
MANTA E=2mm (cinza 

claro) 

SOLEIRA EM GRANITO 
CINZA ANDORINHA E=2cm

SOLEIRA EM GRANITO 
CINZA ANDORINHA E=2cm

PINTURA EPÓXI LARANJA ATÉ H=0,90m, RODAMEIO DE MADEIRA PINTADO COM TINTA ESMALTE NA 
COR BRANCA H=10cm E PINTURA ACRÍLICA COR BRANCO GELO. 
RODAPÉ EM CANTONEIRA DE PVC DE SOBREPOR (COR BRANCA)

PINTURA EPÓXI VERDE ATÉ H=0,90m, RODAMEIO DE MADEIRA PINTADO COM TINTA ESMALTE NA 
COR BRANCA H=10cm E PINTURA ACRÍLICA COR BRANCO GELO. 
RODAPÉ EM CANTONEIRA DE PVC DE SOBREPOR (COR BRANCA)

I2

I3

LEGENDA REVESTIMENTOS PAREDES

VISTA 01 VISTA 03

PLANTA BAIXA
VISTA 02

1 INFANTIL 4-2
ESCALA1:25

INFANTIL 4-2 (ampliada) 
PISO AMARELO, CINZA CLARO E CINZA ESCURO
PAREDES COM BARRA LARANJA CLARO

INFANTIL 4-3
PISO AMARELO, CINZA CLARO E CINZA ESCURO
PAREDES COM BARRA LARANJA CLARO



MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO

CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 1

PROPRIETÁRIO: 

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO - UF:

PROPRIETÁRIO:

RESP. TÉCNICO:

AUTOR DO PROJETO: CAU / CREA

CAU / CREA APROVAÇÕES 

CAU / CREA

OBSERVAÇÕES: 

AMPLIAÇÃO DO BLOCO B - INFANTIL 5-1 E 5-2 
COORDENAÇÃO

PROJETO DE ARQUITETURA

ARQCGEST - Coordenação 
Geral de Infraestrutura 
Educacional

FORMATO

REVISÃO ESCALA PRANCHA

JAN/2023
39/41DATA EMISSÃO

1:25R.00
R.01
R.02

PROJETO PADRÃO - FNDE

CONTROLE DE REVISÕES

N° DATA DESCRIÇÃO

JANEIRO/ 201702

Atendimento à NBR 9050/2015;
Alteração: quadro de áreas, fechamento frontal, sanitários 1 e 2, altura da platibanda, mobiliário e 
equipamento, altura da ceramica nos sanitários, cor dos portões dos solarios e altura da porta PA4;
Acréscimo: do gradil e quadro de cargas no castelo d'água, de duchas higienicas e escaninhos pré-escola.

R.03

PREFEITURA / RA

JULHO/ 201601 Alteração paredes - shaft para tubulação hidráulica e detalhamento; alteração da altura da platibanda.

JANEIRO/ 202303

Revisão do Projeto Arquitetônico Creche e Pré-Escola Tipo 1 Modelo Padrão FNDE em metodologia 
Building Information Modeling.
Alteração para atender a NBR 9050/2020;
Alteração da dimensão do terreno para 45 x 65m, com ampliação do pátio central e circulações laterais.
Alteração de layout dos ambientes: Cozinha, copa de funcionários, rouparia, lavanderia e DML.

DET X
XX

+0,03 (NA)+0,00 (NA)
+0,00 (NO)

X
PE-XX

X
PE-XX

LEGENDA

INDICACÃO NÍVEIS PLANTA E CORTE

INDICACÃO DE CORTES

INDICACÃO DE FACHADAS

INDICACÃO DE PORTAS E JANELAS

INDICACÃO DE VISTAS

ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS DE PISO

JA-XPMX

P1

NOTAS

- MEDIDAS E NÍVEIS EM METROS;
- VERIFICAR POSIÇÃO EXATA DOS PILARES NO PROJETO ESTRUTURAL;
- VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS PERTINENTES NAS PRANCHAS DE DETALHAMENTO;
- EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O MEMORIAL DESCRITIVO, PREVALECE A 
INFORMAÇÃO CONTIDA NOS DESENHOS;
- ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO FNDE

REFERENCIAS:

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS
- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

01

I1

T1

E1 ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS DE PAREDE 
INTERNA E EXTERNA

ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS DE TETO

INDICACÃO DE DETALHES

CROQUI DE REFERÊNCIA

(841x594)

*OBS: CADA SALA DE AULA APRESENTA COMBINAÇÃO DIFERENTE DE CORES DE PISO E PAREDE, PARA A EXECUÇAO 
DEVERÃO SER OBSERVADAS AS INDICAÇÕES DE REVESTIMENTOS EM PLANTA BAIXA E PAGINAÇÃO DE PISO 

+0,20

01

02

03

EC5 

INFANTIL 5 - 2
35,70 m2

24 alunos
(5 a 6 anos)

DEPÓSITO
7,50 m2

PA4

JA-14

PM4

 P5 
 T2 

 T1 I3 

25
0

12
0

30
0

90
10

20
0

+0,20

PA4 

QB2 - QUADRO BRANCO TIPO LOUSA 
MAGNÉTICO - DIM: 120x300cm (AxL)VP - VENTILADOR DE PAREDE

I3 

 FORRO EM FIBRA MINERAL 

+0,20

10
0

34

90
10

10
0

10
90

25
0

PM4 

JA-14

I3 

ESPAÇO PARA MURAL

RODAMEIO EM MADEIRA 
COM PINTURA NA COR 

BRANCA  FORRO EM FIBRA MINERAL 

EC5 - ESCANINHO EM MDF COM 
LAMINADO MELAMÍNICO BRANCO

VP - VENTILADOR 
DE PAREDE

EC5 

90
10

34

30
0

+0,20

JA-14

PA4 

EC5 - ESCANINHO EM 
MDF COM LAMINADO 

MELAMÍNICO BRANCO

I3 

 FORRO EM FIBRA MINERAL 
VP - VENTILADOR 

DE PAREDE

EC5 

50

300

30

50

80
50

33
5

50
80

100 50 300 50 100

VP - VENTILADOR DE PAREDE

VP - VENTILADOR 
DE PAREDE

EC5 - ESCANINHO EM MDF COM 
LAMINADO MELAMÍNICO BRANCO

QB2 - QUADRO BRANCO TIPO 
LOUSA MAGNÉTICO - DIM: 

120x300cm (AxL)

PORTA DE MADEIRA - DE 
ABRIR COM VISOR DE 
VIDRO E CHAPA METÁLICA 

PORTA DE ALUMÍNIO - 
DE CORRER COM 

BANDEIRA SUPERIOR 
FIXA  COM VIDRO 

JANELA DE ALUMÍNIO - MAXIM-AR   

 PISO VINÍLICO EM 
MANTA E=2mm (cinza 

claro) 

 PISO VINÍLICO EM 
MANTA E=2mm (Azul) 

 PISO VINÍLICO EM 
MANTA E=2mm (cinza 

escuro) 

SOLEIRA EM 
GRANITO CINZA 

ANDORINHA E=2cm

SOLEIRA EM 
GRANITO CINZA 

ANDORINHA E=2cm

PINTURA EPÓXI LARANJA ATÉ H=0,90m, RODAMEIO DE MADEIRA PINTADO COM TINTA ESMALTE NA 
COR BRANCA H=10cm E PINTURA ACRÍLICA COR BRANCO GELO. 
RODAPÉ EM CANTONEIRA DE PVC DE SOBREPOR (COR BRANCA)

PINTURA EPÓXI VERDE ATÉ H=0,90m, RODAMEIO DE MADEIRA PINTADO COM TINTA ESMALTE NA 
COR BRANCA H=10cm E PINTURA ACRÍLICA COR BRANCO GELO. 
RODAPÉ EM CANTONEIRA DE PVC DE SOBREPOR (COR BRANCA)

I2

I3

LEGENDA REVESTIMENTOS PAREDES

PLANTA BAIXA

VISTA 01

VISTA 02

VISTA 03

1 INFANTIL 5-2
ESCALA1:25

INFANTIL 5-1 
PISO AZUL, CINZA CLARO E CINZA ESCURO
PAREDES COM BARRA VERDE CLARO

INFANTIL 5-2 (ampliada)
PISO AZUL, CINZA CLARO E CINZA ESCURO
PAREDES COM BARRA VERDE CLARO



MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO

CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 1

PROPRIETÁRIO: 

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO - UF:

PROPRIETÁRIO:

RESP. TÉCNICO:

AUTOR DO PROJETO: CAU / CREA

CAU / CREA APROVAÇÕES 

CAU / CREA

OBSERVAÇÕES: 

AMPLIAÇÃO DO BLOCO B - SALA MULTIUSO 
COORDENAÇÃO

PROJETO DE ARQUITETURA

ARQCGEST - Coordenação 
Geral de Infraestrutura 
Educacional

FORMATO

REVISÃO ESCALA PRANCHA

JAN/2023
40/41DATA EMISSÃO

1:25R.00
R.01
R.02

PROJETO PADRÃO - FNDE

CONTROLE DE REVISÕES

N° DATA DESCRIÇÃO

JANEIRO/ 201702

Atendimento à NBR 9050/2015;
Alteração: quadro de áreas, fechamento frontal, sanitários 1 e 2, altura da platibanda, mobiliário e 
equipamento, altura da ceramica nos sanitários, cor dos portões dos solarios e altura da porta PA4;
Acréscimo: do gradil e quadro de cargas no castelo d'água, de duchas higienicas e escaninhos pré-escola.

R.03

PREFEITURA / RA

JULHO/ 201601 Alteração paredes - shaft para tubulação hidráulica e detalhamento; alteração da altura da platibanda.

JANEIRO/ 202303

Revisão do Projeto Arquitetônico Creche e Pré-Escola Tipo 1 Modelo Padrão FNDE em metodologia 
Building Information Modeling.
Alteração para atender a NBR 9050/2020;
Alteração da dimensão do terreno para 45 x 65m, com ampliação do pátio central e circulações laterais.
Alteração de layout dos ambientes: Cozinha, copa de funcionários, rouparia, lavanderia e DML.

DET X
XX

+0,03 (NA)+0,00 (NA)
+0,00 (NO)

X
PE-XX

X
PE-XX

LEGENDA

INDICACÃO NÍVEIS PLANTA E CORTE

INDICACÃO DE CORTES

INDICACÃO DE FACHADAS

INDICACÃO DE PORTAS E JANELAS

INDICACÃO DE VISTAS

ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS DE PISO

JA-XPMX

P1

NOTAS

- MEDIDAS E NÍVEIS EM METROS;
- VERIFICAR POSIÇÃO EXATA DOS PILARES NO PROJETO ESTRUTURAL;
- VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS PERTINENTES NAS PRANCHAS DE DETALHAMENTO;
- EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O MEMORIAL DESCRITIVO, PREVALECE A 
INFORMAÇÃO CONTIDA NOS DESENHOS;
- ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO FNDE

REFERENCIAS:

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS
- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

01

I1

T1

E1 ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS DE PAREDE 
INTERNA E EXTERNA

ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS DE TETO

INDICACÃO DE DETALHES

CROQUI DE REFERÊNCIA

(841x594)

+0,20

01

EC4 

SALA MULTIUSO
38,78 m2

PA4PA4

 P5  T1 I3 

E1 
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0
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+0,20
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4

PA4 PA4 

VP - VENTILADOR DE PAREDE

I3 

 FORRO EM FIBRA MINERAL 

EC4 - ESCANINHO EM MDF COM 
LAMINADO MELAMÍNICO BRANCO

EC4 

TV 

DVD MS 

*OBS: CADA SALA DE AULA APRESENTA COMBINAÇÃO DIFERENTE DE CORES DE PISO E PAREDE, PARA A EXECUÇAO 
DEVERÃO SER OBSERVADAS AS INDICAÇÕES DE REVESTIMENTOS EM PLANTA BAIXA E PAGINAÇÃO DE PISO 
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VP - VENTILADOR DE PAREDE

VP - VENTILADOR 
DE PAREDE

PORTA DE ALUMÍNIO - 
DE CORRER COM 

BANDEIRA SUPERIOR 
FIXA  COM VIDRO 

PORTA DE ALUMÍNIO - DE 
CORRER COM BANDEIRA 
SUPERIOR FIXA  COM 
VIDRO 

EC4 - ESCANINHO EM MDF 
COM LAMINADO 
MELAMÍNICO BRANCO

 PISO VINÍLICO EM 
MANTA E=2mm (cinza 
claro) 

 PISO VINÍLICO EM 
MANTA E=2mm (Azul) 

 PISO VINÍLICO EM 
MANTA E=2mm 
(amarelo) 

SOLEIRA EM 
GRANITO CINZA 

ANDORINHA E=2cm

SOLEIRA EM GRANITO CINZA 
ANDORINHA E=2cm

AR1 - APARELHO DE AR 
CONDICIONADO SPLIT 

30.000 BTU'S

PINTURA EPÓXI LARANJA ATÉ H=0,90m, RODAMEIO DE MADEIRA PINTADO COM TINTA ESMALTE NA 
COR BRANCA H=10cm E PINTURA ACRÍLICA COR BRANCO GELO. 
RODAPÉ EM CANTONEIRA DE PVC DE SOBREPOR (COR BRANCA)

PINTURA EPÓXI VERDE ATÉ H=0,90m, RODAMEIO DE MADEIRA PINTADO COM TINTA ESMALTE NA 
COR BRANCA H=10cm E PINTURA ACRÍLICA COR BRANCO GELO. 
RODAPÉ EM CANTONEIRA DE PVC DE SOBREPOR (COR BRANCA)

I2

I3

LEGENDA REVESTIMENTOS PAREDES

PLANTA BAIXA

VISTA 01

1 SALA MULTIUSO
ESCALA1:25



MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO

CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 1

PROPRIETÁRIO: 
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MUNICÍPIO - UF:

PROPRIETÁRIO:
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AUTOR DO PROJETO: CAU / CREA

CAU / CREA APROVAÇÕES 

CAU / CREA

OBSERVAÇÕES: 

DETALHES SANITÁRIOS 
COORDENAÇÃO

PROJETO DE ARQUITETURA

ARQCGEST - Coordenação 
Geral de Infraestrutura 
Educacional

FORMATO

REVISÃO ESCALA PRANCHA

JAN/2023
41/41DATA EMISSÃO

1:5, 1:10R.00
R.01
R.02

PROJETO PADRÃO - FNDE

CONTROLE DE REVISÕES

N° DATA DESCRIÇÃO

JANEIRO/ 201702

Atendimento à NBR 9050/2015;
Alteração: quadro de áreas, fechamento frontal, sanitários 1 e 2, altura da platibanda, mobiliário e 
equipamento, altura da ceramica nos sanitários, cor dos portões dos solarios e altura da porta PA4;
Acréscimo: do gradil e quadro de cargas no castelo d'água, de duchas higienicas e escaninhos pré-escola.

R.03

PREFEITURA / RA

JULHO/ 201601 Alteração paredes - shaft para tubulação hidráulica e detalhamento; alteração da altura da platibanda.

JANEIRO/ 202303

Revisão do Projeto Arquitetônico Creche e Pré-Escola Tipo 1 Modelo Padrão FNDE em metodologia 
Building Information Modeling.
Alteração para atender a NBR 9050/2020;
Alteração da dimensão do terreno para 45 x 65m, com ampliação do pátio central e circulações laterais.
Alteração de layout dos ambientes: Cozinha, copa de funcionários, rouparia, lavanderia e DML.

(594x420)
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DETALHE 1 - CORTE
Bancada de granito - área seca
esc.: 1/5
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DETALHE 8 - VISTA
DIVISÓRIA E PORTA DO SANITÁRIO
Escala: 1/10

DETALHE 9 - VISTA/ CORTE
DIVISÓRIA E PORTA DO SANITÁRIO
Escala: 1/10

DOBRADIÇAS CROMADAS

ELEMENTO DE FIXAÇÃO 
CROMADO

DIVISÓRIA DE GRANITO 
CINZA ANDORNHA ESP.2cm

MARCO DA PORTA PERFIL 
DE ALUMÍNIO NATURAL 
FOSCO

PORTA 60X105 EM 
COMPENSADO DE MADEIRA 
E=2cm REVESTIDA EM 
LAMINADO MELAMÍNICO - 
RESPEITAR A ALTERNANCIA 
DAS CORES CONFORME 
ELEVAÇÃO

ELEMENTO DE FIXAÇÃO 
CROMADO

ELEMENTO DE FIXAÇÃO 
CROMADO

DIVISÓRIA DE GRANITO 
CINZA ANDORNHA ESP.2cm

MARCO DA PORTA PERFIL 
DE ALUMÍNIO NATURAL 
FOSCO

PORTA 60X105 EM 
COMPENSADO DE MADEIRA 
E=2cm REVESTIDA EM 
LAMINADO MELAMÍNICO - 
RESPEITAR A ALTERNANCIA 
DAS CORES CONFORME 
ELEVAÇÃO

ELEMENTO DE FIXAÇÃO 
CROMADO

PROJEÇÃO DO ENGASTE DE 
3cm DA DIVISÓRIA DE GRANITO 
NA ALVENARIA 

28

55
5

53

55

60

2 483

+0,19 (NA)
PISO CERÂMICA 40X40

10
35

29
20

2

DET.03

Bancada de granito infantil
Escala: 1/10

DETALHE 6 - CORTE

TORNEIRA CROMADA DE 
BANCADA (BICA BAIXA)

ESPELHO (40x60cm) 
esp.5mm colado

ENGASTE 3cm NA 
ALVENARIA

SUPORTE METÁLICO 
BANCADAS CANTONEIRA 'L'

CUBA OVAL COR BRANCA

PONTO D'ÁGUA

PONTO DE ESGOTO

2
10

2

DETALHE 3 - CORTE
Roda bancada de granito
esc.: 1/5

ELIMINAR CANTOS 'VIVOS'

RODABANCADA EM 
GRANITO CINZA 
ANDORINHA E=2cm

TAMPO EM GRANITO 
CINZA ANDORINHA E=2cm

2
11

5

2
15

R0.5

1
2

2

DETALHE 2 - CORTE
Bancada de granito - área molhada
esc.: 1/5

RODA BANCADA EM GRANITO 
CINZA ANDORINHA

BANCADA EM GRANITO CINZA 
ANDORINHA

ALVENARIA PARA 
SUSTENTAÇÃO DA BANCADA

SAIA EM GRANITO CINZA 
ANDORINHA

ACABAMENTO PARA 
CONTENÇÃO DA ÁGUA

5

2 5R.010

DETALHE 5 - CORTE
Bancada de granito - cuba de embutir
esc.: 1/5

BORDA SEMI BOLEADA

TAMPO EM GRANITO 
CINZA ANDORINHA E=2cm

ELIMINAR CANTOS 'VIVOS'

CUBA DE LOUÇA OVAL DE 
EMBUTIR

5

2
R.01

0

DETALHE 4 - CORTE
Banco de granito
esc.: 1/5

BANCO EM GRANITO 
CINZA ANDORINHA

VISTA DA ALVENARIA DE 
SUSTENTAÇÃO DO 
BANCO

3030

+0,53

+0,19

DETALHE 7 - CORTE
BOX DO BANHEIRO INFANTIL
Escala: 1/10

IMPERMEABILIZAÇÃO COM 
EMULSÃO ASFÁLTICA

IMPERMEABILIZAÇÃO COM 
EMULSÃO ASFÁLTICA

CONTRAPISO

ENCHIMENTO

CONTRAPISO

PISO E BASE 
REGULARIZADORA



h1
h0

df

ca hb
ha

16230
(cm)

Quantidadede
Tubulões

 100 40 30 90 70 S234 10 6483 20x30 P234
 100 40 30 90 70 S233 8 6234 15x30 P233
 100 40 30 90 70 S232 8 6010 15x30 P232
 100 40 30 90 70 S231 10 5715 20x30 P231
 100 40 30 90 70 S230 10 5415 20x30 P230
 100 40 30 90 70 S229 10 5115 20x30 P229
 100 40 30 90 70 S228 10 4815 20x30 P228
 100 40 30 90 70 S227 10 4515 20x30 P227
 100 40 30 90 70 S226 10 4215 20x30 P226
 100 40 30 90 70 S225 10 3915 20x30 P225
 100 40 30 90 70 S224 10 3615 20x30 P224
 100 40 30 90 70 S223 10 3315 20x30 P223

 100 40 30 90 70 S222 10 3015 20x30 P222
 100 40 30 90 70 S221 10 2715 20x30 P221
 100 40 30 90 70 S220 10 2415 20x30 P220
 100 40 30 90 70 S219 10 2115 20x30 P219
 100 40 30 90 70 S218 10 1815 20x30 P218
 100 40 30 90 70 S217 10 1515 20x30 P217
 100 40 30 90 70 S216 10 1215 20x30 P216
 100 40 30 90 70 S215 10 915 20x30 P215
 100 40 30 90 70 S214 10 615 20x30 P214
 100 40 30 90 70 S213 10 315 20x30 P213
 100 40 30 90 70 S212 10 15 20x30 P212
 100 40 30 90 70 S209 255 6488 20x30 P209
 100 40 30 90 70 S202 382 10 20x30 P202
 100 40 30 90 70 S189 682 10 20x30 P189
 100 40 30 90 70 S173 982 10 20x30 P173
 100 40 30 90 70 S154 1282 10 20x30 P154
 100 40 30 90 70 S148 1582 10 20x30 P148
 100 40 30 90 80 S144 1825 6490 20x30 P144
 100 40 30 90 70 S127 1882 10 20x30 P127
 100 40 30 90 70 S126 2009 6490 20x25 P126
 100 40 30 90 70 S118 2182 10 20x30 P118
 100 40 30 90 70 S117 2238 6490 20x25 P117
 100 40 30 90 70 S114 2468 6490 20x30 P114
 100 40 30 90 70 S111 2482 10 20x30 P111
 100 40 40 90 70 S94 2811 6490 20x20 P94
 100 40 30 90 70 S93 2782 10 20x30 P93
 100 40 30 90 70 S85 3082 10 20x30 P85
 100 40 40 90 70 S84 3161 6490 20x20 P84
 100 40 30 90 70 S67 3382 10 20x30 P67
 100 40 40 90 70 S66 3511 6490 20x20 P66
 100 40 30 90 70 S47 3682 10 20x30 P47
 100 40 40 90 70 S44 3861 6490 20x20 P44
 100 40 30 90 70 S35 3982 10 20x30 P35
 100 40 40 90 70 S27 4211 6490 20x20 P27
 100 40 30 90 70 S24 4282 10 20x30 P24
 100 40 30 90 80 S23 4488 6485 20x30 P23
 100 40 30 90 80 S22 4488 6282 20x30 P22
 100 40 30 90 80 S21 4488 5982 20x30 P21
 100 20 20 90 80 S20 4488 5682 20x30 P20
 100 20 20 90 80 S19 4488 5382 20x30 P19
 100 40 30 90 70 S18 4488 5082 20x30 P18
 100 40 30 90 70 S17 4488 4782 20x30 P17
 100 40 30 90 70 S16 4488 4482 20x30 P16
 100 40 30 90 70 S15 4488 4182 20x30 P15
 100 40 30 90 70 S14 4488 3882 20x30 P14
 100 40 30 90 70 S13 4488 3582 20x30 P13
 100 70 50 115 115 S12 4488 3282 20x30 P12
 100 70 50 115 115 S11 4488 2991 20x30 P11
 100 40 30 90 70 S10 4488 2682 20x30 P10
 100 40 30 90 70 S9 4488 2382 20x30 P9
 100 40 30 90 70 S8 4488 2082 20x30 P8
 100 40 30 90 70 S7 4488 1782 20x30 P7
 100 40 30 90 70 S6 4488 1482 20x30 P6
 100 40 30 90 70 S5 4488 1182 20x30 P5
 100 40 30 90 70 S4 4488 882 20x30 P4

 100 40 30 90 70 S3 4488 582 20x30 P3
 100 40 30 90 70 S2 4488 267 20x30 P2
 100 40 30 90 70 S1 4483 10 20x30 P1

 70 30 1 0 - 40 - - B211 97 6234 14x30 P211
 30 1 0 - 50 - - B210 89 6002 14x30 P210

 70 30 1 0 - 40 - - B208 260 5990 20x20 P208
 70 30 1 0 - 40 - - B207 412 5511 14x30 P207
 70 30 1 0 - 40 - - B206 440 5292 14x30 P206
 70 30 1 0 - 40 - - B205 420 4897 14x30 P205
 70 30 1 0 - 40 - - B204 420 4634 14x30 P204
 70 30 1 0 65 40 70 70 B203 412 4004 14x50 P203
 80 30 1 0 65 40 70 70 B201 433 2271 14x50 P201
 80 30 1 0 65 40 70 70 B200 433 1656 14x50 P200
 80 30 1 0 70 40 70 70 B199 433 1391 14x50 P199
 70 30 1 0 65 40 70 70 B198 515 5757 14x50 P198
 80 30 1 0 65 40 50 50 B197 515 768 14x30 P197
 70 30 1 0 - 40 - - B196 570 4899 14x30 P196
 70 30 1 0 - 40 - - B195 545 4018 14x30 P195
 70 30 1 0 65 40 70 70 B194 515 3772 14x50 P194
 70 30 1 0 65 40 70 70 B193 515 2516 14x50 P193
 70 30 1 0 65 40 70 70 B192 515 529 14x50 P192
 70 30 1 0 - 40 - - B191 685 5990 20x20 P191
 70 30 1 0 - 40 - - B190 677 5514 14x30 P190
 70 30 1 0 - 40 - - B188 792 4634 14x30 P188
 70 30 1 0 - 40 - - B187 855 5294 14x30 P187
 70 30 1 0 65 40 70 70 B186 1031 5757 14x50 P186
 70 30 1 0 - 40 - - B185 998 5514 14x30 P185
 70 30 1 0 - 40 - - B184 1035 4899 14x30 P184
 70 30 1 0 - 40 - - B183 999 4018 14x30 P183
 70 30 1 0 65 40 70 70 B182 1029 3772 14x50 P182
 70 30 1 0 65 40 70 70 B181 1030 2516 14x50 P181
 70 30 1 0 - 40 - - B180 1036 2295 14x30 P180
 70 30 1 0 - 40 - - B179 1028 1874 14x30 P179
 70 30 1 0 - 40 - - B178 1022 1656 14x30 P178
 70 30 1 0 - 40 - - B177 1022 1391 14x30 P177
 80 30 1 0 - 40 - - B176 1028 1174 14x30 P176
 90 30 1 0 65 40 70 70 B174 1030 529 14x50 P174
 70 30 1 0 - 40 - - B172 1111 5990 20x20 P172
 70 30 1 0 - 40 - - B171 1102 5302 14x30 P171
 70 30 1 0 - 40 - - B170 1102 4634 14x30 P170
 70 30 1 0 65 40 70 70 B169 1300 5757 14x50 P169
 70 30 1 0 - 40 - - B168 1326 5514 14x30 P168
 70 30 1 0 - 40 - - B167 1303 5165 14x30 P167
 70 30 1 0 - 40 - - B166 1303 4899 14x30 P166
 70 30 1 0 - 40 - - B165 1295 4634 14x30 P165
 70 30 1 0 - 40 - - B164 1328 4018 14x30 P164
 70 30 1 0 65 40 70 70 B163 1302 3772 14x50 P163
 70 30 1 0 65 40 70 70 B162 1300 2516 14x50 P162
 70 30 1 0 - 40 - - B161 1311 2271 14x30 P161
 70 30 1 0 - 40 - - B160 1303 2109 14x30 P160
 70 30 1 0 - 40 - - B159 1295 1791 14x30 P159
 70 30 1 0 - 40 - - B158 1295 1256 14x30 P158
 70 30 1 0 - 40 - - B157 1303 939 14x30 P157
 70 30 1 0 - 40 - - B156 1311 776 14x30 P156
 70 30 1 0 65 40 70 70 B155 1300 529 14x50 P155

 70 30 1 0 - 40 - - B153 1487 5990 20x20 P153
 70 30 1 0 - 40 - - B152 1456 5294 14x30 P152
 70 30 1 0 - 40 - - B151 1433 1656 14x30 P151
 70 30 1 0 - 40 - - B150 1433 1391 14x30 P150
 70 30 1 0 - 40 - - B149 1518 4641 14x30 P149
 70 30 1 0 - 40 - - B147 1647 5514 14x30 P147
 70 30 1 0 - 40 - - B146 1647 5173 14x30 P146
 70 30 1 0 - 40 - - B145 1644 4899 14x30 P145
 70 30 1 0 - 40 - - B143 1820 5990 20x20 P143
 70 30 1 0 65 40 70 70 B142 1815 5757 14x50 P142
 70 30 1 0 - 40 - - B141 1784 4018 14x30 P141
 70 30 1 0 65 40 70 70 B140 1815 3772 14x50 P140
 70 30 1 0 65 40 70 70 B139 1815 2516 14x50 P139
 70 30 1 0 - 40 - - B138 1823 2271 14x30 P138
 70 30 1 0 - 40 - - B137 1823 776 14x30 P137
 70 30 1 0 65 40 70 70 B136 1815 529 14x50 P136
 70 30 1 0 - 40 - - B135 1923 5522 14x30 P135
 70 30 1 0 - 40 - - B134 1923 5178 14x30 P134
 70 30 1 0 - 40 - - B133 1915 4899 14x30 P133
 70 30 1 0 - 40 - - B132 1915 4634 14x30 P132
 70 30 1 0 - 40 - - B131 1922 1962 14x30 P131
 70 30 1 0 - 40 - - B130 1914 1656 14x30 P130
 70 30 1 0 - 40 - - B129 1897 1391 14x30 P129
 70 30 1 0 - 40 - - B128 1923 1082 14x30 P128
 70 30 1 0 - 40 - - B125 2010 1391 14x30 P125
 70 30 1 0 - 40 - - B124 2010 776 14x30 P124
 70 30 1 0 - 40 - - B123 2106 4899 14x34 P123
 70 30 1 0 55 40 54 54 B122 2238 5343 14x33 P122
 70 30 1 0 - 40 - - B121 2222 4626 14x30 P121
 70 30 1 0 - 40 - - B120 2222 4461 14x30 P120
 70 30 1 0 - 40 - - B119 2230 4018 14x30 P119
 70 30 1 0 - 40 - - B116 2248 1656 14x30 P116
 70 30 1 0 - 40 - - B115 2391 4899 14x34 P115
 70 30 1 0 - 40 - - B113 2490 1391 14x30 P113
 70 30 1 0 - 40 - - B112 2490 776 14x30 P112
 70 30 1 0 55 40 58 58 B110 2564 5529 14x37 P110
 70 30 1 0 - 40 - - B109 2577 5237 14x30 P109
 70 30 1 0 - 40 - - B108 2577 4907 14x30 P108
 70 30 1 0 - 40 - - B107 2570 4634 14x30 P107
 70 30 1 0 - 40 - - B106 2578 4318 14x30 P106
 70 30 1 0 55 40 58 58 B105 2577 4007 14x37 P105
 70 30 1 0 - 40 - - B104 2578 1974 14x30 P104
 70 30 1 0 - 40 - - B103 2586 1656 14x30 P103
 70 30 1 0 - 40 - - B102 2586 1391 14x30 P102
 70 30 1 0 - 40 - - B101 2578 1081 14x30 P101
 70 30 1 0 65 40 70 70 B100 2685 5758 14x50 P100
 70 30 1 0 65 40 70 70 B99 2685 3772 14x50 P99
 70 30 1 0 65 40 70 70 B98 2685 2514 14x50 P98
 70 30 1 0 - 40 - - B97 2677 2271 14x30 P97
 70 30 1 0 - 40 - - B96 2677 776 14x30 P96
 70 30 1 0 65 40 70 70 B95 2685 529 14x50 P95
 70 30 1 0 - 40 - - B92 2921 5514 14x30 P92
 70 30 1 0 - 40 - - B91 2913 5162 14x30 P91
 70 30 1 0 - 40 - - B90 2905 4899 14x30 P90
 80 30 1 0 - 40 - - B89 2913 4531 14x30 P89

 70 30 1 0 - 40 - - B88 2920 4019 14x30 P88
 70 30 1 0 - 40 - - B87 3070 1656 14x30 P87
 70 30 1 0 - 40 - - B86 3070 1391 14x30 P86
 70 30 1 0 65 40 70 70 B83 3202 5758 14x50 P83
 70 30 1 0 - 40 - - B82 3206 5539 14x30 P82
 70 30 1 0 - 40 - - B81 3198 5302 14x30 P81
 70 30 1 0 - 40 - - B80 3196 4899 14x30 P80
 70 30 1 0 - 40 - - B79 3206 4634 14x30 P79
 70 30 1 0 - 40 - - B78 3198 4262 14x30 P78
 70 30 1 0 - 40 - - B77 3206 3994 14x30 P77
 70 30 1 0 65 40 70 70 B76 3199 3772 14x50 P76
 70 30 1 0 65 40 70 70 B75 3201 2515 14x50 P75
 70 30 1 0 - 40 - - B74 3190 2271 14x30 P74
 70 30 1 0 - 40 - - B73 3197 2060 14x30 P73
 70 30 1 0 - 40 - - B72 3206 1656 14x30 P72
 70 30 1 0 - 40 - - B71 3206 1391 14x30 P71
 70 30 1 0 - 40 - - B70 3198 986 14x30 P70
 70 30 1 0 - 40 - - B69 3161 776 14x30 P69
 70 30 1 0 65 40 70 70 B68 3199 529 14x50 P68
 70 30 1 0 65 40 70 70 B65 3470 5758 14x50 P65
 70 30 1 0 - 40 - - B64 3465 5538 14x30 P64
 70 30 1 0 - 40 - - B63 3473 5158 14x30 P63
 70 30 1 0 - 40 - - B62 3471 4899 14x30 P62
 70 30 1 0 - 40 - - B61 3473 4634 14x30 P61
 70 30 1 0 - 40 - - B60 3473 4375 14x30 P60
 70 30 1 0 - 40 - - B59 3507 4019 14x30 P59
 70 30 1 0 65 40 70 70 B58 3472 3772 14x50 P58
 70 30 1 0 65 40 70 70 B57 3469 2515 14x50 P57
 70 30 1 0 - 40 - - B56 3481 2271 14x30 P56
 70 30 1 0 - 40 - - B55 3473 2060 14x30 P55
 70 30 1 0 - 40 - - B54 3470 1656 14x30 P54
 70 30 1 0 - 40 - - B53 3470 1391 14x30 P53
 70 30 1 0 - 40 - - B52 3473 985 14x30 P52
 70 30 1 0 - 40 - - B51 3508 776 14x30 P51
 70 30 1 0 65 40 70 70 B50 3470 530 14x50 P50
 70 30 1 0 - 40 - - B49 3665 4899 14x30 P49
 70 30 1 0 - 40 - - B48 3665 4634 14x30 P48
 70 30 1 0 - 40 - - B46 3776 1656 14x30 P46
 70 30 1 0 - 40 - - B45 3776 1391 14x30 P45
 70 30 1 0 65 40 70 70 B43 3985 5758 14x50 P43
 80 30 1 0 - 40 - - B42 3990 4019 14x30 P42
 70 30 1 0 65 40 70 70 B41 3984 3772 14x50 P41
 90 30 1 0 90 40 50 50 B40 4018 3470 30x30 P40
 80 30 1 0 65 40 50 50 B39 4018 3006 30x30 P39
 70 30 1 0 65 40 50 50 B38 4018 2745 30x30 P38
 70 30 1 0 65 40 70 70 B37 3986 2517 14x50 P37
 70 30 1 0 65 40 70 70 B36 3985 529 14x50 P36
 80 30 1 0 - 40 - - B34 4077 5514 14x30 P34
 70 30 1 0 - 40 - - B33 4077 4899 14x30 P33
 70 30 1 0 - 40 - - B32 4077 4634 14x30 P32
 80 30 1 0 70 40 70 70 B31 4085 2284 14x50 P31
 70 30 1 0 - 40 - - B30 4085 1664 14x30 P30
 70 30 1 0 - 40 - - B29 4077 1391 14x30 P29
 80 30 1 0 55 40 60 60 B28 4085 783 14x40 P28
 90 30 1 0 90 40 50 50 B26 4316 2991 30x30 P26
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P234 (S234)
20x30
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90P233 (S233)
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90P232 (S232)
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P231 (S231)
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Fy máx. pos. = 1.0 tf
Fy máx. neg. = 0.0 tf
Fx máx. pos. = 0.0 tf
Fx máx. neg. = -0.5 tf
My máx. pos. = 700 kgf.m
My máx. neg. = 0 kgf.m
Mx máx. pos. = 600 kgf.m
Mx máx. neg. = 0 kgf.m
N máx = 9.0 tf
P26

Fy máx. pos. = 0.5 tf
Fy máx. neg. = 0.0 tf
Fx máx. pos. = 1.0 tf
Fx máx. neg. = 0.0 tf
My máx. pos. = 0 kgf.m
My máx. neg. = -600 kgf.m
Mx máx. pos. = 300 kgf.m
Mx máx. neg. = 0 kgf.m
N máx = 7.0 tf
P27

Fy máx. pos. = 0.5 tf
Fy máx. neg. = 0.0 tf
Fx máx. pos. = 0.0 tf
Fx máx. neg. = -1.5 tf
My máx. pos. = 700 kgf.m
My máx. neg. = 0 kgf.m
Mx máx. pos. = 200 kgf.m
Mx máx. neg. = 0 kgf.m
N máx = 7.0 tf
P28

Fy máx. pos. = 1.0 tf
Fy máx. neg. = 0.0 tf
Fx máx. pos. = 1.0 tf
Fx máx. neg. = 0.0 tf
My máx. pos. = 0 kgf.m
My máx. neg. = -900 kgf.m
Mx máx. pos. = 700 kgf.m
Mx máx. neg. = 0 kgf.m
N máx = 9.5 tf
P29

Fy máx. pos. = 0.5 tf
Fy máx. neg. = 0.0 tf
Fx máx. pos. = 1.0 tf
Fx máx. neg. = 0.0 tf
My máx. pos. = 0 kgf.m
My máx. neg. = -800 kgf.m
Mx máx. pos. = 400 kgf.m
Mx máx. neg. = 0 kgf.m
N máx = 8.0 tf
P30

Fy máx. pos. = 0.5 tf
Fy máx. neg. = 0.0 tf
Fx máx. pos. = 0.0 tf
Fx máx. neg. = -1.0 tf
My máx. pos. = 600 kgf.m
My máx. neg. = 0 kgf.m
Mx máx. pos. = 400 kgf.m
Mx máx. neg. = 0 kgf.m
N máx = 7.5 tf
P31

Fy máx. pos. = 1.5 tf
Fy máx. neg. = 0.0 tf
Fx máx. pos. = 1.0 tf
Fx máx. neg. = 0.0 tf
My máx. pos. = 0 kgf.m
My máx. neg. = -800 kgf.m
Mx máx. pos. = 1200 kgf.m
Mx máx. neg. = 0 kgf.m
N máx = 10.0 tf
P32

Fy máx. pos. = 0.5 tf
Fy máx. neg. = 0.0 tf
Fx máx. pos. = 0.0 tf
Fx máx. neg. = -1.0 tf
My máx. pos. = 600 kgf.m
My máx. neg. = 0 kgf.m
Mx máx. pos. = 400 kgf.m
Mx máx. neg. = 0 kgf.m
N máx = 6.0 tf
P34

Fy máx. pos. = 0.5 tf
Fy máx. neg. = 0.0 tf
Fx máx. pos. = 0.5 tf
Fx máx. neg. = 0.0 tf
My máx. pos. = 0 kgf.m
My máx. neg. = -700 kgf.m
Mx máx. pos. = 400 kgf.m
Mx máx. neg. = 0 kgf.m
N máx = 5.5 tf
P35

Fy máx. pos. = 0.5 tf
Fy máx. neg. = 0.0 tf
Fx máx. pos. = 0.0 tf
Fx máx. neg. = -1.0 tf
My máx. pos. = 200 kgf.m
My máx. neg. = 0 kgf.m
Mx máx. pos. = 400 kgf.m
Mx máx. neg. = 0 kgf.m
N máx = 5.5 tf
P36

Fy máx. pos. = 0.0 tf
Fy máx. neg. = -1.0 tf
Fx máx. pos. = 0.0 tf
Fx máx. neg. = 0.0 tf
My máx. pos. = 0 kgf.m
My máx. neg. = 0 kgf.m
Mx máx. pos. = 0 kgf.m
Mx máx. neg. = -700 kgf.m
N máx = 10.0 tf
P37

Fy máx. pos. = 0.5 tf
Fy máx. neg. = 0.0 tf
Fx máx. pos. = 0.5 tf
Fx máx. neg. = 0.0 tf
My máx. pos. = 0 kgf.m
My máx. neg. = -800 kgf.m
Mx máx. pos. = 400 kgf.m
Mx máx. neg. = 0 kgf.m
N máx = 5.5 tf
P38

Fy máx. pos. = 0.0 tf
Fy máx. neg. = 0.0 tf
Fx máx. pos. = 0.5 tf
Fx máx. neg. = 0.0 tf
My máx. pos. = 0 kgf.m
My máx. neg. = 0 kgf.m
Mx máx. pos. = 0 kgf.m
Mx máx. neg. = 0 kgf.m
N máx = 6.0 tf
P40

Fy máx. pos. = 0.0 tf
Fy máx. neg. = 0.0 tf
Fx máx. pos. = 0.5 tf
Fx máx. neg. = 0.0 tf
My máx. pos. = 0 kgf.m
My máx. neg. = 0 kgf.m
Mx máx. pos. = 0 kgf.m
Mx máx. neg. = -200 kgf.m
N máx = 6.5 tf
P41

Fy máx. pos. = 0.0 tf
Fy máx. neg. = -1.0 tf
Fx máx. pos. = 0.5 tf
Fx máx. neg. = 0.0 tf
My máx. pos. = 0 kgf.m
My máx. neg. = -200 kgf.m
Mx máx. pos. = 0 kgf.m
Mx máx. neg. = -400 kgf.m
N máx = 4.0 tf
P43

Fy máx. pos. = 0.0 tf
Fy máx. neg. = -1.0 tf
Fx máx. pos. = 0.0 tf
Fx máx. neg. = 0.0 tf
My máx. pos. = 0 kgf.m
My máx. neg. = 0 kgf.m
Mx máx. pos. = 0 kgf.m
Mx máx. neg. = -400 kgf.m
N máx = 4.0 tf
P44

Fy máx. pos. = 0.0 tf
Fy máx. neg. = -1.0 tf
Fx máx. pos. = 0.0 tf
Fx máx. neg. = -1.0 tf
My máx. pos. = 300 kgf.m
My máx. neg. = 0 kgf.m
Mx máx. pos. = 0 kgf.m
Mx máx. neg. = -200 kgf.m
N máx = 6.5 tf
P45

Fy máx. pos. = 0.0 tf
Fy máx. neg. = -0.5 tf
Fx máx. pos. = 0.5 tf
Fx máx. neg. = 0.0 tf
My máx. pos. = 0 kgf.m
My máx. neg. = -200 kgf.m
Mx máx. pos. = 0 kgf.m
Mx máx. neg. = -600 kgf.m
N máx = 7.5 tf
P46

Fy máx. pos. = 0.5 tf
Fy máx. neg. = 0.0 tf
Fx máx. pos. = 0.0 tf
Fx máx. neg. = 0.0 tf
My máx. pos. = 300 kgf.m
My máx. neg. = 0 kgf.m
Mx máx. pos. = 100 kgf.m
Mx máx. neg. = 0 kgf.m
N máx = 6.0 tf
P47

Fy máx. pos. = 0.0 tf
Fy máx. neg. = 0.0 tf
Fx máx. pos. = 0.5 tf
Fx máx. neg. = 0.0 tf
My máx. pos. = 0 kgf.m
My máx. neg. = -300 kgf.m
Mx máx. pos. = 0 kgf.m
Mx máx. neg. = -200 kgf.m
N máx = 6.0 tf
P48

Fy máx. pos. = 0.0 tf
Fy máx. neg. = 0.0 tf
Fx máx. pos. = 0.0 tf
Fx máx. neg. = -1.0 tf
My máx. pos. = 200 kgf.m
My máx. neg. = 0 kgf.m
Mx máx. pos. = 0 kgf.m
Mx máx. neg. = -200 kgf.m
N máx = 6.0 tf
P49

Fy máx. pos. = 0.5 tf
Fy máx. neg. = 0.0 tf
Fx máx. pos. = 0.5 tf
Fx máx. neg. = 0.0 tf
My máx. pos. = 0 kgf.m
My máx. neg. = -200 kgf.m
Mx máx. pos. = 100 kgf.m
Mx máx. neg. = 0 kgf.m
N máx = 6.0 tf
P50

Fy máx. pos. = 0.0 tf
Fy máx. neg. = -1.5 tf
Fx máx. pos. = 0.0 tf
Fx máx. neg. = 0.0 tf
My máx. pos. = 100 kgf.m
My máx. neg. = 0 kgf.m
Mx máx. pos. = 0 kgf.m
Mx máx. neg. = -900 kgf.m
N máx = 7.0 tf
P51

Fy máx. pos. = 0.0 tf
Fy máx. neg. = -1.0 tf
Fx máx. pos. = 0.5 tf
Fx máx. neg. = 0.0 tf
My máx. pos. = 0 kgf.m
My máx. neg. = -400 kgf.m
Mx máx. pos. = 0 kgf.m
Mx máx. neg. = -200 kgf.m
N máx = 6.5 tf
P52

Fy máx. pos. = 0.0 tf
Fy máx. neg. = -1.0 tf
Fx máx. pos. = 0.0 tf
Fx máx. neg. = 0.0 tf
My máx. pos. = 300 kgf.m
My máx. neg. = 0 kgf.m
Mx máx. pos. = 0 kgf.m
Mx máx. neg. = -200 kgf.m
N máx = 6.0 tf
P53

Fy máx. pos. = 0.5 tf
Fy máx. neg. = 0.0 tf
Fx máx. pos. = 0.5 tf
Fx máx. neg. = 0.0 tf
My máx. pos. = 0 kgf.m
My máx. neg. = -300 kgf.m
Mx máx. pos. = 0 kgf.m
Mx máx. neg. = 0 kgf.m
N máx = 7.0 tf
P54

Fy máx. pos. = 0.5 tf
Fy máx. neg. = 0.0 tf
Fx máx. pos. = 0.5 tf
Fx máx. neg. = 0.0 tf
My máx. pos. = 0 kgf.m
My máx. neg. = -300 kgf.m
Mx máx. pos. = 100 kgf.m
Mx máx. neg. = 0 kgf.m
N máx = 5.5 tf
P55

Fy máx. pos. = 0.5 tf
Fy máx. neg. = 0.0 tf
Fx máx. pos. = 0.5 tf
Fx máx. neg. = 0.0 tf
My máx. pos. = 0 kgf.m
My máx. neg. = -100 kgf.m
Mx máx. pos. = 100 kgf.m
Mx máx. neg. = 0 kgf.m
N máx = 4.0 tf
P56

Fy máx. pos. = 0.5 tf
Fy máx. neg. = 0.0 tf
Fx máx. pos. = 0.0 tf
Fx máx. neg. = 0.0 tf
My máx. pos. = 100 kgf.m
My máx. neg. = 0 kgf.m
Mx máx. pos. = 100 kgf.m
Mx máx. neg. = 0 kgf.m
N máx = 4.5 tf
P57

Fy máx. pos. = 0.5 tf
Fy máx. neg. = 0.0 tf
Fx máx. pos. = 0.0 tf
Fx máx. neg. = -1.0 tf
My máx. pos. = 300 kgf.m
My máx. neg. = 0 kgf.m
Mx máx. pos. = 100 kgf.m
Mx máx. neg. = 0 kgf.m
N máx = 6.0 tf
P58

Fy máx. pos. = 0.0 tf
Fy máx. neg. = 0.0 tf
Fx máx. pos. = 0.5 tf
Fx máx. neg. = 0.0 tf
My máx. pos. = 0 kgf.m
My máx. neg. = -300 kgf.m
Mx máx. pos. = 100 kgf.m
Mx máx. neg. = 0 kgf.m
N máx = 7.0 tf
P59

Fy máx. pos. = 0.0 tf
Fy máx. neg. = -1.0 tf
Fx máx. pos. = 0.5 tf
Fx máx. neg. = 0.0 tf
My máx. pos. = 0 kgf.m
My máx. neg. = -300 kgf.m
Mx máx. pos. = 0 kgf.m
Mx máx. neg. = -200 kgf.m
N máx = 6.0 tf
P60

Fy máx. pos. = 0.5 tf
Fy máx. neg. = 0.0 tf
Fx máx. pos. = 0.0 tf
Fx máx. neg. = -1.0 tf
My máx. pos. = 300 kgf.m
My máx. neg. = 0 kgf.m
Mx máx. pos. = 300 kgf.m
Mx máx. neg. = 0 kgf.m
N máx = 6.5 tf
P63

Fy máx. pos. = 0.5 tf
Fy máx. neg. = 0.0 tf
Fx máx. pos. = 0.5 tf
Fx máx. neg. = 0.0 tf
My máx. pos. = 0 kgf.m
My máx. neg. = -200 kgf.m
Mx máx. pos. = 200 kgf.m
Mx máx. neg. = 0 kgf.m
N máx = 6.5 tf
P64

Fy máx. pos. = 0.0 tf
Fy máx. neg. = 0.0 tf
Fx máx. pos. = 0.0 tf
Fx máx. neg. = 0.0 tf
My máx. pos. = 300 kgf.m
My máx. neg. = 0 kgf.m
Mx máx. pos. = 0 kgf.m
Mx máx. neg. = -200 kgf.m
N máx = 6.5 tf
P65

Fy máx. pos. = 0.0 tf
Fy máx. neg. = 0.0 tf
Fx máx. pos. = 0.5 tf
Fx máx. neg. = 0.0 tf
My máx. pos. = 0 kgf.m
My máx. neg. = -300 kgf.m
Mx máx. pos. = 0 kgf.m
Mx máx. neg. = 0 kgf.m
N máx = 4.5 tf
P66

Fy máx. pos. = 0.0 tf
Fy máx. neg. = 0.0 tf
Fx máx. pos. = 0.0 tf
Fx máx. neg. = -1.0 tf
My máx. pos. = 200 kgf.m
My máx. neg. = 0 kgf.m
Mx máx. pos. = 0 kgf.m
Mx máx. neg. = -200 kgf.m
N máx = 4.5 tf
P67

Fy máx. pos. = 0.0 tf
Fy máx. neg. = 0.0 tf
Fx máx. pos. = 0.5 tf
Fx máx. neg. = 0.0 tf
My máx. pos. = 0 kgf.m
My máx. neg. = -200 kgf.m
Mx máx. pos. = 0 kgf.m
Mx máx. neg. = -200 kgf.m
N máx = 6.0 tf
P68

Fy máx. pos. = 0.5 tf
Fy máx. neg. = 0.0 tf
Fx máx. pos. = 0.0 tf
Fx máx. neg. = 0.0 tf
My máx. pos. = 100 kgf.m
My máx. neg. = 0 kgf.m
Mx máx. pos. = 400 kgf.m
Mx máx. neg. = 0 kgf.m
N máx = 6.5 tf
P69

Fy máx. pos. = 0.5 tf
Fy máx. neg. = 0.0 tf
Fx máx. pos. = 0.5 tf
Fx máx. neg. = 0.0 tf
My máx. pos. = 0 kgf.m
My máx. neg. = -400 kgf.m
Mx máx. pos. = 300 kgf.m
Mx máx. neg. = 0 kgf.m
N máx = 6.5 tf
P70

Fy máx. pos. = 0.5 tf
Fy máx. neg. = 0.0 tf
Fx máx. pos. = 0.0 tf
Fx máx. neg. = 0.0 tf
My máx. pos. = 400 kgf.m
My máx. neg. = 0 kgf.m
Mx máx. pos. = 300 kgf.m
Mx máx. neg. = 0 kgf.m
N máx = 6.0 tf
P71

Fy máx. pos. = 0.0 tf
Fy máx. neg. = 0.0 tf
Fx máx. pos. = 0.0 tf
Fx máx. neg. = 0.0 tf
My máx. pos. = 200 kgf.m
My máx. neg. = 0 kgf.m
Mx máx. pos. = 0 kgf.m
Mx máx. neg. = -300 kgf.m
N máx = 5.0 tf
P72

Fy máx. pos. = 0.5 tf
Fy máx. neg. = 0.0 tf
Fx máx. pos. = 0.0 tf
Fx máx. neg. = -1.0 tf
My máx. pos. = 400 kgf.m
My máx. neg. = 0 kgf.m
Mx máx. pos. = 100 kgf.m
Mx máx. neg. = 0 kgf.m
N máx = 8.0 tf
P73

Fy máx. pos. = 0.5 tf
Fy máx. neg. = 0.0 tf
Fx máx. pos. = 1.0 tf
Fx máx. neg. = 0.0 tf
My máx. pos. = 0 kgf.m
My máx. neg. = -500 kgf.m
Mx máx. pos. = 0 kgf.m
Mx máx. neg. = 0 kgf.m
N máx = 6.0 tf
P74

Fy máx. pos. = 0.5 tf
Fy máx. neg. = 0.0 tf
Fx máx. pos. = 0.0 tf
Fx máx. neg. = -0.5 tf
My máx. pos. = 400 kgf.m
My máx. neg. = 0 kgf.m
Mx máx. pos. = 100 kgf.m
Mx máx. neg. = 0 kgf.m
N máx = 7.0 tf
P75

Fy máx. pos. = 0.5 tf
Fy máx. neg. = 0.0 tf
Fx máx. pos. = 0.5 tf
Fx máx. neg. = 0.0 tf
My máx. pos. = 0 kgf.m
My máx. neg. = -300 kgf.m
Mx máx. pos. = 100 kgf.m
Mx máx. neg. = 0 kgf.m
N máx = 6.5 tf
P76

Fy máx. pos. = 0.0 tf
Fy máx. neg. = 0.0 tf
Fx máx. pos. = 0.5 tf
Fx máx. neg. = 0.0 tf
My máx. pos. = 0 kgf.m
My máx. neg. = -200 kgf.m
Mx máx. pos. = 0 kgf.m
Mx máx. neg. = -200 kgf.m
N máx = 4.5 tf
P77

Fy máx. pos. = 0.5 tf
Fy máx. neg. = 0.0 tf
Fx máx. pos. = 0.5 tf
Fx máx. neg. = 0.0 tf
My máx. pos. = 0 kgf.m
My máx. neg. = -400 kgf.m
Mx máx. pos. = 300 kgf.m
Mx máx. neg. = 0 kgf.m
N máx = 6.0 tf
P78

Fy máx. pos. = 0.5 tf
Fy máx. neg. = 0.0 tf
Fx máx. pos. = 0.5 tf
Fx máx. neg. = 0.0 tf
My máx. pos. = 0 kgf.m
My máx. neg. = -400 kgf.m
Mx máx. pos. = 500 kgf.m
Mx máx. neg. = 0 kgf.m
N máx = 4.5 tf
P81

Fy máx. pos. = 0.5 tf
Fy máx. neg. = 0.0 tf
Fx máx. pos. = 0.0 tf
Fx máx. neg. = 0.0 tf
My máx. pos. = 300 kgf.m
My máx. neg. = 0 kgf.m
Mx máx. pos. = 500 kgf.m
Mx máx. neg. = 0 kgf.m
N máx = 4.5 tf
P82

Fy máx. pos. = 0.5 tf
Fy máx. neg. = 0.0 tf
Fx máx. pos. = 0.0 tf
Fx máx. neg. = -1.5 tf
My máx. pos. = 600 kgf.m
My máx. neg. = 0 kgf.m
Mx máx. pos. = 200 kgf.m
Mx máx. neg. = 0 kgf.m
N máx = 8.0 tf
P83

Fy máx. pos. = 0.5 tf
Fy máx. neg. = 0.0 tf
Fx máx. pos. = 1.5 tf
Fx máx. neg. = 0.0 tf
My máx. pos. = 0 kgf.m
My máx. neg. = -1100 kgf.m
Mx máx. pos. = 100 kgf.m
Mx máx. neg. = 0 kgf.m
N máx = 10.0 tf
P84

Fy máx. pos. = 0.5 tf
Fy máx. neg. = 0.0 tf
Fx máx. pos. = 0.0 tf
Fx máx. neg. = 0.0 tf
My máx. pos. = 200 kgf.m
My máx. neg. = 0 kgf.m
Mx máx. pos. = 100 kgf.m
Mx máx. neg. = 0 kgf.m
N máx = 5.5 tf
P85

Fy máx. pos. = 0.5 tf
Fy máx. neg. = 0.0 tf
Fx máx. pos. = 0.0 tf
Fx máx. neg. = 0.0 tf
My máx. pos. = 100 kgf.m
My máx. neg. = 0 kgf.m
Mx máx. pos. = 100 kgf.m
Mx máx. neg. = 0 kgf.m
N máx = 5.0 tf
P86

Fy máx. pos. = 0.5 tf
Fy máx. neg. = 0.0 tf
Fx máx. pos. = 0.5 tf
Fx máx. neg. = 0.0 tf
My máx. pos. = 0 kgf.m
My máx. neg. = -100 kgf.m
Mx máx. pos. = 200 kgf.m
Mx máx. neg. = 0 kgf.m
N máx = 6.5 tf
P87

Fy máx. pos. = 0.0 tf
Fy máx. neg. = -1.0 tf
Fx máx. pos. = 0.0 tf
Fx máx. neg. = -1.0 tf
My máx. pos. = 300 kgf.m
My máx. neg. = 0 kgf.m
Mx máx. pos. = 0 kgf.m
Mx máx. neg. = -300 kgf.m
N máx = 5.5 tf
P90

Fy máx. pos. = 0.0 tf
Fy máx. neg. = -1.0 tf
Fx máx. pos. = 0.5 tf
Fx máx. neg. = 0.0 tf
My máx. pos. = 0 kgf.m
My máx. neg. = -100 kgf.m
Mx máx. pos. = 0 kgf.m
Mx máx. neg. = -400 kgf.m
N máx = 6.5 tf
P91

Fy máx. pos. = 0.5 tf
Fy máx. neg. = 0.0 tf
Fx máx. pos. = 0.0 tf
Fx máx. neg. = 0.0 tf
My máx. pos. = 100 kgf.m
My máx. neg. = 0 kgf.m
Mx máx. pos. = 100 kgf.m
Mx máx. neg. = 0 kgf.m
N máx = 9.0 tf
P92

Fy máx. pos. = 0.0 tf
Fy máx. neg. = -1.0 tf
Fx máx. pos. = 0.5 tf
Fx máx. neg. = 0.0 tf
My máx. pos. = 0 kgf.m
My máx. neg. = -200 kgf.m
Mx máx. pos. = 0 kgf.m
Mx máx. neg. = -300 kgf.m
N máx = 5.5 tf
P93

Fy máx. pos. = 0.0 tf
Fy máx. neg. = -1.0 tf
Fx máx. pos. = 0.0 tf
Fx máx. neg. = -1.0 tf
My máx. pos. = 400 kgf.m
My máx. neg. = 0 kgf.m
Mx máx. pos. = 0 kgf.m
Mx máx. neg. = -300 kgf.m
N máx = 5.5 tf
P94

Fy máx. pos. = 0.0 tf
Fy máx. neg. = -1.0 tf
Fx máx. pos. = 0.5 tf
Fx máx. neg. = 0.0 tf
My máx. pos. = 0 kgf.m
My máx. neg. = -300 kgf.m
Mx máx. pos. = 0 kgf.m
Mx máx. neg. = -300 kgf.m
N máx = 5.5 tf
P95

Fy máx. pos. = 0.5 tf
Fy máx. neg. = 0.0 tf
Fx máx. pos. = 0.0 tf
Fx máx. neg. = 0.0 tf
My máx. pos. = 0 kgf.m
My máx. neg. = 0 kgf.m
Mx máx. pos. = 100 kgf.m
Mx máx. neg. = 0 kgf.m
N máx = 4.0 tf
P96

Fy máx. pos. = 0.0 tf
Fy máx. neg. = -1.0 tf
Fx máx. pos. = 0.5 tf
Fx máx. neg. = 0.0 tf
My máx. pos. = 0 kgf.m
My máx. neg. = -100 kgf.m
Mx máx. pos. = 0 kgf.m
Mx máx. neg. = -300 kgf.m
N máx = 5.0 tf
P97

Fy máx. pos. = 0.0 tf
Fy máx. neg. = 0.0 tf
Fx máx. pos. = 0.0 tf
Fx máx. neg. = 0.0 tf
My máx. pos. = 100 kgf.m
My máx. neg. = 0 kgf.m
Mx máx. pos. = 0 kgf.m
Mx máx. neg. = -300 kgf.m
N máx = 6.0 tf
P98

Fy máx. pos. = 0.0 tf
Fy máx. neg. = 0.0 tf
Fx máx. pos. = 0.0 tf
Fx máx. neg. = 0.0 tf
My máx. pos. = 100 kgf.m
My máx. neg. = 0 kgf.m
Mx máx. pos. = 0 kgf.m
Mx máx. neg. = 0 kgf.m
N máx = 4.5 tf
P99

Fy máx. pos. = 0.0 tf
Fy máx. neg. = 0.0 tf
Fx máx. pos. = 0.0 tf
Fx máx. neg. = 0.0 tf
My máx. pos. = 300 kgf.m
My máx. neg. = 0 kgf.m
Mx máx. pos. = 0 kgf.m
Mx máx. neg. = -200 kgf.m
N máx = 8.5 tf
P100

Fy máx. pos. = 0.0 tf
Fy máx. neg. = -0.5 tf
Fx máx. pos. = 0.0 tf
Fx máx. neg. = 0.0 tf
My máx. pos. = 200 kgf.m
My máx. neg. = 0 kgf.m
Mx máx. pos. = 0 kgf.m
Mx máx. neg. = -700 kgf.m
N máx = 7.5 tf
P101

Fy máx. pos. = 0.5 tf
Fy máx. neg. = 0.0 tf
Fx máx. pos. = 0.5 tf
Fx máx. neg. = 0.0 tf
My máx. pos. = 0 kgf.m
My máx. neg. = -300 kgf.m
Mx máx. pos. = 300 kgf.m
Mx máx. neg. = 0 kgf.m
N máx = 5.0 tf
P102

Fy máx. pos. = 0.0 tf
Fy máx. neg. = 0.0 tf
Fx máx. pos. = 0.0 tf
Fx máx. neg. = 0.0 tf
My máx. pos. = 200 kgf.m
My máx. neg. = 0 kgf.m
Mx máx. pos. = 0 kgf.m
Mx máx. neg. = -200 kgf.m
N máx = 5.0 tf
P103

Fy máx. pos. = 0.5 tf
Fy máx. neg. = 0.0 tf
Fx máx. pos. = 0.0 tf
Fx máx. neg. = 0.0 tf
My máx. pos. = 200 kgf.m
My máx. neg. = 0 kgf.m
Mx máx. pos. = 100 kgf.m
Mx máx. neg. = 0 kgf.m
N máx = 5.5 tf
P104

Fy máx. pos. = 0.0 tf
Fy máx. neg. = -1.0 tf
Fx máx. pos. = 0.5 tf
Fx máx. neg. = 0.0 tf
My máx. pos. = 0 kgf.m
My máx. neg. = -300 kgf.m
Mx máx. pos. = 0 kgf.m
Mx máx. neg. = -400 kgf.m
N máx = 8.0 tf
P105

Fy máx. pos. = 0.5 tf
Fy máx. neg. = 0.0 tf
Fx máx. pos. = 0.5 tf
Fx máx. neg. = 0.0 tf
My máx. pos. = 0 kgf.m
My máx. neg. = -200 kgf.m
Mx máx. pos. = 300 kgf.m
Mx máx. neg. = 0 kgf.m
N máx = 5.0 tf
P107

Fy máx. pos. = 0.5 tf
Fy máx. neg. = 0.0 tf
Fx máx. pos. = 0.5 tf
Fx máx. neg. = 0.0 tf
My máx. pos. = 0 kgf.m
My máx. neg. = 0 kgf.m
Mx máx. pos. = 300 kgf.m
Mx máx. neg. = 0 kgf.m
N máx = 3.5 tf
P108

Fy máx. pos. = 0.5 tf
Fy máx. neg. = 0.0 tf
Fx máx. pos. = 0.0 tf
Fx máx. neg. = 0.0 tf
My máx. pos. = 0 kgf.m
My máx. neg. = 0 kgf.m
Mx máx. pos. = 100 kgf.m
Mx máx. neg. = 0 kgf.m
N máx = 3.0 tf
P110

Fy máx. pos. = 0.5 tf
Fy máx. neg. = 0.0 tf
Fx máx. pos. = 0.5 tf
Fx máx. neg. = 0.0 tf
My máx. pos. = 0 kgf.m
My máx. neg. = 0 kgf.m
Mx máx. pos. = 0 kgf.m
Mx máx. neg. = 0 kgf.m
N máx = 3.0 tf
P111

Fy máx. pos. = 0.5 tf
Fy máx. neg. = 0.0 tf
Fx máx. pos. = 0.0 tf
Fx máx. neg. = -1.0 tf
My máx. pos. = 300 kgf.m
My máx. neg. = 0 kgf.m
Mx máx. pos. = 300 kgf.m
Mx máx. neg. = 0 kgf.m
N máx = 7.5 tf
P114

Fy máx. pos. = 0.5 tf
Fy máx. neg. = 0.0 tf
Fx máx. pos. = 0.5 tf
Fx máx. neg. = 0.0 tf
My máx. pos. = 0 kgf.m
My máx. neg. = -400 kgf.m
Mx máx. pos. = 100 kgf.m
Mx máx. neg. = 0 kgf.m
N máx = 4.0 tf
P115

Fy máx. pos. = 0.0 tf
Fy máx. neg. = 0.0 tf
Fx máx. pos. = 0.5 tf
Fx máx. neg. = 0.0 tf
My máx. pos. = 0 kgf.m
My máx. neg. = 0 kgf.m
Mx máx. pos. = 0 kgf.m
Mx máx. neg. = -100 kgf.m
N máx = 3.0 tf
P116

Fy máx. pos. = 0.0 tf
Fy máx. neg. = 0.0 tf
Fx máx. pos. = 0.0 tf
Fx máx. neg. = 0.0 tf
My máx. pos. = 100 kgf.m
My máx. neg. = 0 kgf.m
Mx máx. pos. = 0 kgf.m
Mx máx. neg. = 0 kgf.m
N máx = 5.0 tf
P117

Fy máx. pos. = 0.0 tf
Fy máx. neg. = 0.0 tf
Fx máx. pos. = 0.0 tf
Fx máx. neg. = 0.0 tf
My máx. pos. = 0 kgf.m
My máx. neg. = 0 kgf.m
Mx máx. pos. = 0 kgf.m
Mx máx. neg. = -200 kgf.m
N máx = 3.0 tf
P118

Fy máx. pos. = 0.0 tf
Fy máx. neg. = -1.0 tf
Fx máx. pos. = 0.5 tf
Fx máx. neg. = 0.0 tf
My máx. pos. = 0 kgf.m
My máx. neg. = -200 kgf.m
Mx máx. pos. = 0 kgf.m
Mx máx. neg. = -300 kgf.m
N máx = 5.0 tf
P119

Fy máx. pos. = 0.0 tf
Fy máx. neg. = -1.0 tf
Fx máx. pos. = 0.5 tf
Fx máx. neg. = 0.0 tf
My máx. pos. = 0 kgf.m
My máx. neg. = 0 kgf.m
Mx máx. pos. = 0 kgf.m
Mx máx. neg. = -300 kgf.m
N máx = 4.0 tf
P120

Fy máx. pos. = 0.5 tf
Fy máx. neg. = 0.0 tf
Fx máx. pos. = 0.5 tf
Fx máx. neg. = 0.0 tf
My máx. pos. = 100 kgf.m
My máx. neg. = 0 kgf.m
Mx máx. pos. = 100 kgf.m
Mx máx. neg. = 0 kgf.m
N máx = 4.5 tf
P123

Fy máx. pos. = 0.5 tf
Fy máx. neg. = 0.0 tf
Fx máx. pos. = 0.5 tf
Fx máx. neg. = 0.0 tf
My máx. pos. = 0 kgf.m
My máx. neg. = 0 kgf.m
Mx máx. pos. = 300 kgf.m
Mx máx. neg. = 0 kgf.m
N máx = 4.5 tf
P124

Fy máx. pos. = 0.5 tf
Fy máx. neg. = 0.0 tf
Fx máx. pos. = 0.0 tf
Fx máx. neg. = 0.0 tf
My máx. pos. = 100 kgf.m
My máx. neg. = 0 kgf.m
Mx máx. pos. = 200 kgf.m
Mx máx. neg. = 0 kgf.m
N máx = 6.0 tf
P125

Fy máx. pos. = 0.5 tf
Fy máx. neg. = 0.0 tf
Fx máx. pos. = 0.0 tf
Fx máx. neg. = 0.0 tf
My máx. pos. = 100 kgf.m
My máx. neg. = 0 kgf.m
Mx máx. pos. = 100 kgf.m
Mx máx. neg. = 0 kgf.m
N máx = 4.5 tf
P126

Fy máx. pos. = 0.5 tf
Fy máx. neg. = 0.0 tf
Fx máx. pos. = 0.0 tf
Fx máx. neg. = 0.0 tf
My máx. pos. = 100 kgf.m
My máx. neg. = 0 kgf.m
Mx máx. pos. = 400 kgf.m
Mx máx. neg. = 0 kgf.m
N máx = 4.5 tf
P127

Fy máx. pos. = 0.5 tf
Fy máx. neg. = 0.0 tf
Fx máx. pos. = 0.0 tf
Fx máx. neg. = 0.0 tf
My máx. pos. = 100 kgf.m
My máx. neg. = 0 kgf.m
Mx máx. pos. = 100 kgf.m
Mx máx. neg. = 0 kgf.m
N máx = 5.5 tf
P128

Fy máx. pos. = 0.5 tf
Fy máx. neg. = 0.0 tf
Fx máx. pos. = 0.0 tf
Fx máx. neg. = 0.0 tf
My máx. pos. = 100 kgf.m
My máx. neg. = 0 kgf.m
Mx máx. pos. = 100 kgf.m
Mx máx. neg. = 0 kgf.m
N máx = 6.0 tf
P129

Fy máx. pos. = 0.5 tf
Fy máx. neg. = 0.0 tf
Fx máx. pos. = 0.5 tf
Fx máx. neg. = 0.0 tf
My máx. pos. = 0 kgf.m
My máx. neg. = -300 kgf.m
Mx máx. pos. = 200 kgf.m
Mx máx. neg. = 0 kgf.m
N máx = 6.5 tf
P130

Fy máx. pos. = 0.5 tf
Fy máx. neg. = 0.0 tf
Fx máx. pos. = 0.0 tf
Fx máx. neg. = -1.0 tf
My máx. pos. = 300 kgf.m
My máx. neg. = 0 kgf.m
Mx máx. pos. = 400 kgf.m
Mx máx. neg. = 0 kgf.m
N máx = 5.5 tf
P131

Fy máx. pos. = 0.5 tf
Fy máx. neg. = 0.0 tf
Fx máx. pos. = 0.5 tf
Fx máx. neg. = 0.0 tf
My máx. pos. = 0 kgf.m
My máx. neg. = -100 kgf.m
Mx máx. pos. = 200 kgf.m
Mx máx. neg. = 0 kgf.m
N máx = 7.0 tf
P132

Fy máx. pos. = 0.5 tf
Fy máx. neg. = 0.0 tf
Fx máx. pos. = 0.0 tf
Fx máx. neg. = 0.0 tf
My máx. pos. = 100 kgf.m
My máx. neg. = 0 kgf.m
Mx máx. pos. = 0 kgf.m
Mx máx. neg. = -200 kgf.m
N máx = 9.0 tf
P133

Fy máx. pos. = 0.5 tf
Fy máx. neg. = 0.0 tf
Fx máx. pos. = 0.5 tf
Fx máx. neg. = 0.0 tf
My máx. pos. = 0 kgf.m
My máx. neg. = -200 kgf.m
Mx máx. pos. = 400 kgf.m
Mx máx. neg. = 0 kgf.m
N máx = 5.5 tf
P134

Fy máx. pos. = 0.5 tf
Fy máx. neg. = 0.0 tf
Fx máx. pos. = 0.0 tf
Fx máx. neg. = 0.0 tf
My máx. pos. = 300 kgf.m
My máx. neg. = 0 kgf.m
Mx máx. pos. = 400 kgf.m
Mx máx. neg. = 0 kgf.m
N máx = 5.5 tf
P135

Fy máx. pos. = 0.0 tf
Fy máx. neg. = 0.0 tf
Fx máx. pos. = 0.5 tf
Fx máx. neg. = 0.0 tf
My máx. pos. = 0 kgf.m
My máx. neg. = -200 kgf.m
Mx máx. pos. = 0 kgf.m
Mx máx. neg. = -100 kgf.m
N máx = 7.5 tf
P136

Fy máx. pos. = 0.5 tf
Fy máx. neg. = 0.0 tf
Fx máx. pos. = 0.5 tf
Fx máx. neg. = 0.0 tf
My máx. pos. = 0 kgf.m
My máx. neg. = -400 kgf.m
Mx máx. pos. = 400 kgf.m
Mx máx. neg. = 0 kgf.m
N máx = 5.5 tf
P137

Fy máx. pos. = 0.5 tf
Fy máx. neg. = 0.0 tf
Fx máx. pos. = 0.0 tf
Fx máx. neg. = 0.0 tf
My máx. pos. = 100 kgf.m
My máx. neg. = 0 kgf.m
Mx máx. pos. = 100 kgf.m
Mx máx. neg. = 0 kgf.m
N máx = 1.0 tf
P138

Fy máx. pos. = 0.5 tf
Fy máx. neg. = 0.0 tf
Fx máx. pos. = 0.0 tf
Fx máx. neg. = 0.0 tf
My máx. pos. = 100 kgf.m
My máx. neg. = 0 kgf.m
Mx máx. pos. = 200 kgf.m
Mx máx. neg. = 0 kgf.m
N máx = 6.0 tf
P140

Fy máx. pos. = 0.5 tf
Fy máx. neg. = 0.0 tf
Fx máx. pos. = 0.0 tf
Fx máx. neg. = 0.0 tf
My máx. pos. = 100 kgf.m
My máx. neg. = 0 kgf.m
Mx máx. pos. = 100 kgf.m
Mx máx. neg. = 0 kgf.m
N máx = 6.5 tf
P141

Fy máx. pos. = 0.0 tf
Fy máx. neg. = 0.0 tf
Fx máx. pos. = 0.5 tf
Fx máx. neg. = 0.0 tf
My máx. pos. = 0 kgf.m
My máx. neg. = -100 kgf.m
Mx máx. pos. = 0 kgf.m
Mx máx. neg. = 0 kgf.m
N máx = 6.5 tf
P142

Fy máx. pos. = 0.0 tf
Fy máx. neg. = -1.0 tf
Fx máx. pos. = 0.0 tf
Fx máx. neg. = 0.0 tf
My máx. pos. = 200 kgf.m
My máx. neg. = 0 kgf.m
Mx máx. pos. = 0 kgf.m
Mx máx. neg. = -300 kgf.m
N máx = 4.5 tf
P144

Fy máx. pos. = 0.0 tf
Fy máx. neg. = 0.0 tf
Fx máx. pos. = 0.0 tf
Fx máx. neg. = 0.0 tf
My máx. pos. = 200 kgf.m
My máx. neg. = 0 kgf.m
Mx máx. pos. = 0 kgf.m
Mx máx. neg. = 0 kgf.m
N máx = 2.0 tf
P145

Fy máx. pos. = 0.0 tf
Fy máx. neg. = 0.0 tf
Fx máx. pos. = 0.5 tf
Fx máx. neg. = 0.0 tf
My máx. pos. = 0 kgf.m
My máx. neg. = -200 kgf.m
Mx máx. pos. = 0 kgf.m
Mx máx. neg. = 0 kgf.m
N máx = 6.5 tf
P146

Fy máx. pos. = 0.0 tf
Fy máx. neg. = 0.0 tf
Fx máx. pos. = 0.0 tf
Fx máx. neg. = 0.0 tf
My máx. pos. = 200 kgf.m
My máx. neg. = 0 kgf.m
Mx máx. pos. = 0 kgf.m
Mx máx. neg. = -200 kgf.m
N máx = 7.0 tf
P147

Fy máx. pos. = 0.0 tf
Fy máx. neg. = 0.0 tf
Fx máx. pos. = 0.0 tf
Fx máx. neg. = 0.0 tf
My máx. pos. = 100 kgf.m
My máx. neg. = 0 kgf.m
Mx máx. pos. = 0 kgf.m
Mx máx. neg. = -300 kgf.m
N máx = 3.5 tf
P148

Fy máx. pos. = 0.5 tf
Fy máx. neg. = 0.0 tf
Fx máx. pos. = 0.0 tf
Fx máx. neg. = 0.0 tf
My máx. pos. = 0 kgf.m
My máx. neg. = 0 kgf.m
Mx máx. pos. = 100 kgf.m
Mx máx. neg. = 0 kgf.m
N máx = 1.0 tf
P149

Fy máx. pos. = 0.0 tf
Fy máx. neg. = -1.0 tf
Fx máx. pos. = 0.0 tf
Fx máx. neg. = -1.0 tf
My máx. pos. = 600 kgf.m
My máx. neg. = 0 kgf.m
Mx máx. pos. = 0 kgf.m
Mx máx. neg. = -200 kgf.m
N máx = 6.5 tf
P151

Fy máx. pos. = 0.0 tf
Fy máx. neg. = -0.5 tf
Fx máx. pos. = 0.5 tf
Fx máx. neg. = 0.0 tf
My máx. pos. = 0 kgf.m
My máx. neg. = -200 kgf.m
Mx máx. pos. = 0 kgf.m
Mx máx. neg. = -400 kgf.m
N máx = 6.5 tf
P152

Fy máx. pos. = 1.0 tf
Fy máx. neg. = 0.0 tf
Fx máx. pos. = 0.5 tf
Fx máx. neg. = 0.0 tf
My máx. pos. = 100 kgf.m
My máx. neg. = 0 kgf.m
Mx máx. pos. = 700 kgf.m
Mx máx. neg. = 0 kgf.m
N máx = 5.0 tf
P153

Fy máx. pos. = 0.5 tf
Fy máx. neg. = 0.0 tf
Fx máx. pos. = 0.5 tf
Fx máx. neg. = 0.0 tf
My máx. pos. = 100 kgf.m
My máx. neg. = 0 kgf.m
Mx máx. pos. = 200 kgf.m
Mx máx. neg. = 0 kgf.m
N máx = 5.5 tf
P154

Fy máx. pos. = 0.5 tf
Fy máx. neg. = 0.0 tf
Fx máx. pos. = 0.5 tf
Fx máx. neg. = 0.0 tf
My máx. pos. = 0 kgf.m
My máx. neg. = -200 kgf.m
Mx máx. pos. = 200 kgf.m
Mx máx. neg. = 0 kgf.m
N máx = 5.5 tf
P155

Fy máx. pos. = 0.5 tf
Fy máx. neg. = 0.0 tf
Fx máx. pos. = 0.5 tf
Fx máx. neg. = 0.0 tf
My máx. pos. = 0 kgf.m
My máx. neg. = -100 kgf.m
Mx máx. pos. = 300 kgf.m
Mx máx. neg. = 0 kgf.m
N máx = 4.5 tf
P156

Fy máx. pos. = 0.0 tf
Fy máx. neg. = -1.0 tf
Fx máx. pos. = 0.0 tf
Fx máx. neg. = 0.0 tf
My máx. pos. = 100 kgf.m
My máx. neg. = 0 kgf.m
Mx máx. pos. = 0 kgf.m
Mx máx. neg. = -400 kgf.m
N máx = 5.5 tf
P157

Fy máx. pos. = 0.0 tf
Fy máx. neg. = -1.0 tf
Fx máx. pos. = 0.5 tf
Fx máx. neg. = 0.0 tf
My máx. pos. = 0 kgf.m
My máx. neg. = -400 kgf.m
Mx máx. pos. = 0 kgf.m
Mx máx. neg. = -200 kgf.m
N máx = 6.0 tf
P158

Fy máx. pos. = 0.0 tf
Fy máx. neg. = -1.0 tf
Fx máx. pos. = 0.5 tf
Fx máx. neg. = 0.0 tf
My máx. pos. = 100 kgf.m
My máx. neg. = 0 kgf.m
Mx máx. pos. = 0 kgf.m
Mx máx. neg. = -200 kgf.m
N máx = 6.0 tf
P159

Fy máx. pos. = 0.0 tf
Fy máx. neg. = 0.0 tf
Fx máx. pos. = 0.5 tf
Fx máx. neg. = 0.0 tf
My máx. pos. = 0 kgf.m
My máx. neg. = -200 kgf.m
Mx máx. pos. = 0 kgf.m
Mx máx. neg. = -300 kgf.m
N máx = 4.5 tf
P160

Fy máx. pos. = 0.5 tf
Fy máx. neg. = 0.0 tf
Fx máx. pos. = 0.5 tf
Fx máx. neg. = 0.0 tf
My máx. pos. = 100 kgf.m
My máx. neg. = 0 kgf.m
Mx máx. pos. = 100 kgf.m
Mx máx. neg. = 0 kgf.m
N máx = 3.5 tf
P161

Fy máx. pos. = 0.5 tf
Fy máx. neg. = 0.0 tf
Fx máx. pos. = 0.5 tf
Fx máx. neg. = 0.0 tf
My máx. pos. = 100 kgf.m
My máx. neg. = 0 kgf.m
Mx máx. pos. = 100 kgf.m
Mx máx. neg. = 0 kgf.m
N máx = 8.5 tf
P162

Fy máx. pos. = 0.5 tf
Fy máx. neg. = 0.0 tf
Fx máx. pos. = 0.5 tf
Fx máx. neg. = 0.0 tf
My máx. pos. = 100 kgf.m
My máx. neg. = 0 kgf.m
Mx máx. pos. = 100 kgf.m
Mx máx. neg. = 0 kgf.m
N máx = 5.5 tf
P163

Fy máx. pos. = 0.5 tf
Fy máx. neg. = 0.0 tf
Fx máx. pos. = 0.5 tf
Fx máx. neg. = 0.0 tf
My máx. pos. = 100 kgf.m
My máx. neg. = 0 kgf.m
Mx máx. pos. = 100 kgf.m
Mx máx. neg. = 0 kgf.m
N máx = 6.5 tf
P164

Fy máx. pos. = 0.0 tf
Fy máx. neg. = -1.0 tf
Fx máx. pos. = 0.5 tf
Fx máx. neg. = 0.0 tf
My máx. pos. = 0 kgf.m
My máx. neg. = -200 kgf.m
Mx máx. pos. = 0 kgf.m
Mx máx. neg. = -200 kgf.m
N máx = 6.0 tf
P165

Fy máx. pos. = 0.5 tf
Fy máx. neg. = 0.0 tf
Fx máx. pos. = 0.0 tf
Fx máx. neg. = 0.0 tf
My máx. pos. = 100 kgf.m
My máx. neg. = 0 kgf.m
Mx máx. pos. = 100 kgf.m
Mx máx. neg. = 0 kgf.m
N máx = 4.0 tf
P166

Fy máx. pos. = 0.5 tf
Fy máx. neg. = 0.0 tf
Fx máx. pos. = 0.0 tf
Fx máx. neg. = 0.0 tf
My máx. pos. = 100 kgf.m
My máx. neg. = 0 kgf.m
Mx máx. pos. = 100 kgf.m
Mx máx. neg. = 0 kgf.m
N máx = 6.5 tf
P167

Fy máx. pos. = 0.5 tf
Fy máx. neg. = 0.0 tf
Fx máx. pos. = 0.5 tf
Fx máx. neg. = 0.0 tf
My máx. pos. = 100 kgf.m
My máx. neg. = 0 kgf.m
Mx máx. pos. = 100 kgf.m
Mx máx. neg. = 0 kgf.m
N máx = 1.0 tf
P168

Fy máx. pos. = 0.5 tf
Fy máx. neg. = 0.0 tf
Fx máx. pos. = 0.0 tf
Fx máx. neg. = -2.0 tf
My máx. pos. = 2200 kgf.m
My máx. neg. = 0 kgf.m
Mx máx. pos. = 300 kgf.m
Mx máx. neg. = 0 kgf.m
N máx = 10.5 tf
P170

Fy máx. pos. = 0.0 tf
Fy máx. neg. = 0.0 tf
Fx máx. pos. = 2.0 tf
Fx máx. neg. = 0.0 tf
My máx. pos. = 0 kgf.m
My máx. neg. = -1300 kgf.m
Mx máx. pos. = 100 kgf.m
Mx máx. neg. = 0 kgf.m
N máx = 9.0 tf
P172

Fy máx. pos. = 0.5 tf
Fy máx. neg. = 0.0 tf
Fx máx. pos. = 0.5 tf
Fx máx. neg. = 0.0 tf
My máx. pos. = 0 kgf.m
My máx. neg. = -200 kgf.m
Mx máx. pos. = 500 kgf.m
Mx máx. neg. = 0 kgf.m
N máx = 7.5 tf
P173

Fy máx. pos. = 0.5 tf
Fy máx. neg. = 0.0 tf
Fx máx. pos. = 0.0 tf
Fx máx. neg. = 0.0 tf
My máx. pos. = 100 kgf.m
My máx. neg. = 0 kgf.m
Mx máx. pos. = 400 kgf.m
Mx máx. neg. = 0 kgf.m
N máx = 9.0 tf
P174

Fy máx. pos. = 0.0 tf
Fy máx. neg. = 0.0 tf
Fx máx. pos. = 0.0 tf
Fx máx. neg. = -1.0 tf
My máx. pos. = 300 kgf.m
My máx. neg. = 0 kgf.m
Mx máx. pos. = 100 kgf.m
Mx máx. neg. = 0 kgf.m
N máx = 6.0 tf
P175

Fy máx. pos. = 0.5 tf
Fy máx. neg. = 0.0 tf
Fx máx. pos. = 0.5 tf
Fx máx. neg. = 0.0 tf
My máx. pos. = 0 kgf.m
My máx. neg. = -500 kgf.m
Mx máx. pos. = 0 kgf.m
Mx máx. neg. = -200 kgf.m
N máx = 7.0 tf
P176

Fy máx. pos. = 0.5 tf
Fy máx. neg. = 0.0 tf
Fx máx. pos. = 0.5 tf
Fx máx. neg. = 0.0 tf
My máx. pos. = 0 kgf.m
My máx. neg. = -400 kgf.m
Mx máx. pos. = 300 kgf.m
Mx máx. neg. = 0 kgf.m
N máx = 6.0 tf
P177

Fy máx. pos. = 0.5 tf
Fy máx. neg. = 0.0 tf
Fx máx. pos. = 0.5 tf
Fx máx. neg. = 0.0 tf
My máx. pos. = 100 kgf.m
My máx. neg. = 0 kgf.m
Mx máx. pos. = 300 kgf.m
Mx máx. neg. = 0 kgf.m
N máx = 6.0 tf
P178

Fy máx. pos. = 0.5 tf
Fy máx. neg. = 0.0 tf
Fx máx. pos. = 0.5 tf
Fx máx. neg. = 0.0 tf
My máx. pos. = 0 kgf.m
My máx. neg. = -200 kgf.m
Mx máx. pos. = 200 kgf.m
Mx máx. neg. = 0 kgf.m
N máx = 4.5 tf
P179

Fy máx. pos. = 0.0 tf
Fy máx. neg. = -1.0 tf
Fx máx. pos. = 0.5 tf
Fx máx. neg. = 0.0 tf
My máx. pos. = 100 kgf.m
My máx. neg. = 0 kgf.m
Mx máx. pos. = 0 kgf.m
Mx máx. neg. = -300 kgf.m
N máx = 5.0 tf
P180

Fy máx. pos. = 0.0 tf
Fy máx. neg. = 0.0 tf
Fx máx. pos. = 0.5 tf
Fx máx. neg. = 0.0 tf
My máx. pos. = 100 kgf.m
My máx. neg. = 0 kgf.m
Mx máx. pos. = 100 kgf.m
Mx máx. neg. = 0 kgf.m
N máx = 6.0 tf
P181

Fy máx. pos. = 0.5 tf
Fy máx. neg. = 0.0 tf
Fx máx. pos. = 0.5 tf
Fx máx. neg. = 0.0 tf
My máx. pos. = 0 kgf.m
My máx. neg. = -200 kgf.m
Mx máx. pos. = 300 kgf.m
Mx máx. neg. = 0 kgf.m
N máx = 6.0 tf
P182

Fy máx. pos. = 0.5 tf
Fy máx. neg. = 0.0 tf
Fx máx. pos. = 0.0 tf
Fx máx. neg. = 0.0 tf
My máx. pos. = 100 kgf.m
My máx. neg. = 0 kgf.m
Mx máx. pos. = 100 kgf.m
Mx máx. neg. = 0 kgf.m
N máx = 5.5 tf
P183

Fy máx. pos. = 0.5 tf
Fy máx. neg. = 0.0 tf
Fx máx. pos. = 0.5 tf
Fx máx. neg. = 0.0 tf
My máx. pos. = 100 kgf.m
My máx. neg. = 0 kgf.m
Mx máx. pos. = 200 kgf.m
Mx máx. neg. = 0 kgf.m
N máx = 4.5 tf
P184

Fy máx. pos. = 0.0 tf
Fy máx. neg. = 0.0 tf
Fx máx. pos. = 0.5 tf
Fx máx. neg. = 0.0 tf
My máx. pos. = 100 kgf.m
My máx. neg. = 0 kgf.m
Mx máx. pos. = 0 kgf.m
Mx máx. neg. = -200 kgf.m
N máx = 5.0 tf
P186

Fy máx. pos. = 0.5 tf
Fy máx. neg. = 0.0 tf
Fx máx. pos. = 0.0 tf
Fx máx. neg. = 0.0 tf
My máx. pos. = 100 kgf.m
My máx. neg. = 0 kgf.m
Mx máx. pos. = 100 kgf.m
Mx máx. neg. = 0 kgf.m
N máx = 1.0 tf
P187

Fy máx. pos. = 0.0 tf
Fy máx. neg. = -1.0 tf
Fx máx. pos. = 0.0 tf
Fx máx. neg. = -1.0 tf
My máx. pos. = 200 kgf.m
My máx. neg. = 0 kgf.m
Mx máx. pos. = 0 kgf.m
Mx máx. neg. = -500 kgf.m
N máx = 5.5 tf
P188

Fy máx. pos. = 0.0 tf
Fy máx. neg. = -1.0 tf
Fx máx. pos. = 0.5 tf
Fx máx. neg. = 0.0 tf
My máx. pos. = 0 kgf.m
My máx. neg. = -600 kgf.m
Mx máx. pos. = 0 kgf.m
Mx máx. neg. = -500 kgf.m
N máx = 5.5 tf
P189

Fy máx. pos. = 0.0 tf
Fy máx. neg. = -1.0 tf
Fx máx. pos. = 0.0 tf
Fx máx. neg. = 0.0 tf
My máx. pos. = 300 kgf.m
My máx. neg. = 0 kgf.m
Mx máx. pos. = 0 kgf.m
Mx máx. neg. = -300 kgf.m
N máx = 5.0 tf
P190

Fy máx. pos. = 0.0 tf
Fy máx. neg. = 0.0 tf
Fx máx. pos. = 0.5 tf
Fx máx. neg. = 0.0 tf
My máx. pos. = 100 kgf.m
My máx. neg. = 0 kgf.m
Mx máx. pos. = 0 kgf.m
Mx máx. neg. = -200 kgf.m
N máx = 5.0 tf
P191

Fy máx. pos. = 0.5 tf
Fy máx. neg. = 0.0 tf
Fx máx. pos. = 0.5 tf
Fx máx. neg. = 0.0 tf
My máx. pos. = 100 kgf.m
My máx. neg. = 0 kgf.m
Mx máx. pos. = 100 kgf.m
Mx máx. neg. = 0 kgf.m
N máx = 3.0 tf
P192

Fy máx. pos. = 0.5 tf
Fy máx. neg. = 0.0 tf
Fx máx. pos. = 0.0 tf
Fx máx. neg. = 0.0 tf
My máx. pos. = 100 kgf.m
My máx. neg. = 0 kgf.m
Mx máx. pos. = 200 kgf.m
Mx máx. neg. = 0 kgf.m
N máx = 11.5 tf
P193

Fy máx. pos. = 0.0 tf
Fy máx. neg. = -1.0 tf
Fx máx. pos. = 0.5 tf
Fx máx. neg. = 0.0 tf
My máx. pos. = 0 kgf.m
My máx. neg. = -400 kgf.m
Mx máx. pos. = 0 kgf.m
Mx máx. neg. = -300 kgf.m
N máx = 5.5 tf
P194

Fy máx. pos. = 0.0 tf
Fy máx. neg. = -0.5 tf
Fx máx. pos. = 1.0 tf
Fx máx. neg. = 0.0 tf
My máx. pos. = 0 kgf.m
My máx. neg. = -800 kgf.m
Mx máx. pos. = 0 kgf.m
Mx máx. neg. = -800 kgf.m
N máx = 10.0 tf
P195

Fy máx. pos. = 0.0 tf
Fy máx. neg. = -1.5 tf
Fx máx. pos. = 0.0 tf
Fx máx. neg. = -1.5 tf
My máx. pos. = 500 kgf.m
My máx. neg. = 0 kgf.m
Mx máx. pos. = 0 kgf.m
Mx máx. neg. = -700 kgf.m
N máx = 9.5 tf
P196

Fy máx. pos. = 0.0 tf
Fy máx. neg. = -1.5 tf
Fx máx. pos. = 1.0 tf
Fx máx. neg. = 0.0 tf
My máx. pos. = 0 kgf.m
My máx. neg. = -700 kgf.m
Mx máx. pos. = 0 kgf.m
Mx máx. neg. = -1000 kgf.m
N máx = 10.0 tf
P197

Fy máx. pos. = 0.5 tf
Fy máx. neg. = 0.0 tf
Fx máx. pos. = 0.0 tf
Fx máx. neg. = -1.5 tf
My máx. pos. = 900 kgf.m
My máx. neg. = 0 kgf.m
Mx máx. pos. = 0 kgf.m
Mx máx. neg. = -200 kgf.m
N máx = 5.5 tf
P199

Fy máx. pos. = 0.0 tf
Fy máx. neg. = -1.0 tf
Fx máx. pos. = 1.0 tf
Fx máx. neg. = 0.0 tf
My máx. pos. = 0 kgf.m
My máx. neg. = -500 kgf.m
Mx máx. pos. = 0 kgf.m
Mx máx. neg. = -300 kgf.m
N máx = 7.0 tf
P200

Fy máx. pos. = 0.0 tf
Fy máx. neg. = 0.0 tf
Fx máx. pos. = 0.0 tf
Fx máx. neg. = 0.0 tf
My máx. pos. = 200 kgf.m
My máx. neg. = 0 kgf.m
Mx máx. pos. = 0 kgf.m
Mx máx. neg. = 0 kgf.m
N máx = 4.0 tf
P201

Fy máx. pos. = 0.0 tf
Fy máx. neg. = 0.0 tf
Fx máx. pos. = 0.5 tf
Fx máx. neg. = 0.0 tf
My máx. pos. = 0 kgf.m
My máx. neg. = 0 kgf.m
Mx máx. pos. = 0 kgf.m
Mx máx. neg. = 0 kgf.m
N máx = 7.0 tf
P202

Fy máx. pos. = 0.0 tf
Fy máx. neg. = 0.0 tf
Fx máx. pos. = 0.5 tf
Fx máx. neg. = 0.0 tf
My máx. pos. = 100 kgf.m
My máx. neg. = 0 kgf.m
Mx máx. pos. = 0 kgf.m
Mx máx. neg. = -100 kgf.m
N máx = 4.5 tf
P203

Fy máx. pos. = 0.0 tf
Fy máx. neg. = 0.0 tf
Fx máx. pos. = 0.0 tf
Fx máx. neg. = -1.0 tf
My máx. pos. = 300 kgf.m
My máx. neg. = 0 kgf.m
Mx máx. pos. = 0 kgf.m
Mx máx. neg. = 0 kgf.m
N máx = 2.0 tf
P204

Fy máx. pos. = 0.0 tf
Fy máx. neg. = -1.0 tf
Fx máx. pos. = 0.0 tf
Fx máx. neg. = -1.0 tf
My máx. pos. = 0 kgf.m
My máx. neg. = -200 kgf.m
Mx máx. pos. = 600 kgf.m
Mx máx. neg. = 0 kgf.m
N máx = 0.0 tf
P206

Fy máx. pos. = 0.0 tf
Fy máx. neg. = -0.5 tf
Fx máx. pos. = 0.0 tf
Fx máx. neg. = -1.0 tf
My máx. pos. = 0 kgf.m
My máx. neg. = -200 kgf.m
Mx máx. pos. = 200 kgf.m
Mx máx. neg. = 0 kgf.m
N máx = 2.0 tf
P207

Fy máx. pos. = 0.0 tf
Fy máx. neg. = 0.0 tf
Fx máx. pos. = 0.5 tf
Fx máx. neg. = 0.0 tf
My máx. pos. = 0 kgf.m
My máx. neg. = 0 kgf.m
Mx máx. pos. = 0 kgf.m
Mx máx. neg. = 0 kgf.m
N máx = 2.0 tf
P1

Fy máx. pos. = 0.0 tf
Fy máx. neg. = -0.5 tf
Fx máx. pos. = 0.0 tf
Fx máx. neg. = 0.0 tf
My máx. pos. = 0 kgf.m
My máx. neg. = 0 kgf.m
Mx máx. pos. = 600 kgf.m
Mx máx. neg. = 0 kgf.m
N máx = 2.5 tf
P2

Fy máx. pos. = 0.0 tf
Fy máx. neg. = -1.0 tf
Fx máx. pos. = 0.0 tf
Fx máx. neg. = 0.0 tf
My máx. pos. = 0 kgf.m
My máx. neg. = 0 kgf.m
Mx máx. pos. = 600 kgf.m
Mx máx. neg. = 0 kgf.m
N máx = 2.5 tf
P3

Fy máx. pos. = 0.0 tf
Fy máx. neg. = 0.0 tf
Fx máx. pos. = 0.0 tf
Fx máx. neg. = 0.0 tf
My máx. pos. = 0 kgf.m
My máx. neg. = 0 kgf.m
Mx máx. pos. = 600 kgf.m
Mx máx. neg. = 0 kgf.m
N máx = 2.5 tf
P4

Fy máx. pos. = 0.0 tf
Fy máx. neg. = 0.0 tf
Fx máx. pos. = 0.0 tf
Fx máx. neg. = 0.0 tf
My máx. pos. = 0 kgf.m
My máx. neg. = 0 kgf.m
Mx máx. pos. = 600 kgf.m
Mx máx. neg. = 0 kgf.m
N máx = 2.5 tf
P5

Fy máx. pos. = 0.0 tf
Fy máx. neg. = 0.0 tf
Fx máx. pos. = 0.0 tf
Fx máx. neg. = 0.0 tf
My máx. pos. = 0 kgf.m
My máx. neg. = 0 kgf.m
Mx máx. pos. = 600 kgf.m
Mx máx. neg. = 0 kgf.m
N máx = 2.5 tf
P6

Fy máx. pos. = 0.5 tf
Fy máx. neg. = 0.0 tf
Fx máx. pos. = 0.0 tf
Fx máx. neg. = 0.0 tf
My máx. pos. = 0 kgf.m
My máx. neg. = 0 kgf.m
Mx máx. pos. = 600 kgf.m
Mx máx. neg. = 0 kgf.m
N máx = 2.5 tf
P7

Fy máx. pos. = 0.5 tf
Fy máx. neg. = 0.0 tf
Fx máx. pos. = 0.0 tf
Fx máx. neg. = 0.0 tf
My máx. pos. = 0 kgf.m
My máx. neg. = 0 kgf.m
Mx máx. pos. = 600 kgf.m
Mx máx. neg. = 0 kgf.m
N máx = 2.5 tf
P8

Fy máx. pos. = 0.5 tf
Fy máx. neg. = 0.0 tf
Fx máx. pos. = 0.0 tf
Fx máx. neg. = 0.0 tf
My máx. pos. = 0 kgf.m
My máx. neg. = 0 kgf.m
Mx máx. pos. = 600 kgf.m
Mx máx. neg. = 0 kgf.m
N máx = 2.5 tf
P9

Fy máx. pos. = 0.5 tf
Fy máx. neg. = 0.0 tf
Fx máx. pos. = 0.0 tf
Fx máx. neg. = 0.0 tf
My máx. pos. = 0 kgf.m
My máx. neg. = 0 kgf.m
Mx máx. pos. = 700 kgf.m
Mx máx. neg. = 0 kgf.m
N máx = 3.0 tf
P10

Fy máx. pos. = 0.0 tf
Fy máx. neg. = -0.5 tf
Fx máx. pos. = 0.0 tf
Fx máx. neg. = 0.0 tf
My máx. pos. = 0 kgf.m
My máx. neg. = 0 kgf.m
Mx máx. pos. = 900 kgf.m
Mx máx. neg. = 0 kgf.m
N máx = 4.5 tf
P11

Fy máx. pos. = 0.0 tf
Fy máx. neg. = -0.5 tf
Fx máx. pos. = 0.0 tf
Fx máx. neg. = 0.0 tf
My máx. pos. = 0 kgf.m
My máx. neg. = 0 kgf.m
Mx máx. pos. = 900 kgf.m
Mx máx. neg. = 0 kgf.m
N máx = 4.0 tf
P12

Fy máx. pos. = 0.5 tf
Fy máx. neg. = 0.0 tf
Fx máx. pos. = 0.5 tf
Fx máx. neg. = 0.0 tf
My máx. pos. = 0 kgf.m
My máx. neg. = 0 kgf.m
Mx máx. pos. = 700 kgf.m
Mx máx. neg. = 0 kgf.m
N máx = 2.5 tf
P13

Fy máx. pos. = 0.5 tf
Fy máx. neg. = 0.0 tf
Fx máx. pos. = 0.0 tf
Fx máx. neg. = 0.0 tf
My máx. pos. = 0 kgf.m
My máx. neg. = 0 kgf.m
Mx máx. pos. = 600 kgf.m
Mx máx. neg. = 0 kgf.m
N máx = 2.5 tf
P14

Fy máx. pos. = 0.5 tf
Fy máx. neg. = 0.0 tf
Fx máx. pos. = 0.0 tf
Fx máx. neg. = 0.0 tf
My máx. pos. = 0 kgf.m
My máx. neg. = 0 kgf.m
Mx máx. pos. = 600 kgf.m
Mx máx. neg. = 0 kgf.m
N máx = 2.5 tf
P15

Fy máx. pos. = 0.5 tf
Fy máx. neg. = 0.0 tf
Fx máx. pos. = 0.0 tf
Fx máx. neg. = 0.0 tf
My máx. pos. = 0 kgf.m
My máx. neg. = 0 kgf.m
Mx máx. pos. = 600 kgf.m
Mx máx. neg. = 0 kgf.m
N máx = 2.5 tf
P16

Fy máx. pos. = 0.0 tf
Fy máx. neg. = 0.0 tf
Fx máx. pos. = 0.0 tf
Fx máx. neg. = 0.0 tf
My máx. pos. = 0 kgf.m
My máx. neg. = 0 kgf.m
Mx máx. pos. = 600 kgf.m
Mx máx. neg. = 0 kgf.m
N máx = 2.5 tf
P17

Fy máx. pos. = 0.0 tf
Fy máx. neg. = 0.0 tf
Fx máx. pos. = 0.0 tf
Fx máx. neg. = 0.0 tf
My máx. pos. = 0 kgf.m
My máx. neg. = 0 kgf.m
Mx máx. pos. = 600 kgf.m
Mx máx. neg. = 0 kgf.m
N máx = 2.5 tf
P18

Fy máx. pos. = 0.5 tf
Fy máx. neg. = 0.0 tf
Fx máx. pos. = 0.0 tf
Fx máx. neg. = 0.0 tf
My máx. pos. = 0 kgf.m
My máx. neg. = 0 kgf.m
Mx máx. pos. = 0 kgf.m
Mx máx. neg. = 0 kgf.m
N máx = 2.5 tf
P19

Fy máx. pos. = 0.0 tf
Fy máx. neg. = 0.0 tf
Fx máx. pos. = 0.0 tf
Fx máx. neg. = 0.0 tf
My máx. pos. = 0 kgf.m
My máx. neg. = 0 kgf.m
Mx máx. pos. = 0 kgf.m
Mx máx. neg. = 0 kgf.m
N máx = 2.5 tf
P20

Fy máx. pos. = 0.0 tf
Fy máx. neg. = 0.0 tf
Fx máx. pos. = 0.0 tf
Fx máx. neg. = 0.0 tf
My máx. pos. = 0 kgf.m
My máx. neg. = 0 kgf.m
Mx máx. pos. = 0 kgf.m
Mx máx. neg. = 0 kgf.m
N máx = 2.5 tf
P21

Fy máx. pos. = 0.0 tf
Fy máx. neg. = -1.0 tf
Fx máx. pos. = 0.5 tf
Fx máx. neg. = 0.0 tf
My máx. pos. = 0 kgf.m
My máx. neg. = 0 kgf.m
Mx máx. pos. = 0 kgf.m
Mx máx. neg. = 0 kgf.m
N máx = 2.5 tf
P22

Fy máx. pos. = 0.0 tf
Fy máx. neg. = -2.0 tf
Fx máx. pos. = 0.5 tf
Fx máx. neg. = 0.0 tf
My máx. pos. = 0 kgf.m
My máx. neg. = 0 kgf.m
Mx máx. pos. = 0 kgf.m
Mx máx. neg. = 0 kgf.m
N máx = 2.5 tf
P23

Fy máx. pos. = 0.5 tf
Fy máx. neg. = 0.0 tf
Fx máx. pos. = 0.5 tf
Fx máx. neg. = 0.0 tf
My máx. pos. = 0 kgf.m
My máx. neg. = 0 kgf.m
Mx máx. pos. = 0 kgf.m
Mx máx. neg. = 0 kgf.m
N máx = 2.0 tf
P24

Fy máx. pos. = 1.0 tf
Fy máx. neg. = 0.0 tf
Fx máx. pos. = 0.0 tf
Fx máx. neg. = 0.0 tf
My máx. pos. = 0 kgf.m
My máx. neg. = 0 kgf.m
Mx máx. pos. = 0 kgf.m
Mx máx. neg. = 0 kgf.m
N máx = 0.0 tf
P25

Fy máx. pos. = 0.0 tf
Fy máx. neg. = 0.0 tf
Fx máx. pos. = 0.5 tf
Fx máx. neg. = 0.0 tf
My máx. pos. = 600 kgf.m
My máx. neg. = 0 kgf.m
Mx máx. pos. = 0 kgf.m
Mx máx. neg. = 0 kgf.m
N máx = 2.5 tf
P33

Fy máx. pos. = 0.5 tf
Fy máx. neg. = 0.0 tf
Fx máx. pos. = 0.0 tf
Fx máx. neg. = 0.0 tf
My máx. pos. = 0 kgf.m
My máx. neg. = 0 kgf.m
Mx máx. pos. = 0 kgf.m
Mx máx. neg. = 0 kgf.m
N máx = 1.0 tf
P39

Fy máx. pos. = 0.0 tf
Fy máx. neg. = 0.0 tf
Fx máx. pos. = 0.5 tf
Fx máx. neg. = 0.0 tf
My máx. pos. = 600 kgf.m
My máx. neg. = 0 kgf.m
Mx máx. pos. = 0 kgf.m
Mx máx. neg. = 0 kgf.m
N máx = 2.5 tf
P42

Fy máx. pos. = 0.5 tf
Fy máx. neg. = 0.0 tf
Fx máx. pos. = 0.0 tf
Fx máx. neg. = 0.0 tf
My máx. pos. = 0 kgf.m
My máx. neg. = 0 kgf.m
Mx máx. pos. = 0 kgf.m
Mx máx. neg. = 0 kgf.m
N máx = 0.5 tf
P61

Fy máx. pos. = 0.0 tf
Fy máx. neg. = 0.0 tf
Fx máx. pos. = 0.5 tf
Fx máx. neg. = 0.0 tf
My máx. pos. = 600 kgf.m
My máx. neg. = 0 kgf.m
Mx máx. pos. = 0 kgf.m
Mx máx. neg. = 0 kgf.m
N máx = 2.5 tf
P62

Fy máx. pos. = 0.5 tf
Fy máx. neg. = 0.0 tf
Fx máx. pos. = 0.5 tf
Fx máx. neg. = 0.0 tf
My máx. pos. = 0 kgf.m
My máx. neg. = 0 kgf.m
Mx máx. pos. = 0 kgf.m
Mx máx. neg. = 0 kgf.m
N máx = 0.5 tf
P79

Fy máx. pos. = 0.0 tf
Fy máx. neg. = 0.0 tf
Fx máx. pos. = 0.5 tf
Fx máx. neg. = 0.0 tf
My máx. pos. = 600 kgf.m
My máx. neg. = 0 kgf.m
Mx máx. pos. = 0 kgf.m
Mx máx. neg. = 0 kgf.m
N máx = 2.5 tf
P80

Fy máx. pos. = 0.0 tf
Fy máx. neg. = 0.0 tf
Fx máx. pos. = 0.5 tf
Fx máx. neg. = 0.0 tf
My máx. pos. = 600 kgf.m
My máx. neg. = 0 kgf.m
Mx máx. pos. = 0 kgf.m
Mx máx. neg. = 0 kgf.m
N máx = 2.5 tf
P88

Fy máx. pos. = 0.5 tf
Fy máx. neg. = 0.0 tf
Fx máx. pos. = 0.0 tf
Fx máx. neg. = 0.0 tf
My máx. pos. = 0 kgf.m
My máx. neg. = 0 kgf.m
Mx máx. pos. = 0 kgf.m
Mx máx. neg. = 0 kgf.m
N máx = 1.0 tf
P89

Fy máx. pos. = 0.0 tf
Fy máx. neg. = 0.0 tf
Fx máx. pos. = 0.5 tf
Fx máx. neg. = 0.0 tf
My máx. pos. = 600 kgf.m
My máx. neg. = 0 kgf.m
Mx máx. pos. = 0 kgf.m
Mx máx. neg. = 0 kgf.m
N máx = 2.5 tf
P106

Fy máx. pos. = 0.5 tf
Fy máx. neg. = 0.0 tf
Fx máx. pos. = 0.5 tf
Fx máx. neg. = 0.0 tf
My máx. pos. = 0 kgf.m
My máx. neg. = 0 kgf.m
Mx máx. pos. = 0 kgf.m
Mx máx. neg. = 0 kgf.m
N máx = 1.0 tf
P109

Fy máx. pos. = 0.5 tf
Fy máx. neg. = 0.0 tf
Fx máx. pos. = 0.5 tf
Fx máx. neg. = 0.0 tf
My máx. pos. = 0 kgf.m
My máx. neg. = 0 kgf.m
Mx máx. pos. = 0 kgf.m
Mx máx. neg. = 0 kgf.m
N máx = 1.0 tf
P112

Fy máx. pos. = 0.0 tf
Fy máx. neg. = 0.0 tf
Fx máx. pos. = 0.5 tf
Fx máx. neg. = 0.0 tf
My máx. pos. = 600 kgf.m
My máx. neg. = 0 kgf.m
Mx máx. pos. = 0 kgf.m
Mx máx. neg. = 0 kgf.m
N máx = 2.5 tf
P113

Fy máx. pos. = 0.5 tf
Fy máx. neg. = 0.0 tf
Fx máx. pos. = 0.5 tf
Fx máx. neg. = 0.0 tf
My máx. pos. = 0 kgf.m
My máx. neg. = 0 kgf.m
Mx máx. pos. = 0 kgf.m
Mx máx. neg. = 0 kgf.m
N máx = 1.0 tf
P121

Fy máx. pos. = 0.0 tf
Fy máx. neg. = 0.0 tf
Fx máx. pos. = 0.5 tf
Fx máx. neg. = 0.0 tf
My máx. pos. = 600 kgf.m
My máx. neg. = 0 kgf.m
Mx máx. pos. = 0 kgf.m
Mx máx. neg. = 0 kgf.m
N máx = 2.5 tf
P122

Fy máx. pos. = 0.5 tf
Fy máx. neg. = 0.0 tf
Fx máx. pos. = 0.5 tf
Fx máx. neg. = 0.0 tf
My máx. pos. = 0 kgf.m
My máx. neg. = 0 kgf.m
Mx máx. pos. = 0 kgf.m
Mx máx. neg. = 0 kgf.m
N máx = 0.5 tf
P139

Fy máx. pos. = 0.0 tf
Fy máx. neg. = 0.0 tf
Fx máx. pos. = 0.5 tf
Fx máx. neg. = 0.0 tf
My máx. pos. = 600 kgf.m
My máx. neg. = 0 kgf.m
Mx máx. pos. = 0 kgf.m
Mx máx. neg. = 0 kgf.m
N máx = 2.5 tf
P143

Fy máx. pos. = 0.0 tf
Fy máx. neg. = 0.0 tf
Fx máx. pos. = 0.5 tf
Fx máx. neg. = 0.0 tf
My máx. pos. = 600 kgf.m
My máx. neg. = 0 kgf.m
Mx máx. pos. = 0 kgf.m
Mx máx. neg. = 0 kgf.m
N máx = 2.5 tf
P150

Fy máx. pos. = 0.0 tf
Fy máx. neg. = 0.0 tf
Fx máx. pos. = 0.5 tf
Fx máx. neg. = 0.0 tf
My máx. pos. = 600 kgf.m
My máx. neg. = 0 kgf.m
Mx máx. pos. = 0 kgf.m
Mx máx. neg. = 0 kgf.m
N máx = 2.5 tf
P169

Fy máx. pos. = 0.0 tf
Fy máx. neg. = 0.0 tf
Fx máx. pos. = 0.5 tf
Fx máx. neg. = 0.0 tf
My máx. pos. = 600 kgf.m
My máx. neg. = 0 kgf.m
Mx máx. pos. = 0 kgf.m
Mx máx. neg. = 0 kgf.m
N máx = 2.5 tf
P185

Fy máx. pos. = 0.5 tf
Fy máx. neg. = 0.0 tf
Fx máx. pos. = 1.0 tf
Fx máx. neg. = 0.0 tf
My máx. pos. = 700 kgf.m
My máx. neg. = 0 kgf.m
Mx máx. pos. = 0 kgf.m
Mx máx. neg. = 0 kgf.m
N máx = 3.0 tf
P198

Fy máx. pos. = 0.0 tf
Fy máx. neg. = 0.0 tf
Fx máx. pos. = 0.0 tf
Fx máx. neg. = 0.0 tf
My máx. pos. = 0 kgf.m
My máx. neg. = -700 kgf.m
Mx máx. pos. = 0 kgf.m
Mx máx. neg. = 0 kgf.m
N máx = 4.0 tf
P205

Fy máx. pos. = 1.0 tf
Fy máx. neg. = 0.0 tf
Fx máx. pos. = 0.0 tf
Fx máx. neg. = 0.0 tf
My máx. pos. = 0 kgf.m
My máx. neg. = 0 kgf.m
Mx máx. pos. = 0 kgf.m
Mx máx. neg. = -600 kgf.m
N máx = 3.0 tf
P208

Fy máx. pos. = 1.0 tf
Fy máx. neg. = 0.0 tf
Fx máx. pos. = 0.0 tf
Fx máx. neg. = 0.0 tf
My máx. pos. = 0 kgf.m
My máx. neg. = 0 kgf.m
Mx máx. pos. = 0 kgf.m
Mx máx. neg. = -600 kgf.m
N máx = 3.0 tf
P209

Fy máx. pos. = 0.5 tf
Fy máx. neg. = 0.0 tf
Fx máx. pos. = 0.0 tf
Fx máx. neg. = 0.0 tf
My máx. pos. = 0 kgf.m
My máx. neg. = 0 kgf.m
Mx máx. pos. = 0 kgf.m
Mx máx. neg. = -700 kgf.m
N máx = 2.5 tf
P210

Fy máx. pos. = 0.5 tf
Fy máx. neg. = 0.0 tf
Fx máx. pos. = 0.0 tf
Fx máx. neg. = 0.0 tf
My máx. pos. = 0 kgf.m
My máx. neg. = 0 kgf.m
Mx máx. pos. = 0 kgf.m
Mx máx. neg. = -700 kgf.m
N máx = 2.5 tf
P211

Fy máx. pos. = 0.5 tf
Fy máx. neg. = 0.0 tf
Fx máx. pos. = 0.0 tf
Fx máx. neg. = 0.0 tf
My máx. pos. = 0 kgf.m
My máx. neg. = 0 kgf.m
Mx máx. pos. = 0 kgf.m
Mx máx. neg. = -700 kgf.m
N máx = 2.5 tf
P212

Fy máx. pos. = 0.5 tf
Fy máx. neg. = 0.0 tf
Fx máx. pos. = 0.0 tf
Fx máx. neg. = 0.0 tf
My máx. pos. = 0 kgf.m
My máx. neg. = 0 kgf.m
Mx máx. pos. = 0 kgf.m
Mx máx. neg. = -700 kgf.m
N máx = 2.5 tf
P213

Fy máx. pos. = 0.5 tf
Fy máx. neg. = 0.0 tf
Fx máx. pos. = 0.0 tf
Fx máx. neg. = 0.0 tf
My máx. pos. = 0 kgf.m
My máx. neg. = 0 kgf.m
Mx máx. pos. = 0 kgf.m
Mx máx. neg. = -700 kgf.m
N máx = 2.5 tf
P214

Fy máx. pos. = 0.5 tf
Fy máx. neg. = 0.0 tf
Fx máx. pos. = 0.0 tf
Fx máx. neg. = 0.0 tf
My máx. pos. = 0 kgf.m
My máx. neg. = 0 kgf.m
Mx máx. pos. = 0 kgf.m
Mx máx. neg. = -700 kgf.m
N máx = 2.5 tf
P215

Fy máx. pos. = 0.5 tf
Fy máx. neg. = 0.0 tf
Fx máx. pos. = 0.0 tf
Fx máx. neg. = 0.0 tf
My máx. pos. = 0 kgf.m
My máx. neg. = 0 kgf.m
Mx máx. pos. = 0 kgf.m
Mx máx. neg. = -700 kgf.m
N máx = 2.5 tf
P216

Fy máx. pos. = 0.5 tf
Fy máx. neg. = 0.0 tf
Fx máx. pos. = 0.0 tf
Fx máx. neg. = 0.0 tf
My máx. pos. = 0 kgf.m
My máx. neg. = 0 kgf.m
Mx máx. pos. = 0 kgf.m
Mx máx. neg. = -700 kgf.m
N máx = 2.5 tf
P217

Fy máx. pos. = 0.5 tf
Fy máx. neg. = 0.0 tf
Fx máx. pos. = 0.0 tf
Fx máx. neg. = 0.0 tf
My máx. pos. = 0 kgf.m
My máx. neg. = 0 kgf.m
Mx máx. pos. = 0 kgf.m
Mx máx. neg. = -700 kgf.m
N máx = 2.5 tf
P218

Fy máx. pos. = 0.5 tf
Fy máx. neg. = 0.0 tf
Fx máx. pos. = 0.0 tf
Fx máx. neg. = 0.0 tf
My máx. pos. = 0 kgf.m
My máx. neg. = 0 kgf.m
Mx máx. pos. = 0 kgf.m
Mx máx. neg. = -700 kgf.m
N máx = 2.5 tf
P219

Fy máx. pos. = 0.5 tf
Fy máx. neg. = 0.0 tf
Fx máx. pos. = 0.5 tf
Fx máx. neg. = 0.0 tf
My máx. pos. = 0 kgf.m
My máx. neg. = 0 kgf.m
Mx máx. pos. = 0 kgf.m
Mx máx. neg. = -700 kgf.m
N máx = 2.5 tf
P220

Fy máx. pos. = 0.5 tf
Fy máx. neg. = 0.0 tf
Fx máx. pos. = 0.5 tf
Fx máx. neg. = 0.0 tf
My máx. pos. = 0 kgf.m
My máx. neg. = 0 kgf.m
Mx máx. pos. = 0 kgf.m
Mx máx. neg. = -700 kgf.m
N máx = 2.5 tf
P221

Fy máx. pos. = 0.5 tf
Fy máx. neg. = 0.0 tf
Fx máx. pos. = 0.5 tf
Fx máx. neg. = 0.0 tf
My máx. pos. = 0 kgf.m
My máx. neg. = 0 kgf.m
Mx máx. pos. = 0 kgf.m
Mx máx. neg. = -700 kgf.m
N máx = 2.5 tf
P222

Fy máx. pos. = 0.5 tf
Fy máx. neg. = 0.0 tf
Fx máx. pos. = 0.5 tf
Fx máx. neg. = 0.0 tf
My máx. pos. = 0 kgf.m
My máx. neg. = 0 kgf.m
Mx máx. pos. = 0 kgf.m
Mx máx. neg. = -700 kgf.m
N máx = 2.5 tf
P223

Fy máx. pos. = 0.5 tf
Fy máx. neg. = 0.0 tf
Fx máx. pos. = 0.5 tf
Fx máx. neg. = 0.0 tf
My máx. pos. = 0 kgf.m
My máx. neg. = 0 kgf.m
Mx máx. pos. = 0 kgf.m
Mx máx. neg. = -700 kgf.m
N máx = 2.5 tf
P224

Fy máx. pos. = 0.5 tf
Fy máx. neg. = 0.0 tf
Fx máx. pos. = 0.5 tf
Fx máx. neg. = 0.0 tf
My máx. pos. = 0 kgf.m
My máx. neg. = 0 kgf.m
Mx máx. pos. = 0 kgf.m
Mx máx. neg. = -700 kgf.m
N máx = 2.5 tf
P225

Fy máx. pos. = 0.5 tf
Fy máx. neg. = 0.0 tf
Fx máx. pos. = 0.5 tf
Fx máx. neg. = 0.0 tf
My máx. pos. = 0 kgf.m
My máx. neg. = 0 kgf.m
Mx máx. pos. = 0 kgf.m
Mx máx. neg. = -700 kgf.m
N máx = 2.5 tf
P226

Fy máx. pos. = 1.0 tf
Fy máx. neg. = 0.0 tf
Fx máx. pos. = 0.5 tf
Fx máx. neg. = 0.0 tf
My máx. pos. = 0 kgf.m
My máx. neg. = 0 kgf.m
Mx máx. pos. = 0 kgf.m
Mx máx. neg. = -700 kgf.m
N máx = 2.5 tf
P227

Fy máx. pos. = 0.0 tf
Fy máx. neg. = -1.0 tf
Fx máx. pos. = 0.5 tf
Fx máx. neg. = 0.0 tf
My máx. pos. = 0 kgf.m
My máx. neg. = 0 kgf.m
Mx máx. pos. = 0 kgf.m
Mx máx. neg. = -800 kgf.m
N máx = 12.0 tf
P228

Fy máx. pos. = 0.5 tf
Fy máx. neg. = 0.0 tf
Fx máx. pos. = 0.5 tf
Fx máx. neg. = 0.0 tf
My máx. pos. = 0 kgf.m
My máx. neg. = 0 kgf.m
Mx máx. pos. = 0 kgf.m
Mx máx. neg. = -600 kgf.m
N máx = 4.0 tf
P229

Fy máx. pos. = 1.0 tf
Fy máx. neg. = 0.0 tf
Fx máx. pos. = 0.5 tf
Fx máx. neg. = 0.0 tf
My máx. pos. = 0 kgf.m
My máx. neg. = 0 kgf.m
Mx máx. pos. = 0 kgf.m
Mx máx. neg. = -800 kgf.m
N máx = 2.5 tf
P230
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Pilar
 Nome  Seção

(cm)
Carga Máx.

(tf)
Carga Mín.

(tf)
Mx Máximo (kgf.m) My Máximo (kgf.m) Fx Máximo (tf) Fy Máximo (tf)
Positivo Negativo Positivo Negativo Positivo Negativo Positivo Negativo

 P26  14x40  9.0  9.0  600  0  700  0  0.0  -0.5  1.0  0.0
 P27  14x30  7.0  7.0  300  0  0  -600  1.0  0.0  0.5  0.0
 P28  14x30  7.0  7.0  200  0  700  0  0.0  -1.5  0.5  0.0
 P29  14x50  9.5  9.5  700  0  0  -900  1.0  0.0  1.0  0.0
 P30  14x30  8.0  8.0  400  0  0  -800  1.0  0.0  0.5  0.0
 P31  14x30  7.5  7.5  400  0  600  0  0.0  -1.0  0.5  0.0
 P32  14x30  10.0  10.0  1200  0  0  -800  1.0  0.0  1.5  0.0
 P34  14x50  6.0  6.0  400  0  600  0  0.0  -1.0  0.5  0.0
 P35  14x50  5.5  5.5  400  0  0  -700  0.5  0.0  0.5  0.0
 P36  14x50  5.5  5.5  400  0  200  0  0.0  -1.0  0.5  0.0
 P37  14x30  10.0  10.0  0  -700  0  0  0.0  0.0  0.0  -1.0
 P38  14x50  5.5  5.5  400  0  0  -800  0.5  0.0  0.5  0.0
 P40  14x30  6.0  6.0  0  0  0  0  0.5  0.0  0.0  0.0
 P41  14x30  6.5  6.5  0  -200  0  0  0.5  0.0  0.0  0.0
 P43  14x30  4.0  4.0  0  -400  0  -200  0.5  0.0  0.0  -1.0
 P44  14x30  4.0  4.0  0  -400  0  0  0.0  0.0  0.0  -1.0
 P45  14x50  6.5  6.5  0  -200  300  0  0.0  -1.0  0.0  -1.0
 P46  14x30  7.5  7.5  0  -600  0  -200  0.5  0.0  0.0  -0.5
 P47  14x30  6.0  6.0  100  0  300  0  0.0  0.0  0.5  0.0
 P48  14x30  6.0  6.0  0  -200  0  -300  0.5  0.0  0.0  0.0
 P49  14x30  6.0  6.0  0  -200  200  0  0.0  -1.0  0.0  0.0
 P50  14x30  6.0  6.0  100  0  0  -200  0.5  0.0  0.5  0.0
 P51  14x30  7.0  7.0  0  -900  100  0  0.0  0.0  0.0  -1.5
 P52  14x50  6.5  6.5  0  -200  0  -400  0.5  0.0  0.0  -1.0
 P53  14x50  6.0  6.0  0  -200  300  0  0.0  0.0  0.0  -1.0
 P54  14x30  7.0  7.0  0  0  0  -300  0.5  0.0  0.5  0.0
 P55  14x30  5.5  5.5  100  0  0  -300  0.5  0.0  0.5  0.0
 P56  14x30  4.0  4.0  100  0  0  -100  0.5  0.0  0.5  0.0
 P57  14x30  4.5  4.5  100  0  100  0  0.0  0.0  0.5  0.0
 P58  14x30  6.0  6.0  100  0  300  0  0.0  -1.0  0.5  0.0
 P59  14x30  7.0  7.0  100  0  0  -300  0.5  0.0  0.0  0.0
 P60  14x50  6.0  6.0  0  -200  0  -300  0.5  0.0  0.0  -1.0
 P63  14x50  6.5  6.5  300  0  300  0  0.0  -1.0  0.5  0.0
 P64  14x30  6.5  6.5  200  0  0  -200  0.5  0.0  0.5  0.0
 P65  14x30  6.5  6.5  0  -200  300  0  0.0  0.0  0.0  0.0
 P66  14x30  4.5  4.5  0  0  0  -300  0.5  0.0  0.0  0.0
 P67  14x30  4.5  4.5  0  -200  200  0  0.0  -1.0  0.0  0.0
 P68  14x30  6.0  6.0  0  -200  0  -200  0.5  0.0  0.0  0.0
 P69  14x30  6.5  6.5  400  0  100  0  0.0  0.0  0.5  0.0
 P70  14x50  6.5  6.5  300  0  0  -400  0.5  0.0  0.5  0.0
 P71  14x50  6.0  6.0  300  0  400  0  0.0  0.0  0.5  0.0
 P72  14x30  5.0  5.0  0  -300  200  0  0.0  0.0  0.0  0.0
 P73  14x30  8.0  8.0  100  0  400  0  0.0  -1.0  0.5  0.0

Pilar
 Nome  Seção

(cm)
Carga Máx.

(tf)
Carga Mín.

(tf)
Mx Máximo (kgf.m) My Máximo (kgf.m) Fx Máximo (tf) Fy Máximo (tf)
Positivo Negativo Positivo Negativo Positivo Negativo Positivo Negativo

 P74  14x30  6.0  6.0  0  0  0  -500  1.0  0.0  0.5  0.0
 P75  14x30  7.0  7.0  100  0  400  0  0.0  -0.5  0.5  0.0
 P76  14x30  6.5  6.5  100  0  0  -300  0.5  0.0  0.5  0.0
 P77  14x30  4.5  4.5  0  -200  0  -200  0.5  0.0  0.0  0.0
 P78  14x50  6.0  6.0  300  0  0  -400  0.5  0.0  0.5  0.0
 P81  14x30  4.5  4.5  500  0  0  -400  0.5  0.0  0.5  0.0
 P82  14x30  4.5  4.5  500  0  300  0  0.0  0.0  0.5  0.0
 P83  14x30  8.0  8.0  200  0  600  0  0.0  -1.5  0.5  0.0
 P84  14x30  10.0  10.0  100  0  0  -1100  1.5  0.0  0.5  0.0
 P85  14x30  5.5  5.5  100  0  200  0  0.0  0.0  0.5  0.0
 P86  14x30  5.0  5.0  100  0  100  0  0.0  0.0  0.5  0.0
 P87  14x30  6.5  6.5  200  0  0  -100  0.5  0.0  0.5  0.0
 P90  14x50  5.5  5.5  0  -300  300  0  0.0  -1.0  0.0  -1.0
 P91  14x30  6.5  6.5  0  -400  0  -100  0.5  0.0  0.0  -1.0
 P92  14x30  9.0  9.0  100  0  100  0  0.0  0.0  0.5  0.0
 P93  14x50  5.5  5.5  0  -300  0  -200  0.5  0.0  0.0  -1.0
 P94  14x50  5.5  5.5  0  -300  400  0  0.0  -1.0  0.0  -1.0
 P95  14x50  5.5  5.5  0  -300  0  -300  0.5  0.0  0.0  -1.0
 P96  14x30  4.0  4.0  100  0  0  0  0.0  0.0  0.5  0.0
 P97  14x30  5.0  5.0  0  -300  0  -100  0.5  0.0  0.0  -1.0
 P98  14x30  6.0  6.0  0  -300  100  0  0.0  0.0  0.0  0.0
 P99  14x30  4.5  4.5  0  0  100  0  0.0  0.0  0.0  0.0
 P100  14x37  8.5  8.5  0  -200  300  0  0.0  0.0  0.0  0.0
 P101  14x30  7.5  7.5  0  -700  200  0  0.0  0.0  0.0  -0.5
 P102  14x30  5.0  5.0  300  0  0  -300  0.5  0.0  0.5  0.0
 P103  14x30  5.0  5.0  0  -200  200  0  0.0  0.0  0.0  0.0
 P104  14x30  5.5  5.5  100  0  200  0  0.0  0.0  0.5  0.0
 P105  14x37  8.0  8.0  0  -400  0  -300  0.5  0.0  0.0  -1.0
 P107  14x30  5.0  5.0  300  0  0  -200  0.5  0.0  0.5  0.0
 P108  14x30  3.5  3.5  300  0  0  0  0.5  0.0  0.5  0.0
 P110  14x34  3.0  3.0  100  0  0  0  0.0  0.0  0.5  0.0
 P111  14x30  3.0  3.0  0  0  0  0  0.5  0.0  0.5  0.0
 P114  14x30  7.5  7.5  300  0  300  0  0.0  -1.0  0.5  0.0
 P115  14x30  4.0  4.0  100  0  0  -400  0.5  0.0  0.5  0.0
 P116  14x30  3.0  3.0  0  -100  0  0  0.5  0.0  0.0  0.0
 P117  14x33  5.0  5.0  0  0  100  0  0.0  0.0  0.0  0.0
 P118  14x34  3.0  3.0  0  -200  0  0  0.0  0.0  0.0  0.0
 P119  14x30  5.0  5.0  0  -300  0  -200  0.5  0.0  0.0  -1.0
 P120  14x30  4.0  4.0  0  -300  0  0  0.5  0.0  0.0  -1.0
 P123  14x30  4.5  4.5  100  0  100  0  0.5  0.0  0.5  0.0
 P124  14x30  4.5  4.5  300  0  0  0  0.5  0.0  0.5  0.0
 P125  14x30  6.0  6.0  200  0  100  0  0.0  0.0  0.5  0.0
 P126  14x30  4.5  4.5  100  0  100  0  0.0  0.0  0.5  0.0

Pilar
 Nome  Seção

(cm)
Carga Máx.

(tf)
Carga Mín.

(tf)
Mx Máximo (kgf.m) My Máximo (kgf.m) Fx Máximo (tf) Fy Máximo (tf)
Positivo Negativo Positivo Negativo Positivo Negativo Positivo Negativo

 P127  14x30  4.5  4.5  400  0  100  0  0.0  0.0  0.5  0.0
 P128  14x30  5.5  5.5  100  0  100  0  0.0  0.0  0.5  0.0
 P129  14x30  6.0  6.0  100  0  100  0  0.0  0.0  0.5  0.0
 P130  14x30  6.5  6.5  200  0  0  -300  0.5  0.0  0.5  0.0
 P131  14x50  5.5  5.5  400  0  300  0  0.0  -1.0  0.5  0.0
 P132  14x30  7.0  7.0  200  0  0  -100  0.5  0.0  0.5  0.0
 P133  14x30  9.0  9.0  0  -200  100  0  0.0  0.0  0.5  0.0
 P134  14x50  5.5  5.5  400  0  0  -200  0.5  0.0  0.5  0.0
 P135  14x50  5.5  5.5  400  0  300  0  0.0  0.0  0.5  0.0
 P136  14x30  7.5  7.5  0  -100  0  -200  0.5  0.0  0.0  0.0
 P137  14x50  5.5  5.5  400  0  0  -400  0.5  0.0  0.5  0.0
 P138  20x20  1.0  1.0  100  0  100  0  0.0  0.0  0.5  0.0
 P140  14x30  6.0  6.0  200  0  100  0  0.0  0.0  0.5  0.0
 P141  14x30  6.5  6.5  100  0  100  0  0.0  0.0  0.5  0.0
 P142  14x30  6.5  6.5  0  0  0  -100  0.5  0.0  0.0  0.0
 P144  14x30  4.5  4.5  0  -300  200  0  0.0  0.0  0.0  -1.0
 P145  14x30  2.0  2.0  0  0  200  0  0.0  0.0  0.0  0.0
 P146  14x30  6.5  6.5  0  0  0  -200  0.5  0.0  0.0  0.0
 P147  14x30  7.0  7.0  0  -200  200  0  0.0  0.0  0.0  0.0
 P148  14x30  3.5  3.5  0  -300  100  0  0.0  0.0  0.0  0.0
 P149  20x20  1.0  1.0  100  0  0  0  0.0  0.0  0.5  0.0
 P151  14x50  6.5  6.5  0  -200  600  0  0.0  -1.0  0.0  -1.0
 P152  14x30  6.5  6.5  0  -400  0  -200  0.5  0.0  0.0  -0.5
 P153  14x30  5.0  5.0  700  0  100  0  0.5  0.0  1.0  0.0
 P154  14x30  5.5  5.5  200  0  100  0  0.5  0.0  0.5  0.0
 P155  14x30  5.5  5.5  200  0  0  -200  0.5  0.0  0.5  0.0
 P156  14x30  4.5  4.5  300  0  0  -100  0.5  0.0  0.5  0.0
 P157  14x30  5.5  5.5  0  -400  100  0  0.0  0.0  0.0  -1.0
 P158  14x50  6.0  6.0  0  -200  0  -400  0.5  0.0  0.0  -1.0
 P159  14x50  6.0  6.0  0  -200  100  0  0.5  0.0  0.0  -1.0
 P160  14x30  4.5  4.5  0  -300  0  -200  0.5  0.0  0.0  0.0
 P161  14x30  3.5  3.5  100  0  100  0  0.5  0.0  0.5  0.0
 P162  14x30  8.5  8.0  100  0  100  0  0.5  0.0  0.5  0.0
 P163  14x30  5.5  5.5  100  0  100  0  0.5  0.0  0.5  0.0
 P164  14x30  6.5  6.5  100  0  100  0  0.5  0.0  0.5  0.0
 P165  14x50  6.0  6.0  0  -200  0  -200  0.5  0.0  0.0  -1.0
 P166  14x30  4.0  4.0  100  0  100  0  0.0  0.0  0.5  0.0
 P167  14x30  6.5  6.5  100  0  100  0  0.0  0.0  0.5  0.0
 P168  20x20  1.0  1.0  100  0  100  0  0.5  0.0  0.5  0.0
 P170  14x50  10.5  10.5  300  0  2200  0  0.0  -2.0  0.5  0.0
 P172  14x30  9.0  9.0  100  0  0  -1300  2.0  0.0  0.0  0.0
 P173  14x30  7.5  7.5  500  0  0  -200  0.5  0.0  0.5  0.0
 P174  14x30  9.0  9.0  400  0  100  0  0.0  0.0  0.5  0.0

Pilar
 Nome  Seção

(cm)
Carga Máx.

(tf)
Carga Mín.

(tf)
Mx Máximo (kgf.m) My Máximo (kgf.m) Fx Máximo (tf) Fy Máximo (tf)
Positivo Negativo Positivo Negativo Positivo Negativo Positivo Negativo

 P175  14x30  6.0  6.0  100  0  300  0  0.0  -1.0  0.0  0.0
 P176  14x30  7.0  7.0  0  -200  0  -500  0.5  0.0  0.5  0.0
 P177  14x50  6.0  6.0  300  0  0  -400  0.5  0.0  0.5  0.0
 P178  14x50  6.0  6.0  300  0  100  0  0.5  0.0  0.5  0.0
 P179  14x30  4.5  4.5  200  0  0  -200  0.5  0.0  0.5  0.0
 P180  14x30  5.0  5.0  0  -300  100  0  0.5  0.0  0.0  -1.0
 P181  14x30  6.0  6.0  100  0  100  0  0.5  0.0  0.0  0.0
 P182  14x50  6.0  6.0  300  0  0  -200  0.5  0.0  0.5  0.0
 P183  14x30  5.5  5.5  100  0  100  0  0.0  0.0  0.5  0.0
 P184  14x30  4.5  4.5  200  0  100  0  0.5  0.0  0.5  0.0
 P186  14x30  5.0  5.0  0  -200  100  0  0.5  0.0  0.0  0.0
 P187  20x20  1.0  1.0  100  0  100  0  0.0  0.0  0.5  0.0
 P188  14x50  5.5  5.5  0  -500  200  0  0.0  -1.0  0.0  -1.0
 P189  14x50  5.5  5.5  0  -500  0  -600  0.5  0.0  0.0  -1.0
 P190  14x50  5.0  5.0  0  -300  300  0  0.0  0.0  0.0  -1.0
 P191  14x30  5.0  5.0  0  -200  100  0  0.5  0.0  0.0  0.0
 P192  14x30  3.0  3.0  100  0  100  0  0.5  0.0  0.5  0.0
 P193  14x30  11.5  11.0  200  0  100  0  0.0  0.0  0.5  0.0
 P194  14x50  5.5  5.5  0  -300  0  -400  0.5  0.0  0.0  -1.0
 P195  14x50  10.0  9.5  0  -800  0  -800  1.0  0.0  0.0  -0.5
 P196  14x50  9.5  9.5  0  -700  500  0  0.0  -1.5  0.0  -1.5
 P197  14x50  10.0  10.0  0  -1000  0  -700  1.0  0.0  0.0  -1.5
 P199  14x50  5.5  5.5  0  -200  900  0  0.0  -1.5  0.5  0.0
 P200  14x30  7.0  7.0  0  -300  0  -500  1.0  0.0  0.0  -1.0
 P201  14x30  4.0  4.0  0  0  200  0  0.0  0.0  0.0  0.0
 P202  14x30  7.0  7.0  0  0  0  0  0.5  0.0  0.0  0.0
 P203  14x30  4.5  4.5  0  -100  100  0  0.5  0.0  0.0  0.0
 P204  20x20  2.0  2.0  0  0  300  0  0.0  -1.0  0.0  0.0
 P206  14x30  0.0  -6.5  600  0  0  -200  0.0  -1.0  0.0  -1.0
 P207  14x30  2.0  2.0  200  0  0  -200  0.0  -1.0  0.0  -0.5
 P1  14x30  2.0  2.0  0  0  0  0  0.5  0.0  0.0  0.0
 P2  14x30  2.5  2.5  600  0  0  0  0.0  0.0  0.0  -0.5
 P3  14x30  2.5  2.5  600  0  0  0  0.0  0.0  0.0  -1.0
 P4  14x30  2.5  2.5  600  0  0  0  0.0  0.0  0.0  0.0
 P5  14x30  2.5  2.5  600  0  0  0  0.0  0.0  0.0  0.0
 P6  14x30  2.5  2.5  600  0  0  0  0.0  0.0  0.0  0.0
 P7  14x30  2.5  2.5  600  0  0  0  0.0  0.0  0.5  0.0
 P8  14x30  2.5  2.5  600  0  0  0  0.0  0.0  0.5  0.0
 P9  14x30  2.5  2.5  600  0  0  0  0.0  0.0  0.5  0.0
 P10  14x30  3.0  3.0  700  0  0  0  0.0  0.0  0.5  0.0
 P11  14x30  4.5  3.5  900  0  0  0  0.0  0.0  0.0  -0.5
 P12  14x30  4.0  3.5  900  0  0  0  0.0  0.0  0.0  -0.5
 P13  14x30  2.5  2.5  700  0  0  0  0.5  0.0  0.5  0.0

Pilar
 Nome  Seção

(cm)
Carga Máx.

(tf)
Carga Mín.

(tf)
Mx Máximo (kgf.m) My Máximo (kgf.m) Fx Máximo (tf) Fy Máximo (tf)
Positivo Negativo Positivo Negativo Positivo Negativo Positivo Negativo

 P14  14x30  2.5  2.5  600  0  0  0  0.0  0.0  0.5  0.0
 P15  14x30  2.5  2.5  600  0  0  0  0.0  0.0  0.5  0.0
 P16  14x30  2.5  2.5  600  0  0  0  0.0  0.0  0.5  0.0
 P17  14x30  2.5  2.5  600  0  0  0  0.0  0.0  0.0  0.0
 P18  14x30  2.5  2.5  600  0  0  0  0.0  0.0  0.0  0.0
 P19  14x30  2.5  2.5  0  0  0  0  0.0  0.0  0.5  0.0
 P20  14x30  2.5  2.5  0  0  0  0  0.0  0.0  0.0  0.0
 P21  14x30  2.5  2.5  0  0  0  0  0.0  0.0  0.0  0.0
 P22  14x30  2.5  2.5  0  0  0  0  0.5  0.0  0.0  -1.0
 P23  14x30  2.5  2.5  0  0  0  0  0.5  0.0  0.0  -2.0
 P24  14x30  2.0  2.0  0  0  0  0  0.5  0.0  0.5  0.0
 P25  20x20  0.0  0.0  0  0  0  0  0.0  0.0  1.0  0.0
 P33  14x30  2.5  2.5  0  0  600  0  0.5  0.0  0.0  0.0
 P39  20x20  1.0  1.0  0  0  0  0  0.0  0.0  0.5  0.0
 P42  14x30  2.5  2.5  0  0  600  0  0.5  0.0  0.0  0.0
 P61  20x20  0.5  0.5  0  0  0  0  0.0  0.0  0.5  0.0
 P62  14x30  2.5  2.5  0  0  600  0  0.5  0.0  0.0  0.0
 P79  20x20  0.5  0.5  0  0  0  0  0.5  0.0  0.5  0.0
 P80  14x30  2.5  2.5  0  0  600  0  0.5  0.0  0.0  0.0
 P88  14x30  2.5  2.5  0  0  600  0  0.5  0.0  0.0  0.0
 P89  20x20  1.0  1.0  0  0  0  0  0.0  0.0  0.5  0.0
 P106  14x30  2.5  2.5  0  0  600  0  0.5  0.0  0.0  0.0
 P109  14x27  1.0  1.0  0  0  0  0  0.5  0.0  0.5  0.0
 P112  14x25  1.0  1.0  0  0  0  0  0.5  0.0  0.5  0.0
 P113  14x30  2.5  2.5  0  0  600  0  0.5  0.0  0.0  0.0
 P121  14x25  1.0  1.0  0  0  0  0  0.5  0.0  0.5  0.0
 P122  14x30  2.5  2.5  0  0  600  0  0.5  0.0  0.0  0.0
 P139  14x27  0.5  0.5  0  0  0  0  0.5  0.0  0.5  0.0
 P143  14x30  2.5  2.5  0  0  600  0  0.5  0.0  0.0  0.0
 P150  14x30  2.5  2.5  0  0  600  0  0.5  0.0  0.0  0.0
 P169  14x30  2.5  2.5  0  0  600  0  0.5  0.0  0.0  0.0
 P185  14x30  2.5  2.5  0  0  600  0  0.5  0.0  0.0  0.0
 P198  14x30  3.0  3.0  0  0  700  0  1.0  0.0  0.5  0.0
 P205  14x30  4.0  4.0  0  0  0  -700  0.0  0.0  0.0  0.0
 P208  14x30  3.0  3.0  0  -600  0  0  0.0  0.0  1.0  0.0
 P209  14x30  3.0  3.0  0  -600  0  0  0.0  0.0  1.0  0.0
 P210  14x30  2.5  2.5  0  -700  0  0  0.0  0.0  0.5  0.0
 P211  14x30  2.5  2.5  0  -700  0  0  0.0  0.0  0.5  0.0
 P212  14x30  2.5  2.5  0  -700  0  0  0.0  0.0  0.5  0.0
 P213  14x30  2.5  2.5  0  -700  0  0  0.0  0.0  0.5  0.0
 P214  14x30  2.5  2.5  0  -700  0  0  0.0  0.0  0.5  0.0
 P215  14x30  2.5  2.5  0  -700  0  0  0.0  0.0  0.5  0.0
 P216  14x30  2.5  2.5  0  -700  0  0  0.0  0.0  0.5  0.0

Pilar
 Nome  Seção

(cm)
Carga Máx.

(tf)
Carga Mín.

(tf)
Mx Máximo (kgf.m) My Máximo (kgf.m) Fx Máximo (tf) Fy Máximo (tf)
Positivo Negativo Positivo Negativo Positivo Negativo Positivo Negativo

 P217  14x30  2.5  2.5  0  -700  0  0  0.0  0.0  0.5  0.0
 P218  14x30  2.5  2.5  0  -700  0  0  0.0  0.0  0.5  0.0
 P219  14x30  2.5  2.5  0  -700  0  0  0.0  0.0  0.5  0.0
 P220  14x30  2.5  2.5  0  -700  0  0  0.5  0.0  0.5  0.0
 P221  14x30  2.5  2.5  0  -700  0  0  0.5  0.0  0.5  0.0
 P222  14x30  2.5  2.5  0  -700  0  0  0.5  0.0  0.5  0.0
 P223  14x30  2.5  2.5  0  -700  0  0  0.5  0.0  0.5  0.0
 P224  14x30  2.5  2.5  0  -700  0  0  0.5  0.0  0.5  0.0
 P225  14x30  2.5  2.5  0  -700  0  0  0.5  0.0  0.5  0.0
 P226  14x30  2.5  2.5  0  -700  0  0  0.5  0.0  0.5  0.0
 P227  14x30  2.5  2.5  0  -700  0  0  0.5  0.0  1.0  0.0
 P228  14x30  12.0  11.5  0  -800  0  0  0.5  0.0  0.0  -1.0
 P229  14x30  4.0  4.0  0  -600  0  0  0.5  0.0  0.5  0.0
 P230  14x30  2.5  2.5  0  -800  0  0  0.5  0.0  1.0  0.0

Os esforços indicados nesta tabela são os valores máximos obtidos pela envoltória de todas as combinações definidas para as fundações. Para
análises complementares, deve-se consultar o relatório de esforços na fundação, que apresenta os valores calculados para cada combinação.

Pilar nascendo
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Alteração paredes - shaft para tubulação hidráulica e detalhamento; alteração da altura da platibanda.

R.03

(1189x841)

Atendimento à NBR 9050/2015;
Alteração: quadro de áreas, fechamento frontal, sanitários 1 e 2, altura da platibanda, mobiliário e
equipamento, altura da ceramica nos sanitários, cor dos portões dos solarios e altura da porta PA4;
Acréscimo: gradil e quadro de cargas no castelo d'água, de duchas higienicas e escaninhos pré-escola.
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Revisão geral da disciplina conforme a atualização da arquitetura.Redimensionamento dos elementos estruturais e acréscimo de elementos para adequação da arquitetura.Atendimento a NBR 6118/2014 e NBR 6122/2019.

Revisão geral da disciplina conforme a atualização da arquitetura.
Redimensionamento dos elementos estruturais e acréscimo de elementos para adequação da arquitetura.
Atendimento a NBR 6118/2014 e NBR 6122/2019.
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RELAÇÃO DO AÇO

50xP1 P10 P11 P12 P13 4xP19
P23 5xP27 P114 2xP117 P144 P232
P233 58xS1 2xS11 5xS19 5xS27

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 527 91 47957
2 5.0 18 30 540
3 5.0 7 30 210
4 5.0 45 71 3195
5 5.0 9 85 765
6 5.0 18 81 1458
7 5.0 9 73 657
8 5.0 18 79 1422
9 5.0 9 24 216

CA50 10 8.0 580 102 59160
11 8.0 406 122 49532
12 8.0 30 92 2760
13 8.0 30 102 3060
14 8.0 55 120 6600
15 8.0 40 140 5600
16 8.0 15 300 4500
17 8.0 55 74 4070
18 8.0 40 94 3760
19 10.0 133 140 18620
20 10.0 119 67 7973
21 10.0 111 176 19536
22 10.0 8 93 744
23 10.0 12 129 1548
24 10.0 10 146 1460
25 10.0 8 182 1456
26 10.0 56 186 10416
27 12.5 6 229 1374
28 16.0 4 183 732
29 16.0 4 239 956

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

PESO + 0%
(kg)

CA50 8.0 1390.4 548.6
10.0 617.5 380.7
12.5 13.7 13.2
16.0 16.9 26.6

CA60 5.0 564.2 87
PESO TOTAL

(kg)

CA50 969.2
CA60 87

Volume de concreto (C-30) = 2.43 m³
Volume de concreto (C-25) = 16.20 m³
Área de forma = 117.15 m²
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PROJETO PADRÃO - FNDE

CONTROLE DE REVISÕES

N° DATA DESCRIÇÃO

JULHO/ 2016

JANEIRO/ 2017

JANEIRO/ 2023

01

02

03

Alteração paredes - shaft para tubulação hidráulica e detalhamento; alteração da altura da platibanda.

R.03

(841x594)

Atendimento à NBR 9050/2015;
Alteração: quadro de áreas, fechamento frontal, sanitários 1 e 2, altura da platibanda, mobiliário e
equipamento, altura da ceramica nos sanitários, cor dos portões dos solarios e altura da porta PA4;
Acréscimo: gradil e quadro de cargas no castelo d'água, de duchas higienicas e escaninhos pré-escola.

CAU / CREA

CAU / CREAAPROVAÇÕES

CAU / CREA

PREFEITURA / RA

Revisão geral da disciplina conforme a atualização da arquitetura.Redimensionamento dos elementos estruturais e acréscimo de elementos para adequação da arquitetura.Atendimento a NBR 6118/2014 e NBR 6122/2019.

Revisão geral da disciplina conforme a atualização da arquitetura.
Redimensionamento dos elementos estruturais e acréscimo de elementos para adequação da arquitetura.
Atendimento a NBR 6118/2014 e NBR 6122/2019.

1 INDICADA
DETALHAMENTO ARMAÇÃO DAS SAPATAS

CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 1



RELAÇÃO DO AÇO

B28 B38 B39
2xB40 2xB110 B122
B197 2xB199 2xB201
32xB203 P26 P28
P29 93xP30 P31
P32 P33 P34
3xP36 P38 P39
P40 29xP41 2xP42
4xP86 2xP88 2xP105
2xP115 P116 P122
5xP143 P157 P176
P197 P199 P200
P201 P210 T28
T38 T39 2xT40
2xT110 T122 2xT123
4xT176 T197 2xT199
2xT201 32xT203 T210
109xT211

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 2 175 350
2 5.0 4 175 700
3 5.0 4 171 684
4 5.0 2 163 326
5 5.0 4 225 900
6 5.0 68 215 14620
7 5.0 40 111 4440
8 5.0 400 24 9600
9 5.0 7 99 693

10 5.0 773 79 61067
11 5.0 15 24 360
12 5.0 286 119 34034
13 5.0 29 40 1160
14 5.0 28 24 672
15 5.0 14 93 1302
16 5.0 14 87 1218
17 5.0 7 85 595
18 5.0 35 71 2485
19 5.0 3400 80 272000

CA50 20 6.3 5 220 1100
21 6.3 25 180 4500
22 6.3 4 226 904
23 6.3 10 212 2120
24 6.3 5 196 980
25 6.3 2 176 352
26 6.3 180 260 46800
27 10.0 8 67 536
28 10.0 6 73 438
29 10.0 22 109 2398
30 10.0 42 71 2982
31 10.0 422 107 45154
32 10.0 32 83 2656
33 10.0 196 119 23324
34 10.0 6 108 648
35 10.0 8 88 704
36 10.0 10 124 1240
37 10.0 4 117 468
38 10.0 24 285 6840
39 10.0 24 355 8520
40 10.0 690 250 172500
41 10.0 222 294 65268
42 10.0 6 288 1728
43 12.5 24 125 3000
44 12.5 2 80 160
45 12.5 6 128 768
46 16.0 6 144 864
47 16.0 6 149 894
48 20.0 2 108 216
49 20.0 2 178 356

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

PESO + 0%
(kg)

CA50 6.3 567.6 138.9
10.0 3354 2067.9
12.5 39.3 37.8
16.0 17.6 27.7
20.0 5.7 14.1

CA60 5.0 4072.1 627.6
PESO TOTAL

(kg)

CA50 2286.5
CA60 627.6

Volume de concreto (C-20) = 12.70 m³
Volume de concreto (C-30) = 3.20 m³
Volume de concreto (C-25) = 55.32 m³
Área de forma = 141.51 m²
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N° DATA DESCRIÇÃO

JULHO/ 2016

JANEIRO/ 2017

JANEIRO/ 2023

01

02

03

Alteração paredes - shaft para tubulação hidráulica e detalhamento; alteração da altura da platibanda.

R.03

(841x594)

Atendimento à NBR 9050/2015;
Alteração: quadro de áreas, fechamento frontal, sanitários 1 e 2, altura da platibanda, mobiliário e
equipamento, altura da ceramica nos sanitários, cor dos portões dos solarios e altura da porta PA4;
Acréscimo: gradil e quadro de cargas no castelo d'água, de duchas higienicas e escaninhos pré-escola.

CAU / CREA

CAU / CREAAPROVAÇÕES

CAU / CREA

PREFEITURA / RA

Revisão geral da disciplina conforme a atualização da arquitetura.Redimensionamento dos elementos estruturais e acréscimo de elementos para adequação da arquitetura.Atendimento a NBR 6118/2014 e NBR 6122/2019.

Revisão geral da disciplina conforme a atualização da arquitetura.
Redimensionamento dos elementos estruturais e acréscimo de elementos para adequação da arquitetura.
Atendimento a NBR 6118/2014 e NBR 6122/2019.
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DETALHAMENTO ARMAÇÃO DOS BLOCOS E TUBULÕES - PARTE 01

CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 1
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PROJETO PADRÃO - FNDE

CONTROLE DE REVISÕES

N° DATA DESCRIÇÃO

JULHO/ 2016

JANEIRO/ 2017

JANEIRO/ 2023

01

02

03

Alteração paredes - shaft para tubulação hidráulica e detalhamento; alteração da altura da platibanda.

R.03

(841x594)

Atendimento à NBR 9050/2015;
Alteração: quadro de áreas, fechamento frontal, sanitários 1 e 2, altura da platibanda, mobiliário e
equipamento, altura da ceramica nos sanitários, cor dos portões dos solarios e altura da porta PA4;
Acréscimo: gradil e quadro de cargas no castelo d'água, de duchas higienicas e escaninhos pré-escola.

CAU / CREA

CAU / CREAAPROVAÇÕES

CAU / CREA

PREFEITURA / RA

Revisão geral da disciplina conforme a atualização da arquitetura.Redimensionamento dos elementos estruturais e acréscimo de elementos para adequação da arquitetura.Atendimento a NBR 6118/2014 e NBR 6122/2019.

Revisão geral da disciplina conforme a atualização da arquitetura.
Redimensionamento dos elementos estruturais e acréscimo de elementos para adequação da arquitetura.
Atendimento a NBR 6118/2014 e NBR 6122/2019.

1 INDICADA
DETALHAMENTO ARMAÇÃO DOS BLOCOS E TUBULÕES - PARTE 02

CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 1
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02

03

Alteração paredes - shaft para tubulação hidráulica e detalhamento; alteração da altura da platibanda.

R.03

(841x594)

Atendimento à NBR 9050/2015;
Alteração: quadro de áreas, fechamento frontal, sanitários 1 e 2, altura da platibanda, mobiliário e
equipamento, altura da ceramica nos sanitários, cor dos portões dos solarios e altura da porta PA4;
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CAU / CREA

PREFEITURA / RA

Revisão geral da disciplina conforme a atualização da arquitetura.Redimensionamento dos elementos estruturais e acréscimo de elementos para adequação da arquitetura.Atendimento a NBR 6118/2014 e NBR 6122/2019.
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Redimensionamento dos elementos estruturais e acréscimo de elementos para adequação da arquitetura.
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1 INDICADA
DETALHAMENTO ARMAÇÃO DOS BLOCOS E TUBULÕES - PARTE 03

CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 1
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03

Alteração paredes - shaft para tubulação hidráulica e detalhamento; alteração da altura da platibanda.

R.03

(1189x841)

Atendimento à NBR 9050/2015;
Alteração: quadro de áreas, fechamento frontal, sanitários 1 e 2, altura da platibanda, mobiliário e
equipamento, altura da ceramica nos sanitários, cor dos portões dos solarios e altura da porta PA4;
Acréscimo: gradil e quadro de cargas no castelo d'água, de duchas higienicas e escaninhos pré-escola.

CAU / CREA

CAU / CREAAPROVAÇÕES

CAU / CREA

PREFEITURA / RA

1 ESCALA 1/75
FORMA DO PAVIMENTO TÉRREO

Revisão geral da disciplina conforme a atualização da arquitetura.Redimensionamento dos elementos estruturais e acréscimo de elementos para adequação da arquitetura.Atendimento a NBR 6118/2014 e NBR 6122/2019.

Revisão geral da disciplina conforme a atualização da arquitetura.
Redimensionamento dos elementos estruturais e acréscimo de elementos para adequação da arquitetura.
Atendimento a NBR 6118/2014 e NBR 6122/2019.
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Nome Seção Elevação Nível

(cm) (cm) (cm)
V1 14x30 -98 228
V2 14x30 -98 228
V3 14x30 -98 228
V4 14x20 -98 228
V5 14x20 -98 228
V6 14x20 -98 228
V7 14x20 -98 228
V8 15x20 -98 228
V9 14x40 0 326
V10 14x40 0 326
V11 14x40 0 326
V12 14x40 0 326
V13 14x40 0 326
V14 14x40 0 326
V15 14x40 0 326
V16 14x40 0 326
V17 14x40 0 326
V18 14x40 0 326
V19 14x40 0 326
V20 14x40 0 326
V21 14x40 0 326
V22 14x40 0 326
V23 14x40 0 326
V24 14x40 0 326
V25 14x40 0 326
V26 14x40 0 326
V27 14x40 0 326
V28 14x40 0 326
V29 14x40 0 326
V30 14x40 0 326
V31 14x40 0 326
V32 14x40 0 326
V33 12x40 0 326
V34 14x40 0 326
V35 14x40 0 326
V36 14x40 0 326
V37 14x40 0 326
V38 14x40 0 326
V39 14x40 0 326
V40 14x40 0 326
V41 12x40 0 326
V42 12x40 0 326
V43 14x40 0 326
V44 14x40 0 326
V45 14x40 0 326
V46 12x20 0 326
V47 12x40 0 326
V48 14x40 0 326
V49 12x20 0 326
V50 14x40 0 326
V51 12x40 0 326
V52 14x40 0 326
V53 14x40 0 326
V54 14x40 0 326
V55 14x40 0 326
V56 14x40 0 326
V57 14x40 0 326
V58 14x40 0 326
V59 14x40 0 326
V60 14x40 0 326
V61 14x40 0 326
V62 14x40 0 326
V63 14x40 0 326

V64 14x40 0 326
V65 14x40 0 326
V66 14x40 0 326
V67 14x40 0 326
V68 14x40 0 326
V69 14x40 0 326
V70 14x40 0 326
V71 14x40 0 326
V72 14x40 -5 321
V73 14x40 0 326
V74 14x40 0 326
V75 14x40 0 326
V76 14x40 0 326
V77 14x40 0 326
V78 14x40 0 326
V79 14x20 -98 228
V80 14x20 -98 228
V81 14x20 -98 228
V82 14x20 -98 228
V83 14x20 -98 228
V84 14x20 -98 228
V85 14x20 -98 228
V86 15x20 -98 228
V87 14x20 -98 228
V88 14x20 -98 228
V89 14x20 -98 228
V91 14x20 -98 228
V92 14x40 0 326
V93 14x40 0 326
V94 14x40 0 326
V95 14x40 0 326
V96 14x40 0 326
V97 14x40 0 326
V98 12x40 0 326
V99 14x40 0 326
V100 12x40 0 326
V101 12x40 0 326
V102 14x40 0 326
V103 14x40 0 326
V104 14x40 0 326
V105 14x40 0 326
V106 14x40 0 326
V107 14x40 0 326
V108 14x40 0 326
V109 12x40 0 326
V110 14x40 0 326
V111 14x40 0 326
V112 14x40 0 326
V113 14x40 0 326
V114 14x40 0 326
V115 14x40 0 326
V116 14x40 0 326
V117 14x40 0 326
V118 14x40 0 326
V119 14x40 0 326
V120 14x40 0 326
V121 12x20 0 326
V122 12x20 0 326
V123 12x40 0 326
V124 14x40 0 326
V125 14x40 0 326
V126 14x40 0 326

V127 12x40 0 326
V128 12x40 0 326
V129 14x40 0 326
V130 14x40 0 326
V131 12x40 0 326
V132 14x40 0 326
V133 14x40 0 326
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Alteração paredes - shaft para tubulação hidráulica e detalhamento; alteração da altura da platibanda.
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Atendimento à NBR 9050/2015;
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15

30

ESC 1:25
SEÇÃO A-A

A

A

V5 (15 x 30)
ESC 1:50

2 N25 ø8.0 C=642
1062610

2 N24 ø8.0 C=626

12 N1 c/23
270

12 N1 c/23
270

30
15 x 30

27030
15 x 30

27030

P15P14P13

Aviso 06 - Viga com apoios sobrepostos. Ajustar detalhamento de acordo com a forma.

16

104 N2 ø5.0 C=115

36

16

20

40

ESC 1:25
SEÇÃO A-A

A

A

V4 (20 x 40)
ESC 1:50

2 N66 ø16.0 C=954
1094110

103

1 N50 ø12.5 C=204

2 N49 ø12.5 C=340

2 N65 ø16.0 C=320

2 N46 ø10.0 C=323

16 N2 c/17
270

71 N2 c/4
280

17 N2 c/17
275

30
20 x 40

27030
20 x 40

28030
20 x 40

27530

P13V171P12V170P11V169P10

16

48 N1 ø5.0 C=85

26

11

15

30

ESC 1:25
SEÇÃO A-A

A

A

V3 (15 x 30)
ESC 1:50

2 N23 ø8.0 C=164
1015636

2 N22 ø8.0 C=1114
110610

2 N21 ø8.0 C=318

2 N20 ø8.0 C=918

12 N1 c/23
270

12 N1 c/23
270

12 N1 c/23
270

12 N1 c/23
270

30
15 x 30

27030
15 x 30

27030
15 x 30

27030
15 x 30

27030

P10P9P8P7P6

16

36 N1 ø5.0 C=85

26

11

15

30

ESC 1:25
SEÇÃO A-A

A

A

V2 (15 x 30)
ESC 1:50

2 N19 ø8.0 C=942
1092610

2 N18 ø8.0 C=926

12 N1 c/23
270

12 N1 c/23
270

12 N1 c/23
270

30
15 x 30

27030
15 x 30

27030
15 x 30

27030

P6P5P4P3

16

24 N1 ø5.0 C=85

26

11

15

30

ESC 1:25
SEÇÃO A-A

A

A

V1 (15 x 30)
ESC 1:50

2 N17 ø8.0 C=617
1059318

2 N16 ø8.0 C=593

13 N1 c/23
285

11 N1 c/23
232

30
15 x 30

28530
15 x 30

23220

P3P2P1

Área de forma = 92.14 m²
Volume de concreto (C-30) = 6.51 m³

116.2CA60
340CA50

(kg)
PESO TOTAL

116.2753.85.0CA60
81.151.416.0

116.1120.512.5
11.618.810.0

126.6320.98.0
4.618.96.3CA50

(kg)
PESO + 0%

(m)
C.TOTAL

(mm)
DIAMAÇO

RESUMO DO AÇO

1296648216.068
1294647216.067
1908954216.066

640320216.065
1614807212.564

392196212.563
1446482312.562

370185212.561
390195212.560
404202212.559

1406703212.558
215215112.557

1314657212.556
312156212.555
747249312.554

1250625212.553
328328112.552
975325312.551
204204112.550
680340212.549
618309210.048
614307210.047
646323210.046
30015028.045
23611828.044
94423648.043
21410728.042
1507528.041

113228348.040
61030528.039
55027528.038
55627828.037

223227988.036
55227628.035
1447228.034
31215628.033
1386928.032
1366828.031
57628828.030
56628328.029

2396119828.028
104252128.027
185092528.026
128464228.025
125262628.024
32816428.023

2228111428.022
63631828.021

183691828.020
376894248.019
370492648.018
123461728.017
118659328.016
189286226.315CA50
30015025.014
22011025.013
3167945.012
94423645.011

167427965.010
75037525.09
80440225.08
76015255.07
68634325.06
30015025.05

28785953035.04
25412725.03

119601151045.02
27625853255.01CA60

(cm)(cm)(mm)
C.TOTALC.UNITQUANTDIAMNAÇO

V83
V60V45V42
V27V21V20
V18V17V16
V15V14V13
V12V11V10
V9V8V7
V6V5V4
V3V2V1

RELAÇÃO DO AÇO

MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO

PROPRIETÁRIO:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO - UF:

PROPRIETÁRIO:

RESP. TÉCNICO:

AUTOR DO PROJETO:

OBSERVAÇÕES:

DETALHAMENTO ARMAÇÃO DAS VIGAS
PAVIMENTO TÉRREO

PARTE 01

COORDENAÇÃO

PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO

SCOCGEST - Coordenação
Geral de Infraestrutura
Educacional

FORMATO

REVISÃO ESCALA PRANCHA

JAN/2023
10/34DATA EMISSÃO

1:25 / 1:50R.00
R.01
R.02

PROJETO PADRÃO - FNDE

CONTROLE DE REVISÕES

N° DATA DESCRIÇÃO

JULHO/ 2016

JANEIRO/ 2017

JANEIRO/ 2023

01

02

03

Alteração paredes - shaft para tubulação hidráulica e detalhamento; alteração da altura da platibanda.

R.03

(841x594)

Atendimento à NBR 9050/2015;
Alteração: quadro de áreas, fechamento frontal, sanitários 1 e 2, altura da platibanda, mobiliário e
equipamento, altura da ceramica nos sanitários, cor dos portões dos solarios e altura da porta PA4;
Acréscimo: gradil e quadro de cargas no castelo d'água, de duchas higienicas e escaninhos pré-escola.

CAU / CREA

CAU / CREAAPROVAÇÕES

CAU / CREA

PREFEITURA / RA

Revisão geral da disciplina conforme a atualização da arquitetura.Redimensionamento dos elementos estruturais e acréscimo de elementos para adequação da arquitetura.Atendimento a NBR 6118/2014 e NBR 6122/2019.

Revisão geral da disciplina conforme a atualização da arquitetura.
Redimensionamento dos elementos estruturais e acréscimo de elementos para adequação da arquitetura.
Atendimento a NBR 6118/2014 e NBR 6122/2019.

1 ESCALA INDICADA
ARMAÇÃO DAS VIGAS DO PAVIMENTO TÉRREO - PARTE 01

CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 1



16

2 N1 ø5.0 C=95

26

16

20

30

ESC 1:25
SEÇÃO A-A

A

A

V55 (20 x 30)
ESC 1:50

2 N49 ø8.0 C=82
263624

2 N48 ø8.0 C=58
2436

2N1c/17
28

20 x 30
40

V181V183

16

39 N1 ø5.0 C=95

26

16

20
30

ESC 1:25
SEÇÃO A-A

A

A

V53 (20 x 30)
ESC 1:50

2 N47 ø8.0 C=678
2464810

2 N69 ø12.5 C=337
15325

2 N46 ø8.0 C=333 2 N2 ø5.0 C=150

69 16

19 N1 c/17
322

20 N1 c/17
330

14
20 x 30

29330
20 x 30

27837

P107V189P106P105

16

39 N1 ø5.0 C=95

26

16

20

30

ESC 1:25
SEÇÃO A-A

A

A

V52 (20 x 30)
ESC 1:50

2 N45 ø8.0 C=695
2664924

1 N44 ø8.0 C=120
2696

2 N43 ø8.0 C=671
24649 4 N6 ø5.0 c/5 C=148

68 16

2N1c/17
23

17 N1 c/17
285

20 N1 c/17
325

20 x 30
23

20 x 30
29030

20 x 30
29614

V159V158P104P103

16

37 N1 ø5.0 C=95

26

16

20

30

ESC 1:25
SEÇÃO A-A

A

A

V51 (20 x 30)
ESC 1:50

2 N42 ø8.0 C=678
2463226

2 N41 ø8.0 C=632

19 N1 c/17
316

18 N1 c/17
300

14
20 x 30

28730
20 x 30

305

P102P101V130

16

16 N1 ø5.0 C=95

26

16

20

30

ESC 1:25
SEÇÃO A-A

A

A

V50 (20 x 30)
ESC 1:50

2 N40 ø8.0 C=308
1027626

2 N8 ø8.0 C=276

16 N1 c/17
260

50
20 x 30

230

P100V214V213

16

16 N1 ø5.0 C=95

26

16

20

30

ESC 1:25
SEÇÃO A-A

A

A

V49 (20 x 30)
ESC 1:50

2 N39 ø8.0 C=308
2627610

2 N38 ø8.0 C=276

16 N1 c/17
260

20 x 30
23050

V184V183P99

16

17 N1 ø5.0 C=95

26

16

20

30

ESC 1:25
SEÇÃO A-A

A

A

V48 (20 x 30)
ESC 1:50

2 N37 ø8.0 C=301
1027124

2 N36 ø8.0 C=271

17 N1 c/17
275

50
20 x 30

21114

P98V159P97

16

4 N5 ø5.0 C=79

26

8

12

30

ESC 1:25
SEÇÃO A-A

A

A

V47 (12 x 30)
ESC 1:50

2 N35 ø8.0 C=114
108226

2 N34 ø8.0 C=94
8214

4N5c/24
86

14
12 x 30

72

P96V126

16

38 N1 ø5.0 C=95

26

16

20

30

ESC 1:25
SEÇÃO A-A

A

A

V44 (20 x 30)
ESC 1:50

2 N31 ø8.0 C=669
2462524

2 N30 ø8.0 C=362

2 N61 ø10.0 C=274

22 N1 c/17
359

16 N1 c/17
271

14
20 x 30

33030
20 x 30

24214

P92P91V200P90

16

9 N5 ø5.0 C=79

26

8

12

30

ESC 1:25
SEÇÃO A-A

A

A

V46 (12 x 30)
ESC 1:50

2 N33 ø8.0 C=290
1027410

2 N32 ø8.0 C=274

9 N5 c/24
214

14
12 x 30

21450

P96V126P95

16

24 N7 ø6.3 C=96

26

16

20

30

ESC 1:25
SEÇÃO A-A

A

A

V43 (20 x 30)
ESC 1:50

2 N72 ø16.0 C=598

47
53028

2 N73 ø20.0 C=550
53026

3 N4 ø5.0 C=162

7516

24 N7 c/23
534

30
20 x 30

49014

P89V188P88

16

5 N1 ø5.0 C=95

26

16

20

30

ESC 1:25
SEÇÃO A-A

A

A

V41 (20 x 30)
ESC 1:50

2 N29 ø8.0 C=118
267224

2 N28 ø8.0 C=94
2472

5N1c/17
76

20 x 30
6214

V147P87

16

5 N1 ø5.0 C=95

26

16

20

30

ESC 1:25
SEÇÃO A-A

A

A

V40 (20 x 30)
ESC 1:50

2 N27 ø8.0 C=120
247426

2 N26 ø8.0 C=96
7424

5N1c/17
78

14
20 x 30

64

P86V138

16

39 N1 ø5.0 C=95

26

16

20

30

ESC 1:25
SEÇÃO A-A

A

A

V38 (20 x 30)
ESC 1:50

2 N68 ø12.5 C=680
1465022

2 N25 ø8.0 C=247

2 N71 ø16.0 C=429
41419

3 N3 ø5.0 C=152

7016

15 N1 c/17
244

24 N1 c/17
397

14
20 x 30

21530
20 x 30

38214

P82V213V208P81V200P80

16

5 N1 ø5.0 C=95

26

16

20

30

ESC 1:25
SEÇÃO A-A

A

A

V39 (20 x 30)
ESC 1:50

2 N16 ø8.0 C=104
107226

2 N15 ø8.0 C=72

5N1c/17
76

50
20 x 30

26

P83

16

40 N1 ø5.0 C=95

26

16

20

30

ESC 1:25
SEÇÃO A-A

A

A

V37 (20 x 30)
ESC 1:50

2 N67 ø12.5 C=678
2065014

2 N70 ø16.0 C=397
19382

2 N60 ø10.0 C=279

3 N3 ø5.0 C=152

70 16

23 N1 c/17
379

17 N1 c/17
276

14
20 x 30

35030
20 x 30

24714

P79V189V190V188P78V187V184P77

16

5 N1 ø5.0 C=95

26

16

20

30

ESC 1:25
SEÇÃO A-A

A

A

V36 (20 x 30)
ESC 1:50

2 N24 ø8.0 C=107
267510

2 N23 ø8.0 C=75

5N1c/17
79

20 x 30
2950

P76

16

17 N1 ø5.0 C=95

26

16

20

30

ESC 1:25
SEÇÃO A-A

A

A

V35 (20 x 30)
ESC 1:50

2 N22 ø8.0 C=302
1027224

2 N21 ø8.0 C=272

17 N1 c/17
276

50
20 x 30

21214

P75V160P74

16

14 N1 ø5.0 C=95

26

16

20

30

ESC 1:25
SEÇÃO A-A

A

A

V34 (20 x 30)
ESC 1:50

2 N59 ø10.0 C=253
1922910

2 N20 ø8.0 C=229

14 N1 c/17
233

14
20 x 30

18930

P74P73

16

26 N1 ø5.0 C=95

26

16

20

30

ESC 1:25
SEÇÃO A-A

A

A

V33 (20 x 30)
ESC 1:50

2 N66 ø12.5 C=445
1442314

2 N53 ø10.0 C=423

26 N1 c/17
427

30
20 x 30

38314

P73V147P72

16

26 N1 ø5.0 C=95

26

16

20

30

ESC 1:25
SEÇÃO A-A

A

A

V32 (20 x 30)
ESC 1:50

2 N65 ø12.5 C=445
1442314

2 N58 ø10.0 C=423

26 N1 c/17
427

14
20 x 30

38330

P71V138P70
16

29 N1 ø5.0 C=95

26

16

20

30

ESC 1:25
SEÇÃO A-A

A

A

V31 (20 x 30)
ESC 1:50

2 N19 ø8.0 C=509
1049310

1 N18 ø8.0 C=256
10248

2 N17 ø8.0 C=493

13 N1 c/17
219

16 N1 c/17
258

30
20 x 30

189
20 x 30

22850

P70V130V131P68

16

5 N1 ø5.0 C=95

26

16

20

30

ESC 1:25
SEÇÃO A-A

A

A

V30 (20 x 30)
ESC 1:50

2 N16 ø8.0 C=104
107226

2 N15 ø8.0 C=72

5N1c/17
76

50
20 x 30

26

P65

16

38 N1 ø5.0 C=95

26

16

20

30

ESC 1:25
SEÇÃO A-A

A

A

V29 (20 x 30)
ESC 1:50

2 N64 ø12.5 C=672
1465014

2 N63 ø12.5 C=402
15390

2 N56 ø10.0 C=269

5 N2 ø5.0 C=150

69 16

23 N1 c/17
387

15 N1 c/17
252

14
20 x 30

35830
20 x 30

23714

P64V216V208P63V200P62

16

40 N1 ø5.0 C=95

26

16

20

30

ESC 1:25
SEÇÃO A-A

A

A

V28 (20 x 30)
ESC 1:50

2 N57 ø10.0 C=670
1963026

2 N56 ø10.0 C=269

2 N62 ø12.5 C=371

15 N1 c/17
252

7N1c/17
106

10 N1 c/13
130

8N1c/14
112

14
20 x 30

23730
20 x 30

353

P61V190P60V187V231

16

17 N1 ø5.0 C=95

26

16

20

30

ESC 1:25
SEÇÃO A-A

A

A

V26 (20 x 30)
ESC 1:50

2 N14 ø8.0 C=303
1027324

2 N13 ø8.0 C=281
27310

17 N1 c/17
277

50
20 x 30

21314

P57V160P56

16

14 N1 ø5.0 C=95

26

16

20

30

ESC 1:25
SEÇÃO A-A

A

A

V25 (20 x 30)
ESC 1:50

2 N55 ø10.0 C=253
1922910

2 N12 ø8.0 C=229

14 N1 c/17
233

14
20 x 30

18930

P56P55

16

25 N1 ø5.0 C=95

26

16

20

30

ESC 1:25
SEÇÃO A-A

A

A

V24 (20 x 30)
ESC 1:50

2 N54 ø10.0 C=449
1242319

2 N53 ø10.0 C=423

25 N1 c/17
413

30
20 x 30

38314

P55P54

16

25 N1 ø5.0 C=95

26

16

20

30

ESC 1:25
SEÇÃO A-A

A

A

V23 (20 x 30)
ESC 1:50

2 N52 ø10.0 C=450
1942412

2 N51 ø10.0 C=424

25 N1 c/17
414

14
20 x 30

38430

P53P52
16

29 N1 ø5.0 C=95

26

16

20

30

ESC 1:25
SEÇÃO A-A

A

A

V22 (20 x 30)
ESC 1:50

2 N11 ø8.0 C=507
1049110

1 N10 ø8.0 C=276
10268

2 N9 ø8.0 C=491

13 N1 c/17
218

16 N1 c/17
257

30
20 x 30

188
20 x 30

22750

P52V132V131P50

16

16 N1 ø5.0 C=95

26

16

20

30

ESC 1:25
SEÇÃO A-A

A

A

V19 (20 x 30)
ESC 1:50

2 N50 ø10.0 C=307
1027626

2 N8 ø8.0 C=276

16 N1 c/17
260

50
20 x 30

230

P43V217V216

Área de forma = 86.74 m²
Volume de concreto (C-30) = 6.42 m³

97.6CA60
320.1CA50

(kg)
PESO TOTAL

97.6633.55.0CA60
27.11120.0

4528.516.0
77.680.612.5
63.7103.310.0
101255.98.0
5.6236.3CA50

(kg)
PESO + 0%

(m)
C.TOTAL

(mm)
DIAMAÇO

RESUMO DO AÇO

1100550220.073
1196598216.072

858429216.071
794397216.070
674337212.569

1360680212.568
1356678212.567

890445212.566
890445212.565

1344672212.564
804402212.563
742371212.562
548274210.061
558279210.060
506253210.059
846423210.058

1340670210.057
1076269410.056

506253210.055
898449210.054

1692423410.053
900450210.052
848424210.051
614307210.050
1648228.049
1165828.048

135667828.047
66633328.046

139069528.045
12012018.044

134267128.043
135667828.042
126463228.041
61630828.040
61630828.039
55227628.038
60230128.037
54227128.036
22811428.035
1889428.034
58029028.033
54827428.032

133866928.031
72436228.030
23611828.029
1889428.028
24012028.027
1929628.026
49424728.025
21410728.024
1507528.023
60430228.022
54427228.021
45822928.020

101850928.019
25625618.018
98649328.017
41610448.016
2887248.015
60630328.014
56228128.013
45822928.012

101450728.011
27627618.010
98249128.09

110427648.08
230496246.37CA50

59214845.06
102779135.05

48616235.04
91215265.03

105015075.02
59280956245.01CA60

(cm)(cm)(mm)
C.TOTALC.UNITQUANTDIAMNAÇO

V55
V53V52V51
V50V49V48
V47V46V44
V43V41V40
V39V38V37
V36V35V34
V33V32V31
V30V29V28
V26V25V24
V23V22V19

RELAÇÃO DO AÇO

MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO

PROPRIETÁRIO:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO - UF:

PROPRIETÁRIO:

RESP. TÉCNICO:

AUTOR DO PROJETO:

OBSERVAÇÕES:

DETALHAMENTO ARMAÇÃO DAS VIGAS
PAVIMENTO TÉRREO

PARTE 02

COORDENAÇÃO

PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO

SCOCGEST - Coordenação
Geral de Infraestrutura
Educacional

FORMATO

REVISÃO ESCALA PRANCHA

JAN/2023
11/34DATA EMISSÃO

1:25 / 1:50R.00
R.01
R.02

PROJETO PADRÃO - FNDE

CONTROLE DE REVISÕES
N° DATA DESCRIÇÃO

JULHO/ 2016

JANEIRO/ 2017

JANEIRO/ 2023

01

02

03

Alteração paredes - shaft para tubulação hidráulica e detalhamento; alteração da altura da platibanda.

R.03

(841x594)

Atendimento à NBR 9050/2015;
Alteração: quadro de áreas, fechamento frontal, sanitários 1 e 2, altura da platibanda, mobiliário e
equipamento, altura da ceramica nos sanitários, cor dos portões dos solarios e altura da porta PA4;
Acréscimo: gradil e quadro de cargas no castelo d'água, de duchas higienicas e escaninhos pré-escola.

CAU / CREA

CAU / CREAAPROVAÇÕES

CAU / CREA

PREFEITURA / RA

Revisão geral da disciplina conforme a atualização da arquitetura.Redimensionamento dos elementos estruturais e acréscimo de elementos para adequação da arquitetura.Atendimento a NBR 6118/2014 e NBR 6122/2019.

Revisão geral da disciplina conforme a atualização da arquitetura.
Redimensionamento dos elementos estruturais e acréscimo de elementos para adequação da arquitetura.
Atendimento a NBR 6118/2014 e NBR 6122/2019.

1 ESCALA INDICADA
ARMAÇÃO DAS VIGAS DO PAVIMENTO TÉRREO - PARTE 02

CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 1
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Aviso 06 - Viga com apoios sobrepostos. Ajustar detalhamento de acordo com a forma.
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01

02

03

Alteração paredes - shaft para tubulação hidráulica e detalhamento; alteração da altura da platibanda.

R.03

(841x594)

Atendimento à NBR 9050/2015;
Alteração: quadro de áreas, fechamento frontal, sanitários 1 e 2, altura da platibanda, mobiliário e
equipamento, altura da ceramica nos sanitários, cor dos portões dos solarios e altura da porta PA4;
Acréscimo: gradil e quadro de cargas no castelo d'água, de duchas higienicas e escaninhos pré-escola.

CAU / CREA

CAU / CREAAPROVAÇÕES

CAU / CREA

PREFEITURA / RA

Revisão geral da disciplina conforme a atualização da arquitetura.Redimensionamento dos elementos estruturais e acréscimo de elementos para adequação da arquitetura.Atendimento a NBR 6118/2014 e NBR 6122/2019.

Revisão geral da disciplina conforme a atualização da arquitetura.
Redimensionamento dos elementos estruturais e acréscimo de elementos para adequação da arquitetura.
Atendimento a NBR 6118/2014 e NBR 6122/2019.

1 ESCALA INDICADA
ARMAÇÃO DAS VIGAS DO PAVIMENTO TÉRREO - PARTE 03

CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 1
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Área de forma = 93.82 m²
Volume de concreto (C-30) = 6.39 m³

97.8CA60
282.5CA50

(kg)
PESO TOTAL

97.8634.85.0CA60
48.130.516.0
66.769.212.5
22.636.710.0

145.1367.88.0CA50
(kg)

PESO + 0%
(m)

C.TOTAL
(mm)
DIAMAÇO

RESUMO DO AÇO

458229216.060
1296648216.059
1292646216.058
296148212.557

1340670212.556
330330112.555

1436718212.554
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633211312.552

1354677212.551
1329443312.550
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1026513210.048
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54827428.025
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58229128.022
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68434225.09
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62415645.07
71035525.06
81240625.05
76015255.04

110427645.03
105015075.02

37145953915.01CA60
(cm)(cm)(mm)

C.TOTALC.UNITQUANTDIAMNAÇO
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PROJETO PADRÃO - FNDE

CONTROLE DE REVISÕES
N° DATA DESCRIÇÃO

JULHO/ 2016

JANEIRO/ 2017

JANEIRO/ 2023

01

02

03

Alteração paredes - shaft para tubulação hidráulica e detalhamento; alteração da altura da platibanda.

R.03

(841x594)

Atendimento à NBR 9050/2015;
Alteração: quadro de áreas, fechamento frontal, sanitários 1 e 2, altura da platibanda, mobiliário e
equipamento, altura da ceramica nos sanitários, cor dos portões dos solarios e altura da porta PA4;
Acréscimo: gradil e quadro de cargas no castelo d'água, de duchas higienicas e escaninhos pré-escola.

CAU / CREA

CAU / CREAAPROVAÇÕES

CAU / CREA

PREFEITURA / RA

Revisão geral da disciplina conforme a atualização da arquitetura.Redimensionamento dos elementos estruturais e acréscimo de elementos para adequação da arquitetura.Atendimento a NBR 6118/2014 e NBR 6122/2019.

Revisão geral da disciplina conforme a atualização da arquitetura.
Redimensionamento dos elementos estruturais e acréscimo de elementos para adequação da arquitetura.
Atendimento a NBR 6118/2014 e NBR 6122/2019.

1 ESCALA INDICADA
ARMAÇÃO DAS VIGAS DO PAVIMENTO TÉRREO - PARTE 04

CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 1
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Área de forma = 94.75 m²
Volume concreto(C-30)=6.47m³

101.5CA60
335.7CA50

(kg)
PESO TOTAL

101.5658.45.0CA60
15.96.520.0

157.8163.812.5
38.862.910.0

123.2312.18.0CA50
(kg)

PESO + 0%
(m)

C.TOTAL
(mm)
DIAMAÇO

RESUMO DO AÇO
646323220.058
674337212.557

1364682212.556
245245112.555

1200600212.554
333333112.553

1122561212.552
1078539212.551
1110555212.550
277277112.549

1148574212.548
1144572212.547
1096548212.546
1146573212.545
1146573212.544
3294549612.543
1516758210.042

988494210.041
1420710210.040
1022511210.039
48681610.038
286143210.037
576288210.036
27213628.035
84842428.034
75237628.033
30415228.032
23211628.031
1487428.030

115628948.029
1427128.028
84821248.027
69634828.026

623128.025
1567828.024
1085428.023
57628828.022
46011548.021
64832428.020
56028028.019
56228128.018

103851928.017
565294268.016
555692668.015

75037528.014
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122661328.012
367291848.011CA50

27213625.010
57828925.09
66416645.08

722435.07
2377935.06

623125.05
6327985.04

2400150165.03
41800954405.02
19125852255.01CA60

(cm)(cm)(mm)
C.TOTALC.UNITQUANTDIAMNAÇO
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CONTROLE DE REVISÕES
N° DATA DESCRIÇÃO

JULHO/ 2016

JANEIRO/ 2017

JANEIRO/ 2023

01

02

03

Alteração paredes - shaft para tubulação hidráulica e detalhamento; alteração da altura da platibanda.

R.03

(841x594)

Atendimento à NBR 9050/2015;
Alteração: quadro de áreas, fechamento frontal, sanitários 1 e 2, altura da platibanda, mobiliário e
equipamento, altura da ceramica nos sanitários, cor dos portões dos solarios e altura da porta PA4;
Acréscimo: gradil e quadro de cargas no castelo d'água, de duchas higienicas e escaninhos pré-escola.

CAU / CREA

CAU / CREAAPROVAÇÕES

CAU / CREA

PREFEITURA / RA

Revisão geral da disciplina conforme a atualização da arquitetura.Redimensionamento dos elementos estruturais e acréscimo de elementos para adequação da arquitetura.Atendimento a NBR 6118/2014 e NBR 6122/2019.

Revisão geral da disciplina conforme a atualização da arquitetura.
Redimensionamento dos elementos estruturais e acréscimo de elementos para adequação da arquitetura.
Atendimento a NBR 6118/2014 e NBR 6122/2019.

1 ESCALA INDICADA
ARMAÇÃO DAS VIGAS DO PAVIMENTO TÉRREO - PARTE 05
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Aviso 06 - Viga com apoios sobrepostos. Ajustar detalhamento de acordo com a forma.
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2 N53 ø12.5 C=576
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2 N2 ø5.0 C=150

69 16

2 N2 ø5.0 C=150

6916

32 N1 c/17
531

14
20 x 30

50314

P37P57

16

16 N1 ø5.0 C=95

26

16

20

30

ESC 1:25
SEÇÃO A-A

A

A

V173 (20 x 30)
ESC 1:50
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2 N14 ø8.0 C=323
2427924

2 N13 ø8.0 C=279

17 N1 c/17
283

14
20 x 30

25514

P57P75

16

31 N1 ø5.0 C=95

26

16

20

30

ESC 1:25
SEÇÃO A-A

A

A
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2 N51 ø12.5 C=575
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2 N50 ø12.5 C=550
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V165 (20 x 30)
ESC 1:50

2 N49 ø12.5 C=574
2552530

2 N48 ø12.5 C=549
1552515

2 N2 ø5.0 C=150

69 16

2 N2 ø5.0 C=150
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30 N1 c/17
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ESC 1:25
SEÇÃO A-A
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V161 (20 x 30)
ESC 1:50

2 N3 ø5.0 C=385

2 N47 ø12.5 C=151

34120
3 N46 ø12.5 C=169

15814

2 N45 ø12.5 C=635
15623

1 N44 ø12.5 C=335140

2 N2 ø5.0 C=150

69 16

37 N1 c/17
613

14
20 x 30

58330

P31V15P56

Área de forma = 85.72 m²
Volume de concreto (C-30) = 6.55 m³

111.1CA60
369.3CA50

(kg)
PESO TOTAL

111.17215.0CA60
16.410.416.0

245.7255.112.5
53.887.210.0
48.3122.38.0

5.221.16.3CA50
(kg)

PESO + 0%
(m)

C.TOTAL
(mm)
DIAMAÇO

RESUMO DO AÇO

1040520216.067
716358212.566

1286643212.565
1666833212.564

930465212.563
1140570212.562
1092546212.561
1144572212.560
1146573212.559
1146573212.558
3288548612.557
1070535212.556

742371212.555
978489212.554

1152576212.553
1102551212.552
1150575212.551
1100550212.550
1148574212.549
1098549212.548

302151212.547
507169312.546

1270635212.545
335335112.544

1366683210.043
610305210.042
332166210.041
732366210.040
394197210.039

23061153210.038
946473210.037
944472210.036
117117110.035
488244210.034
48681610.033

116029048.032
46411648.031
63631828.030
57228628.029

135867928.028
59229628.027
45622828.026
38419228.025
31015528.024
25412728.023
71435728.022
68034028.021
35017528.020
31815928.019

130832748.018
113228348.017
1306528.016
20810428.015
64632328.014
55827928.013

211296226.312CA50
103251625.011
116029045.010
118579155.09

93246625.08
722435.07

2377935.06
84242125.05

408085485.04
77038525.03

4500150305.02
57285956035.01CA60

(cm)(cm)(mm)
C.TOTALC.UNITQUANTDIAMNAÇO

V190V189
V188V187V186
V185V184V183
V182V181V180
V179V177V176
V175V174V173
V172V171V170
V169V168V167
V166V165V161
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OBSERVAÇÕES:
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PAVIMENTO TÉRREO

PARTE 07

COORDENAÇÃO

PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO

SCOCGEST - Coordenação
Geral de Infraestrutura
Educacional

FORMATO

REVISÃO ESCALA PRANCHA

JAN/2023
16/34DATA EMISSÃO
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R.02

PROJETO PADRÃO - FNDE

CONTROLE DE REVISÕES
N° DATA DESCRIÇÃO

JULHO/ 2016

JANEIRO/ 2017

JANEIRO/ 2023

01

02

03

Alteração paredes - shaft para tubulação hidráulica e detalhamento; alteração da altura da platibanda.

R.03

(841x594)

Atendimento à NBR 9050/2015;
Alteração: quadro de áreas, fechamento frontal, sanitários 1 e 2, altura da platibanda, mobiliário e
equipamento, altura da ceramica nos sanitários, cor dos portões dos solarios e altura da porta PA4;
Acréscimo: gradil e quadro de cargas no castelo d'água, de duchas higienicas e escaninhos pré-escola.

CAU / CREA

CAU / CREAAPROVAÇÕES

CAU / CREA

PREFEITURA / RA

Revisão geral da disciplina conforme a atualização da arquitetura.Redimensionamento dos elementos estruturais e acréscimo de elementos para adequação da arquitetura.Atendimento a NBR 6118/2014 e NBR 6122/2019.

Revisão geral da disciplina conforme a atualização da arquitetura.
Redimensionamento dos elementos estruturais e acréscimo de elementos para adequação da arquitetura.
Atendimento a NBR 6118/2014 e NBR 6122/2019.

1 ESCALA INDICADA
ARMAÇÃO DAS VIGAS DO PAVIMENTO TÉRREO - PARTE 07

CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 1
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V216 (20 x 30)
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2 N6 ø5.0 C=439

2 N70 ø16.0 C=255
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2 N69 ø16.0 C=627

36 N1 c/17
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V215 (20 x 30)
ESC 1:50

2 N49 ø8.0 C=301
1028510

2 N48 ø8.0 C=285

18 N1 c/17
289
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Área de forma = 98.22 m²
Volume de concreto (C-30) = 7.31 m³

114.5CA60
273.3CA50

(kg)
PESO TOTAL

114.5742.75.0CA60
27.817.616.0

1919.712.5
109.3177.310.0
117.2296.98.0CA50

(kg)
PESO + 0%

(m)
C.TOTAL

(mm)
DIAMAÇO

RESUMO DO AÇO

510255216.070
1254627216.069

716358212.568
662331212.567
596298212.566

1366683210.065
588294210.064
350175210.063

23001150210.062
678339210.061
550275210.060

1436718210.059
700350210.058

1898949210.057
848424210.056

1152576210.055
702351210.054

1720430410.053
830415210.052

1832916210.051
780390210.050
60230128.049
57028528.048
35617828.047
31615828.046
57828928.045
30615328.044
24212128.043
64832428.042
67633828.041
30615328.040
23411728.039
58229128.038
65632828.037
48624328.036
42221128.035
91645828.034
1246228.033
1447228.032
1045228.031
1608028.030
1125628.029
67633828.028
58429228.027
66433228.026
56828428.025

184692328.024
52352318.023
97448728.022

133466728.021
127463728.020
142071028.019
136068028.018
184492228.017

57628828.016
38419228.015
35217628.014

182891428.013
53853818.012
95647828.011
79039528.010
73036528.09
89044528.08

104252128.07CA50
87843925.06
58229125.05
58414645.04

134379175.03
115257625.02

69730957345.01CA60
(cm)(cm)(mm)

C.TOTALC.UNITQUANTDIAMNAÇO

V216V215
V214V213V212
V211V210V209
V208V207V206
V205V204V203
V202V201V200
V199V198V197
V196V195V194
V193V192V191
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PROPRIETÁRIO:
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OBSERVAÇÕES:

DETALHAMENTO ARMAÇÃO DAS VIGAS
PAVIMENTO TÉRREO
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FORMATO
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PROJETO PADRÃO - FNDE

CONTROLE DE REVISÕES
N° DATA DESCRIÇÃO

JULHO/ 2016

JANEIRO/ 2017

JANEIRO/ 2023

01

02

03

Alteração paredes - shaft para tubulação hidráulica e detalhamento; alteração da altura da platibanda.

R.03

(841x594)

Atendimento à NBR 9050/2015;
Alteração: quadro de áreas, fechamento frontal, sanitários 1 e 2, altura da platibanda, mobiliário e
equipamento, altura da ceramica nos sanitários, cor dos portões dos solarios e altura da porta PA4;
Acréscimo: gradil e quadro de cargas no castelo d'água, de duchas higienicas e escaninhos pré-escola.

CAU / CREA

CAU / CREAAPROVAÇÕES

CAU / CREA

PREFEITURA / RA

Revisão geral da disciplina conforme a atualização da arquitetura.Redimensionamento dos elementos estruturais e acréscimo de elementos para adequação da arquitetura.Atendimento a NBR 6118/2014 e NBR 6122/2019.

Revisão geral da disciplina conforme a atualização da arquitetura.
Redimensionamento dos elementos estruturais e acréscimo de elementos para adequação da arquitetura.
Atendimento a NBR 6118/2014 e NBR 6122/2019.

1 ESCALA INDICADA
ARMAÇÃO DAS VIGAS DO PAVIMENTO TÉRREO - PARTE 08

CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 1



RELAÇÃO DO AÇO

V217 V218 V219
V220 V221 V222
V223 V224 V225
V226 V227 V228
V229 V230 V231
V232

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 4 79 316
2 5.0 2 116 232
3 5.0 397 95 37715
4 5.0 14 150 2100
5 5.0 83 85 7055
6 5.0 2 360 720

CA50 7 8.0 2 116 232
8 8.0 2 280 560
9 8.0 2 324 648

10 8.0 2 278 556
11 8.0 2 322 644
12 8.0 2 121 242
13 8.0 2 145 290
14 8.0 2 869 1738
15 8.0 2 727 1454
16 8.0 2 1198 2396
17 8.0 2 470 940
18 8.0 2 120 240
19 8.0 2 144 288
20 8.0 2 266 532
21 8.0 2 290 580
22 8.0 2 469 938
23 8.0 2 485 970
24 8.0 2 369 738
25 8.0 2 399 798
26 8.0 2 1075 2150
27 8.0 2 652 1304
28 8.0 2 1198 2396
29 8.0 2 555 1110
30 8.0 2 709 1418
31 8.0 2 130 260
32 8.0 2 289 578
33 10.0 2 698 1396
34 12.5 2 550 1100
35 12.5 2 574 1148
36 12.5 4 549 2196
37 12.5 2 573 1146
38 12.5 2 551 1102
39 12.5 2 576 1152
40 12.5 2 573 1146
41 12.5 2 310 620
42 12.5 2 701 1402

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

PESO + 0%
(kg)

CA50 8.0 240 94.7
10.0 14 8.6
12.5 110.1 106.1

CA60 5.0 481.4 74.2
PESO TOTAL

(kg)

CA50 209.4
CA60 74.2

Volume de concreto (C-30) = 4.55 m³
Área de forma = 63.48 m²
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03

Alteração paredes - shaft para tubulação hidráulica e detalhamento; alteração da altura da platibanda.

R.03

(841x594)

Atendimento à NBR 9050/2015;
Alteração: quadro de áreas, fechamento frontal, sanitários 1 e 2, altura da platibanda, mobiliário e
equipamento, altura da ceramica nos sanitários, cor dos portões dos solarios e altura da porta PA4;
Acréscimo: gradil e quadro de cargas no castelo d'água, de duchas higienicas e escaninhos pré-escola.

CAU / CREA

CAU / CREAAPROVAÇÕES

CAU / CREA

PREFEITURA / RA

Revisão geral da disciplina conforme a atualização da arquitetura.Redimensionamento dos elementos estruturais e acréscimo de elementos para adequação da arquitetura.Atendimento a NBR 6118/2014 e NBR 6122/2019.

Revisão geral da disciplina conforme a atualização da arquitetura.
Redimensionamento dos elementos estruturais e acréscimo de elementos para adequação da arquitetura.
Atendimento a NBR 6118/2014 e NBR 6122/2019.
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Aviso 06 - Viga com apoios sobrepostos. Ajustar detalhamento de acordo com a forma.
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JULHO/ 2016
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02

03

Alteração paredes - shaft para tubulação hidráulica e detalhamento; alteração da altura da platibanda.

R.03

(841x594)

Atendimento à NBR 9050/2015;
Alteração: quadro de áreas, fechamento frontal, sanitários 1 e 2, altura da platibanda, mobiliário e
equipamento, altura da ceramica nos sanitários, cor dos portões dos solarios e altura da porta PA4;
Acréscimo: gradil e quadro de cargas no castelo d'água, de duchas higienicas e escaninhos pré-escola.

CAU / CREA

CAU / CREAAPROVAÇÕES

CAU / CREA

PREFEITURA / RA

Revisão geral da disciplina conforme a atualização da arquitetura.Redimensionamento dos elementos estruturais e acréscimo de elementos para adequação da arquitetura.Atendimento a NBR 6118/2014 e NBR 6122/2019.

Revisão geral da disciplina conforme a atualização da arquitetura.
Redimensionamento dos elementos estruturais e acréscimo de elementos para adequação da arquitetura.
Atendimento a NBR 6118/2014 e NBR 6122/2019.

1 ESCALA INDICADA
ARMAÇÃO DAS VIGAS DO PAVIMENTO COBERTURA - PARTE 01

CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 1



326

10 N1 ø5.0 C=103

36

10

14

40

ESC 1:25
SEÇÃO A-A

A

A

V54 (14 x 40)
ESC 1:50

2 N54 ø8.0 C=314
1027236

2 N53 ø8.0 C=272

10 N1 c/22
212

50
14 x 40

226

P142V175V174

326

10 N1 ø5.0 C=103

36

10

14
40

ESC 1:25
SEÇÃO A-A

A

A

V53 (14 x 40)
ESC 1:50

2 N52 ø8.0 C=302
2227410

2 N51 ø8.0 C=274

10 N1 c/22
214

14 x 40
22850

V148V149P140

326

10 N1 ø5.0 C=103

36

10

14

40

ESC 1:25
SEÇÃO A-A

A

A

V52 (14 x 40)
ESC 1:50

2 N50 ø8.0 C=301
1027322

2 N49 ø8.0 C=273

10 N1 c/22
213

50
14 x 40

21314

P139V127P138

326

4 N2 ø5.0 C=99

36

8

12

40

ESC 1:25
SEÇÃO A-A

A

A

V51 (12 x 40)
ESC 1:50

2 N18 ø8.0 C=127
197636

2 N48 ø8.0 C=93
7619

4N2c/22
80

14
12 x 40

66

P137V100

326

10 N1 ø5.0 C=103

36

10

14

40

ESC 1:25
SEÇÃO A-A

A

A

V50 (14 x 40)
ESC 1:50

2 N47 ø8.0 C=303
2227510

2 N46 ø8.0 C=275

10 N1 c/22
215

14
14 x 40

21550

P137V100P136

Aviso 06 - Viga com apoios sobrepostos. Ajustar detalhamento de acordo com a forma.
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Aviso 06 - Viga com apoios sobrepostos.
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Ajustar detalhamento de acordo com a forma.
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PROJETO PADRÃO - FNDE

CONTROLE DE REVISÕES
N° DATA DESCRIÇÃO

JULHO/ 2016

JANEIRO/ 2017

JANEIRO/ 2023

01

02

03

Alteração paredes - shaft para tubulação hidráulica e detalhamento; alteração da altura da platibanda.

R.03

(841x594)

Atendimento à NBR 9050/2015;
Alteração: quadro de áreas, fechamento frontal, sanitários 1 e 2, altura da platibanda, mobiliário e
equipamento, altura da ceramica nos sanitários, cor dos portões dos solarios e altura da porta PA4;
Acréscimo: gradil e quadro de cargas no castelo d'água, de duchas higienicas e escaninhos pré-escola.

CAU / CREA

CAU / CREAAPROVAÇÕES

CAU / CREA

PREFEITURA / RA

Revisão geral da disciplina conforme a atualização da arquitetura.Redimensionamento dos elementos estruturais e acréscimo de elementos para adequação da arquitetura.Atendimento a NBR 6118/2014 e NBR 6122/2019.

Revisão geral da disciplina conforme a atualização da arquitetura.
Redimensionamento dos elementos estruturais e acréscimo de elementos para adequação da arquitetura.
Atendimento a NBR 6118/2014 e NBR 6122/2019.

1 ESCALA INDICADA
ARMAÇÃO DAS VIGAS DO PAVIMENTO COBERTURA - PARTE 02

CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 1
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Área de forma = 96.07 m²
Volume de concreto (C-30) = 5.73 m³
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C.TOTAL
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C.TOTALC.UNITQUANTDIAMNAÇO
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PARTE 03

COORDENAÇÃO

PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO
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FORMATO

REVISÃO ESCALA PRANCHA
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PROJETO PADRÃO - FNDE

CONTROLE DE REVISÕES
N° DATA DESCRIÇÃO

JULHO/ 2016

JANEIRO/ 2017

JANEIRO/ 2023

01

02

03

Alteração paredes - shaft para tubulação hidráulica e detalhamento; alteração da altura da platibanda.

R.03

(841x594)

Atendimento à NBR 9050/2015;
Alteração: quadro de áreas, fechamento frontal, sanitários 1 e 2, altura da platibanda, mobiliário e
equipamento, altura da ceramica nos sanitários, cor dos portões dos solarios e altura da porta PA4;
Acréscimo: gradil e quadro de cargas no castelo d'água, de duchas higienicas e escaninhos pré-escola.

CAU / CREA

CAU / CREAAPROVAÇÕES

CAU / CREA

PREFEITURA / RA

Revisão geral da disciplina conforme a atualização da arquitetura.Redimensionamento dos elementos estruturais e acréscimo de elementos para adequação da arquitetura.Atendimento a NBR 6118/2014 e NBR 6122/2019.

Revisão geral da disciplina conforme a atualização da arquitetura.
Redimensionamento dos elementos estruturais e acréscimo de elementos para adequação da arquitetura.
Atendimento a NBR 6118/2014 e NBR 6122/2019.

1 ESCALA INDICADA
ARMAÇÃO DAS VIGAS DO PAVIMENTO COBERTURA - PARTE 03

CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 1
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Área de forma = 82.83 m²
Volume de concreto (C-30) = 4.58 m³

87.6CA60
233.7CA50

(kg)
PESO TOTAL

87.6568.45.0CA60
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(kg)

PESO + 0%
(m)

C.TOTAL
(mm)
DIAMAÇO

RESUMO DO AÇO
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45822928.037
42621328.036
29014528.035

804028.034
1668328.033

643228.032
57028528.031
22011028.030
64432228.029
56428228.028

112856428.027
104852428.026

64032028.025
57628828.024

339056568.023
315052568.022

55027528.021
105652828.020

82041028.019
78439228.018

105052528.017
100250128.016
72836428.015

4792119848.014
124062028.013
367291848.012

13216944148.011
12964926148.010CA50

643225.09
888815.08

57028525.07
22011025.06
5949965.05

949415.04
169951031655.03

167973235.02
36540635805.01CA60

(cm)(cm)(mm)
C.TOTALC.UNITQUANTDIAMNAÇO
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PROPRIETÁRIO:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO - UF:

PROPRIETÁRIO:

RESP. TÉCNICO:

AUTOR DO PROJETO:

OBSERVAÇÕES:

DETALHAMENTO ARMAÇÃO DAS VIGAS
PAVIMENTO COBERTURA

PARTE 04

COORDENAÇÃO

PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO

SCOCGEST - Coordenação
Geral de Infraestrutura
Educacional

FORMATO

REVISÃO ESCALA PRANCHA

JAN/2023
22/34DATA EMISSÃO

1:25 / 1:50R.00
R.01
R.02

PROJETO PADRÃO - FNDE

CONTROLE DE REVISÕES
N° DATA DESCRIÇÃO

JULHO/ 2016

JANEIRO/ 2017

JANEIRO/ 2023

01

02

03

Alteração paredes - shaft para tubulação hidráulica e detalhamento; alteração da altura da platibanda.

R.03

(841x594)

Atendimento à NBR 9050/2015;
Alteração: quadro de áreas, fechamento frontal, sanitários 1 e 2, altura da platibanda, mobiliário e
equipamento, altura da ceramica nos sanitários, cor dos portões dos solarios e altura da porta PA4;
Acréscimo: gradil e quadro de cargas no castelo d'água, de duchas higienicas e escaninhos pré-escola.

CAU / CREA

CAU / CREAAPROVAÇÕES

CAU / CREA

PREFEITURA / RA

Revisão geral da disciplina conforme a atualização da arquitetura.Redimensionamento dos elementos estruturais e acréscimo de elementos para adequação da arquitetura.Atendimento a NBR 6118/2014 e NBR 6122/2019.

Revisão geral da disciplina conforme a atualização da arquitetura.
Redimensionamento dos elementos estruturais e acréscimo de elementos para adequação da arquitetura.
Atendimento a NBR 6118/2014 e NBR 6122/2019.

1 ESCALA INDICADA
ARMAÇÃO DAS VIGAS DO PAVIMENTO COBERTURA - PARTE 04

CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 1
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03

Alteração paredes - shaft para tubulação hidráulica e detalhamento; alteração da altura da platibanda.

R.03

(841x594)

Atendimento à NBR 9050/2015;
Alteração: quadro de áreas, fechamento frontal, sanitários 1 e 2, altura da platibanda, mobiliário e
equipamento, altura da ceramica nos sanitários, cor dos portões dos solarios e altura da porta PA4;
Acréscimo: gradil e quadro de cargas no castelo d'água, de duchas higienicas e escaninhos pré-escola.
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CAU / CREAAPROVAÇÕES
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Revisão geral da disciplina conforme a atualização da arquitetura.Redimensionamento dos elementos estruturais e acréscimo de elementos para adequação da arquitetura.Atendimento a NBR 6118/2014 e NBR 6122/2019.

Revisão geral da disciplina conforme a atualização da arquitetura.
Redimensionamento dos elementos estruturais e acréscimo de elementos para adequação da arquitetura.
Atendimento a NBR 6118/2014 e NBR 6122/2019.
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Área de forma = 101.26 m²
Volume de concreto (C-30) = 5.99 m³

85.1CA60
203.5CA50

(kg)
PESO TOTAL

85.1552.45.0CA60
15.525.210.0
188476.58.0CA50

(kg)
PESO + 0%

(m)
C.TOTAL

(mm)
DIAMAÇO

RESUMO DO AÇO

1380690210.060
72891810.059
410205210.058

139669828.057
126063028.056

26413228.055
22411228.054

132666328.053
57028528.052

137068528.051
126263128.050
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170285128.046
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32816428.044
26013028.043
58229128.042

2396119828.041
94647328.040
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32016028.019
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37618828.016
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23411728.09CA50
60015045.08
23211625.07
6327985.06

169065265.05
73036525.04

949415.03
477921034645.02
346599355.01CA60

(cm)(cm)(mm)
C.TOTALC.UNITQuantDIAMNAÇO
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CONTROLE DE REVISÕES
N° DATA DESCRIÇÃO

JULHO/ 2016

JANEIRO/ 2017

JANEIRO/ 2023

01

02

03

Alteração paredes - shaft para tubulação hidráulica e detalhamento; alteração da altura da platibanda.

R.03

(841x594)

Atendimento à NBR 9050/2015;
Alteração: quadro de áreas, fechamento frontal, sanitários 1 e 2, altura da platibanda, mobiliário e
equipamento, altura da ceramica nos sanitários, cor dos portões dos solarios e altura da porta PA4;
Acréscimo: gradil e quadro de cargas no castelo d'água, de duchas higienicas e escaninhos pré-escola.

CAU / CREA

CAU / CREAAPROVAÇÕES

CAU / CREA

PREFEITURA / RA

Revisão geral da disciplina conforme a atualização da arquitetura.Redimensionamento dos elementos estruturais e acréscimo de elementos para adequação da arquitetura.Atendimento a NBR 6118/2014 e NBR 6122/2019.

Revisão geral da disciplina conforme a atualização da arquitetura.
Redimensionamento dos elementos estruturais e acréscimo de elementos para adequação da arquitetura.
Atendimento a NBR 6118/2014 e NBR 6122/2019.
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CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 1
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Área de forma = 108.50 m²
Volume de concreto (C-30) = 6.43 m³

90.3CA60
211.2CA50

(kg)
PESO TOTAL

90.3586.15.0CA60
11.71910.0

199.5505.78.0CA50
(kg)

PESO + 0%
(m)

C.TOTAL
(mm)
DIAMAÇO

RESUMO DO AÇO

1900950210.060
32216128.059
25412728.058
65032528.057
57028528.056
37018528.055
32016028.054

139869928.053
126263128.052

36018028.051
35017528.050

132666328.049
33816928.048
27013528.047
66833428.046
58829428.045
37018528.044

2306115328.043
67833928.042

184892428.041
32816428.040
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146673328.038
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75237625.06
198099205.05

55213845.04
3167945.03

114057025.02
538691035235.01CA60

(cm)(cm)(mm)
C.TOTALC.UNITQUANTDIAMNAÇO

V181
V179V178V177
V176V175V174
V173V172V171
V170V169V168
V167V166V165
V164V163V162
V161V160V159
V158V157V156

RELAÇÃO DO AÇO
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CONTROLE DE REVISÕES
N° DATA DESCRIÇÃO

JULHO/ 2016

JANEIRO/ 2017

JANEIRO/ 2023

01

02

03

Alteração paredes - shaft para tubulação hidráulica e detalhamento; alteração da altura da platibanda.

R.03

(841x594)

Atendimento à NBR 9050/2015;
Alteração: quadro de áreas, fechamento frontal, sanitários 1 e 2, altura da platibanda, mobiliário e
equipamento, altura da ceramica nos sanitários, cor dos portões dos solarios e altura da porta PA4;
Acréscimo: gradil e quadro de cargas no castelo d'água, de duchas higienicas e escaninhos pré-escola.

CAU / CREA

CAU / CREAAPROVAÇÕES

CAU / CREA

PREFEITURA / RA

Revisão geral da disciplina conforme a atualização da arquitetura.Redimensionamento dos elementos estruturais e acréscimo de elementos para adequação da arquitetura.Atendimento a NBR 6118/2014 e NBR 6122/2019.

Revisão geral da disciplina conforme a atualização da arquitetura.
Redimensionamento dos elementos estruturais e acréscimo de elementos para adequação da arquitetura.
Atendimento a NBR 6118/2014 e NBR 6122/2019.

1 ESCALA INDICADA
ARMAÇÃO DAS VIGAS DO PAVIMENTO COBERTURA - PARTE 07

CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 1



RELAÇÃO DO AÇO

V1 V7 V180
V182 V183 V184
V185 V186 V187
V188 V189

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 121 63 7623
2 5.0 143 103 14729
3 5.0 2 489 978
4 5.0 19 73 1387

CA50 5 8.0 2 593 1186
6 8.0 2 611 1222
7 8.0 2 918 1836
8 8.0 2 530 1060
9 8.0 2 1198 2396

10 8.0 2 277 554
11 8.0 2 622 1244
12 8.0 2 161 322
13 8.0 2 526 1052

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

PESO + 0%
(kg)

CA50 8.0 225.4 88.9
CA60 5.0 247.2 38.1

PESO TOTAL
(kg)

CA50 88.9
CA60 38.1

Volume de concreto (C-30) = 2.34 m³
Área de forma = 40.24 m²
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14 x 20

30

270
18 N1 c/15

270
18 N1 c/15

270
18 N1 c/15

270
18 N1 c/15

203
14 N1 c/15

2 N7 ø8.0 C=918

521 11
2 N8 ø8.0 C=530

11 1189
2 N9 ø8.0 C=1198

23 263 16
2 N10 ø8.0 C=277

ESC 1:50
V7 (14 x 20)

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

20

14

10

16

86 N1 ø5.0 C=63

228

14 8.0 2 566 1132
15 8.0 2 280 560
16 8.0 2 320 640
17 8.0 4 525 2100
18 8.0 4 565 2260
19 8.0 2 527 1054
20 8.0 2 567 1134
21 8.0 2 278 556
22 8.0 2 318 636
23 8.0 2 111 222
24 8.0 2 130 260
25 8.0 2 266 532
26 8.0 2 290 580

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA50

MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO

PROPRIETÁRIO:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO - UF:

PROPRIETÁRIO:

RESP. TÉCNICO:

AUTOR DO PROJETO:

OBSERVAÇÕES:

DETALHAMENTO ARMAÇÃO DAS VIGAS
PAVIMENTO COBERTURA

PARTE 08

COORDENAÇÃO

PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO

SCOCGEST - Coordenação
Geral de Infraestrutura
Educacional

FORMATO

REVISÃO ESCALA PRANCHA

JAN/2023
26/34DATA EMISSÃO

1:25 / 1:50R.00
R.01
R.02

PROJETO PADRÃO - FNDE

CONTROLE DE REVISÕES
N° DATA DESCRIÇÃO

JULHO/ 2016

JANEIRO/ 2017

JANEIRO/ 2023

01

02

03

Alteração paredes - shaft para tubulação hidráulica e detalhamento; alteração da altura da platibanda.

R.03

(594x420)

Atendimento à NBR 9050/2015;
Alteração: quadro de áreas, fechamento frontal, sanitários 1 e 2, altura da platibanda, mobiliário e
equipamento, altura da ceramica nos sanitários, cor dos portões dos solarios e altura da porta PA4;
Acréscimo: gradil e quadro de cargas no castelo d'água, de duchas higienicas e escaninhos pré-escola.

CAU / CREA

CAU / CREAAPROVAÇÕES

CAU / CREA

PREFEITURA / RA

Revisão geral da disciplina conforme a atualização da arquitetura.Redimensionamento dos elementos estruturais e acréscimo de elementos para adequação da arquitetura.Atendimento a NBR 6118/2014 e NBR 6122/2019.

Revisão geral da disciplina conforme a atualização da arquitetura.
Redimensionamento dos elementos estruturais e acréscimo de elementos para adequação da arquitetura.
Atendimento a NBR 6118/2014 e NBR 6122/2019.

1 ESCALA INDICADA
ARMAÇÃO DAS VIGAS DO PAVIMENTO COBERTURA - PARTE 08

CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 1



443

6 N1 ø5.0 C=73

21

10

14

25

ESC 1:25
SEÇÃO A-A

A

A

V39 (14 x 25)
ESC 1:50

2 N82 ø8.0 C=141
1411021

2 N81 ø8.0 C=122
11014

6N1c/19
100

14 x 25
114

V1V5

443

6 N1 ø5.0 C=73

21

10

14

25

ESC 1:25
SEÇÃO A-A

A

A

V37 (14 x 25)
ESC 1:50

2 N80 ø8.0 C=141
2111014

2 N79 ø8.0 C=122
14110

6N1c/19
100

14 x 25
10014

V21P245

443

27 N1 ø5.0 C=73

21

10

14

25

ESC 1:25
SEÇÃO A-A

A

A

V36 (14 x 25)
ESC 1:50

2 N12 ø5.0 C=355

2 N21 ø8.0 C=117
14105

2 N21 ø8.0 C=117
10514

2 N73 ø8.0 C=525

27 N1 c/19
501

14
14 x 25

50114

P36P50

460

14 N1 ø5.0 C=73

21

10

14

25

ESC 1:25
SEÇÃO A-A

A

A

V35 (14 x 25)
ESC 1:50

2 N78 ø8.0 C=306
1428214

2 N77 ø8.0 C=282

14 N1 c/19
258

14
14 x 25

25814

P50P68

443

27 N1 ø5.0 C=73

21

10

14

25

ESC 1:25
SEÇÃO A-A

A

A

V34 (14 x 25)
ESC 1:50

2 N13 ø5.0 C=354

2 N21 ø8.0 C=117
14105

2 N21 ø8.0 C=117
10514

2 N76 ø8.0 C=524

27 N1 c/19
500

14
14 x 25

50014

P68P95

443

27 N1 ø5.0 C=73

21

10

14

25

ESC 1:25
SEÇÃO A-A

A

A

V33 (14 x 25)
ESC 1:50

2 N12 ø5.0 C=355

2 N21 ø8.0 C=117
14105

2 N21 ø8.0 C=117
10514

2 N73 ø8.0 C=525

27 N1 c/19
501

14
14 x 25

50114

P136P155

460

14 N1 ø5.0 C=73

21

10

14

25

ESC 1:25
SEÇÃO A-A

A

A

V32 (14 x 25)
ESC 1:50

2 N75 ø8.0 C=304
1428014

2 N74 ø8.0 C=280

14 N1 c/19
256

14
14 x 25

25614

P155P174

443

32 N1 ø5.0 C=73

21

10

14

25

ESC 1:25
SEÇÃO A-A

A

A

V30 (14 x 25)
ESC 1:50

2 N11 ø5.0 C=409

2 N72 ø8.0 C=171
21152

2 N16 ø8.0 C=137
12514

2 N71 ø8.0 C=661
17646 4 N10 ø5.0 c/4 C=126

60 10

32 N1 c/19
592

14 x 25
1430

14 x 25
59214

V66P207P205

443

32 N1 ø5.0 C=73

21

10

14

25

ESC 1:25
SEÇÃO A-A

A

A

V29 (14 x 25)
ESC 1:50

2 N9 ø5.0 C=410

2 N16 ø8.0 C=137
14125

2 N19 ø8.0 C=175
16314

2 N70 ø8.0 C=658

32 N1 c/19
598

14
14 x 25

59850

P204P203

443

27 N1 ø5.0 C=73

21

10

14

25

ESC 1:25
SEÇÃO A-A

A

A

V31 (14 x 25)
ESC 1:50

2 N12 ø5.0 C=355

2 N21 ø8.0 C=117
14105

2 N21 ø8.0 C=117
10514

2 N73 ø8.0 C=525

27 N1 c/19
501

14
14 x 25

50114

P174P192

443

34 N1 ø5.0 C=73

21

10

14

25

ESC 1:25
SEÇÃO A-A

A

A

V28 (14 x 25)
ESC 1:50

2 N8 ø5.0 C=435

2 N69 ø8.0 C=158
21139

2 N16 ø8.0 C=137
12514

2 N68 ø8.0 C=673
16659

2N1c/19
34

32 N1 c/19
601

14 x 25
3414

14 x 25
60114

V44P201P200

443

33 N1 ø5.0 C=73

21

10

14

25

ESC 1:25
SEÇÃO A-A

A

A

V27 (14 x 25)
ESC 1:50

2 N7 ø5.0 C=418

2 N16 ø8.0 C=137
14125

2 N67 ø8.0 C=168
15614

2 N66 ø8.0 C=659

33 N1 c/19
624

14
14 x 25

62425

P199P245

443

14 N1 ø5.0 C=73

21

10

14

25

ESC 1:25
SEÇÃO A-A

A

A

V26 (14 x 25)
ESC 1:50

2 N65 ø8.0 C=283
1425221

2 N64 ø8.0 C=264
25214

14 N1 c/19
256

50
14 x 25

206

P198V66

443

14
 N

1 
ø5

.0
 C

=7
3

21

10
14

25

ESC 1:25
SEÇÃO A-A

A

A

V25 (14 x 25)
ESC 1:50

2 N63 ø8.0 C=313
2127521

2 N41 ø8.0 C=299
1427514

7N1c/19
124

7N1c/19
124

14 x 25
12430

14 x 25
124

V64P244V62

443

11 N1 ø5.0 C=73

21

10

14

25

ESC 1:25
SEÇÃO A-A

A

A

V24 (14 x 25)
ESC 1:50

2 N62 ø8.0 C=273
2124214

2 N61 ø8.0 C=254
14242

11 N1 c/19
196

14 x 25
19650

V59P194

443

11 N1 ø5.0 C=73

21

10

14

25

ESC 1:25
SEÇÃO A-A

A

A

V23 (14 x 25)
ESC 1:50

2 N60 ø8.0 C=270
1423921

2 N59 ø8.0 C=251
23914

11 N1 c/19
193

50
14 x 25

193

P193V44

443

14 N1 ø5.0 C=73

21

10

14

25

ESC 1:25
SEÇÃO A-A

A

A

V22 (14 x 25)
ESC 1:50

2 N6 ø5.0 C=275

2 N58 ø8.0 C=275

14 N1 c/19
251

14 x 25
12530

14 x 25
125

V42P243V40

443

10 N1 ø5.0 C=73

21

10

14

25

ESC 1:25
SEÇÃO A-A

A

A

V21 (14 x 25)
ESC 1:50

2 N57 ø8.0 C=265
1424114

2 N56 ø8.0 C=241

10 N1 c/19
181

14 x 25
19550

V37P192

493

11 N1 ø5.0 C=73

21

10

14

25

ESC 1:25
SEÇÃO A-A

A

A

V20 (14 x 25)
ESC 1:50

2 N55 ø8.0 C=288
1425721

2 N54 ø8.0 C=257

11 N1 c/19
197

50
14 x 25

211

P142V67

443

12 N1 ø5.0 C=73

21

10

14

25

ESC 1:25
SEÇÃO A-A

A

A

V19 (14 x 25)
ESC 1:50

2 N53 ø8.0 C=298
1427414

2 N52 ø8.0 C=274

12 N1 c/19
214

14
14 x 25

21450

P242P140

443

12 N1 ø5.0 C=73

21

10

14

25

ESC 1:25
SEÇÃO A-A

A

A

V18 (14 x 25)
ESC 1:50

2 N51 ø8.0 C=297
1427314

2 N50 ø8.0 C=273

12 N1 c/19
213

50
14 x 25

21314

P139P138

493

12 N1 ø5.0 C=73

21

10

14

25

ESC 1:25
SEÇÃO A-A

A

A

V17 (14 x 25)
ESC 1:50

2 N49 ø8.0 C=299
1427514

2 N48 ø8.0 C=275

12 N1 c/19
215

14
14 x 25

21550

P137P136

493

10 N1 ø5.0 C=73

21

10

14

25

ESC 1:25
SEÇÃO A-A

A

A

V16 (14 x 25)
ESC 1:50

2 N47 ø8.0 C=213
1418221

2 N46 ø8.0 C=194
18214

10 N1 c/19
186

30
14 x 25

12630

P135P241

493

10 N1 ø5.0 C=73

21

10

14

25

ESC 1:25
SEÇÃO A-A

A

A

V15 (14 x 25)
ESC 1:50

2 N45 ø8.0 C=213
2118214

2 N44 ø8.0 C=194
14182

10 N1 c/19
186

14
14 x 25

14230

P110P240

493

11 N1 ø5.0 C=73

21

10

14

25

ESC 1:25
SEÇÃO A-A

A

A

V14 (14 x 25)
ESC 1:50

2 N43 ø8.0 C=288
1425721

2 N42 ø8.0 C=257

11 N1 c/19
197

50
14 x 25

211

P100V67

443

12 N1 ø5.0 C=73

21

10

14
25

ESC 1:25
SEÇÃO A-A

A

A

V13 (14 x 25)
ESC 1:50

2 N41 ø8.0 C=299
1427514

2 N40 ø8.0 C=275

12 N1 c/19
215

14
14 x 25

21550

P239P99

443

12 N1 ø5.0 C=73

21

10

14

25

ESC 1:25
SEÇÃO A-A

A

A

V12 (14 x 25)
ESC 1:50

2 N39 ø8.0 C=295
1427114

2 N38 ø8.0 C=271

12 N1 c/19
211

50
14 x 25

21114

P98P97

493

14 N1 ø5.0 C=73

21

10

14

25

ESC 1:25
SEÇÃO A-A

A

A

V11 (14 x 25)
ESC 1:50

2 N37 ø8.0 C=298
1427414

2 N36 ø8.0 C=274

14 N1 c/19
264

14
14 x 25

21450

P96P95

443

11 N1 ø5.0 C=73

21

10

14

25

ESC 1:25
SEÇÃO A-A

A

A

V10 (14 x 25)
ESC 1:50

2 N35 ø8.0 C=269
1423821

2 N34 ø8.0 C=250
23814

11 N1 c/19
192

50
14 x 25

192

P43V68

443

16 N1 ø5.0 C=73

21

10

14

25

ESC 1:25
SEÇÃO A-A

A

A

V9 (14 x 25)
ESC 1:50

2 N33 ø8.0 C=314
2127621

2 N32 ø8.0 C=300
1427614

8 N1 c/19
140

8 N1 c/19
140

14 x 25
12530

14 x 25
125

V65P238V63

443

13 N1 ø5.0 C=73

21

10

14

25

ESC 1:25
SEÇÃO A-A

A

A

V8 (14 x 25)
ESC 1:50

2 N31 ø8.0 C=272
2124114

2 N30 ø8.0 C=253
14241

13 N1 c/19
245

14 x 25
19550

V61P41

443

13 N1 ø5.0 C=73

21

10

14

25

ESC 1:25
SEÇÃO A-A

A

A

V7 (14 x 25)
ESC 1:50

2 N29 ø8.0 C=273
1424221

2 N28 ø8.0 C=254
24214

13 N1 c/19
246

50
14 x 25

196

P37V46

443

14 N1 ø5.0 C=73

21

10

14

25

ESC 1:25
SEÇÃO A-A

A

A

V6 (14 x 25)
ESC 1:50

2 N27 ø8.0 C=312
2127421

2 N26 ø8.0 C=298
1427414

7N1c/19
124

7N1c/19
125

14 x 25
12430

14 x 25
125

V43P237V41

443

11 N1 ø5.0 C=73

21

10

14

25

ESC 1:25
SEÇÃO A-A

A

A

V5 (14 x 25)
ESC 1:50

2 N25 ø8.0 C=271
2124014

2 N24 ø8.0 C=252
14240

11 N1 c/19
194

14 x 25
19450

V39P36

443

34 N1 ø5.0 C=73

21

10

14

25

ESC 1:25
SEÇÃO A-A

A

A

V4 (14 x 25)
ESC 1:50

2 N5 ø5.0 C=415

2 N23 ø8.0 C=178
21159

2 N16 ø8.0 C=137
12514

2 N22 ø8.0 C=674
17659

2N1c/19
34

32 N1 c/19
601

14 x 25
3414

14 x 25
60114

V68P34P33

443

34 N1 ø5.0 C=73

21

10

14

25

ESC 1:25
SEÇÃO A-A

A

A

V3 (14 x 25)
ESC 1:50

2 N4 ø5.0 C=469

2 N16 ø8.0 C=137
14125

2 N21 ø8.0 C=117
10514

2 N20 ø8.0 C=659

34 N1 c/19
635

14
14 x 25

39030
14 x 25

21414

P32P236P235

443

31 N1 ø5.0 C=73

21

10

14

25

ESC 1:25
SEÇÃO A-A

A

A

V2 (14 x 25)
ESC 1:50

2 N3 ø5.0 C=351

2 N19 ø8.0 C=175
14163

2 N18 ø8.0 C=195
18314

2 N17 ø8.0 C=657

31 N1 c/19
581

50
14 x 25

58130

P31P30

443

33 N1 ø5.0 C=73

21

10

14

25

ESC 1:25
SEÇÃO A-A

A

A

V1 (14 x 25)
ESC 1:50

2 N2 ø5.0 C=373

2 N16 ø8.0 C=137
14125

2 N15 ø8.0 C=221
20221

2 N14 ø8.0 C=671
65914

31 N1 c/19
581

2N1c/19
29

14
14 x 25

58140
14 x 25

29

P29P28V39

Área de forma = 76.53 m²
Volume de concreto (C-30) = 4.19 m³

92.5CA60
191CA50

(kg)
PESO TOTAL

92.5600.25.0CA60
1914848.0CA50

(kg)
PESO + 0%

(m)
C.TOTAL

(mm)
DIAMAÇO

RESUMO DO AÇO

28214128.082
24412228.081
28214128.080
24412228.079
61230628.078
56428228.077

104852428.076
60830428.075
56028028.074

315052568.073
34217128.072

132266128.071
131665828.070

31615828.069
134667328.068

33616828.067
131865928.066

56628328.065
52826428.064
62631328.063
54627328.062
50825428.061
54027028.060
50225128.059
55027528.058
53026528.057
48224128.056
57628828.055
51425728.054
59629828.053
54827428.052
59429728.051
54627328.050
59829928.049
55027528.048
42621328.047
38819428.046
42621328.045
38819428.044
57628828.043
51425728.042

119629948.041
55027528.040
59029528.039
54227128.038
59629828.037
54827428.036
53826928.035
50025028.034
62831428.033
60030028.032
54427228.031
50625328.030
54627328.029
50825428.028
62431228.027
59629828.026
54227128.025
50425228.024
35617828.023

134867428.022
2106117188.021
131865928.020

70017548.019
39019528.018

131465728.017
1918137148.016

44222128.015
134267128.014CA50
70835425.013

213035565.012
81840925.011
50412645.010
82041025.09
87043525.08
83641825.07
55027525.06
83041525.05
93846925.04
70235125.03
74637325.02

49567736795.01CA60
(cm)(cm)(mm)

C.TOTALC.UNITQUANTDIAMNAÇO

V39V37
V36V35V34
V33V32V31
V30V29V28
V27V26V25
V24V23V22
V21V20V19
V18V17V16
V15V14V13
V12V11V10
V9V8V7
V6V5V4
V3V2V1

RELAÇÃO DO AÇO

MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO

PROPRIETÁRIO:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO - UF:

PROPRIETÁRIO:

RESP. TÉCNICO:

AUTOR DO PROJETO:

OBSERVAÇÕES:

DETALHAMENTO ARMAÇÃO DAS VIGAS
PAVIMENTO PLATIBANDA

PARTE 01

COORDENAÇÃO

PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO

SCOCGEST - Coordenação
Geral de Infraestrutura
Educacional

FORMATO

REVISÃO ESCALA PRANCHA

JAN/2023
27/34DATA EMISSÃO

1:25 / 1:50R.00
R.01
R.02

PROJETO PADRÃO - FNDE

CONTROLE DE REVISÕES
N° DATA DESCRIÇÃO

JULHO/ 2016

JANEIRO/ 2017

JANEIRO/ 2023

01

02

03

Alteração paredes - shaft para tubulação hidráulica e detalhamento; alteração da altura da platibanda.

R.03

(841x594)

Atendimento à NBR 9050/2015;
Alteração: quadro de áreas, fechamento frontal, sanitários 1 e 2, altura da platibanda, mobiliário e
equipamento, altura da ceramica nos sanitários, cor dos portões dos solarios e altura da porta PA4;
Acréscimo: gradil e quadro de cargas no castelo d'água, de duchas higienicas e escaninhos pré-escola.

CAU / CREA

CAU / CREAAPROVAÇÕES

CAU / CREA

PREFEITURA / RA

Revisão geral da disciplina conforme a atualização da arquitetura.Redimensionamento dos elementos estruturais e acréscimo de elementos para adequação da arquitetura.Atendimento a NBR 6118/2014 e NBR 6122/2019.

Revisão geral da disciplina conforme a atualização da arquitetura.
Redimensionamento dos elementos estruturais e acréscimo de elementos para adequação da arquitetura.
Atendimento a NBR 6118/2014 e NBR 6122/2019.

1 ESCALA INDICADA
ARMAÇÃO DAS VIGAS DA PLATIBANDA - PARTE 01

CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 1



443

27 N1 ø5.0 C=73

21

10

14

25

ESC 1:25
SEÇÃO A-A

A

A

V74 (14 x 25)
ESC 1:50

2 N3 ø5.0 C=355

2 N21 ø8.0 C=117
14105

2 N21 ø8.0 C=117
10514

2 N20 ø8.0 C=525

27 N1 c/19
501

14
14 x 25

50114

P43P65

460

14 N1 ø5.0 C=73

21

10

14

25

ESC 1:25
SEÇÃO A-A

A

A

V73 (14 x 25)
ESC 1:50

2 N43 ø8.0 C=302
1427814

2 N42 ø8.0 C=278

14 N1 c/19
254

14
14 x 25

25414

P65P83

443

27 N1 ø5.0 C=73

21

10

14

25

ESC 1:25
SEÇÃO A-A

A

A

V72 (14 x 25)
ESC 1:50

2 N5 ø5.0 C=357

2 N21 ø8.0 C=117
14105

2 N21 ø8.0 C=117
10514

2 N27 ø8.0 C=527

27 N1 c/19
503

14
14 x 25

50314

P83P100

443

27 N1 ø5.0 C=73

21

10

14

25

ESC 1:25
SEÇÃO A-A

A

A
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Área de forma = 76.84 m²
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CONTROLE DE REVISÕES
N° DATA DESCRIÇÃO

JULHO/ 2016

JANEIRO/ 2017

JANEIRO/ 2023

01

02

03

Alteração paredes - shaft para tubulação hidráulica e detalhamento; alteração da altura da platibanda.

R.03

(841x594)

Atendimento à NBR 9050/2015;
Alteração: quadro de áreas, fechamento frontal, sanitários 1 e 2, altura da platibanda, mobiliário e
equipamento, altura da ceramica nos sanitários, cor dos portões dos solarios e altura da porta PA4;
Acréscimo: gradil e quadro de cargas no castelo d'água, de duchas higienicas e escaninhos pré-escola.

CAU / CREA

CAU / CREAAPROVAÇÕES

CAU / CREA

PREFEITURA / RA

Revisão geral da disciplina conforme a atualização da arquitetura.Redimensionamento dos elementos estruturais e acréscimo de elementos para adequação da arquitetura.Atendimento a NBR 6118/2014 e NBR 6122/2019.

Revisão geral da disciplina conforme a atualização da arquitetura.
Redimensionamento dos elementos estruturais e acréscimo de elementos para adequação da arquitetura.
Atendimento a NBR 6118/2014 e NBR 6122/2019.

1 ESCALA INDICADA
ARMAÇÃO DAS VIGAS DA PLATIBANDA - PARTE 02

CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 1
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SEÇÃO

TÉRREO - L1

Área de forma = 105.06 m²
Volume de concreto (C-30) = 5.67 m³

268.1CA60
941.6CA50

(kg)
PESO TOTAL

268.11739.45.0CA60
14.15.720.0

6843.116.0
58.560.712.5
8011299.210.0CA50

(kg)
PESO + 0%

(m)
C.TOTAL

(mm)
DIAMAÇO

RESUMO DO AÇO

356178220.043
216108220.042
894149616.041

17281441216.040
956239416.039
732183416.038
16080212.537

15361281212.536
30001252412.535
1374229612.534
1456182810.033
468117410.032

14601461010.031
648108610.030

2356211919810.029
2324832810.028

4536810742410.027
2840714010.026
23981092210.025
43873610.024

15481291210.023
74493810.022

1953617611110.021
85096712710.020

1862014013310.019CA50
6577395.018
5958575.017

145881185.016
121887145.015
7658595.014

130293145.013
84024355.012

116040295.011
347481192925.010

52824225.09
62489797915.08

6939975.07
8664243615.06
568071805.05
4440111405.04

2103075.03
54030185.02

47957915275.01CA60
(cm)(cm)(mm)

C.TOTALC.UNITQUANTDIAMNAÇO

P233
P232P210P200
P197P1762xP174
P1445xP143P122
2xP117P1162xP115
P1142xP1052xP88
4xP8629xP41P40
2xP383xP36P34
P33P322xP31
95xP302xP29P28
5xP27P26P23
4xP19P13P12
P11P1050xP1

RELAÇÃO DO AÇO

MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO

PROPRIETÁRIO:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO - UF:

PROPRIETÁRIO:

RESP. TÉCNICO:

AUTOR DO PROJETO:

OBSERVAÇÕES:

DETALHAMENTO ARMAÇÃO DOS PILARES
PAVIMENTO TÉRREO

COORDENAÇÃO

PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO

SCOCGEST - Coordenação
Geral de Infraestrutura
Educacional

FORMATO

REVISÃO ESCALA PRANCHA

JAN/2023
29/34DATA EMISSÃO

1:20 / 1:30R.00
R.01
R.02

PROJETO PADRÃO - FNDE

CONTROLE DE REVISÕES
N° DATA DESCRIÇÃO

JULHO/ 2016

JANEIRO/ 2017

JANEIRO/ 2023

01

02

03

Alteração paredes - shaft para tubulação hidráulica e detalhamento; alteração da altura da platibanda.

R.03

(841x594)

Atendimento à NBR 9050/2015;
Alteração: quadro de áreas, fechamento frontal, sanitários 1 e 2, altura da platibanda, mobiliário e
equipamento, altura da ceramica nos sanitários, cor dos portões dos solarios e altura da porta PA4;
Acréscimo: gradil e quadro de cargas no castelo d'água, de duchas higienicas e escaninhos pré-escola.

CAU / CREA

CAU / CREAAPROVAÇÕES

CAU / CREA

PREFEITURA / RA

Revisão geral da disciplina conforme a atualização da arquitetura.Redimensionamento dos elementos estruturais e acréscimo de elementos para adequação da arquitetura.Atendimento a NBR 6118/2014 e NBR 6122/2019.

Revisão geral da disciplina conforme a atualização da arquitetura.
Redimensionamento dos elementos estruturais e acréscimo de elementos para adequação da arquitetura.
Atendimento a NBR 6118/2014 e NBR 6122/2019.

1 ESCALA INDICADA
ARMAÇÃO DOS PILARES DO PAVIMENTO TÉRREO

CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 1



RELAÇÃO DO AÇO

34xP1 3xP10 5xP12
3xP13 3xP20 3xP21
P23 P28 2xP29
11xP30 2xP31 2xP32
P34 33xP36 89xP42
3xP88 P105 P110
P114 2xP115 2xP117
P122 3xP173 P200
P201 3xP213 4xP214
3xP217

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 4354 79 343966
2 5.0 1198 24 28752
3 5.0 18 81 1458
4 5.0 26 99 2574
5 5.0 69 24 1656
6 5.0 956 119 113764
7 5.0 52 93 4836
8 5.0 17 73 1241
9 5.0 52 87 4524

10 5.0 34 69 2346
11 5.0 26 85 2210

CA50 12 10.0 266 209 55594
13 10.0 276 343 94668
14 10.0 412 307 126484
15 10.0 12 197 2364
16 10.0 4 67 268
17 12.5 16 352 5632
18 12.5 2 307 614

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

PESO + 0%
(kg)

CA50 10.0 2793.8 1722.5
12.5 62.5 60.2

CA60 5.0 5073.3 782
PESO TOTAL

(kg)

CA50 1782.6
CA60 782

Volume de concreto (C-30) = 29.03 m³
Área de forma = 586.04 m²
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MUNICÍPIO - UF:

PROPRIETÁRIO:

RESP. TÉCNICO:

AUTOR DO PROJETO:

OBSERVAÇÕES:

DETALHAMENTO ARMAÇÃO DOS PILARES
PAVIMENTO COBERTURA

COORDENAÇÃO

PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO

SCOCGEST - Coordenação
Geral de Infraestrutura
Educacional

FORMATO

REVISÃO ESCALA PRANCHA

JAN/2023
30/34DATA EMISSÃO

1:20 / 1:30R.00
R.01
R.02

PROJETO PADRÃO - FNDE

CONTROLE DE REVISÕES
N° DATA DESCRIÇÃO

JULHO/ 2016

JANEIRO/ 2017

JANEIRO/ 2023

01

02

03

Alteração paredes - shaft para tubulação hidráulica e detalhamento; alteração da altura da platibanda.

R.03

(841x594)

Atendimento à NBR 9050/2015;
Alteração: quadro de áreas, fechamento frontal, sanitários 1 e 2, altura da platibanda, mobiliário e
equipamento, altura da ceramica nos sanitários, cor dos portões dos solarios e altura da porta PA4;
Acréscimo: gradil e quadro de cargas no castelo d'água, de duchas higienicas e escaninhos pré-escola.

CAU / CREA

CAU / CREAAPROVAÇÕES

CAU / CREA

PREFEITURA / RA

Revisão geral da disciplina conforme a atualização da arquitetura.Redimensionamento dos elementos estruturais e acréscimo de elementos para adequação da arquitetura.Atendimento a NBR 6118/2014 e NBR 6122/2019.

Revisão geral da disciplina conforme a atualização da arquitetura.
Redimensionamento dos elementos estruturais e acréscimo de elementos para adequação da arquitetura.
Atendimento a NBR 6118/2014 e NBR 6122/2019.

1 ESCALA INDICADA
ARMAÇÃO DOS PILARES DO PAVIMENTO COBERTURA

CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 1



RELAÇÃO DO AÇO

P28 19xP29 16xP31
16xP50 4xP95 5xP96
P110 P201 2xP240
P245

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 432 24 10368
2 5.0 10 99 990
3 5.0 260 79 20540
4 5.0 408 119 48552
5 5.0 14 93 1302
6 5.0 10 47 470
7 5.0 28 75 2100
8 5.0 10 69 690

CA50 9 10.0 186 114 21204
10 10.0 96 131 12576
11 10.0 58 164 9512

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

PESO + 0%
(kg)

CA50 10.0 432.9 266.9
CA60 5.0 850.1 131

PESO TOTAL
(kg)

CA50 266.9
CA60 131

Volume de concreto (C-30) = 4.90 m³
Área de forma = 94.21 m²
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MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO

PROPRIETÁRIO:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO - UF:

PROPRIETÁRIO:

RESP. TÉCNICO:

AUTOR DO PROJETO:

OBSERVAÇÕES:

DETALHAMENTO ARMAÇÃO DOS PILARES
PAVIMENTO PLATIBANDA

COORDENAÇÃO

PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO

SCOCGEST - Coordenação
Geral de Infraestrutura
Educacional

FORMATO

REVISÃO ESCALA PRANCHA

JAN/2023
31/34DATA EMISSÃO

1:20 / 1:30R.00
R.01
R.02

PROJETO PADRÃO - FNDE

CONTROLE DE REVISÕES
N° DATA DESCRIÇÃO

JULHO/ 2016

JANEIRO/ 2017

JANEIRO/ 2023

01

02

03

Alteração paredes - shaft para tubulação hidráulica e detalhamento; alteração da altura da platibanda.

R.03

(594x420)

Atendimento à NBR 9050/2015;
Alteração: quadro de áreas, fechamento frontal, sanitários 1 e 2, altura da platibanda, mobiliário e
equipamento, altura da ceramica nos sanitários, cor dos portões dos solarios e altura da porta PA4;
Acréscimo: gradil e quadro de cargas no castelo d'água, de duchas higienicas e escaninhos pré-escola.

CAU / CREA

CAU / CREAAPROVAÇÕES

CAU / CREA

PREFEITURA / RA

Revisão geral da disciplina conforme a atualização da arquitetura.Redimensionamento dos elementos estruturais e acréscimo de elementos para adequação da arquitetura.Atendimento a NBR 6118/2014 e NBR 6122/2019.

Revisão geral da disciplina conforme a atualização da arquitetura.
Redimensionamento dos elementos estruturais e acréscimo de elementos para adequação da arquitetura.
Atendimento a NBR 6118/2014 e NBR 6122/2019.

1 ESCALA INDICADA
ARMAÇÃO DOS PILARES DO PAVIMENTO PLATIBANDA

CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 1



RELAÇÃO DO AÇO

Negativos Positivos

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA60 1 4.2 2 111 222
CA50 2 8.0 1 123 123

3 8.0 13 176 2288
4 8.0 24 260 6240
5 8.0 13 296 3848
6 16.0 2 129 258
7 16.0 29 490 14210
8 16.0 29 491 14239
9 20.0 1 143 143

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

PESO + 0%
(kg)

CA50 8.0 125 49.3
16.0 287.1 453.1
20.0 1.4 3.5

CA60 4.2 2.2 0.2
PESO TOTAL

(kg)

CA50 505.9
CA60 0.2

Volume de concreto (C-30) = 6.44 m³
Área de forma = 32.18 m²
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PROPRIETÁRIO:
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AUTOR DO PROJETO:

OBSERVAÇÕES:

ARMAÇÃO POSITIVA E NEGATIVA DAS LAJES
PAVIMENTO TÉRREO

COORDENAÇÃO

PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO
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Geral de Infraestrutura
Educacional

FORMATO
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32/34DATA EMISSÃO

1:50R.00
R.01
R.02

PROJETO PADRÃO - FNDE

CONTROLE DE REVISÕES

N° DATA DESCRIÇÃO

JULHO/ 2016

JANEIRO/ 2017

JANEIRO/ 2023

01

02

03

Alteração paredes - shaft para tubulação hidráulica e detalhamento; alteração da altura da platibanda.

R.03

(594x420)

Atendimento à NBR 9050/2015;
Alteração: quadro de áreas, fechamento frontal, sanitários 1 e 2, altura da platibanda, mobiliário e
equipamento, altura da ceramica nos sanitários, cor dos portões dos solarios e altura da porta PA4;
Acréscimo: gradil e quadro de cargas no castelo d'água, de duchas higienicas e escaninhos pré-escola.

CAU / CREA

CAU / CREAAPROVAÇÕES

CAU / CREA

PREFEITURA / RA

Revisão geral da disciplina conforme a atualização da arquitetura.Redimensionamento dos elementos estruturais e acréscimo de elementos para adequação da arquitetura.Atendimento a NBR 6118/2014 e NBR 6122/2019.

Revisão geral da disciplina conforme a atualização da arquitetura.
Redimensionamento dos elementos estruturais e acréscimo de elementos para adequação da arquitetura.
Atendimento a NBR 6118/2014 e NBR 6122/2019.

1 ESCALA 1:50
ARMAÇÃO POSITIVA DAS LAJES DO PAVIMENTO TÉRREO

2 ESCALA 1:50
ARMAÇÃO NEGATIVA DAS LAJES DO PAVIMENTO TÉRREO

CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 1



RELAÇÃO DO AÇO

Negativos Positivos

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 2 491 982
CA50 2 6.3 2 83 166

3 6.3 25 27 675
4 6.3 2 500 1000
5 8.0 25 60 1500

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

PESO + 0%
(kg)

CA50 6.3 18.4 4.5
8.0 15 5.9

CA60 5.0 9.8 1.5
PESO TOTAL

(kg)

CA50 10.4
CA60 1.5

Volume de concreto (C-30) = 0.34 m³
Área de forma = 2.03 m²
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COORDENAÇÃO
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Geral de Infraestrutura
Educacional

FORMATO
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33/34DATA EMISSÃO

1:50R.00
R.01
R.02

PROJETO PADRÃO - FNDE

CONTROLE DE REVISÕES

N° DATA DESCRIÇÃO

JULHO/ 2016

JANEIRO/ 2017

JANEIRO/ 2023

01

02

03

Alteração paredes - shaft para tubulação hidráulica e detalhamento; alteração da altura da platibanda.

R.03

(420x297)

Atendimento à NBR 9050/2015;
Alteração: quadro de áreas, fechamento frontal, sanitários 1 e 2, altura da platibanda, mobiliário e
equipamento, altura da ceramica nos sanitários, cor dos portões dos solarios e altura da porta PA4;
Acréscimo: gradil e quadro de cargas no castelo d'água, de duchas higienicas e escaninhos pré-escola.

CAU / CREA

CAU / CREAAPROVAÇÕES

CAU / CREA

PREFEITURA / RA

Revisão geral da disciplina conforme a atualização da arquitetura.Redimensionamento dos elementos estruturais e acréscimo de elementos para adequação da arquitetura.Atendimento a NBR 6118/2014 e NBR 6122/2019.

Revisão geral da disciplina conforme a atualização da arquitetura.
Redimensionamento dos elementos estruturais e acréscimo de elementos para adequação da arquitetura.
Atendimento a NBR 6118/2014 e NBR 6122/2019.

1 ESCALA 1:50
ARMAÇÃO POSITIVA DAS LAJES DO PAVIMENTO COBERTURA

ARMAÇÃO POSITIVA E NEGATIVA DAS LAJES E
PLANTA DE VIGOTAS PRÉ-MOLDADAS

PAVIMENTO COBERTURA

2 ESCALA 1:50
ARMAÇÃO NEGATIVA DAS LAJES DO PAVIMENTO COBERTURA

3 ESCALA 1:50
PLANTA DE VIGOTAS PRÉ-MOLDADAS

CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 1
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MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO

PROPRIETÁRIO:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO - UF:

PROPRIETÁRIO:

RESP. TÉCNICO:

AUTOR DO PROJETO:

OBSERVAÇÕES:

PLANTA DE CORTES

AA, BB, CC e DD

COORDENAÇÃO

PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO

SCOCGEST - Coordenação
Geral de Infraestrutura
Educacional

FORMATO

REVISÃO ESCALA PRANCHA

JAN/2023
34/34DATA EMISSÃO

1:75R.00
R.01
R.02

PROJETO PADRÃO - FNDE

CONTROLE DE REVISÕES

N° DATA DESCRIÇÃO

JULHO/ 2016

JANEIRO/ 2017

JANEIRO/ 2023

01

02

03

Alteração paredes - shaft para tubulação hidráulica e detalhamento; alteração da altura da platibanda.

R.03

(1189x841)

Atendimento à NBR 9050/2015;
Alteração: quadro de áreas, fechamento frontal, sanitários 1 e 2, altura da platibanda, mobiliário e
equipamento, altura da ceramica nos sanitários, cor dos portões dos solarios e altura da porta PA4;
Acréscimo: gradil e quadro de cargas no castelo d'água, de duchas higienicas e escaninhos pré-escola.

CAU / CREA

CAU / CREAAPROVAÇÕES

CAU / CREA

PREFEITURA / RA

2 ESCALA 1/75
CORTE BB

Revisão geral da disciplina conforme a atualização da arquitetura.Redimensionamento dos elementos estruturais e acréscimo de elementos para adequação da arquitetura.Atendimento a NBR 6118/2014 e NBR 6122/2019.

Revisão geral da disciplina conforme a atualização da arquitetura.
Redimensionamento dos elementos estruturais e acréscimo de elementos para adequação da arquitetura.
Atendimento a NBR 6118/2014 e NBR 6122/2019.

1 ESCALA 1/75
CORTE AA

4 ESCALA 1/75
CORTE DD

3 ESCALA 1/75
CORTE CC

CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 1



VT-08 2 VIGA DE TRANSIÇÃO 560.8 1121.6 33.8
VT-09 1 VIGA DE TRANSIÇÃO 284.4 284.4 18.9

3.0 96.8 0.7
3.1 100.3 0.7
3.2 102.1 0.7
2.9 92.3 0.7
3.5 28.0 0.2

CR-30 126 CORRENTE RÍGIDA 3.2 397.2 28.2
CR-31 30 CORRENTE RÍGIDA 2.7 81.4 3.7
CR-32 48 CORRENTE RÍGIDA 2.5 121.1 6.0
CR-33 2 CORRENTE RÍGIDA 2.1 4.2 0.2
CR-34 2 CORRENTE RÍGIDA 3.3 6.6 0.2
CR-35 4 CORRENTE RÍGIDA 2.0 8.1 0.5
CR-36 24 CORRENTE RÍGIDA 3.0 71.1 5.4

CT-10 136 CANTONEIRA PARA CV 0.9 122.4

CT-44 132 CANTONEIRA PARA TR 0.2 31.7 1.3

CV-11 32 CONTRAVENTO
CV-12 32 CONTRAVENTO
CV-13 32 CONTRAVENTO
CV-14 32 CONTRAVENTO
CV-15 8 CONTRAVENTO
MF-16 72 MÃO FRANCESA 1.9 136.8 14.4
MF-17 16 MÃO FRANCESA 2.0 32.0 3.2
MF-18 16 MÃO FRANCESA 1.7 27.2 3.2
MF-19 16 MÃO FRANCESA 1.8 28.8 3.2

PF-29 8 PERFIL DE OITÃO 31.9 255.2 13.6

PF-37 2 PERFIL DE OITÃO 7.8 15.6 0.2

TC-20 40 TERÇA DE COBERTURA 26.6 1065.0 123.9
TC-21 54 TERÇA DE COBERTURA 21.5 1161.0 167.3
TC-22 116 TERÇA DE COBERTURA 20.7 2401.2 359.4
TC-23 46 TERÇA DE COBERTURA 23.0 1059.2 142.5
TC-24 6 TERÇA DE COBERTURA 26.8 160.8 18.6
TC-25 3 TERÇA DE COBERTURA 31.6 94.8 9.3
TC-26 4 TERÇA DE COBERTURA 21.2 84.6 12.4
TC-27 16 TERÇA DE COBERTURA 23.0 367.2 49.6
TC-28 16 TERÇA DE COBERTURA 20.0 319.2 49.6

TR-40 48 TIRANTE P TERÇAS 1.4 64.8 4.8
TR-41 48 TIRANTE P TERÇAS 1.3 60.5 4.8
TR-42 16 TIRANTE P TERÇAS 1.5 23.4 1.6
TR-43 20 TIRANTE P TERÇAS 1.3 26.0 2.0

19006.0 1837.3

0.9

LISTA DE EXPEDIÇÃO - ESTRUTURA METÁLICA

MARCA QTDE DESCRIÇÃO PESO UN. PESO TOT. SUP. TOT.

TS-01 32 TESOURA TRELIÇADA 216.0 6912.0 604.8
TS-02 3 TESOURA TRELIÇADA 165.7 497.1 42.3
TS-03 1 TESOURA TRELIÇADA 127.6 127.6 10.9
TS-04 3 TESOURA TRELIÇADA 59.2 177.6 14.7
TS-05 5 TESOURA TRELIÇADA 214.5 1072.5 77.5
TS-06 2 TESOURA TRELIÇADA 40.5 81.0 4.441
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ESTRUTURA DE CONCRETO
VER PROJETO ESPECÍFICO

(TÍPICO)

ESTRUTURA DE CONCRETO
VER PROJETO ESPECÍFICO

(TÍPICO)

ESTRUTURA DE CONCRETO
VER PROJETO ESPECÍFICO
(TÍPICO)

ESTRUTURA DE CONCRETO
VER PROJETO ESPECÍFICO
(TÍPICO)

ESTRUTURA DE CONCRETO
VER PROJETO ESPECÍFICO
(TÍPICO)

ESTRUTURA DE CONCRETO
VER PROJETO ESPECÍFICO

(TÍPICO)

PLATIBANTA EM TODO
CONTORNO DA COBERTURA
VER PROJETO ESPECÍFICO

PLATIBANTA EM TODO
CONTORNO DA COBERTURA

VER PROJETO ESPECÍFICO

PLATIBANTA EM TODO
CONTORNO DA COBERTURA

VER PROJETO ESPECÍFICO

PLATIBANTA EM TODO
CONTORNO DA COBERTURA
VER PROJETO ESPECÍFICO

PLATIBANTA EM TODO
CONTORNO DA COBERTURA
VER PROJETO ESPECÍFICO

PLATIBANTA EM TODO
CONTORNO DA COBERTURA
VER PROJETO ESPECÍFICO

PLATIBANTA EM TODO
CONTORNO DA COBERTURA

VER PROJETO ESPECÍFICO

PLATIBANTA EM TODO
CONTORNO DA COBERTURA

VER PROJETO ESPECÍFICO

APOIO/FIXAÇÃO
DAS TESOURAS NA
ESTRUTURA DE CONCRETO
DETALHE 01 (TÍPICO)

APOIO/FIXAÇÃO
DAS TESOURAS NA
ESTRUTURA DE CONCRETO
DETALHE 01 (TÍPICO)

APOIO/FIXAÇÃO
DAS TESOURAS NA
ESTRUTURA DE CONCRETO
DETALHE 01 (TÍPICO)

APOIO/FIXAÇÃO
DAS TESOURAS NA
ESTRUTURA DE CONCRETO
DETALHE 01 (TÍPICO)

APOIO/FIXAÇÃO
DAS TESOURAS NA
ESTRUTURA DE CONCRETO
DETALHE 01 (TÍPICO)

APOIO/FIXAÇÃO
DAS TESOURAS NA
ESTRUTURA DE CONCRETO
DETALHE 01 (TÍPICO)

APOIO/FIXAÇÃO
DAS TESOURAS NA
ESTRUTURA DE CONCRETO
DETALHE 01 (TÍPICO)

APOIO/FIXAÇÃO
DAS TESOURAS NA

ESTRUTURA DE CONCRETO
DETALHE 01 (TÍPICO)
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PLATIBANTA EM TODO
CONTORNO DA COBERTURA
VER PROJETO ESPECÍFICO

PLATIBANTA EM TODO
CONTORNO DA COBERTURA

VER PROJETO ESPECÍFICO

PLATIBANTA EM TODO
CONTORNO DA COBERTURA

VER PROJETO ESPECÍFICO

PLATIBANTA EM TODO
CONTORNO DA COBERTURA
VER PROJETO ESPECÍFICO

PLATIBANTA EM TODO
CONTORNO DA COBERTURA
VER PROJETO ESPECÍFICO

PLATIBANTA EM TODO
CONTORNO DA COBERTURA
VER PROJETO ESPECÍFICO

PLATIBANTA EM TODO
CONTORNO DA COBERTURA

VER PROJETO ESPECÍFICO

PLATIBANTA EM TODO
CONTORNO DA COBERTURA

VER PROJETO ESPECÍFICO

CONTRAVENTOS:
CONTENÇÃO LATERAL NO BANZO
SUPERIOR DAS TESOURAS

CONTRAVENTOS:
CONTENÇÃO LATERAL NO BANZO
SUPERIOR DAS TESOURAS

CONTRAVENTOS:
CONTENÇÃO LATERAL NO BANZO
SUPERIOR DAS TESOURAS

CONTRAVENTOS:
CONTENÇÃO LATERAL NO BANZO
SUPERIOR DAS TESOURAS

CONTRAVENTOS:
CONTENÇÃO LATERAL NO BANZO
SUPERIOR DAS TESOURAS

FIXAÇÃO DE TESOURAS
ANCORAGEM QUÍMICA
FIS-SB-390S (OU EQUIVALENTE)
04x Ø1/2" x 8"
EMBUTIMENTO
MÍNIMO 150mm

TESOURA
METÁLICA

TRELIÇADA

FIXAÇÃO
TERÇAS DE COBERTURA
04x PARAFUSOS
Ø 3/8" x 1.1/4" (TÍP.)

TESOURA METÁLICA

FIXAÇÃO DE TESOURAS
ANCORAGEM QUÍMICA

FIS-SB-390S (OU EQUIVALENTE)
02x Ø7/8" x 10"

EMBUTIMENTO
MÍNIMO 200mm

TESOURAS
TRELIÇADAS

EMENDA ENTRE
TESOURAS DE COBERTURA
04x PARAFUSOS
Ø 7/8" x 2" (ASTM A325)

FIXAÇÃO
TERÇAS DE COBERTURA
04x PARAFUSOS
Ø 3/8" x 1.1/4" (TÍP.)

ESTRUTURA
DE CONCRETO

FIXAÇÃO
TERÇAS DE COBERTURA

04x PARAFUSOS
Ø 3/8" x 1.1/4" (TÍP.)

FIXAÇÃO
MÃO FRANCESAS

02x PARAFUSOS
Ø 1/2" x 1.1/4"
(ASTM A325)

TESOURA METÁLICA
TRELIÇADA

FIXAÇÃO MÃO FRANCESAS
02x PARAFUSOS
Ø 1/2" x 1.1/4"
(ASTM A325)

TESOURA METÁLICA
TRELIÇADA

TESOURA METÁLICA
TRELIÇADA

FIXAÇÃO DE TESOURA
04x PARAFUSOS
Ø 7/8" x 2" (ASTM A325)

FIXAÇÃO DE VIGA
ANCORAGEM QUÍMICA
FIS-SB-390S (OU EQUIVALENTE)
06x Ø7/8" x 8"
EMBUTIMENTO
MÍNIMO 150mm

VIGA DE
TRANSIÇÃO

METÁLICA
ESTRUTURA
DE CONCRETO

CT-10
SUPORTE

SUPORTE
PARA FIXAÇÃO TERÇAS

CT-10
SUPORTE

VÃO ENTRE TESOURAS

SUPORTE
PARA FIXAÇÃO TERÇAS

FIXAÇÃO
1x Ø 1/2"x1.1/4" (TÍP.)

VÃO ENTRE TESOURAS

FIXAÇÃO TIRANTE

FIXAÇÃO TERÇAS
4x Ø 3/8"x1.1/4" (TÍP.)

FIXAÇÃO TERÇAS
4x Ø 3/8"x1.1/4" (TÍP.)

FIXAÇÃO CORRENTE RIGIDA
2x Ø 3/8"x1.1/4" (TÍP.)

FIXAÇÃO CORRENTE RIGIDA
2x Ø 3/8"x1.1/4" (TÍP.)

FIXAÇÃO MÃO FRANCESA
1x Ø 1/2"x1.1/4"

(TÍP.)

FIXAÇÃO MÃO FRANCESA
1x Ø 1/2"x1.1/4" (TÍP.)

CONVENÇÕES:

N

SOLDA DE CAMPO

TIPO DE SOLDA
MENOR ESPESSURA DE CHAPA

EM TODO O CONTORNO

- DESENHO:
AS PLANTAS BAIXAS ESTÃO DESENHADAS VISTAS DE CIMA PARA BAIXO.
AS FACHADAS SÃO VISTAS OLHANDO  A OBRA DE FORA PARA DENTRO.
DIMENSÕES ESTÃO EM MILÍMETROS (mm)
ELEVAÇÃO EM METROS (EXCETO QUANDO INDICADO).
AS MEDIDAS  E COTAS PREVALECEM SOBRE O DESENHO.

SOLDA DE ANGULO (TIPIC0)

Z=1xS2
S1 - S2

S1
Z

SPS2

SP=1xS2

SALVO ONDE INDICAÇÃO DIFERENTE 

RESP. TÉCNICO:

INTERPRETAR VISTAS E
SEÇÃO, COMO
TERCEIRO DIEDRO

NOTAS GERAIS:

CHAPAS e PERFIS DE CHAPA DOBRADA ....

PERFIS LAMINADOS........................................
A.  AÇO ESTRUTURAL:

TUBOS REDONDOS E RETANGULARES.......

BARRA ROSCADA............................................

ASTM A572 GR50

ASTM A-36
ASTM A-36

ASTM A-193

AWS - ELETRODO E7018
OU ARAME ADICIONADO DE CO2

B.  SOLDA CONFORME NORMA...................

1. ESPECIFICACOES DE MATERIAIS:

PARAFUSOS E PORCAS.................................. ASTM A-325

BARRA REDONDA............................................ ASTM A-36

NOTAS:
- MEDIDAS E NÍVEIS EM METROS;
- VERIFICAR POSIÇÃO EXATA DE VIGAS NO PROJETO ESTRUTURAL DE CONCRETO ARMADO;
- VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS PERTINENTES NAS PRANCHAS DE DETALHAMENTO;
- EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O  MEMORIAL DESCRITIVO,
  PREVALECE A INFORMAÇÃO CONTIDA NOS DESENHOS;
- ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO FNDE.
- AS VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DEVEM DISPOR DE FACE SUPERIOR NIVELADA E MACIÇAS,
  PARA APOIO E FIXAÇÃO DA ESTRUTURA METALICA DE COBERTURA;
- AS PLATIBANDAS EM ALVENARIA, VIGAS DE CONCRETO ARMADO E DEMAIS ELEMENTOS,
  DEVEM POSSUIR FCK,min = 20MPa, PARA RESISTIR AOS CARREGAMENTOS INDICADOS NO QUADRO DE CARGAS;
- AS CHAPAS PERFURADAS DE ACABAMENTO DE FACHADAS E PLATIBANDAS E SUAS FIXAÇÕES
  SÃO DE RESPONSABILIDADE DO EXECUTANTE;
- OS ACABAMENTOS DE RUFO, CALHAS E FUNILARIAS DEVEM SEGUIR A ESPECIFICAÇÕES DO
  PROJETO ESPECÍFICO E ORIENTAÇÕES DO FORNECEDOR/FABRICANTE;
- SERÃO APLICADAS TELHAS TERMOACÚSTICAS, "TIPO SANDUICHE", TRAPEZOIDAL COM AS SEGUINTES CAMADAS:
   REVESTIMENTO SUPERIOR EM AÇO PRÉ-PINTADO, NA COR BRANCA, DE ESPESSURA #0,50mm;
   NÚCLEO EM ESPUMA RÍGIDA DE POLIISOCIANURATO (PIR), COM DENSIDADE MÉDIA ENTRE 38 A 42 KG/M³;
   REVESTIMENTO INFERIOR EM AÇO GALVALUME  (PARA OS BLOCOS A E B) E EM AÇO PRÉ-PINTADO NA COR
BRANCA
   (PARA O PÁTIO COBERTO) DE ESPESSURA #0,43mm;
- TODOS OS ELEMENTOS METÁLICOS DA ESTRUTURA DE COBERTURA, DEVEM RECEBER TRATAMENTO
  DE ACABAMENTO COM PINTURA EPOXI (CAMADA MíNIMA 130 mícrons), NA COR BRANCA (RAL 9003).

REFERÊNCIAS:

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS;
- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS;
- PROJETO ARQUITETÔNICO;
- PROJETO ESTRUTURAL DE CONCRETO ARMADO.

CARGAS CONSIDERADAS: (kgf/m²)
AÇÕES PERMANENTES AÇÕES VARIÁVEIS

SOBRECARGA ACIDENTALPERMANENTE 1 (TELHA) 12.0 kgf/m²
SOBRECARGA - INSTALAÇÕES

25.0 kgf/m²
20.0 kgf/m²

VENTO 95.0 kgf/m²

MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO

CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 1

PROPRIETÁRIO:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO - UF:

PROPRIETÁRIO:

RESP. TÉCNICO:

AUTOR DO PROJETO:

OBSERVAÇÕES:

PLANTA BAIXA, CORTES E DETALHES
LOCAÇÃO DAS TESOURAS (+3.26) E

TRAVAMENTO BANZO SUPERIOR (+4.50)

COORDENAÇÃO

PROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA

SMTCGEST - Coordenação
Geral de Infraestrutura
Educacional

FORMATO

REVISÃO ESCALA PRANCHA

JAN/2023
01/05DATA EMISSÃO

INDICADAR.00
R.01
R.02

PROJETO PADRÃO - FNDE

R.03

A0 (1189x841)

CAU / CREA

CAU / CREAAPROVAÇÕES

CAU / CREA

PREFEITURA / RA

1 PLANTA BAIXA - BANZO INFERIOR (+3,26)
ESCALA 1/75

2 PLANTA BAIXA - BANZO SUPERIOR/CONTRAVENTAMENTOS (+4,50)
ESCALA 1/75

3 DETALHE 01
SEM ESCALA 4 DETALHE 02

SEM ESCALA

5 DETALHE 03
SEM ESCALA

6 DETALHE 04
SEM ESCALA 7 DETALHE 05

SEM ESCALA 8 DETALHE 06
SEM ESCALA

9 VISTA ISOMÉTRICA
ESTRUTURA METÁLICA - TESOURAS

10 MONTAGEM DE MÃO-FRANCESAS
ESCALA 1/15

11 MONTAGEM DE CONTRAVENTAMENTOS
ESCALA 1/20 12 MONTAGEM DOS TIRANTES E CORRENTE RÍGIDAS

ESCALA 1/15

S/ ESC

CONTROLE DE REVISÕES

N° DATA DESCRIÇÃO

JULHO/ 2016

JANEIRO/ 2017

JANEIRO/ 2023

01

02

03

Alteração paredes - shaft para tubulação hidráulica e detalhamento; alteração da altura da platibanda.

Revisão geral da disciplina conforme a atualização da arquitetura.
Redimensionamento das treliças metálicas de cobertura dos blocos, pátio central e acessos. Foram
acrescentados detalhamentos de todos os elementos metálicos.
Atendimento a NBR 8008/2008 e NBR 14762/2001.

Atendimento à NBR 9050/2015;
Alteração: quadro de áreas, fechamento frontal, sanitários 1 e 2, altura da platibanda, mobiliário e
equipamento, altura da ceramica nos sanitários, cor dos portões dos solarios e altura da porta PA4;
Acréscimo: gradil e quadro de cargas no castelo d'água, de duchas higienicas e escaninhos pré-escola.
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LISTA MATERIAIS - AÇO

ITEM Qtde DESCRIÇAO
Área (m²)

Comprim.(m)

Kg/m²

Kg/m

PESO UN.

(Kg)

TOTAL

PESO

Material
(m²)

ÁREA TOT.

1 1 [110X50X2.65 724.2 4.2 3082 ASTM A36 295.5
2 1 [120X60X3.00 756.9 5.4 4084 ASTM A36 357.3
3 1 [120X65X3.75 106.1 7.0 745 ASTM A36 49.6
4 1 [190X60X2.65 46.7 6.3 407 ASTM A36 18.4
5 1 [200X80X3.75 52.1 10.2 530 ASTM A36 9.2
6 1 C110X50X20X3.75 5.8 6.6 38 ASTM A36 2.4
7 1 C125X50X18X2.65 1342.6 5.1 6848 ASTM A36 932.5
8 1 C150X60X30X3.75 7.2 9.0 59 ASTM A36 3.2
9 1 C190X60X20X3.75 11.6 9.6 110 ASTM A36 4.8
10 1 FERRO REDONDO Ø3/8" 311.2 0.6 529 ASTM A36 13.2
11 1 L 2" x 1/4" 6.6 4.8 32 ASTM A36 1.3
12 1 L120X50X3.75 55.1 4.8 252 ASTM A36 39.5
13
14

1 L150X60X8.00 8.2 12.4 109 ASTM A36 0.0

15
1 L200X120X12.7 1.6 29.8 38 ASTM A36 0.8

16
1 L50X50X2.65 408.1 1.5 818 ASTM A36 62.6

17
1 L80X80X4.75 45.9 5.7 256 ASTM A36 13.8

18
1 # 12.7 2.2 99.7 215 ASTM A36 7.5

19
1 # 4.75 3.7 37.3 136 ASTM A36 5.7

20
1 # 6.35 4.2 49.8 209 ASTM A36 0.0

1 # 9.50 6.6 74.6 492 ASTM A36 19.1

Total: 19006 1836.4

21
1 # 8.00 0.3 62.8 17 ASTM A36 0.7
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PLATIBANTA EM TODO
CONTORNO DA COBERTURA
VER PROJETO ESPECÍFICO
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PLATIBANTA EM TODO
CONTORNO DA COBERTURA
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PLATIBANTA EM TODO
CONTORNO DA COBERTURA
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PLATIBANTA EM TODO
CONTORNO DA COBERTURA
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PLATIBANTA EM TODO
CONTORNO DA COBERTURA
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PLATIBANTA EM TODO
CONTORNO DA COBERTURA

VER PROJETO ESPECÍFICO

TC - TERÇA DE COBERTURA
PARA FIXAÇÃO DE
TELHAS METÁLICAS

TC - TERÇA DE COBERTURA
PARA FIXAÇÃO DE
TELHAS METÁLICAS

TC - TERÇA DE COBERTURA
PARA FIXAÇÃO DE

TELHAS METÁLICAS

TC - TERÇA DE COBERTURA
PARA FIXAÇÃO DE

TELHAS METÁLICAS

CORRENTE RÍGIDA e TIRANTE
ELEMENTOS PARA ESTABILIZAÇÃO

DAS TERÇAS DE COBERTURA

CORRENTE RÍGIDA e TIRANTE
ELEMENTOS PARA ESTABILIZAÇÃO

DAS TERÇAS DE COBERTURA

CORRENTE RÍGIDA e TIRANTE
ELEMENTOS PARA ESTABILIZAÇÃO
DAS TERÇAS DE COBERTURA

CORRENTE RÍGIDA e TIRANTE
ELEMENTOS PARA ESTABILIZAÇÃO
DAS TERÇAS DE COBERTURA

CORRENTE RÍGIDA e TIRANTE
ELEMENTOS PARA ESTABILIZAÇÃO
DAS TERÇAS DE COBERTURA

2725

740

05

FIXAÇÃO DE TESOURAS
ANCORAGEM QUÍMICA
FIS-SB-390S (OU EQUIVALENTE)
04x Ø1/2" x 8"
EMBUTIMENTO
MÍNIMO 150mm

TESOURA
METÁLICA

TRELIÇADA

FIXAÇÃO
TERÇAS DE COBERTURA
04x PARAFUSOS
Ø 3/8" x 1.1/4" (TÍP.)

TESOURA METÁLICA

FIXAÇÃO DE TESOURAS
ANCORAGEM QUÍMICA

FIS-SB-390S (OU EQUIVALENTE)
02x Ø7/8" x 10"

EMBUTIMENTO
MÍNIMO 200mm

TESOURAS
TRELIÇADAS

EMENDA ENTRE
TESOURAS DE COBERTURA
04x PARAFUSOS
Ø 7/8" x 2" (ASTM A325)

FIXAÇÃO
TERÇAS DE COBERTURA
04x PARAFUSOS
Ø 3/8" x 1.1/4" (TÍP.)

ESTRUTURA
DE CONCRETO

FIXAÇÃO
TERÇAS DE COBERTURA

04x PARAFUSOS
Ø 3/8" x 1.1/4" (TÍP.)

FIXAÇÃO
MÃO FRANCESAS

02x PARAFUSOS
Ø 1/2" x 1.1/4"
(ASTM A325)

TESOURA METÁLICA
TRELIÇADA

FIXAÇÃO MÃO FRANCESAS
02x PARAFUSOS
Ø 1/2" x 1.1/4"
(ASTM A325)

TESOURA METÁLICA
TRELIÇADA

TESOURA METÁLICA
TRELIÇADA

FIXAÇÃO DE TESOURA
04x PARAFUSOS
Ø 7/8" x 2" (ASTM A325)

FIXAÇÃO DE VIGA
ANCORAGEM QUÍMICA
FIS-SB-390S (OU EQUIVALENTE)
06x Ø7/8" x 8"
EMBUTIMENTO
MÍNIMO 150mm

VIGA DE
TRANSIÇÃO

METÁLICA
ESTRUTURA
DE CONCRETO

VÃO ENTRE TESOURAS

FIXAÇÃO TIRANTE

FIXAÇÃO TERÇAS
4x Ø 3/8"x1.1/4" (TÍP.)

FIXAÇÃO TERÇAS
4x Ø 3/8"x1.1/4" (TÍP.)

FIXAÇÃO CORRENTE RIGIDA
2x Ø 3/8"x1.1/4" (TÍP.)

FIXAÇÃO CORRENTE RIGIDA
2x Ø 3/8"x1.1/4" (TÍP.)

FIXAÇÃO MÃO FRANCESA
1x Ø 1/2"x1.1/4"

(TÍP.)

FIXAÇÃO MÃO FRANCESA
1x Ø 1/2"x1.1/4" (TÍP.)

41
50

41
50

41
50

41
50

46
15

46
15

41
50

41
50

13
83

5
92

30
13

83
5

B

C

D

E

G

H

I

J

F

52830

20400 12030 20400

01 07 11 17

A

13
85

K

13
85

36
90

0

11
15

35
20

11
15

35
00

E'

G'

52
83

0

32
43

0

20
40

00

0

1385

5535

9685

13835

14950

18450

21950

23065

27215

31365

35515

36900

PLATIBANTA EM TODO
CONTORNO DA COBERTURA
VER PROJETO ESPECÍFICO

PLATIBANTA EM TODO
CONTORNO DA COBERTURA

VER PROJETO ESPECÍFICO

PLATIBANTA EM TODO
CONTORNO DA COBERTURA
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PLATIBANTA EM TODO
CONTORNO DA COBERTURA
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PLATIBANTA EM TODO
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PLATIBANTA EM TODO
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PLATIBANTA EM TODO
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REVESTIMENTO DE COBERTURA
TELHA METÁLICA TERMOACUSTICA
TP40 (ALUZINCO #0.5mm) + PIR/PUR (30mm)
+ BANDEIJA FORRO (ALUZINCO 0,43mm)

REVESTIMENTO DE COBERTURA
TELHA METÁLICA TERMOACUSTICA
TP40 (ALUZINCO #0.5mm) + PIR/PUR (30mm)
+ BANDEIJA FORRO (ALUZINCO 0,43mm)

RUFO METÁLICO
# 0,5mm ALUZINCO
ACABAMENTO ENTRE PLATIBANDA
E TELHA DE COBERTURA

RUFO METÁLICO
# 0,5mm ALUZINCO
ACABAMENTO ENTRE PLATIBANDA
E TELHA DE COBERTURA

RUFO METÁLICO
# 0,5mm ALUZINCO

ACABAMENTO ENTRE PLATIBANDA
E TELHA DE COBERTURA

REVESTIMENTO DE COBERTURA
TELHA METÁLICA TERMOACUSTICA
TP40 (ALUZINCO #0.5mm) + PIR/PUR (30mm)
+ BANDEIJA FORRO (ALUZINCO 0,43mm)

RUFO METÁLICO
# 0,5mm ALUZINCO

ACABAMENTO ENTRE PLATIBANDA
E TELHA DE COBERTURA

REVESTIMENTO DE PLATIBANDA
CHAPA METÁLICA PERFURADA

RUFO METÁLICO
# 0,5mm ALUZINCO
ACABAMENTO ENTRE PLATIBANDA
E TELHA DE COBERTURA

REVESTIMENTO DE COBERTURA
TELHA METÁLICA TERMOACUSTICA
TP40 (ALUZINCO #0.5mm) + PIR/PUR (30mm)
+ BANDEIJA FORRO (ALUZINCO 0,43mm)

CALHA PLUVIAL
EM CHAPA METÁLICA

# 0,5mm ALUZINCO
CALHA PLUVIAL

EM CHAPA METÁLICA
# 0,5mm ALUZINCO

CALHA PLUVIAL
EM CHAPA METÁLICA
# 0,5mm ALUZINCO

CALHA PLUVIAL
EM CHAPA METÁLICA
# 0,5mm ALUZINCO

CALHA PLUVIAL
EM CHAPA METÁLICA

# 0,5mm ALUZINCO 40

500 30

SENTIDO DOS VENTOS

POLIORETANO
INJETADO

TERÇA DE COBERTURA

PARAFUSO
Ø1/4"- 14x4"
Telha/Terça

FITA DE VEDAÇÃO
LONGITODINAL
9.5 mm ADESIVA

FITA ISOLANTE TELHA/TERÇA

FITA DE VEDAÇÃO LONGITODINAL
9.5 mm ADESIVA

TELHA METÁLICA
TP40-PIR/PUR (50mm)

TERÇAS DE
COBERTURA

TERÇAS DE
COBERTURA

TERÇAS DE
COBERTURA

LARGURA ÚTIL = 1000mm

30

LEGENDA SISTEMA DE COBERTURA

ITEM

CALHA EM CHAPA DE AÇO - # 0.5mm ALUZINCO

RUFO EM CHAPA DE AÇO - # 0.5mm ALUZINCO

TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA TRAPEZOIDAL COM
PREENCHIMENTO EM PIR

ESTRUTURA DE CONCRETO

CUMEEIRA

CONVENÇÕES:

N

SOLDA DE CAMPO

TIPO DE SOLDA
MENOR ESPESSURA DE CHAPA

EM TODO O CONTORNO

- DESENHO:
AS PLANTAS BAIXAS ESTÃO DESENHADAS VISTAS DE CIMA PARA BAIXO.
AS FACHADAS SÃO VISTAS OLHANDO  A OBRA DE FORA PARA DENTRO.
DIMENSÕES ESTÃO EM MILÍMETROS (mm)
ELEVAÇÃO EM METROS (EXCETO QUANDO INDICADO).
AS MEDIDAS  E COTAS PREVALECEM SOBRE O DESENHO.

SOLDA DE ANGULO (TIPIC0)

Z=1xS2
S1 - S2

S1
Z

SPS2

SP=1xS2

SALVO ONDE INDICAÇÃO DIFERENTE 

RESP. TÉCNICO:

INTERPRETAR VISTAS E
SEÇÃO, COMO
TERCEIRO DIEDRO

NOTAS GERAIS:

CHAPAS e PERFIS DE CHAPA DOBRADA ....

PERFIS LAMINADOS........................................
A.  AÇO ESTRUTURAL:

TUBOS REDONDOS E RETANGULARES.......

BARRA ROSCADA............................................

ASTM A572 GR50

ASTM A-36
ASTM A-36

ASTM A-193

AWS - ELETRODO E7018
OU ARAME ADICIONADO DE CO2

B.  SOLDA CONFORME NORMA...................

1. ESPECIFICACOES DE MATERIAIS:

PARAFUSOS E PORCAS.................................. ASTM A-325

BARRA REDONDA............................................ ASTM A-36

NOTAS:
- MEDIDAS E NÍVEIS EM METROS;
- VERIFICAR POSIÇÃO EXATA DE VIGAS NO PROJETO ESTRUTURAL DE CONCRETO ARMADO;
- VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS PERTINENTES NAS PRANCHAS DE DETALHAMENTO;
- EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O  MEMORIAL DESCRITIVO,
  PREVALECE A INFORMAÇÃO CONTIDA NOS DESENHOS;
- ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO FNDE.
- AS VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DEVEM DISPOR DE FACE SUPERIOR NIVELADA E MACIÇAS,
  PARA APOIO E FIXAÇÃO DA ESTRUTURA METALICA DE COBERTURA;
- AS PLATIBANDAS EM ALVENARIA, VIGAS DE CONCRETO ARMADO E DEMAIS ELEMENTOS,
  DEVEM POSSUIR FCK,min = 20MPa, PARA RESISTIR AOS CARREGAMENTOS INDICADOS NO QUADRO DE CARGAS;
- AS CHAPAS PERFURADAS DE ACABAMENTO DE FACHADAS E PLATIBANDAS E SUAS FIXAÇÕES
  SÃO DE RESPONSABILIDADE DO EXECUTANTE;
- OS ACABAMENTOS DE RUFO, CALHAS E FUNILARIAS DEVEM SEGUIR A ESPECIFICAÇÕES DO
  PROJETO ESPECÍFICO E ORIENTAÇÕES DO FORNECEDOR/FABRICANTE;
- SERÃO APLICADAS TELHAS TERMOACÚSTICAS, "TIPO SANDUICHE", TRAPEZOIDAL COM AS SEGUINTES CAMADAS:
   REVESTIMENTO SUPERIOR EM AÇO PRÉ-PINTADO, NA COR BRANCA, DE ESPESSURA #0,50mm;
   NÚCLEO EM ESPUMA RÍGIDA DE POLIISOCIANURATO (PIR), COM DENSIDADE MÉDIA ENTRE 38 A 42 KG/M³;
   REVESTIMENTO INFERIOR EM AÇO GALVALUME  (PARA OS BLOCOS A E B) E EM AÇO PRÉ-PINTADO NA COR
BRANCA
   (PARA O PÁTIO COBERTO) DE ESPESSURA #0,43mm;
- TODOS OS ELEMENTOS METÁLICOS DA ESTRUTURA DE COBERTURA, DEVEM RECEBER TRATAMENTO
  DE ACABAMENTO COM PINTURA EPOXI  (CAMADA MíNIMA 130 mícrons), NA COR BRANCA (RAL 9003).

REFERÊNCIAS:

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS;
- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS;
- PROJETO ARQUITETÔNICO;
- PROJETO ESTRUTURAL DE CONCRETO ARMADO.

CARGAS CONSIDERADAS: (kgf/m²)
AÇÕES PERMANENTES AÇÕES VARIÁVEIS

SOBRECARGA ACIDENTALPERMANENTE 1 (TELHA) 12.0 kgf/m²
SOBRECARGA - INSTALAÇÕES

25.0 kgf/m²
20.0 kgf/m²

VENTO 95.0 kgf/m²

MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO

CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 1

PROPRIETÁRIO:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO - UF:

PROPRIETÁRIO:

RESP. TÉCNICO:

AUTOR DO PROJETO:

OBSERVAÇÕES:

PLANTA BAIXA, CORTES E DETALHES
 PLANTA DE COBERTURA (+4,50)

PLANTA BAIXA BANZO SUPERIOR (+4.50)

COORDENAÇÃO

PROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA

SMTCGEST - Coordenação
Geral de Infraestrutura
Educacional

FORMATO

REVISÃO ESCALA PRANCHA

JAN/2023
02/05DATA EMISSÃO

INDICADAR.00
R.01
R.02

PROJETO PADRÃO - FNDE

R.03

A0 (1189x841)

CAU / CREA

CAU / CREAAPROVAÇÕES

CAU / CREA

PREFEITURA / RA

3 DETALHE 01
SEM ESCALA 4 DETALHE 02

SEM ESCALA

5 DETALHE 03
SEM ESCALA

6 DETALHE 04
SEM ESCALA 7 DETALHE 05

SEM ESCALA 8 DETALHE 06
SEM ESCALA

1 PLANTA BAIXA - BANZO SUPERIOR/COBERTURA (+4,50)
ESCALA 1/75

2 PLANTA BAIXA - COBERTURA (+4,50)
ESCALA 1/75

9 VISTA ISOMÉTRICA
ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA
S/ ESC

10 MONTAGEM DE MÃO-FRANCESAS
ESCALA 1/15

12 MONTAGEM DOS TIRANTES E CORRENTE RÍGIDAS
ESCALA 1/1511 TELHA TERMOACÚSTICA TP40-PIR/PUR

SEM ESCALA

CONTROLE DE REVISÕES

N° DATA DESCRIÇÃO

JULHO/ 2016

JANEIRO/ 2017

JANEIRO/ 2023

01

02

03

Alteração paredes - shaft para tubulação hidráulica e detalhamento; alteração da altura da platibanda.

Revisão geral da disciplina conforme a atualização da arquitetura.
Redimensionamento das treliças metálicas de cobertura dos blocos, pátio central e acessos. Foram
acrescentados detalhamentos de todos os elementos metálicos.
Atendimento a NBR 8008/2008 e NBR 14762/2001.

Atendimento à NBR 9050/2015;
Alteração: quadro de áreas, fechamento frontal, sanitários 1 e 2, altura da platibanda, mobiliário e
equipamento, altura da ceramica nos sanitários, cor dos portões dos solarios e altura da porta PA4;
Acréscimo: gradil e quadro de cargas no castelo d'água, de duchas higienicas e escaninhos pré-escola.
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FIXAÇÃO DE TESOURAS
ANCORAGEM QUÍMICA
FIS-SB-390S (OU EQUIVALENTE)
04x Ø1/2" x 8"
EMBUTIMENTO
MÍNIMO 150mm

TESOURA
METÁLICA

TRELIÇADA

FIXAÇÃO
TERÇAS DE COBERTURA
04x PARAFUSOS
Ø 3/8" x 1.1/4" (TÍP.)

TESOURA METÁLICA

FIXAÇÃO DE TESOURAS
ANCORAGEM QUÍMICA

FIS-SB-390S (OU EQUIVALENTE)
02x Ø7/8" x 10"

EMBUTIMENTO
MÍNIMO 200mm

TESOURAS
TRELIÇADAS

EMENDA ENTRE
TESOURAS DE COBERTURA
04x PARAFUSOS
Ø 7/8" x 2" (ASTM A325)

FIXAÇÃO
TERÇAS DE COBERTURA
04x PARAFUSOS
Ø 3/8" x 1.1/4" (TÍP.)

ESTRUTURA
DE CONCRETO

FIXAÇÃO
TERÇAS DE COBERTURA

04x PARAFUSOS
Ø 3/8" x 1.1/4" (TÍP.)

FIXAÇÃO
MÃO FRANCESAS

02x PARAFUSOS
Ø 1/2" x 1.1/4"
(ASTM A325)

TESOURA METÁLICA
TRELIÇADA

FIXAÇÃO MÃO FRANCESAS
02x PARAFUSOS
Ø 1/2" x 1.1/4"
(ASTM A325)

TESOURA METÁLICA
TRELIÇADA

TESOURA METÁLICA
TRELIÇADA

FIXAÇÃO DE TESOURA
04x PARAFUSOS
Ø 7/8" x 2" (ASTM A325)

FIXAÇÃO DE VIGA
ANCORAGEM QUÍMICA
FIS-SB-390S (OU EQUIVALENTE)
06x Ø7/8" x 8"
EMBUTIMENTO
MÍNIMO 150mm

VIGA DE
TRANSIÇÃO

METÁLICA
ESTRUTURA
DE CONCRETO

VÃO ENTRE TESOURAS

FIXAÇÃO TIRANTE

FIXAÇÃO TERÇAS
4x Ø 3/8"x1.1/4" (TÍP.)

FIXAÇÃO TERÇAS
4x Ø 3/8"x1.1/4" (TÍP.)

FIXAÇÃO CORRENTE RIGIDA
2x Ø 3/8"x1.1/4" (TÍP.)

FIXAÇÃO CORRENTE RIGIDA
2x Ø 3/8"x1.1/4" (TÍP.)
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REVESTIMENTO EXTERNO
DE VIGA COM CHAPA
METÁLICA PERFURADA

27
5030
75

30
75

10
00

52830

20400 12030 20400

2725 6150 2650 6150 1985 1985 6150 2650 6150 2725740740 4000 4000

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 13 14 15 16 1712

52
83

0

34
41

5

32
43

0

20
40

00

50
10

5

43
95

5

41
30

5

35
15

5

30
41

5

26
41

5

22
41

5

18
41

5

17
67

5

11
52

5

88
75

27
25

20152015

27
50

10
00

36
55

13
30

27
5030
75

30
75

10
00

30
75

30
75

73
5

REVESTIMENTO EXTERNO
DE VIGA (VT-09) COM

CHAPA METÁLICA PERFURADA

35
5

REVESTIMENTO DE COBERTURA
TELHA METÁLICA TERMOACUSTICA
TP40 (ALUZINCO #0.5mm) + PIR/PUR (30mm)
+ BANDEIJA FORRO (ALUZINCO 0,43mm)

REVESTIMENTO DE COBERTURA
TELHA METÁLICA TERMOACUSTICA
TP40 (ALUZINCO #0.5mm) + PIR/PUR (30mm)
+ BANDEIJA FORRO (ALUZINCO 0,43mm)

REVESTIMENTO DE COBERTURA
TELHA METÁLICA TERMOACUSTICA
TP40 (ALUZINCO #0.5mm) + PIR/PUR (30mm)
+ BANDEIJA FORRO (ALUZINCO 0,43mm)

REVESTIMENTO DE COBERTURA
TELHA METÁLICA TERMOACUSTICA
TP40 (ALUZINCO #0.5mm) + PIR/PUR (30mm)
+ BANDEIJA FORRO (ALUZINCO 0,43mm)

REVESTIMENTO DE COBERTURA
TELHA METÁLICA TERMOACUSTICA
TP40 (ALUZINCO #0.5mm) + PIR/PUR (30mm)
+ BANDEIJA FORRO (ALUZINCO 0,43mm)

REVESTIMENTO DE COBERTURA
TELHA METÁLICA TERMOACUSTICA

TP40 (ALUZINCO #0.5mm) + PIR/PUR (30mm)
+ BANDEIJA FORRO (ALUZINCO 0,43mm)

RUFO METÁLICO
# 0,5mm ALUZINCO

ACABAMENTO ENTRE PLATIBANDA
E TELHA DE COBERTURA

RUFO METÁLICO
# 0,5mm ALUZINCO

ACABAMENTO ENTRE PLATIBANDA
E TELHA DE COBERTURA

RUFO METÁLICO
# 0,5mm ALUZINCO
ACABAMENTO ENTRE PLATIBANDA
E TELHA DE COBERTURA

CALHA PLUVIAL
EM CHAPA METÁLICA

# 0,5mm ALUZINCO

CALHA PLUVIAL
EM CHAPA METÁLICA

# 0,5mm ALUZINCO

CALHA PLUVIAL
EM CHAPA METÁLICA

# 0,5mm ALUZINCO

CALHA PLUVIAL
EM CHAPA METÁLICA

# 0,5mm ALUZINCO

CALHA PLUVIAL
EM CHAPA METÁLICA
# 0,5mm ALUZINCO

CALHA PLUVIAL
EM CHAPA METÁLICA
# 0,5mm ALUZINCO

40

500 30

SENTIDO DOS VENTOS

POLIORETANO
INJETADO

TERÇA DE COBERTURA

PARAFUSO
Ø1/4"- 14x4"
Telha/Terça

FITA DE VEDAÇÃO
LONGITODINAL
9.5 mm ADESIVA

FITA ISOLANTE TELHA/TERÇA

FITA DE VEDAÇÃO LONGITODINAL
9.5 mm ADESIVA

TELHA METÁLICA
TP40-PIR/PUR (50mm)

TERÇAS DE
COBERTURA

TERÇAS DE
COBERTURA

TERÇAS DE
COBERTURA

LARGURA ÚTIL = 1000mm

30

FIXAÇÃO MÃO FRANCESA
1x Ø 1/2"x1.1/4"

(TÍP.)

FIXAÇÃO MÃO FRANCESA
1x Ø 1/2"x1.1/4" (TÍP.)

CONVENÇÕES:

N

SOLDA DE CAMPO

TIPO DE SOLDA
MENOR ESPESSURA DE CHAPA

EM TODO O CONTORNO

- DESENHO:
AS PLANTAS BAIXAS ESTÃO DESENHADAS VISTAS DE CIMA PARA BAIXO.
AS FACHADAS SÃO VISTAS OLHANDO  A OBRA DE FORA PARA DENTRO.
DIMENSÕES ESTÃO EM MILÍMETROS (mm)
ELEVAÇÃO EM METROS (EXCETO QUANDO INDICADO).
AS MEDIDAS  E COTAS PREVALECEM SOBRE O DESENHO.

SOLDA DE ANGULO (TIPIC0)

Z=1xS2
S1 - S2

S1
Z

SPS2

SP=1xS2

SALVO ONDE INDICAÇÃO DIFERENTE 

RESP. TÉCNICO:

INTERPRETAR VISTAS E
SEÇÃO, COMO
TERCEIRO DIEDRO

NOTAS GERAIS:

CHAPAS e PERFIS DE CHAPA DOBRADA ....

PERFIS LAMINADOS........................................
A.  AÇO ESTRUTURAL:

TUBOS REDONDOS E RETANGULARES.......

BARRA ROSCADA............................................

ASTM A572 GR50

ASTM A-36
ASTM A-36

ASTM A-193

AWS - ELETRODO E7018
OU ARAME ADICIONADO DE CO2

B.  SOLDA CONFORME NORMA...................

1. ESPECIFICACOES DE MATERIAIS:

PARAFUSOS E PORCAS.................................. ASTM A-325

BARRA REDONDA............................................ ASTM A-36

NOTAS:
- MEDIDAS E NÍVEIS EM METROS;
- VERIFICAR POSIÇÃO EXATA DE VIGAS NO PROJETO ESTRUTURAL DE CONCRETO ARMADO;
- VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS PERTINENTES NAS PRANCHAS DE DETALHAMENTO;
- EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O  MEMORIAL DESCRITIVO,
  PREVALECE A INFORMAÇÃO CONTIDA NOS DESENHOS;
- ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO FNDE.
- AS VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DEVEM DISPOR DE FACE SUPERIOR NIVELADA E MACIÇAS,
  PARA APOIO E FIXAÇÃO DA ESTRUTURA METALICA DE COBERTURA;
- AS PLATIBANDAS EM ALVENARIA, VIGAS DE CONCRETO ARMADO E DEMAIS ELEMENTOS,
  DEVEM POSSUIR FCK,min = 20MPa, PARA RESISTIR AOS CARREGAMENTOS INDICADOS NO QUADRO DE CARGAS;
- AS CHAPAS PERFURADAS DE ACABAMENTO DE FACHADAS E PLATIBANDAS E SUAS FIXAÇÕES
  SÃO DE RESPONSABILIDADE DO EXECUTANTE;
- OS ACABAMENTOS DE RUFO, CALHAS E FUNILARIAS DEVEM SEGUIR A ESPECIFICAÇÕES DO
  PROJETO ESPECÍFICO E ORIENTAÇÕES DO FORNECEDOR/FABRICANTE;
- SERÃO APLICADAS TELHAS TERMOACÚSTICAS, "TIPO SANDUICHE", TRAPEZOIDAL COM AS SEGUINTES CAMADAS:
   REVESTIMENTO SUPERIOR EM AÇO PRÉ-PINTADO, NA COR BRANCA, DE ESPESSURA #0,50mm;
   NÚCLEO EM ESPUMA RÍGIDA DE POLIISOCIANURATO (PIR), COM DENSIDADE MÉDIA ENTRE 38 A 42 KG/M³;
   REVESTIMENTO INFERIOR EM AÇO GALVALUME  (PARA OS BLOCOS A E B) E EM AÇO PRÉ-PINTADO NA COR
BRANCA
   (PARA O PÁTIO COBERTO) DE ESPESSURA #0,43mm;
- TODOS OS ELEMENTOS METÁLICOS DA ESTRUTURA DE COBERTURA, DEVEM RECEBER TRATAMENTO
  DE ACABAMENTO COM PINTURA EPOXI  (CAMADA MíNIMA 130 mícrons), NA COR BRANCA (RAL 9003).

REFERÊNCIAS:

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS;
- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS;
- PROJETO ARQUITETÔNICO;
- PROJETO ESTRUTURAL DE CONCRETO ARMADO.

CARGAS CONSIDERADAS: (kgf/m²)
AÇÕES PERMANENTES AÇÕES VARIÁVEIS

SOBRECARGA ACIDENTALPERMANENTE 1 (TELHA) 12.0 kgf/m²
SOBRECARGA - INSTALAÇÕES

25.0 kgf/m²
20.0 kgf/m²

VENTO 95.0 kgf/m²

12 TELHA TERMOACÚSTICA TP40-PIR/PUR
SEM ESCALA

6 DETALHE 01
SEM ESCALA 7 DETALHE 02

SEM ESCALA

8 DETALHE 03
SEM ESCALA

9 DETALHE 04
SEM ESCALA 10 DETALHE 05

SEM ESCALA 11 DETALHE 06
SEM ESCALA

MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO

CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 1

PROPRIETÁRIO:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO - UF:

PROPRIETÁRIO:

RESP. TÉCNICO:

AUTOR DO PROJETO:

OBSERVAÇÕES:
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CONTROLE DE REVISÕES

N° DATA DESCRIÇÃO

JULHO/ 2016

JANEIRO/ 2017

JANEIRO/ 2023

01

02

03

Alteração paredes - shaft para tubulação hidráulica e detalhamento; alteração da altura da platibanda.

Revisão geral da disciplina conforme a atualização da arquitetura.
Redimensionamento das treliças metálicas de cobertura dos blocos, pátio central e acessos. Foram
acrescentados detalhamentos de todos os elementos metálicos.
Atendimento a NBR 8008/2008 e NBR 14762/2001.

Atendimento à NBR 9050/2015;
Alteração: quadro de áreas, fechamento frontal, sanitários 1 e 2, altura da platibanda, mobiliário e
equipamento, altura da ceramica nos sanitários, cor dos portões dos solarios e altura da porta PA4;
Acréscimo: gradil e quadro de cargas no castelo d'água, de duchas higienicas e escaninhos pré-escola.
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LISTA MATERIAIS - POSIÇÕES

PESO TOTAL: 8867.8 kg. SUPERFICE A TRATAR: 754.6 m²

MAR.

POS.
QTDE DESCRIÇÃO MAT.

Peso

Unit. Tot.

AREA

m²

TS-01 32 TESOURA TRELIÇADA 216.0 6912.0 604.8
1 320 L120X50X3.75 x 130.0 ASTM A36 0.6 192.0 1.0
10 32 [110X50X2.65 x 780.0 ASTM A36 3.3 105.6 0.3
11 32 [110X50X2.65 x 600.0 ASTM A36 2.5 80.0 0.2
12 32 [110X50X2.65 x 710.0 ASTM A36 3.7 118.4 0.4
13 32 [110X50X2.65 x 450.0 ASTM A36 1.9 60.8 0.2
14 32 [110X50X2.65 x 605.0 ASTM A36 2.5 80.0 0.2
15 64 # 12.70 x 100.0 x 280.0 ASTM A36 2.8 179.2 0.2
16 32 [120X60X3.00 x 9611.0 ASTM A36 51.9 1660.8 4.5
17 32 [120X60X3.00 x 900.0 ASTM A36 4.8 153.6 0.4
18 32 [110X50X2.65 x 565.0 ASTM A36 2.4 76.8 0.2
19 32 [110X50X2.65 x 1450.0 ASTM A36 6.1 195.2 0.6
2 32 [110X50X2.65 x 640.0 ASTM A36 3.1 99.2 0.2
20 32 [110X50X2.65 x 520.0 ASTM A36 2.2 70.4 0.2
21 32 [110X50X2.65 x 525.0 ASTM A36 2.2 70.4 0.2
22 32 [110X50X2.65 x 1660.0 ASTM A36 7.0 224.0 0.7
23 32 [110X50X2.65 x 470.0 ASTM A36 2.0 64.0 0.2
24 32 [110X50X2.65 x 1430.0 ASTM A36 6.0 192.0 0.6
25 32 [110X50X2.65 x 635.0 ASTM A36 2.9 92.8 0.3
26 32 [120X60X3.00 x 590.0 ASTM A36 3.2 102.4 0.3
27 64 [110X50X2.65 x 430.0 ASTM A36 1.8 115.2 0.4
28 32 [110X50X2.65 x 665.0 ASTM A36 2.8 89.6 0.3
29 64 [110X50X2.65 x 790.0 ASTM A36 3.3 211.2 0.6
3 768 # 6.35 x 60.0 x 80.0 ASTM A36 0.2 153.6
30 32 [110X50X2.65 x 725.0 ASTM A36 3.0 96.0 0.3
31 32 [110X50X2.65 x 690.0 ASTM A36 2.9 92.8 0.3
32 32 [110X50X2.65 x 495.0 ASTM A36 2.1 67.2 0.2
34 32 [120X60X3.00 x 635.0 ASTM A36 3.4 108.8 0.3
35 32 [110X50X2.65 x 460.0 ASTM A36 1.9 60.8 0.2
36 32 [120X60X3.00 x 6880.0 ASTM A36 37.1 1187.2 3.2
37 32 [120X60X3.00 x 165.0 ASTM A36 0.9 28.8 0.1
4 32 [120X60X3.00 x 190.0 ASTM A36 1.0 32.0 0.1
5 32 [110X50X2.65 x 575.0 ASTM A36 2.2 70.4 0.2
6 64 # 4.75 x 60.0 x 100.0 ASTM A36 0.2 12.8
7 32 [120X60X3.00 x 2235.0 ASTM A36 12.1 387.2 1.1
8 128 # 9.50 x 100.0 x 280.0 ASTM A36 2.1 268.8 0.4
9 32 [110X50X2.65 x 835.0 ASTM A36 3.5 112.0 0.3

TS-02 3 TESOURA TRELIÇADA 165.7 497.1 42.3
1 18 L120X50X3.75 x 130.0 ASTM A36 0.6 10.8 0.6
10 3 [110X50X2.65 x 780.0 ASTM A36 3.3 9.9 0.3
12 3 [110X50X2.65 x 710.0 ASTM A36 3.7 11.1 0.4
13 3 [110X50X2.65 x 450.0 ASTM A36 1.9 5.7 0.2
14 3 [110X50X2.65 x 605.0 ASTM A36 2.5 7.5 0.2
15 6 # 12.70 x 100.0 x 280.0 ASTM A36 2.8 16.8 0.2
17 3 [120X60X3.00 x 900.0 ASTM A36 4.8 14.4 0.4
18 3 [110X50X2.65 x 565.0 ASTM A36 2.4 7.2 0.2
19 3 [110X50X2.65 x 1450.0 ASTM A36 6.1 18.3 0.6
2 3 [110X50X2.65 x 640.0 ASTM A36 3.1 9.3 0.2
20 3 [110X50X2.65 x 520.0 ASTM A36 2.2 6.6 0.2
22 3 [110X50X2.65 x 1660.0 ASTM A36 7.0 21.0 0.7
23 3 [110X50X2.65 x 470.0 ASTM A36 2.0 6.0 0.2
24 3 [110X50X2.65 x 1430.0 ASTM A36 6.0 18.0 0.6
29 6 [110X50X2.65 x 790.0 ASTM A36 3.3 19.8 0.6
3 60 # 6.35 x 60.0 x 80.0 ASTM A36 0.2 12.0
31 3 [110X50X2.65 x 690.0 ASTM A36 2.9 8.7 0.3
36 3 [120X60X3.00 x 6880.0 ASTM A36 37.1 111.3 3.2
4 3 [120X60X3.00 x 190.0 ASTM A36 1.0 3.0 0.1
48 3 [110X50X2.65 x 550.0 ASTM A36 2.5 7.5 0.2
49 3 [120X60X3.00 x 555.0 ASTM A36 3.4 10.2 0.3
50 3 [120X60X3.00 x 7360.0 ASTM A36 39.8 119.4 3.5
54 3 [120X60X3.00 x 350.0 ASTM A36 1.9 5.7 0.2
6 6 # 4.75 x 60.0 x 100.0 ASTM A36 0.2 1.2
8 12 # 9.50 x 100.0 x 280.0 ASTM A36 2.1 25.2 0.4
9 3 [110X50X2.65 x 835.0 ASTM A36 3.5 10.5 0.3

0.1

0.1

0.1

0.1

LISTA DE EXPEDIÇÃO

MARCA QTDE DESCRIÇÃO PESO UN. PESO TOT. SUP. TOT.

TS-01 32 TESOURA TRELIÇADA 216.0 6912.0 604.8
TS-02 3 TESOURA TRELIÇADA 165.7 497.1 42.3
TS-03 1 TESOURA TRELIÇADA 127.6 127.6 10.9
TS-04 3 TESOURA TRELIÇADA 59.2 177.6 14.7
TS-05 5 TESOURA TRELIÇADA 214.5 1072.5 77.5

8867.8 754.6

TS-06 2 TESOURA 40.5 81.0 4.4
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TS-03 1 TESOURA TRELIÇADA 127.6 127.6 10.9
1 5 L120X50X3.75 x 130.0 ASTM A36 0.6 3.0 0.5
14 1 [110X50X2.65 x 605.0 ASTM A36 2.5 2.5 0.2
15 1 # 12.70 x 100.0 x 280.0 ASTM A36 2.8 2.8 0.1
17 1 [120X60X3.00 x 900.0 ASTM A36 4.8 4.8 0.4
19 1 [110X50X2.65 x 1450.0 ASTM A36 6.1 6.1 0.6
22 1 [110X50X2.65 x 1660.0 ASTM A36 7.0 7.0 0.7
24 1 [110X50X2.65 x 1430.0 ASTM A36 6.0 6.0 0.6
29 2 [110X50X2.65 x 790.0 ASTM A36 3.3 6.6 0.6
3 20 # 6.35 x 60.0 x 80.0 ASTM A36 0.2 4.0
31 1 [110X50X2.65 x 690.0 ASTM A36 2.9 2.9 0.3
38 1 [120X60X3.00 x 245.0 ASTM A36 1.3 1.3 0.1
39 1 [120X60X3.00 x 770.0 ASTM A36 3.1 3.1 0.3
40 1 [120X60X3.00 x 5165.0 ASTM A36 27.9 27.9 2.4
41 1 [120X60X3.00 x 5870.0 ASTM A36 30.6 30.6 2.7
44 1 [110X50X2.65 x 960.0 ASTM A36 4.0 4.0 0.4
45 1 [110X50X2.65 x 720.0 ASTM A36 2.4 2.4 0.2
46 1 [110X50X2.65 x 380.0 ASTM A36 1.6 1.6 0.2
47 1 [120X60X3.00 x 400.0 ASTM A36 2.2 2.2 0.2
6 2 # 4.75 x 60.0 x 100.0 ASTM A36 0.2 0.4
8 4 # 9.50 x 100.0 x 280.0 ASTM A36 2.1 8.4 0.4

TS-04 3 TESOURA TRELIÇADA 59.2 177.6 14.7
1 6 L120X50X3.75 x 130.0 ASTM A36 0.6 3.6 0.2
134 3 [110X50X2.65 x 625.0 ASTM A36 2.6 7.8 0.3
135 3 [110X50X2.65 x 660.0 ASTM A36 2.9 8.7 0.3
136 3 [110X50X2.65 x 720.0 ASTM A36 3.1 9.3 0.3
3 48 # 6.35 x 60.0 x 80.0 ASTM A36 0.2 9.6
55 3 [120X60X3.00 x 210.0 ASTM A36 1.1 3.3 0.1
56 3 [120X60X3.00 x 565.0 ASTM A36 3.1 9.3 0.3
57 3 [120X60X3.00 x 1595.0 ASTM A36 8.9 26.7 0.8
58 3 [110X50X2.65 x 520.0 ASTM A36 2.2 6.6 0.2
62 3 [110X50X2.65 x 320.0 ASTM A36 1.4 4.2 0.1
63 3 [110X50X2.65 x 500.0 ASTM A36 2.1 6.3 0.2
64 3 [110X50X2.65 x 530.0 ASTM A36 2.2 6.6 0.2
65 3 [120X60X3.00 x 350.0 ASTM A36 2.0 6.0 0.2
66 3 [120X60X3.00 x 595.0 ASTM A36 3.2 9.6 0.3
67 3 [120X60X3.00 x 2100.0 ASTM A36 11.6 34.8 1.0
8 12 # 9.50 x 100.0 x 280.0 ASTM A36 2.1 25.2 0.4

TS-05 5 TESOURA TRELIÇADA 214.5 1072.5 77.5
1 40 L130X50X3.75 x 130.0 ASTM A36 0.6 24.0 0.8
13 10 [110X50X2.65 x 450.0 ASTM A36 1.9 19.0 0.4
137 10 [110X50X2.65 x 520.0 ASTM A36 2.2 22.0 0.4
3 80 # 6.35 x 60.0 x 80.0 ASTM A36 0.2 16.0
31 10 [110X50X2.65 x 690.0 ASTM A36 2.9 29.0 0.6
6 60 # 4.75 x 60.0 x 100.0 ASTM A36 0.2 12.0
68 20 # 9.50 x 250.0 x 280.0 ASTM A36 5.2 104.0 0.4
70 10 [110X50X2.65 x 890.0 ASTM A36 3.8 38.0 0.8
71 10 [110X50X2.65 x 840.0 ASTM A36 3.5 35.0 0.6
72 10 [110X50X2.65 x 735.0 ASTM A36 3.1 31.0 0.6
73 10 [110X50X2.65 x 660.0 ASTM A36 2.8 28.0 0.6
75 10 [110X50X2.65 x 600.0 ASTM A36 2.5 25.0 0.4
76 10 [110X50X2.65 x 380.0 ASTM A36 1.6 16.0 0.4
77 10 [110X50X2.65 x 315.0 ASTM A36 1.3 13.0 0.2
78 5 [110X50X2.65 x 670.0 ASTM A36 2.8 14.0 0.3
82 10 [120X65X3.75 x 250.0 ASTM A36 1.8 18.0 0.2
83 10 [120X65X3.75 x 4240.0 ASTM A36 29.7 297.0 4.0
84 10 [110X50X2.65 x 850.0 ASTM A36 3.6 36.0 0.8
85 5 [120X65X3.75 x 8435.0 ASTM A36 59.1 295.5 4.0

0.1

0.1

0.1

0.1

TS-06 2 TESOURA 40.5 81.0 4.4
1 6 L120X50X3.75 x 130.0 ASTM A36 0.6 3.6 0.3
113 6 #  9.5 x 100.0 x 300.0 ASTM A36 2.3 13.8 0.3
128 4 C150X60X30X3.75 x 1800.0 ASTM A36 14.8 59.2 1.6
3 22 #  6.35 x 60.0 x 80.0 ASTM A36 0.2 4.4

LISTA MATERIAIS - POSIÇÕES

PESO TOTAL: 8867.8 kg. SUPERFICE A TRATAR: 754.6 m²

MAR.

POS.
QTDE DESCRIÇÃO MAT.

Peso

Unit. Tot.

AREA

m²

CONVENÇÕES:

N

SOLDA DE CAMPO

TIPO DE SOLDA
MENOR ESPESSURA DE CHAPA

EM TODO O CONTORNO

- DESENHO:
AS PLANTAS BAIXAS ESTÃO DESENHADAS VISTAS DE CIMA PARA BAIXO.
AS FACHADAS SÃO VISTAS OLHANDO  A OBRA DE FORA PARA DENTRO.
DIMENSÕES ESTÃO EM MILÍMETROS (mm)
ELEVAÇÃO EM METROS (EXCETO QUANDO INDICADO).
AS MEDIDAS  E COTAS PREVALECEM SOBRE O DESENHO.

SOLDA DE ANGULO (TIPIC0)

Z=1xS2
S1 - S2

S1
Z

SPS2

SP=1xS2

SALVO ONDE INDICAÇÃO DIFERENTE 

INTERPRETAR VISTAS E
SEÇÃO, COMO
TERCEIRO DIEDRO

NOTAS GERAIS:

CHAPAS e PERFIS DE CHAPA DOBRADA ....

PERFIS LAMINADOS........................................
A.  AÇO ESTRUTURAL:

TUBOS REDONDOS E RETANGULARES.......

BARRA ROSCADA............................................

ASTM A572 GR50

ASTM A-36
ASTM A-36

ASTM A-193

AWS - ELETRODO E7018
OU ARAME ADICIONADO DE CO2

B.  SOLDA CONFORME NORMA...................

1. ESPECIFICACOES DE MATERIAIS:

PARAFUSOS E PORCAS.................................. ASTM A-325

BARRA REDONDA............................................ ASTM A-36

NOTAS

- MEDIDAS E NÍVEIS EM METROS;
- VERIFICAR POSIÇÃO EXATA DE VIGAS NO PROJETO ESTRUTURAL DE CONCRETO ARMADO;
- VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS PERTINENTES NAS PRANCHAS DE DETALHAMENTO;
- EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O  MEMORIAL DESCRITIVO, PREVALECE
A INFORMAÇÃO CONTIDA NOS DESENHOS;
- ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO FNDE

REFERÊNCIAS:

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS-
- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS;
- PROJETO ARQUITETÔNICO;
- PROJETO ESTRUTURAL - CONCRETO

MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO

CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 1

PROPRIETÁRIO:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO - UF:

PROPRIETÁRIO:

RESP. TÉCNICO:

AUTOR DO PROJETO:

OBSERVAÇÕES:

DETALHES TESOURAS
TS-01, TS-02, TS-03, TS-04, TS-05 e TS-06

COORDENAÇÃO

PROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA

SMTCGEST - Coordenação
Geral de Infraestrutura
Educacional

FORMATO

REVISÃO ESCALA PRANCHA

JAN/2023
04/05DATA EMISSÃO

SEM ESCALAR.00
R.01
R.02

PROJETO PADRÃO - FNDE

R.03

A0 (1189x841)

CAU / CREA

CAU / CREAAPROVAÇÕES

CAU / CREA

PREFEITURA / RA

1 TESOURA TS-01
SEM ESCALA

2 TESOURA TS-02
SEM ESCALA

5 TESOURA TS-04
SEM ESCALA

6 TESOURA TS-06
SEM ESCALA

3 TESOURA TS-05
SEM ESCALA

4 DETALHAMENTO
SEM ESCALA

7 TESOURA TS-03
SEM ESCALA

8 VISTA ISOMÉTRICAS TESOURAS
SEM ESCALA

CONTROLE DE REVISÕES

N° DATA DESCRIÇÃO

JULHO/ 2016

JANEIRO/ 2017

JANEIRO/ 2023

01

02

03

Alteração paredes - shaft para tubulação hidráulica e detalhamento; alteração da altura da platibanda.

Revisão geral da disciplina conforme a atualização da arquitetura.
Redimensionamento das treliças metálicas de cobertura dos blocos, pátio central e acessos. Foram
acrescentados detalhamentos de todos os elementos metálicos.
Atendimento a NBR 8008/2008 e NBR 14762/2001.

Atendimento à NBR 9050/2015;
Alteração: quadro de áreas, fechamento frontal, sanitários 1 e 2, altura da platibanda, mobiliário e
equipamento, altura da ceramica nos sanitários, cor dos portões dos solarios e altura da porta PA4;
Acréscimo: gradil e quadro de cargas no castelo d'água, de duchas higienicas e escaninhos pré-escola.
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VT-08 2 VIGA DE TRANSIÇÃO 560.8 1121.6 33.8
VT-09 1 VIGA DE TRANSIÇÃO 284.4 284.4 18.9

LISTA MATERIAIS - POSIÇÕES

PESO TOTAL: 1406.0 kg. SUPERFICE A TRATAR: 52.7 m²

MAR.

POS.
QTDE DESCRIÇÃO MAT.

Peso

Unit. Tot.

AREA

m²

VT-08 2 VIGA DE TRANSIÇÃO 560.8 1121.6 33.8
101 24 [190X60X2.65 x 1300.0 ASTM A36 11.3 271.2 6.0
103 16 [190X60X2.65 x 970.0 ASTM A36 8.5 136.0 3.2
107 12 C190X60X20X3.75 x 970.0 ASTM A36 9.2 110.4 2.4
109 4 [200X80X3.75 x 1000.0 ASTM A36 10.2 40.8 1.0
110 4 [200X80X3.75 x 12030.0 ASTM A36 122.2 488.8 3.6
116 8 L200X120X12.7 x 200.0 ASTM A36 4.8 38.4 0.4
3 24 #  6.35 x 60.0 x 80.0 ASTM A36 0.2 4.8
68 6 #  9.50 x 250.0 x 280.0 ASTM A36 5.2 31.2 0.3

VT-09 1 VIGA DE TRANSIÇÃO 284.4 284.4 18.9
106 2 [110X50X2.65 x 1000.0 ASTM A36 4.2 8.4 0.8
108 4 #  12.7 x 200.0 x 200.0 ASTM A36 4.0 16.0 0.4
115 2 [120X65X3.75 x 8495.0 ASTM A36 60.1 120.2 7.6
138 8 [110X50X2.65 x 1270.0 ASTM A36 5.3 42.4 4.0
139 6 [110X50X2.65 x 970.0 ASTM A36 4.1 24.6 2.4
140 6 C110X50X20X3.75 x 970.0 ASTM A36 6.4 38.4 2.4
141 2 [120X65X3.75 x 1000.0 ASTM A36 7.0 14.0 1.0
3 24 #  6.35 x 60.0 x 80.0 ASTM A36 0.2 4.8
68 3 #  9.50 x 250.0 x 280.0 ASTM A36 5.2 15.6 0.3

3.0 96.8 0.7
3.1 100.3 0.7
3.2 102.1 0.7
2.9 92.3 0.7
3.5 28.0 0.2

LISTA DE EXPEDIÇÃO

MARCA QTDE DESCRIÇÃO PESO UN. PESO TOT. SUP. TOT.

CR-30 126 CORRENTE RÍGIDA 3.2 397.2 28.2
CR-31 30 CORRENTE RÍGIDA 2.7 81.4 3.7
CR-32 48 CORRENTE RÍGIDA 2.5 121.1 6.0
CR-33 2 CORRENTE RÍGIDA 2.1 4.2 0.2
CR-34 2 CORRENTE RÍGIDA 3.3 6.6 0.2
CR-35 4 CORRENTE RÍGIDA 2.0 8.1 0.5
CR-36 24 CORRENTE RÍGIDA 3.0 71.1 5.4
CT-10 136 CANTONEIRA PARA CV 0.9 122.4
CT-44 132 CANTONEIRA PARA TR 0.2 31.7 1.3
CV-11 32 CONTRAVENTO
CV-12 32 CONTRAVENTO
CV-13 32 CONTRAVENTO
CV-14 32 CONTRAVENTO
CV-15 8 CONTRAVENTO
MF-16 72 MÃO FRANCESA 1.9 136.8 14.4
MF-17 16 MÃO FRANCESA 2.0 32.0 3.2
MF-18 16 MÃO FRANCESA 1.7 27.2 3.2
MF-19 16 MÃO FRANCESA 1.8 28.8 3.2
PF-29 8 PERFIL DE OITÃO 31.9 255.2 13.6
PF-37 2 PERFIL DE OITÃO 7.8 15.6 0.2
TC-20 40 TERÇA DE COBERTURA 26.6 1065.0 123.9
TC-21 54 TERÇA DE COBERTURA 21.5 1161.0 167.3
TC-22 116 TERÇA DE COBERTURA 20.7 2401.2 359.4
TC-23 46 TERÇA DE COBERTURA 23.0 1059.2 142.5
TC-24 6 TERÇA DE COBERTURA 26.8 160.8 18.6
TC-25 3 TERÇA DE COBERTURA 31.6 94.8 9.3
TC-26 4 TERÇA DE COBERTURA 21.2 84.6 12.4
TC-27 16 TERÇA DE COBERTURA 23.0 367.2 49.6
TC-28 16 TERÇA DE COBERTURA 20.0 319.2 49.6
TR-40 48 TIRANTE P TERÇAS 1.4 64.8 4.8
TR-41 48 TIRANTE P TERÇAS 1.3 60.5 4.8
TR-42 16 TIRANTE P TERÇAS 1.5 23.4 1.6
TR-43 20 TIRANTE P TERÇAS 1.3 26.0 2.0

10906.0 1082.7
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117 32 FERRO REDONDO Ø3/8" 4200.0 ASTM A36 2.3 74.6
118 8 = 5300.0 ASTM A36 2.9 23.5
123 32 = 4450.0 ASTM A36 2.5 79.1
124 32 = 4650.0 ASTM A36 2.6 82.6
125 32 = 4750.0 ASTM A36 2.6 84.4

LISTA DE MATERIAL - POSIÇÕES

POS QTDE PERFIL LARG. COMP. MAT. PESO UN. PESO TOT.

112 136 #  4.75 35.0 75.0 ASTM A36 0.1 13.6
86 472 #  4.75 100.0 50.0 ASTM A36 0.2 96.3
3 22 #  6.35 60.0 80.0 ASTM A36 0.2 4.4
126 136 #  8.0 60.0 150.0 ASTM A36 0.5 68.0
113 6 #  9.5 100.0 300.0 ASTM A36 2.3 13.8
TC-20 40 C125X50X18X2.65 5325.0 ASTM A36 26.6 1065.0
TC-21 54 = 4300.0 ASTM A36 21.5 1161.0

TC-23 46 = 4605.0 ASTM A36 23.0 1059.2
TC-24 6 = 5360.0 ASTM A36 26.8 160.8
TC-25 3 = 6320.0 ASTM A36 31.6 94.8
TC-26 4 = 4230.0 ASTM A36 21.2 84.6
TC-27 16 = 4590.0 ASTM A36 23.0 367.2
TC-28 16 = 3990.0 ASTM A36 20.0 319.2
128 4 C150X60X30X3.75 1800.0 ASTM A36 14.8 59.2

TR-40 48 = 2400.0 ASTM A36 1.4 64.8
TR-41 48 = 2250.0 ASTM A36 1.3 60.5
TR-42 16 = 2600.0 ASTM A36 1.5 23.4
TR-43 20 = 2320.0 ASTM A36 1.3 26.0
CT-44 132 L 2"x 1/4" 50.0 ASTM A36 0.2 31.7
1 6 L120X50X3.75 130.0 ASTM A36 0.6 3.6
95 50 = 75.0 ASTM A36 0.3 15.0
122 136 L150X60X8.00 60.0 ASTM A36 0.8 108.8
87 126 L50X50X2.65 1372.0 ASTM A36 2.7 345.7
88 30 = 1152.0 ASTM A36 2.3 69.1
89 48 = 1057.0 ASTM A36 2.1 101.5
90 2 = 857.0 ASTM A36 1.7 3.4
91 2 = 1437.0 ASTM A36 2.9 5.7
92 4 = 812.0 ASTM A36 1.6 6.5
93 24 = 1277.0 ASTM A36 2.6 61.3
MF-16 72 = 950.0 ASTM A36 1.9 136.8
MF-17 16 = 1000.0 ASTM A36 2.0 32.0
MF-18 16 = 800.0 ASTM A36 1.7 27.2
MF-19 16 = 890.0 ASTM A36 1.8 28.8
94 8 L80X80X4.75 5420.0 ASTM A36 30.4 243.2
96 2 = 1265.0 ASTM A36 6.3 12.6

TC-22 116 = 4140.0 ASTM A36 20.7 2401.2

CONVENÇÕES:

N

SOLDA DE CAMPO

TIPO DE SOLDA
MENOR ESPESSURA DE CHAPA

EM TODO O CONTORNO

- DESENHO:
AS PLANTAS BAIXAS ESTÃO DESENHADAS VISTAS DE CIMA PARA BAIXO.
AS FACHADAS SÃO VISTAS OLHANDO  A OBRA DE FORA PARA DENTRO.
DIMENSÕES ESTÃO EM MILÍMETROS (mm)
ELEVAÇÃO EM METROS (EXCETO QUANDO INDICADO).
AS MEDIDAS  E COTAS PREVALECEM SOBRE O DESENHO.

SOLDA DE ANGULO (TIPIC0)

Z=1xS2
S1 - S2

S1
Z

SPS2

SP=1xS2

SALVO ONDE INDICAÇÃO DIFERENTE 

INTERPRETAR VISTAS E
SEÇÃO, COMO
TERCEIRO DIEDRO

NOTAS GERAIS:

CHAPAS e PERFIS DE CHAPA DOBRADA ....

PERFIS LAMINADOS........................................
A.  AÇO ESTRUTURAL:

TUBOS REDONDOS E RETANGULARES.......

BARRA ROSCADA............................................

ASTM A572 GR50

ASTM A-36
ASTM A-36

ASTM A-193

AWS - ELETRODO E7018
OU ARAME ADICIONADO DE CO2

B.  SOLDA CONFORME NORMA...................

1. ESPECIFICACOES DE MATERIAIS:

PARAFUSOS E PORCAS.................................. ASTM A-325

BARRA REDONDA............................................ ASTM A-36

NOTAS

- MEDIDAS E NÍVEIS EM METROS;
- VERIFICAR POSIÇÃO EXATA DE VIGAS NO PROJETO ESTRUTURAL DE CONCRETO ARMADO;
- VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS PERTINENTES NAS PRANCHAS DE DETALHAMENTO;
- EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O  MEMORIAL DESCRITIVO, PREVALECE
A INFORMAÇÃO CONTIDA NOS DESENHOS;
- ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO FNDE

REFERÊNCIAS:

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS-
- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS;
- PROJETO ARQUITETÔNICO;
- PROJETO ESTRUTURAL - CONCRETO

MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO

CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 1

PROPRIETÁRIO:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO - UF:

PROPRIETÁRIO:

RESP. TÉCNICO:

AUTOR DO PROJETO:

OBSERVAÇÕES:

DETALHES
VIGAS DE TRAVAMENTO VT-08 e VT-09, COR. RÍGIDAS
TERÇAS DE COBERTURA, CONTRAVENTOS, TIRANTES

COORDENAÇÃO

PROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA

SMTCGEST - Coordenação
Geral de Infraestrutura
Educacional

FORMATO

REVISÃO ESCALA PRANCHA

JAN/2023
05/05DATA EMISSÃO

SEM ESCALAR.00
R.01
R.02

PROJETO PADRÃO - FNDE

R.03

A0 (1189x841)

CAU / CREA

CAU / CREAAPROVAÇÕES

CAU / CREA

PREFEITURA / RA

1 VIGAS DE TRAVAMENTO VT-08
SEM ESCALA

2 VIGAS DE TRAVAMENTO VT-09
SEM ESCALA

3 PERFIL PF-29
SEM ESCALA

4 TERÇA DE COBERTURA TC-25
SEM ESCALA

5 TERÇA DE COBERTURA TC-24
SEM ESCALA

6 TERÇA DE COBERTURA TC-20
SEM ESCALA

7 TERÇA DE COBERTURA TC-21
SEM ESCALA

8 TERÇA DE COBERTURA TC-22
SEM ESCALA

9 DETALHAMENTO
SEM ESCALA

10 VIGA DE TRAVAMENTO VT-08
SEM ESCALA

12 CANTONEIRA CT-10
SEM ESCALA

13 PERFIL PF-37
SEM ESCALA

14 TIRANTES DE TR-40 A TR-43
SEM ESCALA

15 CORRENTES RÍGIDAS DE CR-31 A CR-36
SEM ESCALA

16 CANTONEIRA CT-44
SEM ESCALA 17 CONTRAVENTAMENTOS DE CV-11 A CV-15

SEM ESCALA 18 MÃO-FRANCESA DE MF-16 A MF-19
SEM ESCALA

19 TERÇA DE COBERTURA TC-26
SEM ESCALA

20 TERÇA DE COBERTURA TC-28
SEM ESCALA

21 TERÇA DE COBERTURA TC-27
SEM ESCALA

22 TERÇA DE COBERTURA TC-23
SEM ESCALA

11 VIGA DE TRAVAMENTO VT-09
SEM ESCALA

CONTROLE DE REVISÕES

N° DATA DESCRIÇÃO

JULHO/ 2016

JANEIRO/ 2017

JANEIRO/ 2023

01

02

03

Alteração paredes - shaft para tubulação hidráulica e detalhamento; alteração da altura da platibanda.

Revisão geral da disciplina conforme a atualização da arquitetura.
Redimensionamento das treliças metálicas de cobertura dos blocos, pátio central e acessos. Foram
acrescentados detalhamentos de todos os elementos metálicos.
Atendimento a NBR 8008/2008 e NBR 14762/2001.

Atendimento à NBR 9050/2015;
Alteração: quadro de áreas, fechamento frontal, sanitários 1 e 2, altura da platibanda, mobiliário e
equipamento, altura da ceramica nos sanitários, cor dos portões dos solarios e altura da porta PA4;
Acréscimo: gradil e quadro de cargas no castelo d'água, de duchas higienicas e escaninhos pré-escola.
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